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1780 TO 01/08/2015 06:29:16 Stallo linea DELTASIDER 220 3CE 50U L S1 DELTACOGNE AOSTA TTORDELT R T 220 DELTASIDER 0,00 3624,36 0,00 0,00 NF 3624,36 NO

1931 MI 01/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 ACCAM CONSORZIO MMILACMM R M 132 CONSORZIO ACCAM 0,00 720,00 0,00 0,00 NR 720,00 NO

1930 MI 01/08/2015 15:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S0 MANERB.CS MMILMAHM T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 1440,00 0,00 0,00 NF 1440,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1929 MI 01/08/2015 15:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S0 MANERBIO MMILMNBM T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 1440,00 0,00 0,00 NF 1440,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1930 MI 01/08/2015 15:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 RFI MANERBIO MMILHMAM T R 132 RFI 0,00 1440,00 0,00 0,00 NF 1440,00 NO

2111 NA 01/08/2015 18:35:57 Linee TERNA 150 3CE 80T L S1 CASTROCUCCO NNAPCSCN R R 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 79,07 0,00 0,00 NR 79,07 NO

829 FI 01/08/2015 19:15:06 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 60I B S0 PONTE A EMA FFIRPTEF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 12,66 0,57 0,20 0,20 NF 0,57 NO 12,66 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00

2248 FI 01/08/2015 19:17:25 Linee TERNA 132 4AC 300 B S2 VARLUNGO FFIRVARF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 22,05 0,53 0,32 0,32 NF 0,53 NO 22,05 0,00 0,32 0,32 0,00 0,00

821 PD 02/08/2015 07:30:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S0 BREGANZE VVENBRGV R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2054 MI 02/08/2015 08:30:00 Linee TERNA 220 5DP 500 L S1 DALMINE BG MMILDMNM R R 220 DALMINE 0,00 20670,00 0,00 0,00 NR 20670,00 NO

2054 MI 02/08/2015 08:30:00 Linee TERNA 220 5DP 500 L S1 UT DALMINE (TENARIS) MMILDLNM R R 220 DALMINE 0,00 20670,00 0,00 0,00 NF 20670,00 NO

1864 TO 02/08/2015 23:11:56 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 ITA TTORITAT T T 132 ILVA 0,37 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

1864 TO 02/08/2015 23:11:56 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 RACCONIGI TTORRACT T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE -1,10 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00

1864 TO 02/08/2015 23:11:56 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 SOMMARIVA TTORSOMT T R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 4,80 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1982 MI 03/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 BAGOLINO TR R 4/8 MMILBGOMTR T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,00 240,00 0,00 0,00 NF 240,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2055 MI 03/08/2015 08:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 BOTTANUCO CS MMILBNCM T T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 450,00 0,00 0,00 NF 450,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1772 NA 03/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 CANDELA NNAPCDLN R R 380 EDISON 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO

2971 PD 03/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S2 CORNEDO VVENCNDV T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 25020,00 0,00 0,00 NF 25020,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2055 MI 03/08/2015 08:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 ECOLOMBARDIA 4 MMILECLM T T 132 ECOLOMBARDIA 4 0,00 450,00 0,00 0,00 NR 450,00 NO

1982 MI 03/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 FONTANAMORA MMILFTMM R R 70 EDISON 0,00 240,00 0,00 0,00 NR 240,00 NO

1982 MI 03/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 GAVER MMILGVEM R R 70 EDISON 0,00 240,00 0,00 0,00 NR 240,00 NO

1828 FI 03/08/2015 08:00:00 Linee SELF 132 5DP 500 L S1 MONZUNO FS FFIRMZFF R T 132 RFI 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO

1982 MI 03/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 PONTE CAFFARO 1-2 MMILPTCM R T 132 EDISON 0,00 240,00 0,00 0,00 NR 240,00 NO

1997 CA 03/08/2015 08:00:00 Trasformatori TERNA 150 5DP 500 L S1 RUMIANCA TR3 CCAGRUMCT3 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1908 RM 03/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 380 5DP 500 L S1 TORREVALDALIGA NORD GR 1 RROMTVNRG1 R R 380 ENEL PRODUZIONE 0,00 26460,00 0,00 0,00 NR 26460,00 NO

1872 RM 03/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL GREEN POWER 150 5DP 500 L S1 TRELLEBORG RROMTRBR R T 150 TRELLEBORG 0,00 6240,00 0,00 0,00 NF 6240,00 NO

1917 PD 03/08/2015 08:30:00 Stallo linea CONSORZIO RFX 380 5DP 500 L S1 RFX VVENRFXV R R 380 CONSORZIO RFX 0,00 46110,00 0,00 0,00 NF 46110,00 NO

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1873 RM 03/08/2015 08:30:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 SACCI RROMSACR R T 132 SACCI 0,00 450,00 0,00 0,00 NF 450,00 NO

1905 PA 03/08/2015 09:00:00 Stallo linea ACCIAIERIE DI SICILIA 150 5DP 500 L S1 ACCIAIERIE SICILIA PPALACSP T R 150 ACCIAIERIE DI SICILIA 0,00 25920,00 0,00 0,00 NF 25920,00 NO

1966 MI 03/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT F.TORBOLE MMILFOTM T R 132 FONDERIE DI TORBOLE 0,00 3240,00 0,00 0,00 NF 3240,00 NO

2057 MI 03/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT RODACCIAI BOS. MMILRDBM T R 132 RODACCIAI 0,00 6120,00 0,00 0,00 NF 6120,00 NO

2047 FI 03/08/2015 09:39:16 Stallo linea ORION ENGINEERED CARBONS 132 3CE 50U L S1 ORION ENGINEERED CARBONS RAVENNA FFIRDGUF R R 132 ORION ENGINEERED CARBONS 0,00 6076,31 0,00 0,00 NR 6076,31 NO

2112 NA 03/08/2015 14:32:51 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S0 BUONVICINO NNAPBUON R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 13,27 3,15 0,72 0,72 NF 3,15 NO 13,27 0,00 0,72 0,72 0,00 0,00

2112 NA 03/08/2015 14:32:51 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S0 PALAZZO 2 NNAPPA2N R M 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 4,05 0,00 0,00 NR 4,05 NO

2112 NA 03/08/2015 14:32:51 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S1 ROTONDA (TR1) NNAPROTNT1 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 2,04 33,10 1,13 0,60 NF 33,10 NO 2,04 0,00 1,13 0,60 0,00 0,00

2112 NA 03/08/2015 14:32:51 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S1 SCALEA FS NNAPSCFN T R 150 RFI 8,00 4,05 0,54 0,54 NF 4,05 NO

2112 NA 03/08/2015 14:32:54 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S0 PRAIA NNAPPRAN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 11,00 4,02 0,74 0,74 NF 4,02 NO 11,21 0,21 0,75 0,75 0,01 0,01

2112 NA 03/08/2015 14:32:54 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S0 S.BARBARA NNAPSBAN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 10,93 4,02 0,74 0,74 NF 4,02 NO 15,55 4,62 1,05 1,05 0,31 0,31

1772 NA 04/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 CANDELA NNAPCDLN R R 380 EDISON 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO

1832 FI 04/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 LA LIMA FFIRLIMF R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO

1832 FI 04/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 LA LIMA D FFIRLIMF81 N R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1997 CA 04/08/2015 08:00:00 Trasformatori TERNA 150 5DP 500 L S1 RUMIANCA TR3 CCAGRUMCT3 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1944 PD 04/08/2015 08:19:00 Trasformatori ACCIAIERIA VALSUGANA 220 3CE 50U L S1 ACC. VALSUGANA VVENACVV R R 220 ACCIAIERIA VALSUGANA 0,00 10551,00 0,00 0,00 NF 10551,00 NO

1781 TO 04/08/2015 09:00:00 Linee IREN ENERGIA 132 5DP 500 L S0 SUSA TTORSUST R M 132 IREN ENERGIA 0,00 1800,00 0,00 0,00 NR 1800,00 NO

2008 RM 04/08/2015 09:53:57 Cavi TELAT 150 4AC 400 L S1 FONTECUPA TR R 3/7 RROMFCURT1 T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 112,56 0,00 0,00 NF 112,56 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1942 TO 05/08/2015 03:34:00 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 NESTLE' TTORLOCT T T 132 NESTLE' 1,12 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

1874 RM 05/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 132 5DP 500 L S1 API CENTRALE RROMAPCR R R 132 API 0,00 484,00 0,00 0,00 NR 484,00 NO

1772 NA 05/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 CANDELA NNAPCDLN R R 380 EDISON 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO

2027 FI 05/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S0 MARRA FFIRMRRF R M 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NR 360,00 NO

2027 FI 05/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 MARRA MT FFIRMRRF41 N R 15 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1997 CA 05/08/2015 08:00:00 Trasformatori TERNA 150 5DP 500 L S1 RUMIANCA TR3 CCAGRUMCT3 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1773 MI 05/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 SERMIDE 3 MMILSERM133 R R 380 EDIPOWER 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO

1993 MI 05/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 MONTIRONE CS MMILMTYM T T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 240,00 0,00 0,00 NF 240,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1993 MI 05/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT CAPRA RAFFINERIA MMILFRMM T R 132 RAFFINERIA METALLI CAPRA 0,00 240,00 0,00 0,00 NF 240,00 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1993 MI 05/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT DUFERDOFIN MMILFRFM T R 132 DUFERDOFIN 0,00 240,00 0,00 0,00 NF 240,00 NO

1993 MI 05/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT PROF.NAVE MMILPRNM T T 132 PROFILATI NAVE 0,00 240,00 0,00 0,00 NF 240,00 NO

1994 MI 05/08/2015 13:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT DUFERDOFIN MMILFRFM T R 132 DUFERDOFIN 0,00 22800,00 0,00 0,00 NF 22800,00 NO

1854 PA 05/08/2015 13:26:15 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 ROSOLINI PPALRSLP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2001 PD 06/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 OVARO VVENOVAV R T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 720,00 0,00 0,00 NF 720,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1105 PD 06/08/2015 08:00:00 Stallo Trasformatore AT ALCOA 132 5DP 500 L S1 ALCOA FUSINA VVENALCV R T 132 ALCOA 0,00 510,00 0,00 0,00 NF 510,00 NO

1874 RM 06/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 132 5DP 500 L S1 API CENTRALE RROMAPCR R R 132 API 0,00 484,00 0,00 0,00 NR 484,00 NO

1772 NA 06/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 CANDELA NNAPCDLN R R 380 EDISON 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO

1997 CA 06/08/2015 08:00:00 Trasformatori TERNA 150 5DP 500 L S1 RUMIANCA TR3 CCAGRUMCT3 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 MI 06/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 UT ORI MARTIN MMILORIM R M 132 ORI MARTIN 0,00 1980,00 0,00 0,00 NF 1980,00 NO

1818 RM 06/08/2015 08:38:25 Linee TERNA 150 3CE 70R L S1 WEPA LUCCA RROMWEPR R R 150 WEPA LUCCA 2,17 411,01 14,87 14,87 NF 411,01 NO

2000 PD 06/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 SOL VVENSLOV T T 132 SOL 0,00 180,00 0,00 0,00 NF 180,00 NO

1779 TO 06/08/2015 10:00:00 Linee IREN ENERGIA 132 5DP 500 L S0 PONT AEM TTORPOAT R M 132 IREN ENERGIA 0,00 10320,00 0,00 0,00 NR 10320,00 NO

2113 NA 06/08/2015 13:39:12 Linee TELAT 150 4AC 300 T S0 REGGIO SUD NNAPRESN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2113 NA 06/08/2015 13:39:12 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 SALINE FS NNAPSLFN T T 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

2114 NA 06/08/2015 14:56:56 Linee TELAT 150 4AC 300 T S0 REGGIO SUD NNAPRESN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2114 NA 06/08/2015 14:56:56 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 SALINE FS NNAPSLFN T T 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

1778 MI 06/08/2015 16:00:00 Stallo linea ACCIAIERIA I.S.P. CREMONA 380 5DP 500 L S1 UT ARVEDI ISP TR 1 1/6 MMILISPMT1 R R 380 ACCIAIERIA I.S.P. CREMONA 0,00 8280,00 0,00 0,00 NF 8280,00 NO

1778 MI 06/08/2015 16:00:00 Stallo linea ACCIAIERIA I.S.P. CREMONA 380 5DP 500 L S1 UT ARVEDI ISP TR 2 1/6 MMILISPMT2 R R 380 ACCIAIERIA I.S.P. CREMONA 0,00 8280,00 0,00 0,00 NF 8280,00 NO

1778 MI 06/08/2015 16:00:00 Stallo linea ACCIAIERIA I.S.P. CREMONA 380 5DP 500 L S1 UT ARVEDI ISP TR 3 1/6 MMILISPMT3 R R 380 ACCIAIERIA I.S.P. CREMONA 0,00 8280,00 0,00 0,00 NF 8280,00 NO

1778 MI 06/08/2015 16:00:00 Stallo linea ACCIAIERIA I.S.P. CREMONA 380 5DP 500 L S1 UT ARVEDI ISP TR 4 1/6 MMILISPMT4 R R 380 ACCIAIERIA I.S.P. CREMONA 0,00 8280,00 0,00 0,00 NF 8280,00 NO

2115 NA 06/08/2015 16:02:20 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 POLISTENA NNAPPOLN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2116 NA 06/08/2015 16:06:40 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 OPPIDO NNAPOPPN R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2116 NA 06/08/2015 16:06:40 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 TAURIANOVA NNAPTAUN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1774 PA 06/08/2015 16:38:47 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S1 S.CROCE CAMERINA PPALSCMP T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 17,16 3,08 0,90 0,90 NF 3,08 NO 18,56 1,40 0,97 0,97 0,07 0,07

2117 NA 06/08/2015 16:58:44 Stallo linea TERNA 380 4AC 200 L S1 RIZZICONI CE (T1) NNAPRICNM1T R R 380 RIZZICONI ENERGIA 218,88 8,57 32,65 32,65 NR 8,57 NO

2117 NA 06/08/2015 16:58:44 Stallo linea TERNA 380 4AC 200 L S1 RIZZICONI CE (T2) NNAPRICNM2T R R 380 RIZZICONI ENERGIA 219,49 9,29 34,69 34,69 NR 9,29 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

2118 NA 06/08/2015 16:59:12 Linee RFI 60 3CE 40I B S1 GALLICO FS NNAPGLFN T R 150 RFI 3,10 2,51 0,15 0,15 NF 2,51 NO

2119 NA 06/08/2015 20:00:12 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 BUSSENTO NNAPBUSN R M 150 IREN ENERGIA 26,18 1,44 0,76 0,76 NR 1,44 NO

2119 NA 06/08/2015 20:00:12 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 BUSSENTO S3 NNAPBUSNS3 N R 20 ENEL DISTRIBUZIONE 10,65 1,44 0,31 0,31 NF 1,44 NO 10,65 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00

2119 NA 06/08/2015 20:00:12 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 MARATEA NNAPMARN T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 4,96 1,44 0,14 0,14 NF 1,44 NO 4,96 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00

2119 NA 06/08/2015 20:00:12 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 TORRACA NNAPTRCN T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 4,64 1,44 0,14 0,14 NF 1,44 NO 4,72 0,08 0,14 0,14 0,00 0,00

2968 PD 07/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 FERRIERA VALSIDER VVENFVAV T T 132 FERRIERA VALSIDER 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO

2968 PD 07/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 NLMK VERONA VVENNLMV T T 132 NLMK VERONA 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO

2001 PD 07/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 OVARO VVENOVAV R T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 720,00 0,00 0,00 NF 720,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1874 RM 07/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 132 5DP 500 L S1 API CENTRALE RROMAPCR R R 132 API 0,00 484,00 0,00 0,00 NR 484,00 NO

1772 NA 07/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 CANDELA NNAPCDLN R R 380 EDISON 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO

1829 FI 07/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 FABBRICHE FFIRFBRF R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO

1829 FI 07/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 FABBRICHE MT FFIRFBRF81 N R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1783 TO 07/08/2015 08:30:00 Linee ACCIAIERIE BELTRAME 132 5DP 500 L S1 ACC. BELTRAME SAN GIORIO TTORAFBT R T 132 ACCIAIERIE BELTRAME 0,00 510,00 0,00 0,00 NF 510,00 NO

1983 MI 07/08/2015 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 BAGOLINO TR R 4/8 MMILBGOMTR T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,00 240,00 0,00 0,00 NF 240,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1983 MI 07/08/2015 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 FONTANAMORA MMILFTMM R R 70 EDISON 0,00 240,00 0,00 0,00 NR 240,00 NO

1983 MI 07/08/2015 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 GAVER MMILGVEM R R 70 EDISON 0,00 240,00 0,00 0,00 NR 240,00 NO

2058 MI 07/08/2015 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 ISOLA MMILISOM N R 70 CONS. EN. PULITA MULTIUTILITY 0,00 390,00 0,00 0,00 NR 390,00 NO

2058 MI 07/08/2015 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 MANTELERA MMILMTLM N R 132 CONS. EN. PULITA MULTIUTILITY 0,00 390,00 0,00 0,00 NR 390,00 NO

1983 MI 07/08/2015 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 PONTE CAFFARO 1-2 MMILPTCM R T 132 EDISON 0,00 240,00 0,00 0,00 NR 240,00 NO

2058 MI 07/08/2015 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 UT FORNILEGHE BRE. MMILFLBM R T 132 METALCAM 0,00 9030,00 0,00 0,00 NF 9030,00 NO

1954 MI 07/08/2015 10:57:32 Linee TERNA 220 4AC 300 L S1 CAMPO MORO MMILCMOM R R 220 ENEL PRODUZIONE 11,70 8,07 1,58 1,58 NR 8,07 NO

1954 MI 07/08/2015 10:57:32 Linee TERNA 220 4AC 300 L S1 LANZADA TRG2 2/9 MMILLZDMM2 R R 220 ENEL PRODUZIONE 160,00 8,00 21,33 21,33 NR 8,00 NO

2120 NA 07/08/2015 12:56:30 Linee TELAT 150 4AC 300 B S1 BAGALADI NNAPBGLN T R 150 ENEL GREEN POWER 0,01 1,41 0,00 0,00 NR 1,41 NO

2122 NA 07/08/2015 13:26:03 Linee TELAT 150 4AC 300 L S1 BAGALADI NNAPBGLN T R 150 ENEL GREEN POWER 0,03 6,29 0,00 0,00 NR 6,29 NO

2122 NA 07/08/2015 13:26:03 Linee TELAT 150 4AC 300 B S1 MONTEBELLO JONICO NNAPMBJN T T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 1,46 0,00 0,00 NF 1,46 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1775 PA 07/08/2015 13:56:17 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ACIREALE FS PPALACFP N T 150 RFI 0,00 1,20 0,00 0,00 NF 1,20 NO

1775 PA 07/08/2015 13:56:17 Linee TERNA 150 4AC 300 B S3 CALATABIANO FS PPALCAFP N M 150 RFI 0,00 1,20 0,00 0,00 NF 1,20 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1775 PA 07/08/2015 13:56:17 Linee TERNA 150 4AC 300 B S3 GIARDINI PPALGRDP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 33,31 1,20 0,74 0,74 NF 1,20 NO 33,31 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00

1775 PA 07/08/2015 13:56:17 Linee TERNA 150 4AC 300 B S3 ROCCALUMERA FS PPALROFP N M 150 RFI 0,00 1,20 0,00 0,00 NF 1,20 NO

1775 PA 07/08/2015 13:56:17 Linee TERNA 150 4AC 300 B S3 S.VENERINA PPALSVNP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 10,21 1,20 0,23 0,23 NF 1,20 NO 10,21 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00

2123 NA 07/08/2015 14:24:54 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 FILATURA NNAPFLPN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2123 NA 07/08/2015 14:24:54 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 FILATURA UT NNAPFILN R R 150 FILATURA E TESSITURA DI PUGLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

2124 NA 07/08/2015 14:37:14 Impianti eolici EOLICA SUD 150 3CE 50U L S1 EOL.S.SOST NNAPESSN R T 150 EOLICA SUD 3,49 44,22 2,58 2,58 NR 44,22 NO

2125 NA 07/08/2015 14:41:39 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 ARENA NNAPAREN R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1776 PA 07/08/2015 14:56:07 Linee TELAT 70 4AC 300 L S1 CASTELTERMINI PPALCATP T R 70 ENEL DISTRIBUZIONE 9,81 3,22 0,55 0,55 NF 3,22 NO 10,46 0,65 0,59 0,59 0,04 0,04

1721 PD 07/08/2015 15:00:00 Linee ACCIAIERIE VENETE 132 5DP 500 L S1 ACCIAIERIE VENETE 132 VVENAVNV T R 132 ACCIAIERIE VENETE 0,00 3900,00 0,00 0,00 NR 3900,00 NO

1945 PD 07/08/2015 15:00:00 Linee ACCIAIERIE VENETE 132 5DP 500 L S1 ACCIAIERIE VENETE 132 VVENAVNV T R 132 ACCIAIERIE VENETE 0,00 7200,00 0,00 0,00 NR 7200,00 NO

2126 NA 07/08/2015 15:15:09 Linee TERNA 150 4AC 300 L S1 TIMPAGRANDE (GR1) NNAPTPGNG1 R R 150 A2A 0,00 20,20 0,00 0,00 NR 20,20 NO

1946 PD 07/08/2015 17:00:00 Stallo linea ACCIAIERIE VENETE 220 5DP 500 L S1 ACCIAIERIE VENETE 220 VVENAVEV R R 220 ACCIAIERIE VENETE 0,00 12540,00 0,00 0,00 NF 12540,00 NO

1835 RM 07/08/2015 17:43:12 Linee TERNA 150 4AC 300 L S1 EALL RROMEALR R R 150 ACEA ENERGIA 21,01 7,51 2,75 2,75 NR 7,51 NO

2127 NA 07/08/2015 17:43:12 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 MONTELUNGO NNAPMLUN R M 150 ENEL PRODUZIONE 1,74 0,43 0,02 0,02 NR 0,43 NO

2127 NA 07/08/2015 17:43:12 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ROCC.EV.FS NNAPREFN N R 150 RFI 0,20 0,43 0,00 0,00 NF 0,43 NO

2127 NA 07/08/2015 17:43:35 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 MONTELUNGO TR NNAPMLUNTR N R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 7,53 0,20 0,04 0,04 NF 0,20 NO 7,53 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00

2127 NA 07/08/2015 17:43:55 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 150 3CE 50U L S2 MONTELUNGO NNAPMLUN R M 150 ENEL PRODUZIONE 1,74 7,08 0,21 0,21 NR 7,08 NO

2127 NA 07/08/2015 17:43:55 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 150 3CE 50S L S1 MONTELUNGO TR NNAPMLUNTR N R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 7,53 7,57 1,00 1,00 NF 7,57 NO 7,53 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

2127 NA 07/08/2015 17:43:55 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 150 3CE 50S L S1 ROCC.EV.FS NNAPREFN N R 150 RFI 0,20 7,08 0,02 0,02 NF 7,08 NO

1838 PD 07/08/2015 18:28:00 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 ACCIAIERIA VALBRUNA BZ VVENACBV R T 220 ACCIAIERIE VALBRUNA 0,89 3,00 0,04 0,04 NF 3,00 NO

1838 PD 07/08/2015 18:28:50 Linee TELAT 60 4AC 300 L S1 PONTE GARDENA 60 VVENPGNV T T 60 SE HYDROPOWER 7,00 3,26 0,40 0,40 NR 3,26 NO

1838 PD 07/08/2015 18:28:51 Linee TELAT 60 4AC 300 L S1 PONTE GARDENA SEZIONE 1 20 VVENPGNV71 N R 20 SELNET 7,05 3,24 0,40 0,40 NF 3,24 NO 8,15 1,10 0,46 0,46 0,06 0,06

2128 NA 07/08/2015 18:46:14 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 SESSA FS NNAPSFSN T T 60 RFI 0,17 2,19 0,01 0,01 NF 2,19 NO

2128 NA 07/08/2015 18:46:14 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 SUIO NNAPSUIN T M 60 ENEL GREEN POWER 2,10 2,19 0,08 0,08 NR 2,19 NO

2128 NA 07/08/2015 18:46:14 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 SUIO TR V NNAPSUINT2 N R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 3,95 2,19 0,15 0,15 NF 2,19 NO 3,95 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00

2129 NA 07/08/2015 19:00:55 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 SESSA FS NNAPSFSN T T 60 RFI 0,17 2,32 0,01 0,01 NF 2,32 NO

2129 NA 07/08/2015 19:00:55 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 SUIO NNAPSUIN T M 60 ENEL GREEN POWER 2,10 2,32 0,09 0,09 NR 2,32 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

2129 NA 07/08/2015 19:00:55 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 SUIO TR V NNAPSUINT2 N R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 3,37 2,32 0,14 0,14 NF 2,32 NO 3,37 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00

2130 NA 07/08/2015 19:00:59 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 GIUGLIANO NNAPGIGN T M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 15,61 2,49 0,73 0,42 NF 1,37 NO 15,61 0,00 0,73 0,42 0,00 0,00

2130 NA 07/08/2015 19:00:59 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 VILLA LITERNO FS NNAPVFSN T T 60 RFI 2,44 2,49 0,11 0,11 NF 2,49 NO

2131 NA 07/08/2015 19:07:21 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 SESSA FS NNAPSFSN T T 60 RFI 0,17 1,52 0,01 0,01 NF 1,52 NO

2131 NA 07/08/2015 19:07:21 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 SUIO NNAPSUIN T M 60 ENEL GREEN POWER 2,10 1,52 0,07 0,07 NR 1,52 NO

2131 NA 07/08/2015 19:07:21 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 SUIO TR V NNAPSUINT2 N R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 3,37 1,52 0,10 0,10 NF 1,52 NO 3,37 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

1839 PD 07/08/2015 19:24:46 Linee SE HYDROPOWER 60 3CE 40I L S1 FONTANA BIANCA VVENFBAV N R 60 SE HYDROPOWER 0,00 3,28 0,00 0,00 NR 3,28 NO

2132 NA 07/08/2015 20:14:51 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 AGEROLA NNAPAGEN T R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 14,46 0,32 0,13 0,13 NF 0,32 NO 14,46 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00

2133 NA 07/08/2015 20:25:43 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 AGEROLA NNAPAGEN T R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 14,18 0,29 0,11 0,11 NF 0,29 NO 14,18 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00

2134 NA 07/08/2015 20:41:55 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 AGEROLA NNAPAGEN T R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 10,32 0,49 0,14 0,14 NF 0,49 NO 10,32 0,00 0,14 0,14 0,00 0,00

1840 PD 07/08/2015 21:06:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 L S1 CURON VVENCURV R R 132 HYDROS 12,80 10,50 2,31 2,31 NR 10,50 NO

1840 PD 07/08/2015 21:06:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 L S1 GLORENZA CP VVENGLRV T R 132 SELNET -3,86 9,37 0,00 0,00 NF 5,32 NO 7,74 11,60 1,24 1,24 1,86 1,86

1840 PD 07/08/2015 21:06:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 L S1 GLORENZA GRUPPO 1 VVENGLOVG1 R R 132 SELEDISON 0,00 24,43 0,00 0,00 NR 24,43 NO

1841 PD 07/08/2015 22:03:59 Linee TERNA 220 4AC 300 B S1 FONTANA BIANCA VVENFBAV N R 60 SE HYDROPOWER 0,00 1,04 0,00 0,00 NR 1,04 NO

1841 PD 07/08/2015 22:03:59 Linee TERNA 220 4AC 300 B S1 S.VALBURGA TRG1 VVENSVAVM1T R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 1,04 0,00 0,00 NR 1,04 NO

1841 PD 07/08/2015 22:03:59 Linee TERNA 220 4AC 300 B S1 S.VALBURGA TRG2 VVENSVAVM2T R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 1,04 0,00 0,00 NR 1,04 NO

1841 PD 07/08/2015 22:04:00 Linee TERNA 220 4AC 300 B S1 PRACOMUNE VVENPRCV R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 1,04 0,00 0,00 NR 1,04 NO

1841 PD 07/08/2015 22:04:02 Linee TERNA 220 4AC 300 B S1 S.VALBURGA SEZIONE 1 20 VVENSVAV71 N R 20 SELNET 0,65 1,06 0,02 0,02 NF 1,06 NO 1,42 0,77 0,03 0,03 0,01 0,01

1849 PD 07/08/2015 22:28:00 Stallo linea RFI 132 3CE 60R B S3 SCILIAR FS VVENSCIV N M 132 RFI 0,00 3,00 0,00 0,00 NF 3,00 NO

1850 PD 07/08/2015 22:29:39 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 PONTE GARDENA 60 VVENPGNV T T 60 SE HYDROPOWER 6,00 1,49 0,18 0,18 NR 1,49 NO

1850 PD 07/08/2015 22:29:39 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 PONTE GARDENA SEZIONE 1 20 VVENPGNV71 N R 20 SELNET 4,91 1,48 0,14 0,14 NF 1,48 NO 5,41 0,50 0,16 0,16 0,02 0,02

1855 PD 07/08/2015 22:40:47 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 PONTE GARDENA 60 VVENPGNV T T 60 SE HYDROPOWER 0,00 2,36 0,00 0,00 NR 2,36 NO

1855 PD 07/08/2015 22:40:47 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 PONTE GARDENA SEZIONE 1 20 VVENPGNV71 N R 20 SELNET 4,49 2,36 0,20 0,20 NF 2,36 NO 4,98 0,49 0,22 0,22 0,02 0,02

2012 MI 08/08/2015 06:00:00 Stallo linea TELAT 132 5DP 500 L S1 UT IVECO BS MMILIVCM T R 132 FIAT 0,00 10080,00 0,00 0,00 NF 10080,00 NO

1723 PD 08/08/2015 06:53:00 Stallo linea ZANUSSI 132 3CE 50U L S1 ELECTROLUX PORCIA VVENELCV T R 132 ZANUSSI 0,00 702,00 0,00 0,00 NF 702,00 NO

1722 PD 08/08/2015 07:00:00 Trasformatori ACCIAIERIE BERTOLI 220 5DP 500 L S1 ACCIAIERIA BERTOLI VVENSAUV R T 220 ACCIAIERIE BERTOLI 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO

2003 PD 08/08/2015 07:00:00 Trasformatori ACCIAIERIE BERTOLI 220 5DP 500 L S1 ACCIAIERIA BERTOLI VVENSAUV R T 220 ACCIAIERIE BERTOLI 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

2002 PD 08/08/2015 07:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 OVARO VVENOVAV R T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 FI 08/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 SALSOMINORE FFIRSLSF81 N R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 29400,00 0,00 0,00 NF 29400,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 FI 08/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 SALSOMINORE P FFIRSLSF R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 29400,00 0,00 0,00 NR 29400,00 NO

1874 RM 08/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 132 5DP 500 L S1 API CENTRALE RROMAPCR R R 132 API 0,00 484,00 0,00 0,00 NR 484,00 NO

1785 TO 08/08/2015 08:00:00 Stallo linea FIAT 132 5DP 500 L S1 FIAT CENTRO RICERCHE TTORFOBT R T 132 FIAT 0,00 1860,00 0,00 0,00 NF 1860,00 NO

1802 TO 08/08/2015 08:00:00 Linee MERITOR HVS 132 5DP 500 L S1 MERITOR HVS TTORROKT T R 132 MERITOR HVS 0,00 7560,00 0,00 0,00 NF 7560,00 NO

2013 MI 08/08/2015 08:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT MARCEGAGLIA MAR MMILMRGM T R 132 MARCEGAGLIA 0,00 8700,00 0,00 0,00 NF 8700,00 NO

1856 PD 08/08/2015 12:39:19 Linee TELAT 132 4AC 300 B S1 PALUZZA SIOT VVENPSTV T R 132 SIOT 7,10 1,32 0,18 0,18 NF 1,32 NO

1856 PD 08/08/2015 12:39:21 Linee TELAT 132 4AC 300 L S1 SECAB VVENSECV T R 132 SECAB -2,39 3,30 0,00 0,00 NF 3,30 NO 0,50 2,89 0,03 0,03 0,17 0,17

2135 NA 08/08/2015 13:58:50 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 FRANCAVILLA ANG. NNAPFNGN R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 5,95 2,09 0,22 0,22 NF 2,09 NO 7,12 1,17 0,26 0,26 0,04 0,04

2136 NA 08/08/2015 14:10:45 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 FRANCAVILLA ANG. NNAPFNGN R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 5,45 0,54 0,08 0,08 NF 0,54 NO 6,48 1,03 0,10 0,10 0,02 0,02

2137 NA 08/08/2015 14:43:21 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 FILATURA NNAPFLPN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2137 NA 08/08/2015 14:43:21 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 FILATURA UT NNAPFILN R R 150 FILATURA E TESSITURA DI PUGLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

2138 NA 08/08/2015 14:45:24 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 GEBBIONE NNAPGEBN R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2138 NA 08/08/2015 14:45:24 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 REGGIO IND.LE NNAPREIN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2139 NA 08/08/2015 14:47:51 Linee TELAT 150 4AC 300 B S1 BAGALADI NNAPBGLN T R 150 ENEL GREEN POWER 0,00 2,00 0,00 0,00 NR 2,00 NO

2140 NA 08/08/2015 14:52:48 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S1 ROTONDA (TR1) NNAPROTNT1 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 3,17 46,04 2,43 0,15 NF 3,13 NO 3,17 0,00 2,43 0,15 0,00 0,00

2059 MI 08/08/2015 15:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT SIDERSCAL MMILLEAM T T 132 ACC. FERR. LEALI LUIGI 0,00 7260,00 0,00 0,00 NF 7260,00 NO

2059 MI 08/08/2015 15:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT VALSABBIA MMILVSOM R R 132 FERRIERA VALSABBIA 0,00 31740,00 0,00 0,00 NF 31740,00 NO

2142 NA 08/08/2015 15:09:59 Linee TELAT 150 4AC 300 L S1 BAGALADI NNAPBGLN T R 150 ENEL GREEN POWER 0,00 366,28 0,00 0,00 NR 366,28 NO

2141 NA 08/08/2015 15:10:14 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 S.PASQUALE NNAPSPQN T T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2143 NA 08/08/2015 15:25:26 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 MARATEA NNAPMARN T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2144 NA 08/08/2015 15:41:52 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 ROSARNO NNAPRSRN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2145 NA 08/08/2015 15:43:03 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 ROSARNO NNAPRSRN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 10,30 1,03 0,18 0,18 NF 1,03 NO 11,20 0,90 0,20 0,20 0,02 0,02

1777 PA 08/08/2015 15:51:16 Linee TERNA 150 4AC 300 L S2 BELPASSO PPALBELP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 16,22 19,05 5,16 5,16 NF 19,05 NO 16,42 0,20 5,22 5,22 0,06 0,06

2146 NA 08/08/2015 16:03:47 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 BATTIPAGLIA FS NNAPBFSN T R 60 RFI 2,56 0,47 0,03 0,03 NF 0,47 NO

1853 PA 08/08/2015 16:09:40 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 COLACEM PA PPALCLMP T T 150 COLACEM 3,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1853 PA 08/08/2015 16:09:40 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 RAGUSA NORD PPALRANP T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2147 NA 08/08/2015 16:16:37 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R B S1 DOTTO CIORLANO NNAPDCIN N R 150 DOTTO 0,00 1,42 0,00 0,00 NR 1,42 NO

2147 NA 08/08/2015 16:16:45 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R B S0 CAPRIATI C.P. NNAPCPVN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 6,41 1,34 0,17 0,17 NF 1,34 NO 6,97 0,56 0,18 0,18 0,01 0,01

2148 NA 08/08/2015 16:20:05 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 SALINE FS NNAPSLFN T T 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

1786 PA 08/08/2015 16:22:06 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 BELPASSO PPALBELP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 9,60 1,32 0,25 0,25 NF 1,32 NO 9,60 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00

1786 PA 08/08/2015 16:22:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ACIREALE FS PPALACFP N T 150 RFI 0,00 1,33 0,00 0,00 NF 1,33 NO

1786 PA 08/08/2015 16:22:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 CALATABIANO FS PPALCAFP N M 150 RFI 0,00 1,33 0,00 0,00 NF 1,33 NO

1786 PA 08/08/2015 16:22:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 GIARDINI PPALGRDP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 30,24 1,33 0,78 0,78 NF 1,33 NO 30,24 0,00 0,78 0,78 0,00 0,00

1786 PA 08/08/2015 16:22:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 GIARRE PPALGIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 30,43 1,33 0,79 0,79 NF 1,33 NO 30,43 0,00 0,79 0,79 0,00 0,00

1786 PA 08/08/2015 16:22:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 ROCCALUMERA FS PPALROFP N M 150 RFI 0,00 1,33 0,00 0,00 NF 1,33 NO

1786 PA 08/08/2015 16:22:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 S.G.LA PUNTA PPALSGPP T M 70 ENEL DISTRIBUZIONE 11,76 1,33 0,30 0,30 NF 1,33 NO 11,76 0,00 0,30 0,30 0,00 0,00

1786 PA 08/08/2015 16:22:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 S.VENERINA PPALSVNP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 8,35 1,33 0,22 0,22 NF 1,33 NO 8,35 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00

1786 PA 08/08/2015 16:22:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 VIAGRANDE PPALVIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 31,49 1,33 0,81 0,81 NF 1,33 NO 31,49 0,00 0,81 0,81 0,00 0,00

2149 NA 08/08/2015 16:25:29 Linee RFI 60 3CE 40I B S1 GALLICO FS NNAPGLFN T R 150 RFI 3,79 0,41 0,04 0,04 NF 0,41 NO

1787 PA 08/08/2015 16:29:26 Linee TERNA 150 4AC 300 L S1 ACIREALE FS PPALACFP N T 150 RFI 0,00 4,11 0,00 0,00 NF 4,11 NO

1787 PA 08/08/2015 16:29:26 Linee TERNA 150 4AC 300 L S2 GIARRE PPALGIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 30,43 4,11 2,12 2,12 NF 4,11 NO 30,43 0,00 2,12 2,12 0,00 0,00

1787 PA 08/08/2015 16:29:26 Linee TERNA 150 4AC 300 L S2 S.G.LA PUNTA PPALSGPP T M 70 ENEL DISTRIBUZIONE 11,76 4,11 0,82 0,82 NF 4,11 NO 11,76 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00

1787 PA 08/08/2015 16:29:26 Linee TERNA 150 4AC 300 L S2 S.VENERINA PPALSVNP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 8,35 4,11 0,58 0,58 NF 4,11 NO 8,35 0,00 0,58 0,58 0,00 0,00

1787 PA 08/08/2015 16:29:26 Linee TERNA 150 4AC 300 L S2 VIAGRANDE PPALVIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 31,49 4,11 2,20 2,20 NF 4,11 NO 31,49 0,00 2,20 2,20 0,00 0,00

2150 NA 08/08/2015 16:35:50 Linee TELAT 150 4AC 300 T S0 S.PROCOPIO NNAPSPRN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2151 NA 08/08/2015 16:36:39 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 VILLA S.GIOVANNI NNAPVSGN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1955 MI 08/08/2015 16:37:36 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 GEROLA MMILGERM R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 1,10 0,00 0,00 NR 1,10 NO

1955 MI 08/08/2015 16:37:36 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 PEDESINA MMILPEDM R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 1,10 0,00 0,00 NR 1,10 NO

1790 PA 08/08/2015 16:44:10 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ACIREALE FS PPALACFP N T 150 RFI 0,00 1,32 0,00 0,00 NF 1,32 NO

1790 PA 08/08/2015 16:44:10 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 GIARRE PPALGIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 23,28 1,32 0,59 0,59 NF 1,32 NO 23,28 0,00 0,59 0,59 0,00 0,00

1790 PA 08/08/2015 16:44:10 Linee TERNA 150 4AC 300 L S2 S.G.LA PUNTA PPALSGPP T M 70 ENEL DISTRIBUZIONE 8,74 9,46 1,42 1,42 NF 9,46 NO 8,74 0,00 1,42 1,42 0,00 0,00

1790 PA 08/08/2015 16:44:10 Linee TERNA 150 4AC 300 L S2 S.VENERINA PPALSVNP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 6,49 9,46 1,06 1,06 NF 9,46 NO 6,49 0,00 1,06 1,06 0,00 0,00
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1790 PA 08/08/2015 16:44:10 Linee TERNA 150 4AC 300 L S2 VIAGRANDE PPALVIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 23,57 9,46 3,84 3,84 NF 9,46 NO 23,57 0,00 3,84 3,84 0,00 0,00

1791 PA 08/08/2015 16:52:39 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ACIREALE FS PPALACFP N T 150 RFI 0,00 1,17 0,00 0,00 NF 1,17 NO

1791 PA 08/08/2015 16:52:39 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 GIARRE PPALGIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 17,76 1,17 0,38 0,38 NF 1,17 NO 17,76 0,00 0,38 0,38 0,00 0,00

1792 PA 08/08/2015 16:57:55 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ACIREALE FS PPALACFP N T 150 RFI 0,00 2,00 0,00 0,00 NF 2,00 NO

1792 PA 08/08/2015 16:57:55 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 GIARRE PPALGIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 17,76 2,00 0,59 0,59 NF 2,00 NO 17,76 0,00 0,59 0,59 0,00 0,00

1792 PA 08/08/2015 16:57:55 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 S.G.LA PUNTA PPALSGPP T M 70 ENEL DISTRIBUZIONE 7,06 2,00 0,24 0,24 NF 2,00 NO 7,06 0,00 0,24 0,24 0,00 0,00

1792 PA 08/08/2015 16:57:55 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 S.VENERINA PPALSVNP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 5,05 2,00 0,17 0,17 NF 2,00 NO 5,05 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00

1792 PA 08/08/2015 16:57:55 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 VIAGRANDE PPALVIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 18,72 2,00 0,62 0,62 NF 2,00 NO 18,72 0,00 0,62 0,62 0,00 0,00

1793 PA 08/08/2015 17:06:33 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ACIREALE FS PPALACFP N T 150 RFI 0,00 0,53 0,00 0,00 NF 0,53 NO

1793 PA 08/08/2015 17:06:33 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 GIARRE PPALGIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 12,87 0,53 0,19 0,19 NF 0,53 NO 12,87 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00

1793 PA 08/08/2015 17:06:33 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 S.G.LA PUNTA PPALSGPP T M 70 ENEL DISTRIBUZIONE 3,84 0,53 0,06 0,06 NF 0,53 NO 3,84 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00

1793 PA 08/08/2015 17:06:33 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 S.VENERINA PPALSVNP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 2,97 0,53 0,04 0,04 NF 0,53 NO 2,97 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00

1793 PA 08/08/2015 17:06:33 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 VIAGRANDE PPALVIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 10,66 0,53 0,16 0,16 NF 0,53 NO 10,66 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00

1794 PA 08/08/2015 17:20:14 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ACIREALE FS PPALACFP N T 150 RFI 0,00 1,16 0,00 0,00 NF 1,16 NO

1794 PA 08/08/2015 17:20:14 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 GIARRE PPALGIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 13,01 1,16 0,27 0,27 NF 1,16 NO 13,01 0,00 0,27 0,27 0,00 0,00

1794 PA 08/08/2015 17:20:14 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 S.G.LA PUNTA PPALSGPP T M 70 ENEL DISTRIBUZIONE 7,54 1,16 0,16 0,16 NF 1,16 NO 7,54 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00

1794 PA 08/08/2015 17:20:14 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 S.VENERINA PPALSVNP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 4,98 1,16 0,11 0,11 NF 1,16 NO 4,98 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00

1794 PA 08/08/2015 17:20:14 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 VIAGRANDE PPALVIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 21,02 1,16 0,44 0,44 NF 1,16 NO 21,02 0,00 0,44 0,44 0,00 0,00

2974 PA 08/08/2015 20:53:15 Linee TELAT 150 4AC 300 T S0 FIUMETORTO PPALFIUP T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1932 TO 08/08/2015 23:59:17 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 CAVOUR TTORCVRT T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 8,30 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1932 TO 08/08/2015 23:59:17 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 NESTLE' TTORLOCT T T 132 NESTLE' 0,38 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

1882 TO 09/08/2015 00:16:11 Linee TERNA 132 4AC 300 L S2 BARDONETTO TTORBAAT R M 132 IREN ENERGIA 10,00 4,25 0,74 0,74 NR 4,25 NO

1882 TO 09/08/2015 00:16:11 Linee TERNA 132 4AC 300 L S1 ROSONE CARICO TTORROATTM N R 10 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 4,25 0,00 0,00 NF 4,25 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1882 TO 09/08/2015 00:16:11 Linee TERNA 132 4AC 300 L S1 ROSONE GR 5-6 TTORROAT93 R R 132 IREN ENERGIA 85,00 4,25 6,26 6,26 NR 4,25 NO

1883 TO 09/08/2015 00:34:07 Linee TERNA 132 4AC 300 L S1 GRESSONEY TTORGRET R R 132 C.V. ACQUE 11,60 3,22 0,65 0,65 NR 3,22 NO

1883 TO 09/08/2015 00:34:07 Linee TERNA 132 4AC 300 L S1 SENDREN TTORSENT R R 132 C.V. ACQUE 9,50 3,22 0,53 0,53 NR 3,22 NO

1883 TO 09/08/2015 00:34:07 Linee TERNA 132 4AC 300 L S1 ZUINO TTORZUIT R R 132 C.V. ACQUE 22,10 3,22 1,24 1,24 NR 3,22 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1883 TO 09/08/2015 00:34:07 Linee TERNA 132 4AC 300 L S1 ZUINO CARICO TTORZUITT2 N R 132 DEVAL -2,48 3,22 0,00 0,00 NF 3,22 NO 0,80 3,28 0,04 0,04 0,18 0,18

2004 PD 09/08/2015 06:00:00 Stallo linea CARTIERA DI CARMIGNANO 132 5DP 500 L S1 CART.CARMIGNANO VVENCCNV T R 132 CARTIERA DI CARMIGNANO 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO

1800 TO 09/08/2015 07:00:00 Linee MICHELIN 132 5DP 500 L S1 MICHELIN STURA TTORMCST T T 132 MICHELIN 0,00 4740,00 0,00 0,00 NF 4740,00 NO

2005 PD 09/08/2015 07:00:00 Linee TELAT 50 5DP 500 L S1 SAFAS VVENSASV T R 50 S.A.F.A.S. 0,00 19320,00 0,00 0,00 NF 19320,00 NO

1947 PD 09/08/2015 07:59:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 QUERO TR1 VVENQUEVT1 N R 20 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 12061,00 0,00 0,00 NF 12061,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1831 FI 09/08/2015 08:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S0 SESTO FIORENTINO FFIRSEFF T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 17760,00 0,00 0,00 NF 17760,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1830 FI 09/08/2015 08:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UNICEM SETTIMELLO FFIRUSEF T T 132 BUZZI UNICEM 0,00 240,00 0,00 0,00 NF 240,00 NO

2053 MI 09/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 UT AGUSTA MMILAGUM T R 132 AGUSTA 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO

2014 MI 09/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 UT LUCCHINI CASTO MMILLUCM R T 132 LUCCHINI 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO

1884 TO 09/08/2015 08:43:38 Linee TELAT 50 4AC 300 B S1 FERVENTO TTORFEVT T R 70 ENEL PRODUZIONE 0,51 0,50 0,01 0,01 NR 0,50 NO

1884 TO 09/08/2015 08:43:38 Linee TELAT 50 4AC 300 B S1 FERVENTO CARICO TTORFEVTT3 N R 70 ENEL DISTRIBUZIONE -0,84 0,50 0,00 0,00 NF 0,50 NO 2,71 3,55 0,04 0,04 0,05 0,05

1885 TO 09/08/2015 11:43:10 Stallo Trasformatore AT TERNA 132 4AC 400 B S1 VILLENEUVE T3 TTORVLNTT3 R R 132 DEVAL 1,91 2,40 0,08 0,08 NF 2,40 NO 2,96 1,05 0,13 0,13 0,05 0,05

1819 RM 09/08/2015 12:54:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 LEONESSA RROMLEOR R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 2,54 1,09 0,05 0,05 NF 1,09 NO 3,40 0,86 0,07 0,07 0,02 0,02

1819 RM 09/08/2015 12:54:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 SIGILLO GR 1 RROMSIGRG1 R R 150 E.ON 0,00 1,09 0,00 0,00 NR 1,09 NO

1820 RM 09/08/2015 13:58:28 Linee RFI 60 3CE 40I B S2 FS AVEZZANO RROMAVXR T M 60 RFI 0,00 0,46 0,00 0,00 NF 0,46 NO

1820 RM 09/08/2015 13:58:28 Linee RFI 60 3CE 40I B S2 FS CARSOLI RROMCSXR N M 60 RFI 0,00 0,46 0,00 0,00 NF 0,46 NO

1820 RM 09/08/2015 13:58:28 Linee RFI 60 3CE 40I B S2 FS CASTELMADAMA RROMCMXR N M 60 RFI 0,00 0,46 0,00 0,00 NF 0,46 NO

1821 RM 09/08/2015 14:19:09 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 CORVARO RROMCOVR R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1822 RM 09/08/2015 14:20:38 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 CORVARO RROMCOVR R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2002 PD 09/08/2015 15:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 OVARO VVENOVAV R T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 240,00 0,00 0,00 NF 240,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2933 RM 09/08/2015 15:28:17 Linee RFI 132 3CE 40I L S1 FS ORTE TR R 4/7 RROMORXRTR N R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 2,98 158,18 7,86 0,30 NF 6,22 NO 3,42 0,44 9,02 0,35 1,16 0,05

2152 NA 09/08/2015 15:54:29 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 BUSSENTO NNAPBUSN R M 150 IREN ENERGIA 0,00 1,43 0,00 0,00 NR 1,43 NO

2152 NA 09/08/2015 15:54:29 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 BUSSENTO S3 NNAPBUSNS3 N R 20 ENEL DISTRIBUZIONE 8,06 1,43 0,23 0,23 NF 1,43 NO 8,13 0,07 0,23 0,23 0,00 0,00

2152 NA 09/08/2015 15:54:29 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 MARATEA NNAPMARN T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 3,69 1,43 0,11 0,11 NF 1,43 NO 3,69 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00

2152 NA 09/08/2015 15:54:29 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 TORRACA NNAPTRCN T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 6,14 1,43 0,18 0,18 NF 1,43 NO 6,22 0,08 0,18 0,18 0,00 0,00

2153 NA 09/08/2015 16:10:54 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 GROTTA FS NNAPGFSN T T 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

2154 NA 09/08/2015 16:32:05 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 GROTTA FS NNAPGFSN T T 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1833 RM 09/08/2015 16:38:02 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 EON TRIPONZO RROMTRPR R T 132 E.ON 2,54 1,00 0,04 0,04 NR 1,00 NO

1834 RM 09/08/2015 16:43:15 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U L S0 ACQUASPARTA RROMACQR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 3,00 176,23 8,82 0,81 NF 22,51 NO 4,21 1,21 12,38 1,16 3,56 0,35

2155 NA 09/08/2015 18:02:50 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 SOMMA VESUVIANA NNAPSMVN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 11,26 0,38 0,12 0,12 NF 0,38 NO 11,26 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00

1957 MI 09/08/2015 18:23:42 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 DOSSI MMILDOSM R T 132 ENEL PRODUZIONE 20,02 1,00 0,33 0,33 NR 1,00 NO

1957 MI 09/08/2015 18:23:42 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 GANDELLINO MMILGANM R T 132 ENEL PRODUZIONE 1,46 0,58 0,02 0,02 NR 0,58 NO

2156 NA 09/08/2015 18:25:30 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 ACQ. S. FELICE NNAPASFN T T 60 AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI 1,75 0,33 0,02 0,02 NF 0,33 NO

2156 NA 09/08/2015 18:25:30 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 NOLA 60 NNAPNLAN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 14,24 0,33 0,13 0,13 NF 0,33 NO 14,35 0,11 0,13 0,13 0,00 0,00

2156 NA 09/08/2015 18:25:30 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 NOLA FS NNAPNFSN T T 60 RFI 0,00 0,33 0,00 0,00 NF 0,33 NO

2157 NA 09/08/2015 18:27:15 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 SOMMA VESUVIANA NNAPSMVN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 8,55 0,28 0,07 0,07 NF 0,28 NO 8,55 0,00 0,07 0,07 0,00 0,00

2158 NA 09/08/2015 18:37:02 Linee TELAT 60 4AC 300 L S3 SOMMA VESUVIANA NNAPSMVN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 8,88 4,08 0,61 0,61 NF 4,08 NO 8,88 0,00 0,61 0,61 0,00 0,00

2159 NA 09/08/2015 18:45:31 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 SOMMA VESUVIANA NNAPSMVN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 6,41 0,20 0,04 0,04 NF 0,20 NO 6,41 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00

1836 RM 09/08/2015 18:54:54 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 CEMENTIR RROMCEMR T R 132 CEMENTIR 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

1836 RM 09/08/2015 18:54:54 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 SPOLETO RROMSPOR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 11,70 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2160 NA 09/08/2015 19:06:54 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 AGEROLA NNAPAGEN T R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 13,84 0,33 0,13 0,13 NF 0,33 NO 13,84 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00

1886 TO 09/08/2015 19:20:24 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 CANELLI TTORCANT T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 9,90 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2162 NA 09/08/2015 19:23:25 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 AGEROLA NNAPAGEN T R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 11,56 0,29 0,09 0,09 NF 0,29 NO 11,56 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00

1857 PD 09/08/2015 20:13:18 Stallo linea SE HYDROPOWER 60 3CE 50U B S1 SARENTINO VVENSARV R R 60 SE HYDROPOWER 12,00 1,47 0,36 0,36 NR 1,47 NO

1857 PD 09/08/2015 20:13:22 Stallo linea SE HYDROPOWER 60 3CE 50S B S1 SARENTINO TR R VVENSARVTR R R 60 SELNET -3,54 2,07 0,00 0,00 NF 2,07 NO 1,21 4,75 0,04 0,04 0,17 0,17

1857 PD 09/08/2015 20:13:22 Stallo linea SE HYDROPOWER 60 3CE 50S B S1 SARENTINO TR V VVENSARVTV R R 60 SELNET -1,61 2,07 0,00 0,00 NF 2,07 NO 0,31 1,92 0,01 0,01 0,07 0,07

1887 TO 09/08/2015 21:15:41 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 IVREA TTORIVRT R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 15,20 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 15,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1958 MI 09/08/2015 22:50:56 Linee TELAT 132 4AC 300 B S0 SOMMA LOMBARDO MMILSMLM R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 1,84 1,08 0,03 0,03 NF 1,08 NO 1,84 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00

1888 TO 10/08/2015 03:47:00 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 QUARTAIE TTORQUTT R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1961 MI 10/08/2015 03:59:01 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 CASALE CREMASCO MMILCCRM T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1961 MI 10/08/2015 03:59:01 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 CREMA MMILCRMM T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1799 TO 10/08/2015 07:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 ARINOX TTORFRTT T R 132 ARINOX 0,00 450,00 0,00 0,00 NF 450,00 NO

1875 RM 10/08/2015 07:00:00 Stallo linea TERNA 132 5DP 500 L S1 VETRERIE PIEGARESI RROMVEPR R T 132 VETRERIE PIEGARESI 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO

1948 PD 10/08/2015 07:08:00 Stallo linea PO.ME.TON. 132 3CE 50U L S1 POMETON VVENMPOV R T 132 PO.ME.TON. 0,00 597,00 0,00 0,00 NF 597,00 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1962 MI 10/08/2015 07:42:19 Linee TELAT 132 4AC 300 B S1 UT MANGIM.VR MMILMVRM T R 132 MANGIMIFICI VERONESI 1,76 1,01 0,03 0,03 NF 1,01 NO

1962 MI 10/08/2015 07:42:26 Linee TELAT 132 4AC 300 B S0 ACQUANEGRA CREM. MMILAQNM T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 7,88 0,54 0,12 0,12 NF 0,54 NO 9,33 1,45 0,14 0,14 0,02 0,02

1919 RM 10/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 ENM TERMOLI RROMTENR R R 380 SORGENIA 0,00 6240,00 0,00 0,00 NR 6240,00 NO

1803 TO 10/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 220 5DP 500 L S1 ITAL NOVI TTORITNT R T 220 ITAL NOVI 0,00 6240,00 0,00 0,00 NF 6240,00 NO

1990 CA 10/08/2015 08:00:00 Trasformatori TERNA 220 5DP 500 L S1 OTTANA TR1 CCAGOTTCT1 R R 220 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2060 MI 10/08/2015 08:00:00 Sbarre TELAT 132 5DP 500 L S1 RIC.EST BS TR1 4/8 MMILESBMT1 T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,00 6300,00 0,00 0,00 NF 6300,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2060 MI 10/08/2015 08:00:00 Sbarre TELAT 132 5DP 500 L S1 RIC.EST BS TR2 4/8 MMILESBMT2 T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,00 6300,00 0,00 0,00 NF 6300,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2060 MI 10/08/2015 08:00:00 Sbarre TELAT 132 5DP 500 L S1 RIC.EST BS TR3 4/8 MMILESBMT3 T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,00 6300,00 0,00 0,00 NF 6300,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2060 MI 10/08/2015 08:00:00 Sbarre TELAT 132 5DP 500 L S1 RIC.EST BS TR4 4/8 MMILESBMT4 T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,00 6300,00 0,00 0,00 NF 6300,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1949 PD 10/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 SAPA VVENSAPV T R 132 SAPA PROFILI 0,00 7740,00 0,00 0,00 NF 7740,00 NO

1809 TO 10/08/2015 08:00:00 Sbarre SINTERAMA 132 5DP 500 L S1 SINTERAMA UTENTE TTORSNUT T R 132 SINTERAMA 0,00 10080,00 0,00 0,00 NF 10080,00 NO

2007 PD 10/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 132 5DP 500 L S1 SOVERZENE GRUPPO 4 VVENSOVVG4 R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 6300,00 0,00 0,00 NR 6300,00 NO

2016 MI 10/08/2015 08:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT ALFA ACCIAI BS MMILALFM R R 132 ALFA ACCIAI 0,00 6180,00 0,00 0,00 NF 6180,00 NO

2029 FI 10/08/2015 08:30:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 ACCIAIERIE RUBIERA FFIRACCF T R 132 ACCIAIERIE RUBIERA 0,00 6210,00 0,00 0,00 NF 6210,00 NO

2026 FI 10/08/2015 08:30:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 LINDE-FORER FFIRAGFF T T 132 FORER 0,00 270,00 0,00 0,00 NF 270,00 NO

1921 FI 10/08/2015 08:30:00 Linee TERNA 380 5DP 500 L S1 ROSELECTRA FFIRRELF N R 380 ROSELECTRA 0,00 6210,00 0,00 0,00 NR 6210,00 NO

1984 MI 10/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S0 S.ANGELO LODIG. MMILSNGM T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1848 CA 10/08/2015 09:09:07 Stallo parallelo TERNA 150 4AC 200 L S1 ILA (COMSAL) CCAGSALC T R 150 ILA 0,05 245,52 0,20 0,20 NF 245,52 SI

1848 CA 10/08/2015 09:09:07 Stallo parallelo TERNA 150 4AC 200 L S1 PORTOSCUSO C.LE CCAGPSEC R T 150 ENEL GREEN POWER 19,34 179,16 57,78 57,78 NR 179,16 NO

1848 CA 10/08/2015 09:09:07 Stallo parallelo TERNA 150 4AC 200 L S2 S.ANTIOCO CCAGSANC R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 7,86 39,58 5,23 4,99 NF 39,58 NO 7,87 0,01 5,24 4,99 0,01 0,00

1848 CA 10/08/2015 09:09:07 Stallo parallelo TERNA 150 4AC 200 L S2 SERBARIU CCAGSERC R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 10,73 39,58 7,15 7,15 NF 39,58 NO 10,73 0,00 7,15 7,15 0,00 0,00

1848 CA 10/08/2015 09:09:07 Stallo parallelo TERNA 150 4AC 200 L S2 SULCIS 2 CCAGSU2C R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 4,58 39,58 3,05 2,03 NF 39,58 NO 5,03 0,45 3,35 2,23 0,30 0,20

1858 CA 10/08/2015 09:31:45 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 SAN GIOVANNI SUERGIU CCAGSGSC R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,41 16,40 0,12 0,12 NF 16,40 NO 2,40 1,99 0,67 0,67 0,55 0,55

2048 FI 10/08/2015 09:49:55 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 PRATO AUTOSTRADA FFIRPRTF T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 23,86 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 23,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 MI 10/08/2015 10:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 PARAVISO MMILPARM R M 132 LUCCHINI 0,00 3240,00 0,00 0,00 NR 3240,00 NO

1969 RM 10/08/2015 10:00:00 Stallo linea ACCIAI SPECIALI TERNI 220 5DP 500 L S1 SIDERURGICI RROMSDRR R R 220 ACCIAI SPECIALI 0,00 7620,00 0,00 0,00 NF 7620,00 NO

2019 MI 10/08/2015 10:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 UT LUCCHINI LOVERO MMILULLM T R 132 LUCCHINI 0,00 3240,00 0,00 0,00 NF 3240,00 NO



n
° 

D
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

A
re

a

D
a

ta
 (

g
g

/m
m

/a
a

a
a

)

O
ra

 (
h

h
.m

m
.s

s
)

D
e

s
c

ri
z
io

n
e

 e
le

m
e

n
to

 d
i 
re

te
 o

ri
g

in
e

 d
e

ll
a

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

T
it

o
la

re
 r

e
te

 o
ri

g
in

e
 d

e
ll
a

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

T
e

n
s
io

n
e

 r
e

te
 o

ri
g

in
e

 d
e

ll
a

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

 (
k

V
)

C
o

d
ic

e
 c

a
u

s
a

 A
E

E
G

 -
 1

° 
li
v
e

ll
o

C
o

d
ic

e
 c

a
u

s
a

 A
E

E
G

 -
 2

° 
li
v
e

ll
o

T
ip

o
 i
n

te
rr

u
z
io

n
e

C
o

n
fi

g
u

ra
z
io

n
e

 r
e

te
 a

ll
'i
s
ta

n
te

 d
e

ll
a

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

N
o

m
e

 d
e

l 
S

it
o

 u
te

n
te

 A
T

 d
is

a
li
m

e
n

ta
to

C
o

d
ic

e
 u

n
iv

o
c

o
 d

e
l 
S

it
o

 u
te

n
te

 A
T

C
o

n
n

e
s
s
io

n
e

 a
ll
a

 R
T

N

T
ip

o
lo

g
ia

 d
i 
c

o
n

n
e

s
s
io

n
e

T
e

n
s
io

n
e

 S
it

o
 u

te
n

te
 A

T
 (

k
V

)

T
it

o
la

re
 d

e
l 
S

it
o

 u
te

n
te

 A
T

P
I 

(M
W

)

D
u

ra
ta

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

 A
T

 (
m

m
.s

s
)

E
N

S
/E

N
R

 l
o

rd
a

 (
M

W
h

)

E
N

S
/E

N
R

 n
e

tt
a

 (
M

W
h

)

N
F

/N
R

/S
D

N
° 

In
c

id
e

n
te

 r
il
e

v
a

n
te

N
° 

P
o

te
n

z
ia

le
 I

n
c

id
e

n
te

 r
il
e

v
a

n
te

D
u

ra
ta

 e
ff

e
tt

iv
a

 d
i 
d

is
a

li
m

e
n

ta
z
io

n
e

 d
e

g
li
 U

te
n

ti
 f

in
a

li
 M

T
 e

 B
T

 

(m
m

.s
s
)

F
E

E

P
I 

C
a

ri
c

o
 (

M
W

)

P
I 

P
ro

d
u

z
io

n
e

 (
M

W
)

E
N

S
-U

 l
o

rd
a

 (
M

W
h

)

E
N

S
-U

 n
e

tt
a

 (
M

W
h

)

E
N

R
-U

 l
o

rd
a

 (
M

W
h

)

E
N

R
-U

 n
e

tt
a

 (
M

W
h

)

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1837 RM 10/08/2015 11:09:55 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 CAMPOLEONE RROMCPLR T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1837 RM 10/08/2015 11:09:59 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 LIRA PV C.LE RROMLNVR T T 150 LIRA PV 0,00 0,00 0,00 0,00 NR 0,00 NO

1859 CA 10/08/2015 11:39:05 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 B S1 NURAXI FIGUS CCAGNUXC T R 150 CARBOSULCIS 1,50 1,26 0,04 0,04 NF 1,26 NO

1859 CA 10/08/2015 11:39:05 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 B S1 SULCIS TD2 CCAGSULCT2 R R 150 ENEL PRODUZIONE 6,80 1,26 0,16 0,16 NF 1,26 NO

2163 NA 10/08/2015 13:31:53 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 MARTINA FRANCA 60 NNAPMFRN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 3,92 0,51 0,06 0,06 NF 0,51 NO 3,92 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00

1842 RM 10/08/2015 13:39:19 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 L S1 EON ALVIANO RROMALVR R R 132 E.ON 6,00 8,14 0,82 0,82 NR 8,14 NO

1842 RM 10/08/2015 13:39:19 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 L S0 EON BASCHI RROMBCHR R M 132 E.ON 0,00 8,14 0,00 0,00 NR 8,14 NO

1842 RM 10/08/2015 13:39:19 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 B S1 NESTLE RROMNESR N R 132 NESTLE' 1,53 2,00 0,05 0,05 NF 2,00 NO

1842 RM 10/08/2015 13:39:20 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 L S0 TRESTINA RROMTRTR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 3,64 14,07 0,85 0,85 NF 14,07 NO 5,03 1,39 1,18 1,18 0,33 0,33

1842 RM 10/08/2015 13:39:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 B S2 CASTIGLION DEL LAGO RROMCDLR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 11,50 1,55 0,36 0,36 NF 1,55 NO 13,59 2,09 0,43 0,43 0,07 0,07

1842 RM 10/08/2015 13:39:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 B S0 DERUTA RROMDERR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 9,89 1,55 0,32 0,32 NF 1,55 NO 9,96 0,07 0,32 0,32 0,00 0,00

1842 RM 10/08/2015 13:39:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 B S0 FONTIVEGGE RROMFONR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 27,10 1,55 0,87 0,87 NF 1,55 NO 27,12 0,02 0,87 0,87 0,00 0,00

1842 RM 10/08/2015 13:39:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 B S2 MAGIONE RROMMAGR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 12,57 1,55 0,40 0,40 NF 1,55 NO 12,88 0,31 0,41 0,41 0,01 0,01

1842 RM 10/08/2015 13:39:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 B S2 PIETRAFITTA C.P. RROMPTFR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 3,85 1,56 0,12 0,12 NF 1,56 NO 3,85 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00

1842 RM 10/08/2015 13:39:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 B S1 PONTE RIO RROMPNRR R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 15,12 1,55 0,49 0,49 NF 1,55 NO 15,19 0,07 0,49 0,49 0,00 0,00

1842 RM 10/08/2015 13:39:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 B S0 PONTE S.GIOVANNI RROMPSGR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 21,50 1,55 0,69 0,69 NF 1,55 NO 23,14 1,64 0,74 0,74 0,05 0,05

1842 RM 10/08/2015 13:39:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 B S0 RAMAZZANO RROMRAMR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 2,08 1,55 0,07 0,07 NF 1,55 NO 2,84 0,76 0,09 0,09 0,02 0,02

1842 RM 10/08/2015 13:39:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 B S0 S.SISTO RROMSSIR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 31,00 1,55 0,99 0,99 NF 1,55 NO 31,04 0,04 0,99 0,99 0,00 0,00

1842 RM 10/08/2015 13:39:23 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 B S0 UMBERTIDE RROMUMBR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 8,94 1,55 0,28 0,28 NF 1,55 NO 9,46 0,52 0,30 0,30 0,02 0,02

1842 RM 10/08/2015 13:39:27 Stallo linea TERNA 132 4AC 200 L S1 BASCHI CP RROMBCPR T R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 7,18 8,06 0,97 0,97 NF 8,06 NO 7,30 0,12 0,99 0,99 0,02 0,02

1843 RM 10/08/2015 13:40:48 Linee TELAT 150 4AC 300 L S1 ASSERGI RROMASSR T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 1,82 361,31 10,97 0,11 NF 5,07 NO 1,82 0,00 10,97 0,11 0,00 0,00

1844 RM 10/08/2015 13:47:27 Linee RFI 150 3CE 40I L S3 FS PESCARA RROMPCXR T M 150 RFI 0,00 3,07 0,00 0,00 NF 3,07 NO

1844 RM 10/08/2015 13:47:27 Linee RFI 150 3CE 40I L S3 FS S.VITO N RROMSIXR N M 150 RFI 0,00 3,07 0,00 0,00 NF 3,07 NO

1844 RM 10/08/2015 13:47:27 Linee RFI 150 3CE 40I L S1 FS TORRE DEI PASSERI RROMTPXR N T 150 RFI 5,63 3,07 0,29 0,29 NF 3,07 NO

1844 RM 10/08/2015 13:47:27 Linee RFI 150 3CE 40I L S3 FS VASTO S.SALVO RROMVNXR N M 150 RFI 0,00 3,07 0,00 0,00 NF 3,07 NO

1922 RM 10/08/2015 15:38:59 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 VIL.BARREA RROMVBRR T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1845 RM 10/08/2015 16:39:34 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 CORVARO RROMCOVR R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1795 PA 10/08/2015 16:43:41 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 BELPASSO PPALBELP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 20,59 1,14 0,42 0,42 NF 1,14 NO 20,61 0,02 0,42 0,42 0,00 0,00

1846 RM 10/08/2015 17:07:42 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 RECANATI RROMRECR T R 50 ENEL DISTRIBUZIONE 3,84 1,33 0,10 0,10 NF 1,33 NO 3,84 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

1796 PA 10/08/2015 17:22:18 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U L S2 BELPASSO PPALBELP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 16,13 55,48 15,00 15,00 NF 55,48 NO 16,20 0,07 15,07 15,07 0,07 0,07

2164 NA 10/08/2015 21:52:08 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 CASERTA FS NNAPCEFN T T 60 RFI 0,17 0,37 0,00 0,00 NF 0,37 NO

2164 NA 10/08/2015 21:52:08 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 CASERTA S NNAPCESN T M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 17,65 0,37 0,18 0,18 NF 0,37 NO 17,65 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00

1867 RM 11/08/2015 00:28:52 Linee TELAT 150 4AC 300 L S1 S.PROCULA RROMSPRR T T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 11,20 4,23 0,82 0,82 NF 4,23 NO 11,20 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00

2165 NA 11/08/2015 00:54:47 Stallo linea TERNA 220 4AC 200 B S1 CAVA 60 NNAPCVAN T T 60 ENEL DISTRIBUZIONE 15,40 1,36 0,41 0,41 NF 1,36 NO 15,40 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00

2165 NA 11/08/2015 00:54:47 Stallo linea TERNA 220 4AC 200 B S1 CAVA FS NNAPCFSN T T 60 RFI 0,36 1,36 0,01 0,01 NF 1,36 NO

2165 NA 11/08/2015 00:54:47 Stallo linea TERNA 220 4AC 200 B S3 MERCATELLO NNAPMC2N T M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 6,28 1,36 0,17 0,17 NF 1,36 NO 6,28 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00

2165 NA 11/08/2015 00:54:47 Stallo linea TERNA 220 4AC 200 B S0 SALERNO N NNAPSALN R M 220 ENEL DISTRIBUZIONE 23,72 1,36 0,64 0,64 NF 1,36 NO 25,75 2,03 0,69 0,69 0,05 0,05

1918 PA 11/08/2015 01:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S0 BAGHERIA 2 PPALBG2P T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2166 NA 11/08/2015 01:14:27 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 CAVA 60 NNAPCVAN T T 60 ENEL DISTRIBUZIONE 12,30 0,38 0,13 0,13 NF 0,38 NO 12,30 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00

2167 NA 11/08/2015 01:14:27 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 POSTAVALLE C.LE NNAPPSVN R T 150 SISEN 3 0,00 0,00 0,00 0,00 NR 0,00 NO

1868 RM 11/08/2015 02:06:57 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 S.LUCIA DI MENTANA RROMSLMR R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 10,89 1,24 0,25 0,25 NF 1,24 NO 12,92 2,03 0,30 0,30 0,05 0,05

1869 RM 11/08/2015 02:12:09 Linee TELAT 150 4AC 300 T S0 TERRACINA RROMTRRR T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1870 RM 11/08/2015 03:25:35 Linee TELAT 150 4AC 300 T S0 MARANOLA RROMMNAR T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2260 RM 11/08/2015 07:03:43 Linee SELF 150 4AC 300 B S3 FS TERMOLI RROMTEXR R M 150 RFI 0,00 2,21 0,00 0,00 NF 2,21 NO

2223 NA 11/08/2015 07:03:43 Linee SELF 150 4AC 300 B S3 LESINA FS NNAPLEFN R M 150 RFI 0,00 2,02 0,00 0,00 NF 2,02 NO

2223 NA 11/08/2015 07:03:43 Linee SELF 150 4AC 300 B S1 RIPALTA.FS NNAPRIFN R T 150 RFI 0,00 2,21 0,00 0,00 NF 2,21 NO

2030 FI 11/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 AULLA FFIRAULF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 FI 11/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 AULLA FS FFIRAUFF T R 132 RFI 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO

2021 MI 11/08/2015 08:00:00 Stallo linea TELAT 132 5DP 500 L S1 NOZZA TR R 4/8 MMILNOZMTR T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,00 1980,00 0,00 0,00 NF 1980,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 MI 11/08/2015 08:00:00 Stallo linea TELAT 132 5DP 500 L S1 NOZZA TR V 4/8 MMILNOZMTV T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,00 1980,00 0,00 0,00 NF 1980,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1990 CA 11/08/2015 08:00:00 Trasformatori TERNA 220 5DP 500 L S1 OTTANA TR2 CCAGOTTCT2 R R 220 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1801 TO 11/08/2015 08:30:00 Linee ESSEX ITALIA 132 5DP 500 L S1 ESSEX ITALIA TTORIVXT T R 132 ESSEX ITALIA 0,00 2970,00 0,00 0,00 NF 2970,00 NO

2168 NA 11/08/2015 11:27:35 Linee TELAT 150 4AC 300 T S0 S.PANCRAZIO SAL NNAPSPSN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2169 NA 11/08/2015 12:13:39 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60T B S0 LECCE NORD NNAPLENN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 1,19 0,00 0,00 NF 1,19 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

2169 NA 11/08/2015 12:13:39 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60T B S1 LECCE TRE NNAPLE3N T R 150 PARCO EOLICO SALENTINO 23,72 1,19 0,52 0,52 NR 1,19 NO

1797 PA 11/08/2015 12:16:00 Linee TELAT 150 4AC 300 B S0 MESSINA RIVIERA PPALMERP T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 14,69 1,48 0,44 0,44 NF 1,48 NO 14,69 0,00 0,44 0,44 0,00 0,00

2170 NA 11/08/2015 12:30:19 Linee TELAT 150 4AC 300 B S0 LECCE MARE NNAPLEMN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 13,23 1,28 0,32 0,32 NF 1,28 NO 13,23 0,00 0,32 0,32 0,00 0,00

2170 NA 11/08/2015 12:30:19 Linee TELAT 150 4AC 300 B S0 LECCE NORD NNAPLENN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 2,10 0,00 0,00 NF 2,10 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2170 NA 11/08/2015 12:30:19 Linee TELAT 150 4AC 300 B S1 LECCE TRE NNAPLE3N T R 150 PARCO EOLICO SALENTINO 23,72 2,10 0,86 0,86 NR 2,10 NO

2171 NA 11/08/2015 13:39:10 Linee TERNA 150 4AC 300 B S3 BARI FS NNAPBAFN N M 150 RFI 0,00 1,04 0,00 0,00 NF 1,04 NO

2171 NA 11/08/2015 13:39:10 Linee TERNA 150 4AC 300 B S3 BARLET.FS NNAPBRFN T M 150 RFI 0,00 1,04 0,00 0,00 NF 1,04 NO

2171 NA 11/08/2015 13:39:10 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 FONDERIE MERID. NNAPFMEN R T 150 BARI FONDERIE MERIDIONALI 0,51 1,04 0,01 0,01 NF 1,04 NO

2171 NA 11/08/2015 13:39:10 Linee TERNA 150 4AC 300 B S3 MOLFET. FS NNAPMFFN N M 150 RFI 0,00 1,04 0,00 0,00 NF 1,04 NO

1798 PA 11/08/2015 13:49:58 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ACIREALE FS PPALACFP N T 150 RFI 0,00 1,44 0,00 0,00 NF 1,44 NO

1798 PA 11/08/2015 13:49:58 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 CALATABIANO FS PPALCAFP N M 150 RFI 0,00 1,44 0,00 0,00 NF 1,44 NO

2172 NA 11/08/2015 13:57:06 Linee TELAT 150 4AC 300 L S1 BAGALADI NNAPBGLN T R 150 ENEL GREEN POWER 2,43 3,20 0,14 0,14 NR 3,20 NO

2173 NA 11/08/2015 14:32:07 Linee TELAT 150 4AC 300 B S1 MONTEBELLO JONICO NNAPMBJN T T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 2,18 0,00 0,00 NF 2,18 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2173 NA 11/08/2015 14:32:11 Linee TELAT 150 4AC 300 L S1 BAGALADI NNAPBGLN T R 150 ENEL GREEN POWER 4,98 16,39 1,38 1,38 NR 16,39 NO

2174 NA 11/08/2015 14:39:17 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 GEBBIONE NNAPGEBN R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2175 NA 11/08/2015 14:42:06 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 GEBBIONE NNAPGEBN R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2176 NA 11/08/2015 14:49:01 Linee TELAT 150 4AC 300 B S1 BAGALADI NNAPBGLN T R 150 ENEL GREEN POWER 4,98 1,34 0,13 0,13 NR 1,34 NO

2177 NA 11/08/2015 17:30:59 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 MAGISANO NNAPMGSN R R 150 A2A 25,00 1,00 0,42 0,42 NR 1,00 NO

1871 RM 11/08/2015 17:49:22 Linee TELAT 60 4AC 300 L S1 FS MINTURNO 60 RROMMIXR51 T R 60 RFI 0,22 3,31 0,01 0,01 NF 3,31 NO

2178 NA 11/08/2015 18:14:40 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 TIMPAGRANDE (GR2) NNAPTPGNG2 R R 150 A2A 0,00 1,00 0,00 0,00 NR 1,00 NO

2179 NA 11/08/2015 18:18:40 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 CECITA NNAPCECN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 1,87 0,57 0,03 0,03 NF 0,57 NO 2,40 0,53 0,04 0,04 0,01 0,01

2179 NA 11/08/2015 18:18:40 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 S.GIOV. IN FIORE NNAPSGFN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 5,90 0,57 0,09 0,09 NF 0,57 NO 5,90 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00

2030 FI 12/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 AULLA FFIRAULF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 FI 12/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 AULLA FS FFIRAUFF T R 132 RFI 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO

2963 PD 12/08/2015 08:00:00 Linee AE-EW 220 5DP 500 L S1 NATURNO GRUPPO 1 VVENNATVG1 R R 220 AE-EW 0,00 660,00 0,00 0,00 NR 660,00 NO

2963 PD 12/08/2015 08:00:00 Linee AE-EW 220 5DP 500 L S1 NATURNO GRUPPO 2 VVENNATVG2 R R 220 AE-EW 0,00 660,00 0,00 0,00 NR 660,00 NO

2963 PD 12/08/2015 08:00:00 Linee AE-EW 220 5DP 500 L S1 NATURNO GRUPPO 3 VVENNATVG3 R R 220 AE-EW 0,00 660,00 0,00 0,00 NR 660,00 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

2963 PD 12/08/2015 08:00:00 Linee AE-EW 220 5DP 500 L S1 NATURNO TR 4 VVENNATVT4 R R 220 AEReti-EWNetz 0,00 660,00 0,00 0,00 NF 660,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2963 PD 12/08/2015 08:00:00 Linee AE-EW 220 5DP 500 L S1 NATURNO TR 5 VVENNATVT5 R R 220 AEReti-EWNetz 0,00 660,00 0,00 0,00 NF 660,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 MI 12/08/2015 08:30:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S0 FLERO CP MMILFLRM T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 FI 12/08/2015 08:30:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 IRIS CERAMICHE FFIRIRIF T R 132 IRIS CERAMICA 0,00 450,00 0,00 0,00 NF 450,00 NO

2023 MI 12/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT AGROLINZ MMILAUSM T R 132 AGROLINZ MELAMIN ITALIA 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO

2180 NA 12/08/2015 09:43:18 Linee SELF 150 4AC 300 B S3 LESINA FS NNAPLEFN R M 150 RFI 0,00 2,13 0,00 0,00 NF 2,13 NO

2180 NA 12/08/2015 09:43:18 Linee SELF 150 4AC 300 B S1 RIPALTA.FS NNAPRIFN R T 150 RFI 0,00 2,13 0,00 0,00 NF 2,13 NO

1860 CA 12/08/2015 09:59:14 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U B S0 SENNORI CCAGSENC R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 12,17 1,07 0,23 0,23 NF 1,07 NO 12,17 0,00 0,23 0,23 0,00 0,00

2181 NA 12/08/2015 10:20:16 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 CAULONIA NNAPCAUN R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 3,35 0,59 0,05 0,05 NF 0,59 NO 3,35 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00

2182 NA 12/08/2015 10:45:15 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 SANNICANDRO NNAPSANN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2183 NA 12/08/2015 11:21:09 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60T B S0 MOLFETTA NNAPMFTN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 19,99 2,52 0,96 0,96 NF 2,52 NO 21,74 1,75 1,04 1,04 0,08 0,08

2183 NA 12/08/2015 11:21:09 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60T B S0 TERLIZZI NNAPTEZN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 6,78 2,52 0,33 0,33 NF 2,52 NO 12,11 5,33 0,58 0,58 0,25 0,25

2383 NA 12/08/2015 12:03:49 Linee TELAT 150 4AC 300 B S1 CICCOLOCANE NNAPCCAN T T 150 ASJA AMBIENTE ITALIA 2,46 0,55 0,04 0,04 NR 0,55 NO

2383 NA 12/08/2015 12:03:49 Linee TELAT 150 4AC 300 B S1 LE RENI NNAPLERN T T 150 MALTEMI ENERGIA 3,38 0,55 0,05 0,05 NR 0,55 NO

2184 NA 12/08/2015 13:09:36 Linee RFI 60 3CE 40I B S1 GALLICO FS NNAPGLFN T R 150 RFI 4,21 1,10 0,08 0,08 NF 1,10 NO

2185 NA 12/08/2015 14:26:41 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 ROSARNO NNAPRSRN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1865 PA 13/08/2015 00:42:26 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 CASSIBILE PPALCABP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1865 PA 13/08/2015 00:42:26 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 NOTO PPALNOTP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1876 RM 13/08/2015 07:00:00 Stallo linea CORDEN PHARMA 150 5DP 500 L S0 CORDEN PHARMA RROMBRER T M 150 CORDEN PHARMA 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO

2032 FI 13/08/2015 07:00:00 Linee IRIS CERAMICA 132 5DP 500 L S1 IRIS CERAMICHE FFIRIRIF T R 132 IRIS CERAMICA 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO

1810 TO 13/08/2015 07:30:00 Linee SACAL 132 5DP 500 L S1 SACAL TTORSACT T T 132 SACAL 0,00 510,00 0,00 0,00 NF 510,00 NO

2030 FI 13/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 AULLA FFIRAULF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 FI 13/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 AULLA FS FFIRAUFF T R 132 RFI 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO

1920 PA 13/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S1 DIRILLO PPALDIRP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 60,00 0,00 0,00 NF 60,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 MI 13/08/2015 08:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT COLATA C. MMILCCOM T R 132 COLATA CONTINUA ITAL 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO

2024 MI 13/08/2015 08:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT SICREM MMILSICM T R 132 SICREM 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO

1920 PA 13/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S1 VITTORIA SUD PPALVISP T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 60,00 0,00 0,00 NF 60,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

2058 MI 13/08/2015 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 ISOLA MMILISOM N R 70 CONS. EN. PULITA MULTIUTILITY 0,00 390,00 0,00 0,00 NR 390,00 NO

2058 MI 13/08/2015 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 MANTELERA MMILMTLM N R 132 CONS. EN. PULITA MULTIUTILITY 0,00 390,00 0,00 0,00 NR 390,00 NO

2414 CA 13/08/2015 09:50:23 Trasformatori TERNA 15 4AC 200 L S1 RUMIANCA TR3 CCAGRUMCT3 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 3,96 5,38 0,37 0,37 NF 5,38 NO 7,04 3,08 0,66 0,66 0,29 0,29

2415 CA 13/08/2015 10:02:38 Trasformatori TERNA 15 4AC 200 B S1 RUMIANCA TR3 CCAGRUMCT3 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 2,27 1,10 0,05 0,05 NF 1,10 NO 3,47 1,20 0,07 0,07 0,02 0,02

2186 NA 13/08/2015 14:33:27 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 10 3CE 50U L S1 FRATTAMAGGIORE (TR2) NNAPFRANT2 R R 220 ENEL DISTRIBUZIONE 15,90 5,29 1,45 1,45 NF 5,29 NO 15,90 0,00 1,45 1,45 0,00 0,00

1894 NA 14/08/2015 01:02:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S1 CANNAVILE NNAPCNVN T R 150 DAUNIA SAVIGNANO 0,00 110,00 0,00 0,00 NR 110,00 NO

1894 NA 14/08/2015 01:02:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S1 SAVIGNA.FS NNAPSVFN T R 150 RFI 0,00 110,00 0,00 0,00 NF 110,00 NO

2187 NA 14/08/2015 02:01:29 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S L S1 AGEROLA NNAPAGEN T R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 9,63 206,52 33,20 9,28 NF 3 206,52 NO 9,63 0,00 33,20 9,28 0,00 0,00

2187 NA 14/08/2015 02:01:29 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S L S1 FINCANTIERI NNAPFCUN T T 60 FINCANTIERI 0,31 231,59 1,20 1,20 NF 3 231,59 NO

2187 NA 14/08/2015 02:01:29 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50U L S0 LETTERE NNAPLETN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 24,13 685,33 275,71 33,78 NF 3 222,46 NO 24,13 0,00 275,71 33,78 0,00 0,00

2187 NA 14/08/2015 02:01:29 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 60R L S3 VICO EQUENSE NNAPVICN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 16,88 16,35 4,67 4,67 NF 3 16,35 NO 16,88 0,00 4,67 4,67 0,00 0,00

1924 PA 14/08/2015 04:30:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 S.NINFA PPALSNIP T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 210,00 0,00 0,00 NF 210,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1924 PA 14/08/2015 04:30:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 S.NINFA C.LE PPALSNFP N R 150 E.ON 0,00 210,00 0,00 0,00 NR 210,00 NO

1924 PA 14/08/2015 04:30:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 SALEMI PPALSALP T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 210,00 0,00 0,00 NF 210,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1924 PA 14/08/2015 04:30:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 SALEMI C.LE PPALSLMP N R 150 IP MAESTRALE SICILA 6 0,00 210,00 0,00 0,00 NR 210,00 NO

1950 PD 14/08/2015 06:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S0 DOLO CP VVENDODV T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 2100,00 0,00 0,00 NF 2100,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2966 PD 14/08/2015 07:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 ACC. VALSUGANA VVENACVV R R 220 ACCIAIERIA VALSUGANA 0,00 660,00 0,00 0,00 NF 660,00 NO

2045 FI 14/08/2015 07:19:55 Linee SELF 132 4AC 100 L S1 SARZANA FS FFIRSZXF R T 132 RFI 0,00 278,43 0,00 0,00 NF 278,43 SI

2030 FI 14/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 AULLA FFIRAULF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 FI 14/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 AULLA FS FFIRAUFF T R 132 RFI 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO

1807 TO 14/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 OMVP PINASCA TTOROMPT R M 132 OMVP PINASCA 0,00 1920,00 0,00 0,00 NF 1920,00 NO

2015 MI 14/08/2015 08:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT ACC. VENETE MMILAVSM T R 132 ACCIAIERIE VENETE 0,00 4800,00 0,00 0,00 NF 4800,00 NO

1951 PD 14/08/2015 09:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 FINCANTIERI VVENFINV T R 132 FINCANTIERI 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO

2033 FI 14/08/2015 09:00:00 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 MARCEGAGLIA FFIRMCGF T R 132 MARCEGAGLIA 0,00 450,00 0,00 0,00 NF 450,00 NO

2033 FI 14/08/2015 09:00:00 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S0 RAVENNA BAIONA FFIRRABF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 450,00 0,00 0,00 NF 450,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2187 NA 14/08/2015 09:07:24 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S L S1 FINCANTIERI NNAPFCUN T T 60 FINCANTIERI 0,59 4,35 0,05 0,05 NF 3 4,35 NO

2187 NA 14/08/2015 10:49:43 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S L S1 FINCANTIERI NNAPFCUN T T 60 FINCANTIERI 0,49 14,17 0,12 0,12 NF 3 14,17 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

2187 NA 14/08/2015 10:49:43 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S L S1 SORRENTO NNAPSORN T R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 18,33 13,50 4,23 4,23 NF 3 13,50 NO 18,33 0,00 4,23 4,23 0,00 0,00

2187 NA 14/08/2015 10:49:43 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 60R L S3 VICO EQUENSE NNAPVICN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 29,80 13,50 6,87 6,87 NF 3 13,50 NO 29,80 0,00 6,87 6,87 0,00 0,00

2187 NA 14/08/2015 11:16:14 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S L S1 FINCANTIERI NNAPFCUN T T 60 FINCANTIERI 0,49 4,48 0,04 0,04 NF 3 4,48 NO

2187 NA 14/08/2015 12:35:55 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S L S1 FINCANTIERI NNAPFCUN T T 60 FINCANTIERI 0,49 3,05 0,03 0,03 NF 3 3,05 NO

2188 NA 14/08/2015 13:48:42 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 60T L S1 AGEROLA NNAPAGEN T R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 14,39 65,05 15,61 13,50 NF 65,05 NO 14,39 0,00 15,61 13,50 0,00 0,00

2188 NA 14/08/2015 13:48:42 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S L S3 NOVARTIS NNAPCIGN T M 60 NOVARTIS 2,44 64,43 2,63 2,63 NF 64,43 NO

2188 NA 14/08/2015 13:48:42 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50U L S3 TORRE SUD NNAPTOSN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 7,84 64,43 8,46 1,94 NF 16,57 NO 7,84 0,00 8,46 1,94 0,00 0,00

2034 FI 14/08/2015 15:00:00 Linee PIAGGIO & C. 132 5DP 500 L S1 PIAGGIO FFIRPGGF T R 132 PIAGGIO & C. 0,00 10110,00 0,00 0,00 NF 10110,00 NO

1878 RM 14/08/2015 15:59:23 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ATINA RROMATNR R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 3,65 1,13 0,07 0,07 NF 1,13 NO 3,92 0,27 0,08 0,08 0,01 0,01

2022 MI 14/08/2015 16:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 UT ASO OSPITALETTO MMILASPM T T 132 ASO SIDERURGICA 0,00 10080,00 0,00 0,00 NF 10080,00 NO

2189 NA 14/08/2015 16:03:29 Linee TERNA 380 4AC 300 L S1 ISCA RICOTTA NNAPISRN R R 150 ALFA WIND 0,00 7,19 0,00 0,00 NR 7,19 NO

2189 NA 14/08/2015 16:03:29 Linee TERNA 380 4AC 300 L S1 TORRE CISTERNA NNAPTCIN R R 150 BREATHE ENERGIA 14,50 7,19 1,77 1,77 NR 7,19 NO

1893 TO 14/08/2015 17:58:22 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 50U B S0 BORGARO TTORBOAT R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 9,12 2,52 0,44 0,44 NF 2,52 NO 9,12 0,00 0,44 0,44 0,00 0,00

1889 TO 14/08/2015 18:49:40 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 GRESSONEY TTORGRET R R 132 C.V. ACQUE 12,00 0,55 0,18 0,18 NR 0,55 NO

1889 TO 14/08/2015 18:49:40 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 GRESSONEY TR1 TTORGRETT1 N R 132 DEVAL 2,25 0,55 0,03 0,03 NF 0,55 NO 2,29 0,04 0,03 0,03 0,00 0,00

1889 TO 14/08/2015 18:49:40 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 SENDREN TTORSENT R R 132 C.V. ACQUE 9,50 0,55 0,15 0,15 NR 0,55 NO

1889 TO 14/08/2015 18:49:40 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 ZUINO TTORZUIT R R 132 C.V. ACQUE 22,50 0,55 0,34 0,34 NR 0,55 NO

1889 TO 14/08/2015 18:49:40 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 ZUINO CARICO TTORZUITT2 N R 132 DEVAL -3,31 0,55 0,00 0,00 NF 0,55 NO 1,11 4,42 0,02 0,02 0,07 0,07

1904 TO 14/08/2015 18:52:00 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 HONE 1 TTORHO1T R T 132 C.V. ACQUE 18,60 1,00 0,31 0,31 NR 1,00 NO

1904 TO 14/08/2015 18:52:00 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 HONE 2 TTORHO2T R T 132 C.V. ACQUE 11,60 1,00 0,19 0,19 NR 1,00 NO

2188 NA 14/08/2015 19:07:47 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S L S3 NOVARTIS NNAPCIGN T M 60 NOVARTIS 0,00 202,32 0,00 0,00 NF 202,32 NO

2188 NA 14/08/2015 19:07:47 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50U L S3 TORRE SUD NNAPTOSN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 202,15 0,00 0,00 NF 202,15 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1906 TO 14/08/2015 19:31:53 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 GRESSONEY TTORGRET R R 132 C.V. ACQUE 12,40 0,47 0,16 0,16 NR 0,47 NO

1906 TO 14/08/2015 19:31:53 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 GRESSONEY TR1 TTORGRETT1 N R 132 DEVAL 2,59 1,19 0,06 0,06 NF 1,19 NO 2,59 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00

1906 TO 14/08/2015 19:31:53 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 SENDREN TTORSENT R R 132 C.V. ACQUE 0,00 0,47 0,00 0,00 NR 0,47 NO

1906 TO 14/08/2015 19:31:53 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 ZUINO TTORZUIT R R 132 C.V. ACQUE 22,60 0,47 0,30 0,30 NR 0,47 NO

1906 TO 14/08/2015 19:32:19 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 ZUINO CARICO TTORZUITT2 N R 132 DEVAL -2,12 0,25 0,00 0,00 NF 0,25 NO 1,28 3,40 0,01 0,01 0,02 0,02
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1866 PD 14/08/2015 23:09:58 Sbarre EISACKWERK 60 3CE 50U L S1 S.ANTONIO GRUPPO 1 VVENSATVG1 R R 220 EISACKWERK 17,50 5,30 1,60 1,60 NR 5,30 NO

1866 PD 14/08/2015 23:09:58 Sbarre EISACKWERK 60 3CE 50U L S1 S.ANTONIO GRUPPO 3 VVENSATVG3 R R 220 EISACKWERK 17,50 5,30 1,60 1,60 NR 5,30 NO

1866 PD 14/08/2015 23:09:58 Sbarre EISACKWERK 60 3CE 50S L S1 SARENTINO VVENSARV R R 60 SE HYDROPOWER 12,20 5,30 1,12 1,12 NR 5,30 NO

1866 PD 14/08/2015 23:10:04 Sbarre EISACKWERK 60 3CE 50S L S1 S.ANTONIO CP VVENSTPV T R 60 SELNET 0,30 6,35 0,03 0,03 NF 6,35 NO 1,93 1,63 0,21 0,21 0,18 0,18

1866 PD 14/08/2015 23:10:04 Sbarre EISACKWERK 60 3CE 50S L S1 SARENTINO TR R VVENSARVTR R R 60 SELNET -4,01 6,06 0,00 0,00 NF 6,06 NO 1,01 5,02 0,10 0,10 0,51 0,51

1866 PD 14/08/2015 23:10:04 Sbarre EISACKWERK 60 3CE 50S L S1 SARENTINO TR V VVENSARVTV R R 60 SELNET -1,89 6,06 0,00 0,00 NF 6,06 NO 0,12 2,01 0,01 0,01 0,20 0,20

1909 TO 14/08/2015 23:29:26 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 ROSSIGLIONE TTORROST T T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1910 TO 14/08/2015 23:31:42 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 ROSSIGLIONE TTORROST T T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1911 TO 14/08/2015 23:33:55 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 ROSSIGLIONE TTORROST T T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 PD 14/08/2015 23:36:40 Linee SE HYDROPOWER 60 3CE 40I B S1 FONTANA BIANCA VVENFBAV N R 60 SE HYDROPOWER 0,00 1,52 0,00 0,00 NR 1,52 NO

2025 PD 15/08/2015 02:06:57 Linee TERNA 132 1CD 20D B S1 ELECTROLUX PORCIA VVENELCV T R 132 ZANUSSI 1,00 1,45 0,03 0,03 SD 1,45 NO

2025 PD 15/08/2015 02:06:58 Linee TERNA 132 1CD 20D L S0 PORCIA VVENPOCV R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 11,68 4,20 0,84 0,84 SD 4,20 NO 12,65 0,97 0,91 0,91 0,07 0,07

2043 PD 15/08/2015 02:21:15 Linee RFI 132 3CE 40I B S1 CASARSA FS VVENCAFV R T 132 RFI 0,00 1,00 0,00 0,00 NF 1,00 NO

1912 TO 15/08/2015 02:46:31 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 QUARTAIE TTORQUTT R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2063 PD 15/08/2015 04:46:25 Linee TERNA 60 4AC 300 L S1 BRAZZANIGA SEZIONE 2 60 VVENBRZV52 R R 60 STET 5,06 4,31 0,39 0,39 NF 4,31 NO 5,12 0,06 0,39 0,39 0,00 0,00

2063 PD 15/08/2015 04:46:25 Linee TERNA 60 4AC 300 L S1 GUIZZA SEZIONE 2 60 VVENGUZV52 R R 60 STET 2,54 4,11 0,18 0,18 NF 4,11 NO 2,54 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00

2063 PD 15/08/2015 04:46:26 Linee TERNA 60 4AC 300 B S3 CALDONAZZO VVENCLDV R M 60 SET DISTRIBUZIONE 5,40 2,13 0,20 0,20 NF 2,13 NO 5,40 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00

2193 PD 15/08/2015 05:41:41 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 MANZANO VVENMNZV T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 3,70 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 PD 15/08/2015 06:46:00 Linee RFI 60 3CE 40I B S0 TARCENTO FS VVENTACV N M 60 RFI 0,00 1,00 0,00 0,00 NF 1,00 NO

1808 TO 15/08/2015 07:00:00 Linee MICHELIN 132 5DP 500 L S1 ELYO MICHELIN CUNEO TTORMICT R T 132 MICHELIN 0,00 720,00 0,00 0,00 NF 720,00 NO

2035 FI 15/08/2015 07:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 LUGAGNANO FFIRLGNF T R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 2100,00 0,00 0,00 NF 2100,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 FI 15/08/2015 07:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 UNICEM VERNASCA FFIRUNIF T R 132 BUZZI UNICEM 0,00 2100,00 0,00 0,00 NF 2100,00 NO

2035 FI 15/08/2015 07:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 VERNASCA SEZ.TO FFIRUNCF T R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 2100,00 0,00 0,00 NF 2100,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1811 TO 15/08/2015 07:30:00 Linee SKF 132 5DP 500 L S1 SKF AIRASCA TTORRVAT T T 132 SKF 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO

1913 TO 15/08/2015 12:13:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 50S L S1 WIND ENERGY TTORWINT T R 132 S.BERNARDO WIND ENERGY 0,04 482,00 0,32 0,32 NR 482,00 NO

1879 RM 15/08/2015 12:33:52 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 FS MINTURNO 60 RROMMIXR51 T R 60 RFI 0,29 2,38 0,01 0,01 NF 2,38 NO

2190 NA 15/08/2015 14:17:14 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 MARTINA FRANCA 60 NNAPMFRN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 3,87 1,11 0,08 0,08 NF 1,11 NO 3,87 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1880 RM 15/08/2015 14:52:13 Linee TELAT 132 4AC 300 B S1 ASSEM S. SEVERINO RROMSSMR T R 132 ASSEM S.SEVERINO 2,30 0,59 0,04 0,04 NF 0,59 NO 3,80 1,50 0,06 0,06 0,02 0,02

2191 NA 15/08/2015 14:53:41 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 MARTINA FRANCA 60 NNAPMFRN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 3,96 0,58 0,06 0,06 NF 0,58 NO 3,96 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00

2197 NA 15/08/2015 14:58:32 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 MARTINA FRANCA 60 NNAPMFRN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 3,96 1,20 0,09 0,09 NF 1,20 NO 3,96 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00

2199 NA 15/08/2015 15:12:14 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 CISTERN.FS NNAPCSFN T R 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

2199 NA 15/08/2015 15:12:14 Linee TELAT 150 4AC 300 T S2 FASANO NNAPFASN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2199 NA 15/08/2015 15:12:14 Linee TELAT 150 4AC 300 T S2 OSTUNI NNAPOSTN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2200 NA 15/08/2015 15:13:47 Linee TELAT 150 4AC 300 B S2 FASANO NNAPFASN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 18,60 1,57 0,60 0,60 NF 1,57 NO 18,60 0,00 0,60 0,60 0,00 0,00

2200 NA 15/08/2015 15:13:47 Linee TELAT 150 4AC 300 B S2 OSTUNI NNAPOSTN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 21,00 1,57 0,68 0,68 NF 1,57 NO 21,37 0,37 0,69 0,69 0,01 0,01

2200 NA 15/08/2015 15:13:50 Linee TELAT 150 4AC 300 B S1 CISTERN.FS NNAPCSFN T R 150 RFI 0,48 1,59 0,02 0,02 NF 1,59 NO

2198 NA 15/08/2015 15:15:46 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 MARTINA FRANCA 60 NNAPMFRN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 3,29 0,39 0,04 0,04 NF 0,39 NO 3,29 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00

1812 PA 15/08/2015 15:19:06 Linee TERNA 150 4AC 300 B S0 CASTIGLIONE PPALCSGP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 2,79 1,26 0,07 0,07 NF 1,26 NO 2,82 0,03 0,07 0,07 0,00 0,00

2259 RM 15/08/2015 17:10:00 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 GABICCE RROMGABR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2204 NA 15/08/2015 22:01:50 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S B S1 CAVA 60 NNAPCVAN T T 60 ENEL DISTRIBUZIONE 17,00 1,19 0,37 0,37 NF 1,19 NO 17,00 0,00 0,37 0,37 0,00 0,00

2204 NA 15/08/2015 22:01:50 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S B S1 CAVA FS NNAPCFSN T T 60 RFI 0,79 2,25 0,03 0,03 NF 2,25 NO

2204 NA 15/08/2015 22:01:50 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 60T B S3 MERCATELLO NNAPMC2N T M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 7,75 1,19 0,17 0,17 NF 1,19 NO 7,75 0,00 0,17 0,17 0,00 0,00

2204 NA 15/08/2015 22:01:50 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50U B S0 SALERNO N NNAPSALN R M 220 ENEL DISTRIBUZIONE -0,34 1,19 0,00 0,00 NF 1,19 NO 1,82 2,16 0,04 0,04 0,05 0,05

2205 NA 15/08/2015 22:20:11 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S L S1 CAVA FS NNAPCFSN T T 60 RFI 0,79 3,49 0,05 0,05 NF 3,49 NO

2206 NA 15/08/2015 22:21:24 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 60T B S1 CAVA 60 NNAPCVAN T T 60 ENEL DISTRIBUZIONE 13,15 0,55 0,20 0,20 NF 0,55 NO 13,15 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00

2206 NA 15/08/2015 22:21:24 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 60T B S3 MERCATELLO NNAPMC2N T M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 6,15 0,55 0,09 0,09 NF 0,55 NO 6,15 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00

2206 NA 15/08/2015 22:21:24 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50U B S0 SALERNO N NNAPSALN R M 220 ENEL DISTRIBUZIONE 0,68 0,55 0,01 0,01 NF 0,55 NO 0,94 0,26 0,01 0,01 0,00 0,00

2210 NA 15/08/2015 22:27:55 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50U L S0 SALERNO N NNAPSALN R M 220 ENEL DISTRIBUZIONE 10,80 6,10 1,11 1,11 NF 6,10 NO 10,80 0,00 1,11 1,11 0,00 0,00

2211 NA 15/08/2015 22:30:31 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 60T B S1 CAVA 60 NNAPCVAN T T 60 ENEL DISTRIBUZIONE 12,85 2,11 0,47 0,47 NF 2,11 NO 12,85 0,00 0,47 0,47 0,00 0,00

2211 NA 15/08/2015 22:30:31 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 60T B S3 MERCATELLO NNAPMC2N T M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 6,15 2,11 0,22 0,22 NF 2,11 NO 6,15 0,00 0,22 0,22 0,00 0,00

2211 NA 15/08/2015 22:30:31 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50U B S0 SALERNO N NNAPSALN R M 220 ENEL DISTRIBUZIONE 6,92 2,11 0,25 0,25 NF 2,11 NO 6,92 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00

2077 PD 15/08/2015 22:59:00 Linee TELAT 132 4AC 300 B S1 PALUZZA SIOT VVENPSTV T R 132 SIOT 4,90 1,53 0,15 0,15 NF 1,53 NO

2077 PD 15/08/2015 22:59:37 Linee TELAT 132 4AC 300 L S1 SECAB VVENSECV T R 132 SECAB -1,98 3,16 0,00 0,00 NF 3,16 NO 0,49 2,47 0,03 0,03 0,13 0,13

2201 NA 15/08/2015 23:15:51 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 AGC FLAT GLASS NNAPGLBN T R 60 AGC FLAT GLASS ITALIA 0,04 1,05 0,00 0,00 NF 1,05 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

2201 NA 15/08/2015 23:15:51 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 SALERNO IND.LE NNAPSAIN T T 60 ENEL DISTRIBUZIONE 10,51 1,05 0,19 0,19 NF 1,05 NO 10,51 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00

2202 NA 15/08/2015 23:17:26 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 ACQ. CASSANO NNAPAQCN T T 60 ALTO CALORE SERVIZI 4,38 1,03 0,08 0,08 NF 1,03 NO

2202 NA 15/08/2015 23:17:26 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 GOLETO S.ANGELO NNAPGSAN T M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 3,88 1,03 0,07 0,07 NF 1,03 NO 3,93 0,05 0,07 0,07 0,00 0,00

2212 NA 15/08/2015 23:19:47 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 60T L S3 MERCATELLO NNAPMC2N T M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 6,78 7,56 0,90 0,90 NF 7,56 NO 6,78 0,00 0,90 0,90 0,00 0,00

2212 NA 15/08/2015 23:19:47 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50U L S0 SALERNO N NNAPSALN R M 220 ENEL DISTRIBUZIONE 9,28 7,56 1,23 1,23 NF 7,56 NO 9,28 0,00 1,23 1,23 0,00 0,00

2298 PD 15/08/2015 23:28:34 Linee RFI 132 3CE 40I B S3 OPICINA FS VVENOFSV R M 132 RFI 0,00 1,12 0,00 0,00 NF 1,12 NO

2213 NA 15/08/2015 23:29:13 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50U L S0 SALERNO N NNAPSALN R M 220 ENEL DISTRIBUZIONE 21,00 5,02 1,76 1,76 NF 5,02 NO 21,00 0,00 1,76 1,76 0,00 0,00

2203 NA 15/08/2015 23:37:52 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 ACQ. CASSANO NNAPAQCN T T 60 ALTO CALORE SERVIZI 4,38 0,55 0,07 0,07 NF 0,55 NO

2203 NA 15/08/2015 23:37:52 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 GOLETO S.ANGELO NNAPGSAN T M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 3,32 0,55 0,05 0,05 NF 0,55 NO 3,33 0,01 0,05 0,05 0,00 0,00

2299 PD 15/08/2015 23:38:05 Linee RFI 132 3CE 40I B S3 OPICINA FS VVENOFSV R M 132 RFI 0,00 0,38 0,00 0,00 NF 0,38 NO

1914 TO 16/08/2015 00:35:21 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 LAVAGNA TTORLAVT T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,01 0,00 0,00 NF 0,01 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1915 TO 16/08/2015 01:01:20 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 LAVAGNA TTORLAVT T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 FI 16/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 FLORIM FFIRFLOF T T 132 FLORIM CERAMICHE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO

2037 FI 16/08/2015 08:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 SICEM SAGA FFIRSICF T R 132 SICEM SAGA 0,00 1950,00 0,00 0,00 NF 1950,00 NO

2214 NA 16/08/2015 14:10:10 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 MARTINA FRANCA 60 NNAPMFRN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 4,17 1,24 0,10 0,10 NF 1,24 NO 4,17 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

2216 NA 16/08/2015 17:41:02 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 AGEROLA NNAPAGEN T R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 9,24 1,09 0,18 0,18 NF 1,09 NO 9,24 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00

2215 NA 16/08/2015 17:41:02 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 VICO EQUENSE NNAPVICN T M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 18,23 0,51 0,26 0,26 NF 0,51 NO 18,23 0,00 0,26 0,26 0,00 0,00

1881 RM 16/08/2015 17:46:29 Linee TELAT 60 4AC 300 L S1 FS MINTURNO 60 RROMMIXR51 T R 60 RFI 0,14 375,53 0,88 0,88 NF 375,53 SI

2217 NA 16/08/2015 18:37:00 Linee TELAT 60 4AC 300 L S1 ACQ. CASSANO NNAPAQCN T T 60 ALTO CALORE SERVIZI 4,39 6,41 0,49 0,49 NF 6,41 NO

2217 NA 16/08/2015 18:37:00 Linee TELAT 60 4AC 300 L S3 GOLETO S.ANGELO NNAPGSAN T M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 6,41 0,00 0,00 NF 6,41 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1952 PD 17/08/2015 06:01:00 Trasformatori FLAG 132 5DP 500 L S1 MARCON FLAG VVENMFLV R T 132 FLAG 0,00 479,00 0,00 0,00 NF 479,00 NO

1862 TO 17/08/2015 07:00:00 Linee CEMENTIR 132 5DP 500 L S1 CEMENTIR ARQUATA SCRIVIA TTORCEMT T R 132 CEMENTIR 0,00 2160,00 0,00 0,00 NF 2160,00 NO

2967 PD 17/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 FERRIERA VALSIDER VVENFVAV T T 132 FERRIERA VALSIDER 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO

2061 MI 17/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 FOMAS MMILFOMM R R 132 FOMAS 0,00 3480,00 0,00 0,00 NF 3480,00 NO

2967 PD 17/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 NLMK VERONA VVENNLMV T T 132 NLMK VERONA 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO

1877 RM 17/08/2015 07:00:00 Linee ACCIAI SPECIALI TERNI 220 5DP 500 L S1 SIDERURGICI RROMSDRR R R 220 ACCIAI SPECIALI 0,00 6300,00 0,00 0,00 NF 6300,00 NO

2000 PD 17/08/2015 07:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 SOL VVENSLOV T T 132 SOL 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1895 NA 17/08/2015 08:00:00 Stallo linea LAMINAZIONE SOTTILE 60 5DP 500 L S1 3M UTENTE NNAP3MUN T R 60 3M ITALIA 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO

2062 MI 17/08/2015 08:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 BELVISO TRG1 4/9 MMILBLVMM1 R R 132 EDISON 0,00 6300,00 0,00 0,00 NR 6300,00 NO

1988 PD 17/08/2015 08:00:00 Cavi TERNA 132 5DP 500 L S1 BIFRANGI VVENBFGV R T 132 BIFRANGI 0,00 240,00 0,00 0,00 NF 240,00 NO

1895 NA 17/08/2015 08:00:00 Stallo linea LAMINAZIONE SOTTILE 60 5DP 500 L S1 LAMINAZIONE SOTTILE NNAPLASN T T 60 LAMINAZIONE SOTTILE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO

2065 MI 17/08/2015 08:00:00 Sbarre TELAT 132 5DP 500 L S0 ZIZIOLA TR1 4/8 MMILZIZMT1 T M 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2065 MI 17/08/2015 08:00:00 Sbarre TELAT 132 5DP 500 L S0 ZIZIOLA TR4 4/8 MMILZIZMT4 T M 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2065 MI 17/08/2015 08:00:00 Sbarre TELAT 132 5DP 500 L S0 ZIZIOLA TR5 4/8 MMILZIZMT5 T M 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 FI 17/08/2015 08:30:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 LINDE-FORER FFIRAGFF T T 132 FORER 0,00 270,00 0,00 0,00 NF 270,00 NO

2051 MI 17/08/2015 08:30:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT RIVA ACCIAIO MMILACCM T T 132 RIVA ACCIAIO 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO

1953 PD 17/08/2015 09:00:00 Trasformatori ISAP PACKAGING 132 5DP 500 L S1 ISAP VVENISOV R T 132 ISAP PACKAGING 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO

1963 MI 17/08/2015 23:24:06 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 CERRO MAGGIORE MMILCRRM T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1996 CA 18/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 METALPHA (BRIDGESTONE) CCAGGCRC T R 150 METALPHA 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO

2066 MI 18/08/2015 08:30:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT GNUTTI BS MMILGNTM T R 132 GNUTTI TRAFILERIE 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO

1902 NA 18/08/2015 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 CAPRIATI (GR2) NNAPCAPNG2 R R 220 ENEL PRODUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NR 360,00 NO

2052 MI 18/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 CASTEGGIO CP MMILCSGM T R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2052 MI 18/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 DSM BAKERY MMILDSMM T R 132 DSM BAKERY INGREDIENTS ITALIA 0,00 360,00 0,00 0,00 NR 360,00 NO

1863 TO 18/08/2015 09:00:00 Linee NOVEL 132 5DP 500 L S1 NOVEL TTORNVLT N R 132 NOVEL 0,00 3240,00 0,00 0,00 NR 3240,00 NO

1916 TO 18/08/2015 17:02:10 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 50U T S0 MONTEGROSSO TTORMTGT T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 5,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1933 TO 18/08/2015 22:47:43 Linee TERNA 132 4AC 300 L S1 SANFRONT C/P TTORSADT R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 2,16 3,12 0,12 0,12 NF 3,12 NO 3,52 1,36 0,19 0,19 0,07 0,07

1933 TO 18/08/2015 22:47:54 Linee TERNA 132 4AC 300 L S1 SANFRONT CENTRALE TTORSAFT N R 132 ENEL GREEN POWER 1,95 3,01 0,10 0,10 NR 3,01 NO

1933 TO 18/08/2015 22:47:54 Linee TERNA 132 4AC 300 L S1 SANFRONT SIED TTORSIET N R 132 SIED 7,50 3,01 0,38 0,38 NR 3,01 NO

1925 PA 19/08/2015 01:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S0 VILLA BELLINI PPALVBEP T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1943 TO 19/08/2015 01:00:49 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 CAVOUR TTORCVRT T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 6,60 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1943 TO 19/08/2015 01:00:49 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 NESTLE' TTORLOCT T T 132 NESTLE' 1,18 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

2078 PD 19/08/2015 02:02:02 Linee TELAT 132 4AC 300 T S3 S.GIORGIO NOGARO VVENSGFV T M 132 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

2078 PD 19/08/2015 02:02:02 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 SIAD VVENSADV T T 132 SIAD 4,50 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

2078 PD 19/08/2015 02:02:02 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 STRASSOLDO FS VVENSTFV N T 132 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1964 MI 19/08/2015 02:39:32 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 ARESE MMILAREM T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1964 MI 19/08/2015 02:39:32 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 FIAT ARESE MMILALRM T R 132 ECOPOWER AMBROSIANA 1,30 0,00 0,00 0,00 NR 0,00 NO

1890 RM 19/08/2015 07:57:17 Linee TELAT 150 4AC 300 B S1 UNICEM RROMUN5R T R 150 BUZZI UNICEM 13,40 2,10 0,48 0,48 NF 2,10 NO

1996 CA 19/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 METALPHA (BRIDGESTONE) CCAGGCRC T R 150 METALPHA 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO

2046 FI 19/08/2015 08:18:00 Linee SELF 132 4AC 300 L S1 SARZANA FS FFIRSZXF R T 132 RFI 0,00 186,00 0,00 0,00 NF 186,00 SI

2067 MI 19/08/2015 09:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 GROPELLO CAIROLI MMILGRPM T T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1891 RM 19/08/2015 09:28:28 Linee TELAT 150 4AC 300 T S1 VITORCHIANO RROMVIOR T T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2056 MI 19/08/2015 09:30:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 BOTTANUCO CS MMILBNCM T T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 3240,00 0,00 0,00 NF 3240,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2056 MI 19/08/2015 09:30:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 ECOLOMBARDIA 4 MMILECLM T T 132 ECOLOMBARDIA 4 0,00 3240,00 0,00 0,00 NR 3240,00 NO

2049 FI 19/08/2015 15:48:09 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 FAENTINA FFIRFAEF T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 15,50 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 FI 20/08/2015 08:00:00 Linee INTERECOGEN 132 5DP 500 L S0 DOGAIA IC FFIRDOGF T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 1920,00 0,00 0,00 NF 1920,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1971 RM 20/08/2015 08:00:00 Stallo linea TELAT 150 5DP 500 L S1 FS ZAGAROLO RROMZGXR T T 150 RFI 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO

2039 FI 20/08/2015 08:00:00 Linee INTERECOGEN 132 5DP 500 L S1 INTERECOGEN FFIRINTF T R 132 INTERECOGEN 0,00 1920,00 0,00 0,00 NR 1920,00 NO

1970 RM 20/08/2015 08:00:00 Stallo linea TELAT 150 5DP 500 L S1 KIMBERLY CLARK RROMKCLR T R 150 KIMBERLY 0,00 2040,00 0,00 0,00 NF 2040,00 NO

1996 CA 20/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 METALPHA (BRIDGESTONE) CCAGGCRC T R 150 METALPHA 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO

1901 NA 20/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 MUCONE 1S (GR1) NNAPMU1NG1 R R 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO

1901 NA 20/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 MUCONE 1S (GR2) NNAPMU1NG2 R R 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO

1823 FI 20/08/2015 15:13:37 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 CEMENTI ROSSI FFIRCMRF T R 132 INDUSTRIA CEMENTI G.ROSSI 0,41 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

1823 FI 20/08/2015 15:13:37 Linee TELAT 132 4AC 300 T S3 PIACENZA EST FFIRPCEF T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 16,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1823 FI 20/08/2015 15:13:37 Linee TELAT 132 4AC 300 L S1 TECNOBORGO FFIRTCBF T T 132 TECNOBORGO 3,46 8,02 0,46 0,46 NF 8,02 NO

2402 PA 20/08/2015 23:30:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S0 VILLA BELLINI PPALVBEP T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2068 MI 21/08/2015 06:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 UT MERONE (EX UT HOLCIM) MMILCTIM R T 132 CEMENTERIA DI MERONE 0,00 2100,00 0,00 0,00 NF 2100,00 NO

2068 MI 21/08/2015 06:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 UT WHIRPOOL MMILWRPM R T 132 WHIRLPOOL EUROPE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO

1851 PA 21/08/2015 06:01:37 Linee TELAT 150 4AC 300 L S1 CALTABELLOTTA C.LE PPALCBTP T R 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 3,19 0,00 0,00 NR 3,19 NO

1851 PA 21/08/2015 06:01:37 Linee TELAT 150 4AC 300 L S1 S.CARLO PPALSCLP T R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 10,44 3,19 0,58 0,58 NF 3,19 NO 10,89 0,45 0,60 0,60 0,02 0,02

1900 NA 21/08/2015 08:30:00 Linee TELAT 150 5DP 500 L S1 AQP CAMASTRA NNAPAPCN T T 150 ACQUEDOTTO LUCANO 0,00 4710,00 0,00 0,00 NF 4710,00 NO

1900 NA 21/08/2015 08:30:00 Linee TELAT 150 5DP 500 L S1 CAMPOM.FS NNAPCMFN T T 150 RFI 0,00 4710,00 0,00 0,00 NF 4710,00 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1965 MI 21/08/2015 08:31:47 Linee TERNA 132 4AC 300 L S1 S.BERNARDO MMILSBEM R R 132 EDIPOWER 0,00 5,14 0,00 0,00 NR 5,14 NO

2050 MI 21/08/2015 09:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S0 BRUSUGLIO MMILBRSM T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1926 PA 21/08/2015 09:00:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 ERG NUCE SUD PPALEGSP R R 150 ERG PETROLI 0,00 30,00 0,00 0,00 NR 30,00 NO

1995 MI 21/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 MONTIRONE CS MMILMTYM T T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1995 MI 21/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT CAPRA RAFFINERIA MMILFRMM T R 132 RAFFINERIA METALLI CAPRA 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO

1995 MI 21/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT DUFERDOFIN MMILFRFM T R 132 DUFERDOFIN 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO

1995 MI 21/08/2015 09:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT PROF.NAVE MMILPRNM T T 132 PROFILATI NAVE 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO

1972 RM 21/08/2015 14:00:00 Trasformatori TERNA 15 5DP 500 L S0 ALANNO GR 1 RROMALNRG1 R M 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 240,00 0,00 0,00 NR 240,00 NO

1972 RM 21/08/2015 14:00:00 Trasformatori TERNA 15 5DP 500 L S0 ALANNO GR 2 RROMALNRG2 R M 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 240,00 0,00 0,00 NR 240,00 NO

2218 NA 21/08/2015 18:07:36 Linee TELAT 60 4AC 300 B S1 ACQ. CASSANO NNAPAQCN T T 60 ALTO CALORE SERVIZI 4,40 1,04 0,08 0,08 NF 1,04 NO

2218 NA 21/08/2015 18:07:36 Linee TELAT 60 4AC 300 B S3 GOLETO S.ANGELO NNAPGSAN T M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 3,40 1,04 0,06 0,06 NF 1,04 NO 3,95 0,55 0,07 0,07 0,01 0,01

2219 NA 22/08/2015 04:53:58 Linee TELAT 150 4AC 300 T S0 SANNICANDRO NNAPSANN T M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1817 TO 22/08/2015 07:00:00 Linee FIAT 220 5DP 500 L S1 FIAT MIRAFIORI TORINO TTORFMIT R R 220 FIAT 0,00 660,00 0,00 0,00 NR 660,00 NO

1897 NA 22/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 ALBI NNAPALBN R R 150 A2A 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO

2068 MI 22/08/2015 14:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 UT WHIRPOOL MMILWRPM R T 132 WHIRLPOOL EUROPE 0,00 180,00 0,00 0,00 NF 180,00 NO

2220 NA 22/08/2015 16:06:57 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S0 EDENS M/FALCONE NNAPEMFN R M 150 EDENS 7,45 31,28 3,91 3,91 NR 31,28 NO

2220 NA 22/08/2015 16:06:57 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R L S1 IVPC FOIANO (C.LE 2) NNAPIFON R R 150 IVPC 1,73 95,45 2,76 2,76 NR 95,45 NO

2220 NA 22/08/2015 16:06:57 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S0 IVPC MONTEFALCONE NNAPIVFN R M 150 IVPC 1,92 142,11 4,55 4,55 NR 142,11 NO

2221 NA 22/08/2015 17:00:48 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 CROCELLA NNAPCRCN R T 150 ERG EOLICA GINESTRE 3,51 71,18 4,17 4,17 NR 71,18 NO

2221 NA 22/08/2015 17:00:48 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 DAUNIA FAETO NNAPDAFN R R 150 DAUNIA FAETO 2,96 71,18 3,52 3,52 NR 71,18 NO

2221 NA 22/08/2015 17:00:48 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 DAUNIA W FAETO NNAPDWFN R R 150 DAUNIA WIND 8,40 71,18 9,98 9,98 NR 71,18 NO

2221 NA 22/08/2015 17:00:48 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 DIFESA C.LE NNAPDIFN R R 150 DIFESA WIND 1,27 71,18 1,51 1,51 NR 71,18 NO

2221 NA 22/08/2015 17:00:48 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 EDENS CELLE S.VITO NNAPECEN R R 150 EDENS 3,32 71,18 3,95 3,95 NR 71,18 NO

2221 NA 22/08/2015 17:00:48 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S0 EDENS M/FALCONE NNAPEMFN R M 150 EDENS 0,90 108,26 1,63 1,63 NR 108,26 NO

2221 NA 22/08/2015 17:00:48 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 EOS4 FAETO NNAPE4FN R R 150 EOS4 FAETO 3,45 71,18 4,10 4,10 NR 71,18 NO

2221 NA 22/08/2015 17:00:48 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 IVPC4 CELLE S.V. NNAPICLN R R 150 ERG WIND 4 5,60 71,18 6,65 6,65 NR 71,18 NO

2221 NA 22/08/2015 17:00:48 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 PILANI C.LE NNAPPILN R R 150 WIND FARM UMBERTO AVINO 2,01 71,18 2,39 2,39 NR 71,18 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

2221 NA 22/08/2015 17:00:48 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S0 SANSEVERINO NNAPSNSN R M 150 SANSEVERINO 0,00 67,51 0,00 0,00 NR 67,51 NO

2221 NA 22/08/2015 17:00:55 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U L S0 MONTEFALCONE NNAPMFLN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE -2,90 67,29 0,00 0,00 NF 7,40 NO 0,90 3,80 1,01 0,11 4,27 3,65

1852 PA 23/08/2015 03:10:57 Linee TERNA 150 4AC 300 L S1 CARLENTINI 2 C.LE PPALCN2P R T 150 ENEL GREEN POWER 0,00 3,19 0,00 0,00 NR 3,19 NO

2040 FI 23/08/2015 06:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UNICEM SETTIMELLO FFIRUSEF T T 132 BUZZI UNICEM 0,00 720,00 0,00 0,00 NF 720,00 NO

1941 NA 23/08/2015 07:15:40 Stallo Trasformatore AT TELAT 60 4AC 200 L S0 NOVARTIS NNAPCIGN T M 60 NOVARTIS 0,00 300,13 0,00 0,00 NF 300,13 SI

1897 NA 23/08/2015 08:00:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 ALBI NNAPALBN R R 150 A2A 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO

1934 TO 24/08/2015 01:58:30 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 LEVANTO TTORLEVT T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1934 TO 24/08/2015 01:58:30 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 PONTEVIZZA TTORPVIT T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1935 TO 24/08/2015 02:28:04 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 LEVANTO TTORLEVT T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1935 TO 24/08/2015 02:28:04 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 PONTEVIZZA TTORPVIT T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1824 FI 24/08/2015 02:41:58 Linee SELF 132 4AC 300 B S1 SARZANA FS FFIRSZXF R T 132 RFI 0,00 2,06 0,00 0,00 NF 2,06 NO

1936 TO 24/08/2015 02:42:33 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 PONTEVIZZA TTORPVIT T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1956 TO 24/08/2015 03:01:43 Linee TELAT 132 4AC 300 B S1 ARSEN.MIL TTORARST T R 132 ARSENALE MILITARE 1,20 2,09 0,04 0,04 NF 2,09 NO

1956 TO 24/08/2015 03:01:43 Linee TELAT 132 4AC 300 B S1 PRAOIL PANIG TTORSNPT T R 132 PRAOIL 0,00 2,09 0,00 0,00 NF 2,09 NO

1937 TO 24/08/2015 03:17:00 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 SARZANA TTORSART T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1825 FI 24/08/2015 04:21:43 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 SIGNA FFIRSIGF T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 10,60 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1826 FI 24/08/2015 05:35:10 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 ECOACCIAI FFIRECOF T T 132 ECOACCIAI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

1826 FI 24/08/2015 05:35:10 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 PIAGGIO FFIRPGGF T R 132 PIAGGIO & C. 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

1826 FI 24/08/2015 05:35:15 Linee TELAT 132 4AC 300 T S0 PONTEDERA FFIRPTDF T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 10,20 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1827 FI 24/08/2015 06:02:19 Linee TELAT 132 4AC 300 T S1 SAINT GOBAIN GLASS FFIRSGBF T R 132 SAINT GOBAIN 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

2069 MI 24/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 220 5DP 500 L S1 CAMPO MORO MMILCMOM R R 220 ENEL PRODUZIONE 0,00 3420,00 0,00 0,00 NR 3420,00 NO

2070 MI 24/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 DOSSI MMILDOSM R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 3420,00 0,00 0,00 NR 3420,00 NO

2070 MI 24/08/2015 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 GANDELLINO MMILGANM R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 3420,00 0,00 0,00 NR 3420,00 NO

2006 PD 24/08/2015 08:00:00 Stallo linea HYDROS 132 5DP 500 L S1 LAION VVENLAIV T R 132 SELNET 0,00 4680,00 0,00 0,00 NF 4680,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 FI 24/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 MONTEVERDI 1 FFIRMV1F R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 6420,00 0,00 0,00 NR 6420,00 NO

2041 FI 24/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 MONTEVERDI 2 FFIRMV2F R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 6420,00 0,00 0,00 NR 6420,00 NO

2006 PD 24/08/2015 08:00:00 Stallo linea HYDROS 132 5DP 500 L S1 PREMESA VVENPRMV R R 132 HYDROS 0,00 4680,00 0,00 0,00 NR 4680,00 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1896 NA 24/08/2015 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 EOS4 FAETO NNAPE4FN R R 150 EOS4 FAETO 0,00 1860,00 0,00 0,00 NR 1860,00 NO

1973 RM 24/08/2015 08:30:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 RECANATI RROMRECR T R 50 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 6210,00 0,00 0,00 NF 6210,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1981 TO 24/08/2015 09:00:00 Trasformatori TERNA 220 5DP 500 L S1 STURA TR1 TTORSTUTT1 R R 220 AEM TORINO DISTRIBUZIONE 0,00 6180,00 0,00 0,00 NF 6180,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1999 TO 24/08/2015 09:00:00 Stallo linea TRM 220 5DP 500 L S1 TRM TTORTRMT R R 220 TRM 0,00 4740,00 0,00 0,00 NR 4740,00 NO

1975 PD 24/08/2015 14:01:00 Cavi TERNA 132 5DP 500 L S1 BIFRANGI VVENBFGV R T 132 BIFRANGI 0,00 299,00 0,00 0,00 NF 299,00 NO

2071 MI 25/08/2015 06:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 UT LONZA MMILALSM R T 132 LONZA GROUP 0,00 660,00 0,00 0,00 NF 660,00 NO

1960 TO 25/08/2015 07:30:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 ISOLLAZ TTORISOT R R 132 C.V. ACQUE 0,00 3510,00 0,00 0,00 NR 3510,00 NO

1899 NA 25/08/2015 08:00:00 Autotrasformatori TERNA 220 5DP 500 L S1 BRINDISI NORD (TR1) NNAPBRNNT1T R R 220 EDIPOWER 0,00 4800,00 0,00 0,00 NF 4800,00 NO

1899 NA 25/08/2015 08:00:00 Autotrasformatori TERNA 220 5DP 500 L S1 BRINDISI NORD (TRA3) NNAPBRNNU3 R R 220 EDIPOWER 0,00 4800,00 0,00 0,00 NF 4800,00 NO

1899 NA 25/08/2015 08:00:00 Autotrasformatori TERNA 220 5DP 500 L S1 NASTRO CAR NNAPNSCN R R 220 ENEL PRODUZIONE 0,00 4800,00 0,00 0,00 NF 4800,00 NO

2092 TO 25/08/2015 08:00:00 Linee ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 PALLANZENO C.LE G1 TTORPLCTG1 R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 35100,00 0,00 0,00 NR 35100,00 NO

2092 TO 25/08/2015 08:00:00 Linee ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 PALLANZENO C.LE G2 TTORPLCTG2 R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 35100,00 0,00 0,00 NR 35100,00 NO

1976 PD 25/08/2015 08:00:00 Stallo linea PRIMERIO ENERGIA 132 5DP 500 L S1 PEDESALTO VVENPETV R T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 FI 25/08/2015 08:00:00 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 PREDARE FFIRPREF R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 4860,00 0,00 0,00 NR 4860,00 NO

2092 TO 25/08/2015 08:00:00 Linee ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 VILLATOCE TTORVLTT N R 10 ENEL PRODUZIONE 0,00 35100,00 0,00 0,00 NR 35100,00 NO

1923 TO 25/08/2015 09:00:00 Stallo Trasformatore AT TERNA 380 5DP 500 L S1 ENTRACQUE GR 7-8 TTORETQTM4T R R 380 ENEL PRODUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO

1992 TO 25/08/2015 09:00:00 Stallo Trasformatore AT TERNA 380 5DP 500 L S1 ENTRACQUE GR 7-8 TTORETQTM4T R R 380 ENEL PRODUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO

1938 TO 25/08/2015 15:05:19 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 GENOVA TERMICA TR D TTORGETTTD R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 17,89 77,20 23,06 0,61 NF 2,04 NO 17,89 0,00 23,06 0,61 0,00 0,00

1861 PA 25/08/2015 15:05:21 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 AEROROSSA C.LE PPALARSP R R 150 AERO-ROSSA 6,00 6,39 0,67 0,67 NR 6,39 NO

1967 MI 25/08/2015 15:05:21 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 BAGOLINO TR R 4/8 MMILBGOMTR T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,00 4,08 0,00 0,00 NF 4,08 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1861 PA 25/08/2015 15:05:21 Stallo Trasformatore AT TERNA 150 4AC 400 L S1 CORRIOLO (TR 3) PPALCORPT3 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 7,98 3,13 0,43 0,43 NF 3,13 NO 7,98 0,00 0,43 0,43 0,00 0,00

1861 PA 25/08/2015 15:05:21 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 PETRALIA C.LE PPALPTAP R T 150 EOLICA PETRALIA 1,00 17,39 0,29 0,29 NR 17,39 NO

1967 MI 25/08/2015 15:05:21 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 PONTE CAFFARO 1-2 MMILPTCM R T 132 EDISON 10,00 4,09 0,69 0,69 NR 4,09 NO

1861 PA 25/08/2015 15:05:21 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S2 UCRIA PPALUCRP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 3,94 4,26 0,29 0,29 NF 4,26 NO 3,94 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00

1967 MI 25/08/2015 15:05:25 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 ARMISA MMILARMM R R 132 EDISON 5,00 22,00 1,83 1,83 NR 22,00 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:25 Stallo linea TERNA 150 1CD 20D L S0 CALITRI NNAPCLTN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 6,95 38,15 4,43 2,35 SD 24,14 NO 6,95 0,00 4,43 2,35 0,00 0,00

2265 NA 25/08/2015 15:05:25 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 DAUNIA FAETO NNAPDAFN R R 150 DAUNIA FAETO 4,00 29,43 1,98 1,98 NR 29,43 NO



n
° 

D
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

A
re

a

D
a

ta
 (

g
g

/m
m

/a
a

a
a

)

O
ra

 (
h

h
.m

m
.s

s
)

D
e

s
c

ri
z
io

n
e

 e
le

m
e

n
to

 d
i 
re

te
 o

ri
g

in
e

 d
e

ll
a

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

T
it

o
la

re
 r

e
te

 o
ri

g
in

e
 d

e
ll
a

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

T
e

n
s
io

n
e

 r
e

te
 o

ri
g

in
e

 d
e

ll
a

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

 (
k

V
)

C
o

d
ic

e
 c

a
u

s
a

 A
E

E
G

 -
 1

° 
li
v
e

ll
o

C
o

d
ic

e
 c

a
u

s
a

 A
E

E
G

 -
 2

° 
li
v
e

ll
o

T
ip

o
 i
n

te
rr

u
z
io

n
e

C
o

n
fi

g
u

ra
z
io

n
e

 r
e

te
 a

ll
'i
s
ta

n
te

 d
e

ll
a

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

N
o

m
e

 d
e

l 
S

it
o

 u
te

n
te

 A
T

 d
is

a
li
m

e
n

ta
to

C
o

d
ic

e
 u

n
iv

o
c

o
 d

e
l 
S

it
o

 u
te

n
te

 A
T

C
o

n
n

e
s
s
io

n
e

 a
ll
a

 R
T

N

T
ip

o
lo

g
ia

 d
i 
c

o
n

n
e

s
s
io

n
e

T
e

n
s
io

n
e

 S
it

o
 u

te
n

te
 A

T
 (

k
V

)

T
it

o
la

re
 d

e
l 
S

it
o

 u
te

n
te

 A
T

P
I 

(M
W

)

D
u

ra
ta

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

 A
T

 (
m

m
.s

s
)

E
N

S
/E

N
R

 l
o

rd
a

 (
M

W
h

)

E
N

S
/E

N
R

 n
e

tt
a

 (
M

W
h

)

N
F

/N
R

/S
D

N
° 

In
c

id
e

n
te

 r
il
e

v
a

n
te

N
° 

P
o

te
n

z
ia

le
 I

n
c

id
e

n
te

 r
il
e

v
a

n
te

D
u

ra
ta

 e
ff

e
tt

iv
a

 d
i 
d

is
a

li
m

e
n

ta
z
io

n
e

 d
e

g
li
 U

te
n

ti
 f

in
a

li
 M

T
 e

 B
T

 

(m
m

.s
s
)

F
E

E

P
I 

C
a

ri
c

o
 (

M
W

)

P
I 

P
ro

d
u

z
io

n
e

 (
M

W
)

E
N

S
-U

 l
o

rd
a

 (
M

W
h

)

E
N

S
-U

 n
e

tt
a

 (
M

W
h

)

E
N

R
-U

 l
o

rd
a

 (
M

W
h

)

E
N

R
-U

 n
e

tt
a

 (
M

W
h

)

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

2265 NA 25/08/2015 15:05:25 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 DAUNIA W FAETO NNAPDWFN R R 150 DAUNIA WIND 5,00 26,10 2,18 2,18 NR 26,10 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:25 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 DIFESA C.LE NNAPDIFN R R 150 DIFESA WIND 6,00 34,55 3,49 3,49 NR 34,55 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:25 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 EDENS CELLE S.VITO NNAPECEN R R 150 EDENS 11,00 21,42 3,98 3,98 NR 21,42 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:25 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 EOS4 FAETO NNAPE4FN R R 150 EOS4 FAETO 0,00 21,42 0,00 0,00 NR 21,42 NO

1967 MI 25/08/2015 15:05:25 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 GAVARDO CP TR R 4/8 MMILGVRMTR T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 0,30 8,17 0,04 0,04 NF 8,17 NO 0,30 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00

1967 MI 25/08/2015 15:05:25 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 GAVARDO CP TR V 4/8 MMILGVRMTV T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 4,27 8,17 0,59 0,59 NF 8,17 NO 4,27 0,00 0,59 0,59 0,00 0,00

2265 NA 25/08/2015 15:05:25 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 IVPC4 CELLE S.V. NNAPICLN R R 150 ERG WIND 4 9,00 21,42 3,26 3,26 NR 21,42 NO

1967 MI 25/08/2015 15:05:25 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 MAZZANO ASM TR R 4/8 MMILMZOMTR T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 9,60 5,53 0,94 0,94 NF 5,53 NO 9,60 0,00 0,94 0,94 0,00 0,00

1967 MI 25/08/2015 15:05:25 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 MAZZANO ASM TR V 4/8 MMILMZOMTV T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 4,03 5,53 0,40 0,40 NF 5,53 NO 4,03 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00

2265 NA 25/08/2015 15:05:26 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 EDENS ALBERONA NNAPEALN R R 150 EDENS 4,00 33,07 2,21 2,21 NR 33,07 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:26 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 EDENS VOLTURARA NNAPEVLN R R 150 EDENS 5,00 33,07 2,76 2,76 NR 33,07 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:26 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 FORTORE E.ROSETO NNAPFRON R R 150 FORTORE ENERGIA 14,00 33,07 7,73 7,73 NR 33,07 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:26 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 IVPC ALBERONA NNAPIALN R R 150 IVPC 14,00 33,07 7,73 7,73 NR 33,07 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:26 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 IVPC4 ROSETO NNAPIRSN R R 150 ERG WIND 4 7,00 33,07 3,86 3,86 NR 33,07 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:26 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 IVPC4 VOLTURARA NNAPIVLN R R 150 ERG WIND 4 4,00 33,07 2,21 2,21 NR 33,07 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:26 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 MONTORSI NNAPMRSN R R 150 FERROVIE DEL GARGANO 2,00 33,07 1,10 1,10 NR 33,07 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:26 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 WIND ENER.FOIANO NNAPWEFN R R 150 WIND ENERGY FOIANO 5,00 33,07 2,76 2,76 NR 33,07 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:27 Stallo linea TERNA 380 4AC 400 L S1 MODUGNO CENTRALE NNAPMDGN R R 380 ENERGIA MODUGNO 0,00 31,18 0,00 0,00 NR 31,18 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:27 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 ORIONE C.LE NNAPGAON R R 150 ORIONE PV 7,60 40,37 5,14 5,14 NR 40,37 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:28 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 CROCELLA NNAPCRCN R T 150 ERG EOLICA GINESTRE 8,00 73,06 9,75 9,75 NR 73,06 NO

2208 PD 25/08/2015 15:05:28 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 CURON VVENCURV R R 132 HYDROS 12,60 14,46 3,10 3,10 NR 14,46 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:28 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S3 MELFI IND NNAPMEIN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,72 8,47 0,11 0,11 NF 8,47 NO 8,05 7,33 1,18 1,18 1,07 1,07

2265 NA 25/08/2015 15:05:28 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 PILANI C.LE NNAPPILN R R 150 WIND FARM UMBERTO AVINO 2,00 41,48 1,39 1,39 NR 41,48 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:29 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S0 LACEDONIA C.P. NNAPLACN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,27 18,02 0,08 0,02 NF 18,02 NO 3,32 3,05 1,00 0,89 0,92 0,87

2265 NA 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 CASTELNUOVO DI CONZA NNAPESCN R T 150 EDENS 3,00 19,47 0,99 0,99 NR 19,47 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 COSTA GRANDE C.LE NNAPCOGN N R 150 ENERGIA & SERVIZI ENGINEERING 3,00 18,02 0,90 0,90 NR 18,02 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 ECO E.CAMP.BISAC NNAPECBN R R 150 ECOENERGIA 3,00 22,27 1,12 1,12 NR 22,27 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

2265 NA 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 EOLICA CRESTA DEL GALLO NNAPCRGN R R 150 EOLICA CRESTA DEL GALLO 4,50 22,05 1,66 1,66 NR 22,05 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 EOLICA SANTOMENNA NNAPSMNN R R 150 EOLICA SANTOMENNA 3,00 23,01 1,15 1,15 NR 23,01 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S3 FRI-EL BISACCIA NNAPFRBN R M 150 FRI-EL 9,00 18,02 2,71 2,71 NR 18,02 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 FWPOW.SCAMPITELL NNAPFWSN R T 150 FW POWER 6,00 1097,02 109,70 109,70 NR 1097,02 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S0 IVPC4 BISACCIA NNAPIBSN R M 150 ERG WIND 4 8,00 18,02 2,40 2,40 NR 18,02 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 IVPC4 LACEDONIA NNAPILCN R R 150 ERG WIND 4 17,00 18,02 5,11 5,11 NR 18,02 NO

1967 MI 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 NUVOLENTO TR R 4/8 MMILNVOMTR T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 5,62 8,56 0,84 0,84 NF 8,56 NO 5,62 0,00 0,84 0,84 0,00 0,00

1967 MI 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 NUVOLENTO TR V 4/8 MMILNVOMTV T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 9,82 8,56 1,46 1,46 NF 8,56 NO 9,82 0,00 1,46 1,46 0,00 0,00

2265 NA 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 SORG.CASTELN.CON NNAPSGCN R R 150 SORGENIA 2,00 18,40 0,62 0,62 NR 18,40 NO

1967 MI 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 TOSCOLANO TR R 4/8 MMILTSMMTR T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 2,99 6,47 0,34 0,34 NF 6,47 NO 2,99 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00

1967 MI 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 TOSCOLANO TR V 4/8 MMILTSMMTV T R 132 A2A RETI ELETTRICHE 8,03 6,47 0,91 0,91 NF 6,47 NO 8,03 0,00 0,91 0,91 0,00 0,00

1967 MI 25/08/2015 15:05:30 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 TREMOSINE MMILTRMM N T 40 A2A RETI ELETTRICHE 4,57 6,47 0,52 0,52 NF 6,47 NO 4,57 0,00 0,52 0,52 0,00 0,00

2208 PD 25/08/2015 15:05:31 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 ARCO CP TR G VVENACPVTG R R 132 SET DISTRIBUZIONE 11,05 8,41 1,60 1,60 NF 8,41 NO 11,05 0,00 1,60 1,60 0,00 0,00

2208 PD 25/08/2015 15:05:31 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 ARCO CP TR R VVENACPVTR R R 132 SET DISTRIBUZIONE 12,88 8,41 1,86 1,86 NF 8,41 NO 14,18 1,30 2,05 2,05 0,19 0,19

2208 PD 25/08/2015 15:05:31 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 ARCO CP TR V VVENACPVTV R R 132 SET DISTRIBUZIONE 9,88 8,41 1,43 1,43 NF 8,41 NO 10,88 1,00 1,57 1,57 0,14 0,14

2208 PD 25/08/2015 15:05:31 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 PISTA VVENPSAV R R 132 SET DISTRIBUZIONE 9,85 12,51 2,11 2,11 NF 12,51 NO 10,85 1,00 2,32 2,32 0,21 0,21

2265 NA 25/08/2015 15:05:32 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 AMARONI NNAPAMRN R R 150 AMARONI ENERGIA 2,00 27,35 0,92 0,92 NR 27,35 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:32 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S0 CALITRI NNAPCLTN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE -1,00 18,36 0,00 0,00 NF 18,36 NO 0,00 1,00 0,00 0,00 0,31 0,31

2265 NA 25/08/2015 15:05:32 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 PEPIZZA NNAPPPZN R R 150 GEMSA ENERGIA 12,00 27,35 5,52 5,52 NR 27,35 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:32 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 SAN FLORO GIRIFALCO NNAPSFGN R R 150 CALABRIA SOLAR 25,00 27,35 11,49 11,49 NR 27,35 NO

1892 RM 25/08/2015 15:05:33 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 B S1 S.MART.PENSILIS RROMSMCR R R 150 GREEN ENERGY 10,93 2,13 0,40 0,40 NR 2,13 NO

2208 PD 25/08/2015 15:05:34 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 AIR MEZZOLOMBARDO VVENAMLV R T 132 AIR 2,78 9,53 0,46 0,46 NF 9,53 NO 3,62 0,84 0,60 0,60 0,14 0,14

2265 NA 25/08/2015 15:05:35 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 CAMERELLE C.LE NNAPCMLN R R 150 DAUNIA ASCOLI 8,00 33,19 4,44 4,44 NR 33,19 NO

2208 PD 25/08/2015 15:05:35 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 CASTELBELLO TR4 VVENCBEVT4T_3 N R 132 SELNET 1,51 11,00 0,28 0,28 NF 11,00 NO 1,51 0,00 0,28 0,28 0,00 0,00

2265 NA 25/08/2015 15:05:35 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S3 EOS1 TROIA NNAPEOSN R M 150 EOS 1 TROIA 3,00 16,21 0,82 0,82 NR 16,21 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:35 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S3 EOS3 TROIA NNAPEO3NI R M 150 EOS 3 TROIA 13,00 16,21 3,54 3,54 NR 16,21 NO

2208 PD 25/08/2015 15:05:35 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 GLORENZA CP VVENGLRV T R 132 SELNET -13,92 11,00 0,00 0,00 NF 11,00 NO 1,96 15,88 0,36 0,36 2,91 2,91
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

2208 PD 25/08/2015 15:05:35 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 GLORENZA GRUPPO 1 VVENGLOVG1 R R 132 SELEDISON 0,00 11,00 0,00 0,00 NR 11,00 NO

2208 PD 25/08/2015 15:05:35 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 LASA TR2 VVENLSAVT2T_3 N R 132 SELNET -2,11 11,00 0,00 0,00 NF 11,00 NO 2,45 4,56 0,45 0,45 0,84 0,84

2265 NA 25/08/2015 15:05:35 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 TECNOPARCO NNAPTCPN R T 220 TECNOPARCO 3,10 14,40 0,76 0,76 NR 14,40 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:35 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 VALLE C.LE NNAPVLEN R R 150 DAUNIA ASCOLI 5,00 137,18 11,44 11,44 NR 137,18 NO

2208 PD 25/08/2015 15:05:36 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 B S1 S.MICHELE.A TR R VVENSMIVTR R R 132 SET DISTRIBUZIONE 5,13 2,54 0,25 0,25 NF 2,54 NO 6,13 1,00 0,30 0,30 0,05 0,05

2208 PD 25/08/2015 15:05:36 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 B S1 S.MICHELE.A TR V VVENSMIVTV R R 132 SET DISTRIBUZIONE 3,78 2,54 0,18 0,18 NF 2,54 NO 4,78 1,00 0,23 0,23 0,05 0,05

2265 NA 25/08/2015 15:05:37 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S0 DAUNIA SERRACAPR NNAPDSCN R M 150 DAUNIA SERRACAPRIOLA 8,00 43,11 5,76 5,76 NR 43,11 NO

2208 PD 25/08/2015 15:05:37 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 B S1 S.E.P.R. VVENSEPV R R 132 S.E.P.R. ITALIA 0,29 2,54 0,01 0,01 NF 2,54 NO

2265 NA 25/08/2015 15:05:41 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S0 STORNARA C.LE NNAPSTON N M 150 FOTOUNO 1,00 153,24 2,56 2,56 NR 153,24 NO

1938 TO 25/08/2015 15:05:43 Stallo linea TERNA 132 4AC 400 L S1 LEYNI carico T3 TTORLEYTT3 R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE -1,35 5,56 0,00 0,00 NF 5,56 NO 5,02 6,37 0,50 0,50 0,63 0,63

2265 NA 25/08/2015 15:06:15 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 TROIA OVEST NNAPTOVN R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE -2,40 33,48 0,00 0,00 NF 33,48 NO 0,00 2,40 0,00 0,00 1,35 1,35

2265 NA 25/08/2015 15:06:23 Stallo linea TERNA 150 4AC 400 L S1 SAN GIUSTO NNAPSGTN R R 150 SEA 3,00 34,39 1,73 1,73 NR 34,39 NO

2265 NA 25/08/2015 15:08:16 Stallo linea TERNA 380 4AC 400 L S1 RIZZICONI CE (T1) NNAPRICNM1T R R 380 RIZZICONI ENERGIA 299,00 13,52 69,10 69,10 NR 13,52 NO

2265 NA 25/08/2015 15:08:16 Stallo linea TERNA 380 4AC 400 L S1 SIMERI CRICHI NNAPSCRN R R 380 EDISON 217,00 11,22 41,11 41,11 NR 11,22 NO

2265 NA 25/08/2015 15:08:39 Stallo linea TERNA 380 4AC 400 L S1 ENIPOWER BR. 380 NNAPEBRN R R 380 ENIPOWER 147,00 31,35 77,38 77,38 NR 31,35 NO

2083 PD 25/08/2015 15:09:09 Linee RFI 132 3CE 40I L S0 SCILIAR FS VVENSCIV N M 132 RFI 0,00 3,29 0,00 0,00 NF 3,29 NO

2710 PA 25/08/2015 17:10:49 Linee TELAT 70 4AC 300 B S1 CASTELTERMINI PPALCATP T R 70 ENEL DISTRIBUZIONE 6,07 0,32 0,05 0,05 NF 0,32 NO 9,33 3,26 0,08 0,08 0,03 0,03

2710 PA 25/08/2015 17:11:21 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 70 3CE 50S L S1 CASTELTERMINI PPALCATP T R 70 ENEL DISTRIBUZIONE 6,07 11,30 1,17 1,17 NF 11,30 NO 9,33 3,26 1,79 1,79 0,62 0,62

1978 PD 26/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 CAMPO TURES VVENCTUVT1 R R 132 AZIENDA COM. CAMPO DI TURES 0,00 660,00 0,00 0,00 NF 660,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1977 PD 26/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 LAPPAGO VVENLAPV R R 132 SE HYDROPOWER 0,00 3540,00 0,00 0,00 NR 3540,00 NO

1978 PD 26/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 MOLINI DI TURES VVENMTUV R M 132 SE HYDROPOWER 0,00 660,00 0,00 0,00 NR 660,00 NO

1978 PD 26/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 MOLINI DI TURES TRR VVENMTUVTR N R 132 SELNET 0,00 660,00 0,00 0,00 NF 660,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1976 PD 26/08/2015 08:00:00 Stallo linea PRIMERIO ENERGIA 132 5DP 500 L S1 PEDESALTO VVENPETV R T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1898 NA 26/08/2015 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 DAUNIA FAETO NNAPDAFN R R 150 DAUNIA FAETO 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO

1898 NA 26/08/2015 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 DAUNIA W FAETO NNAPDWFN R R 150 DAUNIA WIND 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO

1898 NA 26/08/2015 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 DIFESA C.LE NNAPDIFN R R 150 DIFESA WIND 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO

2072 MI 26/08/2015 08:30:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S1 UT VETRERIE MMILVTEM T R 132 SAINT GOBAIN 0,00 450,00 0,00 0,00 NF 450,00 NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN AGOSTO 2015

1979 PD 26/08/2015 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 LAV.MECC.LEGNO VVENLMLV R T 132 LAVORAZIONI MECCANICHE LEGNO 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO

2009 RM 26/08/2015 09:25:39 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 50S L S1 CEM.BARBETTI RROMCBTR T R 132 BARBETTI 0,00 399,06 0,00 0,00 NF 399,06 NO

1978 PD 27/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 CAMPO TURES VVENCTUVT1 R R 132 AZIENDA COM. CAMPO DI TURES 0,00 660,00 0,00 0,00 NF 660,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1978 PD 27/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 MOLINI DI TURES VVENMTUV R M 132 SE HYDROPOWER 0,00 660,00 0,00 0,00 NR 660,00 NO

1978 PD 27/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 MOLINI DI TURES TRR VVENMTUVTR N R 132 SELNET 0,00 660,00 0,00 0,00 NF 660,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1898 NA 27/08/2015 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 DAUNIA FAETO NNAPDAFN R R 150 DAUNIA FAETO 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO

1898 NA 27/08/2015 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 DAUNIA W FAETO NNAPDWFN R R 150 DAUNIA WIND 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO

1898 NA 27/08/2015 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 DIFESA C.LE NNAPDIFN R R 150 DIFESA WIND 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO

1978 PD 28/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 CAMPO TURES VVENCTUVT1 R R 132 AZIENDA COM. CAMPO DI TURES 0,00 660,00 0,00 0,00 NF 660,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1978 PD 28/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 MOLINI DI TURES VVENMTUV R M 132 SE HYDROPOWER 0,00 660,00 0,00 0,00 NR 660,00 NO

1978 PD 28/08/2015 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 MOLINI DI TURES TRR VVENMTUVTR N R 132 SELNET 0,00 660,00 0,00 0,00 NF 660,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1974 MI 28/08/2015 07:43:18 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 BESANA MMILBESM R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1974 MI 28/08/2015 07:43:18 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 LANZANO MMILLZNM R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1974 MI 28/08/2015 07:43:18 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 UT VETROTEX MMILVTRM T R 132 VETROTEX ITALIA 7,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO

2010 RM 28/08/2015 08:53:12 Stallo linea C&T TERMOLI 150 3CE 50U L S1 C&T TERMOLI RROMCTTR T R 150 C&T TERMOLI 0,00 506,40 0,00 0,00 NR 506,40 NO

1991 CA 28/08/2015 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 GRIGHINE C.LE CCAGGRIC R R 220 GREENTECH MONTE GRIGHINE 0,00 120,00 0,00 0,00 NR 120,00 NO

2222 NA 29/08/2015 18:48:27 Impianti eolici ENERGIA & SERVIZI ENGINEERING 150 3CE 50U L S1 COSTA GRANDE C.LE NNAPCOGN N R 150 ENERGIA & SERVIZI ENGINEERING 6,71 6,06 0,68 0,68 NR 6,06 NO

1980 PD 30/08/2015 07:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S0 CONSELVE VVENCNSV T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2073 MI 30/08/2015 08:00:00 Linee TELAT 132 5DP 500 L S0 SOLARO MMILSLOM T M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2975 PA 31/08/2015 05:04:57 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 LENTINI PPALLENP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2085 TO 31/08/2015 07:00:00 Sbarre AEM TORINO DISTRIBUZIONE 220 5DP 500 L S0 LEVANNA TTORMATT R M 220 AEM TORINO DISTRIBUZIONE 0,00 9300,00 0,00 0,00 NF 9300,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1998 TO 31/08/2015 08:00:00 Sbarre TERNA 132 5DP 500 L S1 S.ROCCO TR 1 TTORSRCTT1 R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 1980,00 0,00 0,00 NF 1980,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2074 TO 31/08/2015 08:00:00 Sbarre TERNA 132 5DP 500 L S1 S.ROCCO TR 1 TTORSRCTT1 R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 1980,00 0,00 0,00 NF 1980,00 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1939 TO 31/08/2015 15:53:43 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 50U B S2 DOGALI TTORDOGT R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 30,58 1,43 0,88 0,88 NF 1,43 NO 30,61 0,03 0,88 0,88 0,00 0,00

2064 MI 31/08/2015 23:34:08 Linee RFI 132 3CE 40I T S0 RFI ROGOREDO MMILHROM R M 132 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO


