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1725 TO 01/09/2016 02:59:20 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 50U L S0 MASSERANO TTORMAST R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 3,19 3,41 0,20 0,20 NF 3,41 NO NO 0,20 0,20 0,00 0,00

1725 TO 01/09/2016 02:59:32 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 50S B S1 UNION TTORUNNT N R 132 UNION 7,00 2,45 0,32 0,32 NF 2,45 NO NO

1725 TO 01/09/2016 03:02:17 Stallo linea UNION 132 3CE 50U L S1 UNION TTORUNNT N R 132 UNION 7,00 585,52 68,35 68,35 NF 585,52 NO NO

1638 NA 01/09/2016 03:34:02 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 GRUMO APPULA NNAPGRUN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1817 PD 01/09/2016 06:20:00 Linee TERNA 132 4AC 400 B S1 SOL VVENSLOV R T 132 SOL 6,30 1,00 0,11 0,11 NF 1,00 SI NO

1639 NA 01/09/2016 06:25:00 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 LAMETIA TERME NNAPLMTN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1966 NA 01/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 GROTTA FS NNAPGFSN R T 150 RFI 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO

1641 NA 01/09/2016 15:10:24 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 PICERNO FS NNAPPCFN R R 150 RFI 0,30 341,59 1,71 1,71 NF 341,59 NO NO

1924 NA 01/09/2016 15:36:43 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 220 3CE 60R B S0 NOCERA NNAPNOCN R M 220 ENEL DISTRIBUZIONE 48,60 1,36 1,30 1,30 NF 1,36 NO NO 1,33 1,33 0,03 0,03

1642 NA 01/09/2016 15:49:12 Linee TERNA 60 4AC 300 B S1 ACQ. S. MARINA NNAPASMN R T 60 GORI 1,47 1,01 0,02 0,02 NF 1,01 SI NO

1642 NA 01/09/2016 15:49:12 Linee TERNA 60 4AC 300 B S0 MERC.S.SEV NNAPMSVN R M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 38,90 1,01 0,66 0,66 NF 1,01 NO NO 0,66 0,66 0,00 0,00

1643 NA 01/09/2016 15:53:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ARENA NNAPAREN R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 1,50 1,17 0,03 0,03 NF 1,17 NO NO 0,03 0,03 0,00 0,00

1644 NA 01/09/2016 16:12:04 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 SARNO FS NNAPSRFN R T 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

2043 PA 02/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DIRILLO PPALDIRP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1966 NA 02/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 GROTTA FS NNAPGFSN R T 150 RFI 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO

2043 PA 02/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 VITTORIA SUD PPALVISP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1645 NA 02/09/2016 17:17:57 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 ARENA NNAPAREN R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1801 PD 03/09/2016 07:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S0 FORNO DI ZOLDO VVENFOZV R M 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 2100,00 0,00 0,00 NR 2100,00 NO NO

1801 PD 03/09/2016 07:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 FORNO DI ZOLDO TR 1 VVENFOZVT1 N R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 2100,00 0,00 0,00 NF 2100,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2005 NA 03/09/2016 08:30:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 CIRA UT NNAPCIUN R R 150 CIRA 0,00 450,00 0,00 0,00 NF 450,00 NO NO

1892 CA 04/09/2016 07:30:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 GALTELLI CCAGGALC R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1800 PD 04/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 S.E.P.R. VVENSEPV R R 132 S.E.P.R. ITALIA 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO NO

1728 PD 04/09/2016 18:58:05 Linee TERNA 132 4AC 400 B S1 OVARO VVENOVAV R T 132 ENEL DISTRIBUZIONE -5,35 1,37 0,00 0,00 NF 1,37 NO NO 0,00 0,00 0,14 0,14

1727 TO 04/09/2016 22:26:15 Linee TERNA 60 4AC 300 B S1 RFI BARDONECCHIA TTORFBAT N R 70 RFI 0,00 2,15 0,00 0,00 NF 2,15 SI NO

1722 PD 04/09/2016 22:49:19 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 CEM.ZILLO VVENCZIV R T 132 CEMENTI ZILLO 7,10 1,37 0,19 0,19 NF 1,37 SI NO

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1853 RM 05/09/2016 05:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 FURBARA RROMFRBR R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 240,00 0,00 0,00 NF 240,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2006 NA 05/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DURAZZANO NNAPDRZN R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 6180,00 0,00 0,00 NF 6180,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1648 TO 05/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 GENOVA TERMICA TR D TTORGETTTD R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 6240,00 0,00 0,00 NF 6240,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1803 MI 05/09/2016 08:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 GROSIO TM1 2/8 MMILGRSMM1 R R 220 A2A 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

1803 MI 05/09/2016 08:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 GROSIO TM2 2/8 MMILGRSMM2 R R 220 A2A 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

1803 MI 05/09/2016 08:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 GROSIO TM4 2/8 MMILGRSMM4 R R 220 A2A 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

2006 NA 05/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 P.EOLICO IARDINO NNAPPEIN R R 150 PARCO EOLICO IARDINO 0,00 6180,00 0,00 0,00 NR 6180,00 NO NO

1557 TO 05/09/2016 08:30:00 Trasformatori TERNA 220 5DP 500 L S1 BIELLA EST T3 TTORBIETT3 R R 220 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 6210,00 0,00 0,00 NF 6210,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1773 MI 05/09/2016 08:30:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S0 CS SIT MMILSITM R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 1890,00 0,00 0,00 NF 1890,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1773 MI 05/09/2016 08:30:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 UT SIT MMILSTWM R R 132 SIT 0,00 1890,00 0,00 0,00 NF 1890,00 NO NO

1658 TO 05/09/2016 09:00:00 Trasformatori TERNA 220 5DP 500 L S1 MONCALIERI AEM TR1 TTORMOATT1 R R 220 AEM TORINO DISTRIBUZIONE 0,00 6180,00 0,00 0,00 NF 6180,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1842 FI 05/09/2016 16:34:20 Stallo linea FSI 132 3CE 40I L S3 BERCETO FS FFIRBRFF F M 132 RFI 0,00 9,43 0,00 0,00 NF 9,43 NO NO

1842 FI 05/09/2016 16:34:20 Stallo linea FSI 132 3CE 40I L S3 BORGOTARO FS FFIRBTFF F M 132 RFI 0,00 7,56 0,00 0,00 NF 7,56 NO NO

1842 FI 05/09/2016 16:34:20 Stallo linea FSI 132 3CE 40I L S0 PONTREMOLI FS FFIRPMFF R M 132 RFI 0,00 6,39 0,00 0,00 NF 6,39 NO NO

1842 FI 05/09/2016 16:34:20 Stallo linea FSI 132 3CE 40I L S1 SARZANA FS FFIRSZXF R T 132 RFI 0,00 3,38 0,00 0,00 NF 3,38 NO NO

1737 NA 05/09/2016 23:18:31 Linee TERNA 150 4AC 300 B S3 BARI IND/LE 2 NNAPBI2N R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 18,00 2,04 0,62 0,62 NF 2,04 NO NO 0,62 0,62 0,00 0,00

1923 NA 05/09/2016 23:21:55 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R B S0 GIOVINAZZO NNAPGION R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 5,90 1,08 0,11 0,11 NF 1,08 NO NO 0,12 0,12 0,01 0,01

1923 NA 05/09/2016 23:21:55 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R B S1 MECA NNAPMECN R R 60 PRYSMIAN CAVI E SIST. ENERGIA 3,84 1,08 0,07 0,07 NF 1,08 NO NO

1754 PA 06/09/2016 03:49:47 Linee TERNA 150 4AC 300 T S2 MESSINA NORD PPALMENP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1754 PA 06/09/2016 03:49:47 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 MESSINA RIVIERA PPALMERP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1756 PA 06/09/2016 03:50:27 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 PACE DEL MELA PPALPDMP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1757 PA 06/09/2016 04:07:23 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 PACE DEL MELA PPALPDMP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1846 MI 06/09/2016 04:52:52 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 RFI SUZZARA MMILHSZM R R 132 RFI 0,00 1,21 0,00 0,00 NF 1,21 SI NO

1846 MI 06/09/2016 04:52:52 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 UT IVECO MN MMILOMSM R R 132 FIAT 7,11 1,21 0,16 0,16 NF 1,21 SI NO

1922 NA 06/09/2016 05:59:47 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 MAIERATO NNAPMAIN R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1780 MI 06/09/2016 07:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 PREMADIO TM1 2/9 MMILPDMMM1 R R 220 A2A 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

1780 MI 06/09/2016 07:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 PREMADIO TM2 2/9 MMILPDMMM2 R R 220 A2A 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

1647 TO 06/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 LEYNI carico T3 TTORLEYTT3 R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1849 RM 06/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 S.GIACOMO SF6 GR 6 RROMSGSRG6 R R 380 ENEL PRODUZIONE 0,00 1920,00 0,00 0,00 NR 1920,00 NO NO

1802 PA 06/09/2016 12:07:12 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U B S0 SIRACUSA NORD PPALSRNP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 19,78 1,57 0,64 0,64 NF 1,57 NO NO 0,67 0,67 0,03 0,03

1954 FI 06/09/2016 18:14:25 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 MONTECHIARUGOLO FFIRMCHF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 16,40 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1954 FI 06/09/2016 18:14:25 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 S.POLO D'ENZA FFIRSPOF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 35,40 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1954 FI 06/09/2016 18:14:25 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 SICEM SAGA FFIRSICF R R 132 SICEM SAGA 1,71 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1804 PA 07/09/2016 06:36:20 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 CARINI PPALCRNP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1804 PA 07/09/2016 06:36:20 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 CARINI FS PPALCRFP R R 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1787 MI 07/09/2016 07:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 GROSIO TM1 2/8 MMILGRSMM1 R R 220 A2A 0,00 2040,00 0,00 0,00 NR 2040,00 NO NO

1787 MI 07/09/2016 07:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 GROSIO TM2 2/8 MMILGRSMM2 R R 220 A2A 0,00 2040,00 0,00 0,00 NR 2040,00 NO NO

1787 MI 07/09/2016 07:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 GROSIO TM4 2/8 MMILGRSMM4 R R 220 A2A 0,00 2040,00 0,00 0,00 NR 2040,00 NO NO

1815 PA 07/09/2016 07:10:49 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 TOMMASO NATALE PPALTNAP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2007 NA 07/09/2016 08:00:00 Autotrasformatori TERNA 150 5DP 500 L S1 TECNOPARCO NNAPTCPN R T 220 TECNOPARCO 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1730 PD 07/09/2016 08:41:20 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 50U B S2 OPICINA VVENOPIV R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 2,18 0,36 0,02 0,02 NF 0,36 NO NO 0,02 0,02 0,00 0,00

1799 PD 07/09/2016 09:00:00 Stallo Trasformatore AT TERNA 132 5DP 500 L S1 S.MICHELE.A TR R VVENSMIVTR R R 132 SET DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1920 NA 07/09/2016 15:04:15 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ALBI NNAPALBN R R 150 A2A 0,00 1,00 0,00 0,00 NR 1,00 NO NO

1920 NA 07/09/2016 15:04:15 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 MAGISANO NNAPMGSN R R 150 A2A 0,00 1,00 0,00 0,00 NR 1,00 NO NO

1920 NA 07/09/2016 15:04:27 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 MAGISANO C.P. NNAPMAGN R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 1,15 0,48 0,02 0,02 NF 0,48 NO NO 0,02 0,02 0,00 0,00

1961 RM 07/09/2016 15:33:15 Stallo linea FSI 132 3CE 40I B S3 FS GIUNCANO RROMGIXR F M 132 RFI 0,00 0,35 0,00 0,00 NF 0,35 NO NO

1961 RM 07/09/2016 15:33:15 Stallo linea FSI 132 3CE 40I B S1 FS NARNI RROMNAXR F T 132 RFI 0,00 0,35 0,00 0,00 NF 0,35 NO NO

1961 RM 07/09/2016 15:33:15 Stallo linea FSI 132 3CE 40I B S3 SAPIO FS RROMSAXR F M 132 RFI 0,00 0,35 0,00 0,00 NF 0,35 NO NO

1961 RM 07/09/2016 15:33:15 Stallo linea FSI 132 3CE 40I B S1 SAPIO OSSIGENO RROMSPCR F R 132 SAPIO 9,25 0,35 0,09 0,09 NF 0,35 NO NO

1732 PD 07/09/2016 16:34:41 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 50U L S0 BUIA CP VVENBUCV R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 12,74 3,21 0,71 0,71 NF 3,21 NO NO 0,77 0,77 0,06 0,06
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

2160 PA 07/09/2016 18:26:14 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R B S3 CALATABIANO FS PPALCAFP F M 150 RFI 0,00 2,00 0,00 0,00 NF 2,00 NO NO

2160 PA 07/09/2016 18:26:14 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R B S0 GIARDINI PPALGRDP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 20,83 2,00 0,69 0,69 NF 2,00 NO NO 0,69 0,69 0,00 0,00

2160 PA 07/09/2016 18:26:14 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R B S3 MASCALI CP PPALMASP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE -2,11 2,00 0,00 0,00 NF 2,00 NO NO 0,00 0,00 0,07 0,07

2160 PA 07/09/2016 18:26:15 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U L S0 GIARRE PPALGIAP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 20,31 3,07 1,05 1,05 NF 3,07 NO NO 1,05 1,05 0,00 0,00

2160 PA 07/09/2016 18:26:15 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R B S0 S.VENERINA PPALSVNP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 10,17 2,38 0,45 0,45 NF 2,38 NO NO 0,45 0,45 0,00 0,00

1921 NA 07/09/2016 19:46:46 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 S.PASQUALE NNAPSPQN R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1919 NA 08/09/2016 06:13:48 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 GALLIPOLI NNAPGLPN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1631 FI 08/09/2016 08:00:00 Linee SELF 132 5DP 500 L S1 MONZUNO FS FFIRMZFF R T 132 RFI 0,00 450,00 0,00 0,00 NF 450,00 NO NO

2007 NA 08/09/2016 08:00:00 Autotrasformatori TERNA 150 5DP 500 L S1 TECNOPARCO NNAPTCPN R T 220 TECNOPARCO 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1799 PD 08/09/2016 09:00:00 Stallo Trasformatore AT TERNA 132 5DP 500 L S1 S.MICHELE.A TR R VVENSMIVTR R R 132 SET DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1753 TO 08/09/2016 09:15:10 Stallo linea FINCANTIERI 132 3CE 50U L S1 FIN CNI GE GENOVA TTORCNIT R R 132 FINCANTIERI 0,00 17706,10 0,00 0,00 NF 17706,10 NO NO

1918 NA 09/09/2016 00:28:53 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R L S3 MARTINA FRANCA 60 NNAPMFRN R M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 4,01 4,23 0,29 0,29 NF 4,23 NO NO 0,29 0,29 0,00 0,00

1745 TO 09/09/2016 05:34:16 Linee TERNA 60 4AC 300 B S1 RFI BARDONECCHIA TTORFBAT N R 70 RFI 0,00 2,09 0,00 0,00 NF 2,09 SI NO

1775 MI 09/09/2016 07:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 PREMADIO TM1 2/9 MMILPDMMM1 R R 220 A2A 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

1775 MI 09/09/2016 07:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 PREMADIO TM2 2/9 MMILPDMMM2 R R 220 A2A 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

1818 CA 09/09/2016 08:07:37 Stallo Trasformatore AT TERNA 150 4AC 100 B S1 ORISTANO TR2 CCAGORSCT2 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 8,97 0,58 0,15 0,15 NF 0,58 NO NO 0,15 0,15 0,00 0,00

1818 CA 09/09/2016 08:07:37 Stallo Trasformatore AT TERNA 150 4AC 100 B S1 ORISTANO TR3 CCAGORSCT3 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 6,51 0,58 0,11 0,11 NF 0,58 NO NO 0,11 0,11 0,00 0,00

1818 CA 09/09/2016 08:07:37 Stallo Trasformatore AT TERNA 150 4AC 100 B S1 PABILLONIS CCAGPABC R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,37 0,58 0,01 0,01 NF 0,58 NO NO 0,03 0,03 0,02 0,02

1818 CA 09/09/2016 08:07:37 Stallo Trasformatore AT TERNA 150 4AC 100 B S2 S.GIUSTA CCAGSTAC R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 15,01 0,58 0,24 0,24 NF 0,58 NO NO 0,26 0,26 0,02 0,02

1818 CA 09/09/2016 08:07:37 Stallo Trasformatore AT TERNA 150 4AC 100 B S2 URAS CCAGURAC R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 12,89 0,58 0,21 0,21 NF 0,58 NO NO 0,23 0,23 0,02 0,02

1819 CA 09/09/2016 08:20:41 Stallo Trasformatore AT TERNA 150 4AC 400 B S1 ORISTANO TR2 CCAGORSCT2 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 6,27 0,30 0,05 0,05 NF 0,30 NO NO 0,05 0,05 0,00 0,00

1820 CA 09/09/2016 08:22:22 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U L S0 NARBOLIA CCAGNARC R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 5,11 28,01 2,39 0,55 NF 6,38 NO NO 2,84 0,66 0,45 0,11

2162 NA 09/09/2016 08:30:00 Linee TERNA 380 5DP 500 L S1 BANZI C.LE NNAPBNZN R R 150 GEMESA ENERGIA ITALIA 0,00 510,00 0,00 0,00 NR 510,00 NO NO

2162 NA 09/09/2016 08:30:00 Linee TERNA 380 5DP 500 L S1 CERRETO C.LE NNAPCEON R R 150 VENTISEI 0,00 510,00 0,00 0,00 NR 510,00 NO NO

2162 NA 09/09/2016 08:30:00 Linee TERNA 380 5DP 500 L S1 ISCA RICOTTA NNAPISRN R R 150 ALFA WIND 0,00 510,00 0,00 0,00 NR 510,00 NO NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

2162 NA 09/09/2016 08:30:00 Linee TERNA 380 5DP 500 L S1 LA ROCCA C.LE NNAPLARN R R 150 EDP RENEWABLES ITALIA 0,00 510,00 0,00 0,00 NR 510,00 NO NO

2162 NA 09/09/2016 08:30:00 Linee TERNA 380 5DP 500 L S1 MARCIAGALLO NNAPMRGN R R 150 FINPOWER WIND 0,00 510,00 0,00 0,00 NR 510,00 NO NO

2162 NA 09/09/2016 08:30:00 Linee TERNA 380 5DP 500 L S1 TORRE CISTERNA NNAPTCIN R R 150 BREATHE ENERGIA 0,00 510,00 0,00 0,00 NR 510,00 NO NO

1762 MI 09/09/2016 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 ACCAM CONSORZIO MMILACMM R M 132 CONSORZIO ACCAM 0,00 360,00 0,00 0,00 NR 360,00 NO NO

1866 PD 09/09/2016 11:31:44 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 20 3CE 50U L S1 VERONA BORGOMILANO TR 1 VVENVRBVT1_2 R R 220 ENEL DISTRIBUZIONE 20,20 65,20 21,99 21,99 NF 65,20 NO NO 22,69 22,69 0,70 0,70

1917 NA 09/09/2016 14:21:46 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 ISCHITELLA NNAPISCN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1854 RM 09/09/2016 16:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 FURBARA RROMFRBR R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 240,00 0,00 0,00 NF 240,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1937 RM 09/09/2016 16:38:25 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U T S0 FONDI RROMFD2R R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1937 RM 09/09/2016 16:38:25 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 TERRACINA RROMTRRR R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1816 PA 09/09/2016 17:48:10 Linee TERNA 150 4AC 300 T S2 MESSINA NORD PPALMENP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1916 NA 09/09/2016 21:52:30 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 NOCI NNAPNOIN R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1915 NA 10/09/2016 04:24:30 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R B S0 LECCE NORD NNAPLENN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 1,55 0,00 0,00 NF 1,55 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1915 NA 10/09/2016 04:24:30 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R L S1 LECCE TRE NNAPLE3N R R 150 PARCO EOLICO SALENTINO 0,05 28,33 0,02 0,02 NR 28,33 NO NO

1821 PA 10/09/2016 04:46:26 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 S.AGATA PPALSAGP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1798 PD 10/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 CAMPOLONGO VVENCPLV R T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2102 MI 10/09/2016 13:00:00 Stallo linea A2A 380 5DP 500 L S1 CASSANO TM6 1/8 MMILCSSMM6 R R 380 A2A 0,00 69360,00 0,00 0,00 NR 69360,00 NO NO

1791 CA 10/09/2016 16:39:02 Linee TERNA 70 4AC 300 B S0 PERDAS CCAGPERC R M 70 ENEL DISTRIBUZIONE 2,48 1,09 0,05 0,05 NF 1,09 NO NO 0,05 0,05 0,00 0,00

1914 NA 10/09/2016 17:59:15 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 POLIGN. FS NNAPPOFN R R 150 RFI 0,54 1,30 0,01 0,01 NF 1,30 SI NO

1938 RM 11/09/2016 04:02:36 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 MONTECILFONE RROMMNCR R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,75 0,52 0,01 0,01 NF 0,52 NO NO 0,02 0,02 0,01 0,01

1824 PA 11/09/2016 05:18:19 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 EOLICA VALLO C.LE PPALEOVP N R 150 EOLICA DEL VALLO 3,09 4,19 0,22 0,22 NR 4,19 NO NO

1824 PA 11/09/2016 05:18:19 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U B S0 MARSALA PPALMARP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 9,41 2,44 0,43 0,43 NF 2,44 NO NO 0,43 0,43 0,00 0,00

1824 PA 11/09/2016 05:18:19 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U B S0 MAZARA 2 PPALMZ2P R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 8,54 2,44 0,39 0,39 NF 2,44 NO NO 0,39 0,39 0,00 0,00

1824 PA 11/09/2016 05:18:19 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S B S1 VENTO DI VINO C.LE PPALVTVP N R 150 LIBECCIO 5,00 2,44 0,23 0,23 NR 2,44 NO NO

1939 RM 11/09/2016 05:37:00 Linee FSI 150 3CE 40I L S3 FS S.VITO N RROMSIXR F M 150 RFI 0,00 44,00 0,00 0,00 NF 44,00 NO NO

1939 RM 11/09/2016 05:37:00 Linee FSI 150 3CE 40I L S3 FS VASTO S.SALVO RROMVNXR F M 150 RFI 0,00 6,00 0,00 0,00 NF 6,00 NO NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1939 RM 11/09/2016 05:39:00 Linee FSI 150 3CE 40I L S3 FS PESCARA RROMPCXR R M 150 RFI 0,00 5,00 0,00 0,00 NF 5,00 NO NO

1939 RM 11/09/2016 05:39:00 Linee FSI 150 3CE 40I L S1 FS TORRE DEI PASSERI RROMTPXR F T 150 RFI 0,00 62,00 0,00 0,00 NF 62,00 NO NO

1940 RM 11/09/2016 06:34:00 Linee FSI 132 3CE 40I L S0 CIVITELLA D'AGLIANO FS RROMRBXR F M 132 RFI 0,00 10,27 0,00 0,00 NF 10,27 NO NO

1940 RM 11/09/2016 06:34:00 Linee FSI 132 3CE 40I L S1 FS ALVIANO RROMAAXR F T 132 RFI 0,00 18,00 0,00 0,00 NF 18,00 NO NO

1940 RM 11/09/2016 06:34:00 Linee FSI 132 3CE 40I L S0 FS BASSANO RROMBAXR F M 132 RFI 0,00 250,00 0,00 0,00 NF 250,00 NO NO

1940 RM 11/09/2016 06:34:00 Linee FSI 132 3CE 40I L S0 FS CITTA' PIEVE RROMCDXR F M 132 RFI 0,00 6,00 0,00 0,00 NF 6,00 NO NO

1940 RM 11/09/2016 06:34:00 Linee FSI 132 3CE 40I L S0 FS ORVIETO RROMOVXR F M 132 RFI 0,00 107,51 0,00 0,00 NF 107,51 NO NO

1940 RM 11/09/2016 06:34:00 Linee FSI 132 3CE 40I L S0 FS ORVIETO NUOVA RROMONXR F M 132 RFI 0,00 8,44 0,00 0,00 NF 8,44 NO NO

1797 PD 11/09/2016 07:00:00 Linee TERNA 50 5DP 500 L S0 VALDOBBIADENE VVENVLBV R M 50 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1892 CA 11/09/2016 07:30:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 GALTELLI CCAGGALC R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1829 FI 11/09/2016 07:30:00 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 MONZUNO FS FFIRMZFF R T 132 RFI 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO NO

1829 FI 11/09/2016 07:30:00 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S0 SASSO MARCONI FFIRSASF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1913 NA 11/09/2016 07:36:49 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 ISCHITELLA NNAPISCN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1796 PD 11/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 CASTELLETTO VVENCASV R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

1795 PD 11/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 S.E.P.R. VVENSEPV R R 132 S.E.P.R. ITALIA 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO NO

1716 MI 11/09/2016 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 GEROLA MMILGERM R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1716 MI 11/09/2016 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 PEDESINA MMILPEDM R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1941 RM 11/09/2016 12:07:00 Linee FSI 132 3CE 40I B S3 FS LORETO RROMLOXR F M 132 RFI 0,00 1,00 0,00 0,00 NF 1,00 NO NO

1941 RM 11/09/2016 12:07:00 Linee FSI 132 3CE 40I B S3 FS PORTO S.GIORGIO RROMPGXR F M 132 RFI 0,00 1,00 0,00 0,00 NF 1,00 NO NO

1825 PA 11/09/2016 13:22:50 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S T S1 CAMPOFRANCO FS PPALCPFP R R 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1825 PA 11/09/2016 13:22:50 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 CANICATTI' PPALCANP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1825 PA 11/09/2016 13:22:50 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U T S0 RACALMUTO PPALRACP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1825 PA 11/09/2016 13:22:50 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S T S1 RACALMUTO FS PPALRCFP R R 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1825 PA 11/09/2016 13:22:50 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 SERRADIFALCO FS PPALSEFP R R 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1827 PA 11/09/2016 13:27:58 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S T S1 CAMPOFRANCO FS PPALCPFP R R 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1827 PA 11/09/2016 13:27:58 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 CANICATTI' PPALCANP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1827 PA 11/09/2016 13:27:58 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U T S0 RACALMUTO PPALRACP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1827 PA 11/09/2016 13:27:58 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S T S1 RACALMUTO FS PPALRCFP R R 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1827 PA 11/09/2016 13:27:58 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 SERRADIFALCO FS PPALSEFP R R 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1828 PA 11/09/2016 13:54:34 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S T S1 CAMPOFRANCO FS PPALCPFP R R 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1828 PA 11/09/2016 13:54:34 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 CANICATTI' PPALCANP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1828 PA 11/09/2016 13:54:34 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U T S0 RACALMUTO PPALRACP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1828 PA 11/09/2016 13:54:34 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S T S1 RACALMUTO FS PPALRCFP R R 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1828 PA 11/09/2016 13:54:34 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 SERRADIFALCO FS PPALSEFP R R 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1912 NA 11/09/2016 14:04:06 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 CISTERN.FS NNAPCSFN R R 150 RFI 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1912 NA 11/09/2016 14:04:06 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 FASANO NNAPFASN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1847 PA 11/09/2016 18:20:11 Trasformatori ENEL DISTRIBUZIONE 70 3CE 50U L S1 CASTELTERMINI PPALCATP R R 70 ENEL DISTRIBUZIONE 6,20 60,43 6,27 2,78 NF 19,13 NO NO 7,66 3,17 1,39 0,39

1855 RM 12/09/2016 07:30:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 FS TARQUINIA RROMTAXR R T 150 RFI 0,00 570,00 0,00 0,00 NF 570,00 NO NO

1771 MI 12/09/2016 08:00:00 Sbarre TERNA 132 5DP 500 L S1 BELVISO TRG1 4/9 MMILBLVMM1 R R 132 EDISON 0,00 6360,00 0,00 0,00 NR 6360,00 NO NO

1766 MI 12/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 CARONA MMILCNAM R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 16380,00 0,00 0,00 NR 16380,00 NO NO

1662 TO 12/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 LEMIE TTORLEMT R T 132 ENEL GREEN POWER 0,00 6270,00 0,00 0,00 NR 6270,00 NO NO

1822 PD 12/09/2016 08:30:00 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 50 5DP 500 L S1 S.MARIA MADDALENA VVENSMMV R T 50 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 450,00 0,00 0,00 NF 450,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1830 FI 12/09/2016 08:30:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 SESTA FFIRSSTF R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 1890,00 0,00 0,00 NR 1890,00 NO NO

1830 FI 12/09/2016 08:30:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 SESTA 1 FFIRSETF R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 1890,00 0,00 0,00 NR 1890,00 NO NO

1660 TO 12/09/2016 08:30:00 Trasformatori TERNA 220 5DP 500 L S1 VERCELLI NORD TR3 TTORVCITT3 R R 220 ATENA 0,00 6210,00 0,00 0,00 NF 6210,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1778 TO 12/09/2016 09:00:00 Linee TERNA 60 5DP 500 L S1 ARONA 60 TTORARNT51 R R 60 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 26340,00 0,00 0,00 NF 26340,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1661 TO 12/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 132 5DP 500 L S1 MORASCO TTORMROT R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 6180,00 0,00 0,00 NR 6180,00 NO NO

1778 TO 12/09/2016 09:00:00 Linee TERNA 60 5DP 500 L S1 STRESA TTORSTST R R 50 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 26340,00 0,00 0,00 NF 26340,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1740 TO 12/09/2016 09:41:00 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 132 3CE 50U L S0 CROT TTORCROT R M 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 6175,49 0,00 0,00 NR 6175,49 NO NO

1907 NA 12/09/2016 11:14:37 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 LECCE S NNAPLESN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1956 FI 12/09/2016 14:19:50 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 TECNOBORGO FFIRTCBF R T 132 TECNOBORGO 8,24 0,00 0,00 0,00 NR 0,00 NO NO

1793 PD 13/09/2016 08:00:00 Stallo linea ACSM PRIMIERO 132 5DP 500 L S1 CASTELPIETRA VVENCSRV R R 132 ACSM PRIMIERO 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2173 NA 13/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 CELLE S.VITO NNAPECEN R R 150 E2I ENERGIE SPECIALI 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 13/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DAUNIA FAETO NNAPDAFN R R 150 DAUNIA FAETO 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 13/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DAUNIA W FAETO NNAPDWFN R R 150 DAUNIA WIND 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 13/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DIFESA C.LE NNAPDIFN R R 150 DIFESA WIND 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 13/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 EOS4 FAETO NNAPE4FN R R 150 EOS4 FAETO 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 13/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 IVPC4 CELLE S.V. NNAPICLN R R 150 ERG WIND 4 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

1856 RM 13/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 VILLAVALLE TR 6 RROMVLVRT6 R R 132 ASM TERNI 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2172 NA 13/09/2016 08:30:00 Linee ACQUEDOTTO PUGLIESE 150 5DP 500 L S1 AQP GINOSA M. NNAPEARN R T 150 ACQUEDOTTO PUGLIESE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO

2172 NA 13/09/2016 08:30:00 Linee ACQUEDOTTO PUGLIESE 150 5DP 500 L S1 AQP SINNI NNAPEAGN R T 150 ACQUEDOTTO PUGLIESE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO

1186 PA 13/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 CONTRADA CONIGLIA C.LE PPALECCP R R 150 ENERGIA EOLICA 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

2044 PA 13/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 CORLEONE PPALCOLP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 PA 13/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 ENERGIA FIORE C.LE PPALEFIP R R 150 ENERGIA FIORE 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

2163 NA 13/09/2016 08:30:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S1 FRANCAVILLA ANG. NNAPFNGN R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 3390,00 0,00 0,00 NF 3390,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1942 RM 13/09/2016 09:09:57 Linee FSI 132 3CE 40I L S1 FS CAMPOLEONE RROMCOXR F T 132 RFI 0,00 112,01 0,00 0,00 NF 112,01 NO NO

1942 RM 13/09/2016 09:12:46 Autotrasformatori FSI 132 3CE 40I L S0 CISTERNA ZI RROMCSWR R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 6,24 10,06 1,05 0,99 NF 10,06 NO NO 1,63 1,57 0,58 0,58

1942 RM 13/09/2016 09:12:47 Autotrasformatori FSI 132 3CE 40I L S1 FS CISTERNA RROMCXXR F T 132 RFI 0,00 10,05 0,00 0,00 NF 10,05 NO NO

1942 RM 13/09/2016 09:12:47 Autotrasformatori FSI 132 3CE 40I L S0 FS NOMENTANA RROMNOXR R M 220 RFI 0,00 10,05 0,00 0,00 NF 10,05 NO NO

1942 RM 13/09/2016 09:12:47 Autotrasformatori FSI 132 3CE 40I L S0 FS PRENESTINA RROMPRXR F M 132 RFI 0,00 10,05 0,00 0,00 NF 10,05 NO NO

1942 RM 13/09/2016 09:12:47 Autotrasformatori FSI 132 3CE 40I L S0 FS SEZZE RROMSZZR F M 132 RFI 0,00 10,05 0,00 0,00 NF 10,05 NO NO

1942 RM 13/09/2016 09:12:47 Autotrasformatori FSI 132 3CE 40I L S1 FS TORRICOLA RROMTOXR F T 132 RFI 0,00 10,05 0,00 0,00 NF 10,05 NO NO

1942 RM 13/09/2016 09:12:47 Autotrasformatori FSI 132 3CE 40I L S1 MONTORSO FS RROMMSXR F T 132 RFI 0,00 10,05 0,00 0,00 NF 10,05 NO NO

1930 NA 13/09/2016 15:18:28 Linee TERNA 150 4AC 300 L S1 GRAVINA C.LE NNAPGRCN R R 150 NUOVA ENERGIA 2,39 10,32 0,42 0,42 NR 10,32 NO NO

1930 NA 13/09/2016 15:18:33 Linee TERNA 150 4AC 300 L S2 ALTAMURA NNAPALTN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 25,20 6,45 2,84 2,84 NF 6,45 NO NO 2,87 2,87 0,03 0,03
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1930 NA 13/09/2016 15:18:33 Linee TERNA 150 4AC 300 L S2 GRAVINA NNAPGRVN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 9,12 7,31 1,15 1,15 NF 7,31 NO NO 1,48 1,48 0,33 0,33

1930 NA 13/09/2016 15:18:33 Linee TERNA 150 4AC 300 L S2 PELLICCIARI NNAPPELN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 10,27 0,00 0,00 NF 10,27 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1930 NA 13/09/2016 15:18:33 Linee TERNA 150 4AC 300 L S2 TRICARICO NNAPTRRN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE -1,39 10,27 0,00 0,00 NF 10,27 NO NO 0,36 0,36 0,60 0,60

1930 NA 13/09/2016 15:29:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R L S1 GRAVINA C.LE NNAPGRCN R R 150 NUOVA ENERGIA 2,39 26,09 1,04 1,04 NR 26,09 NO NO

1930 NA 13/09/2016 15:29:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R L S2 PELLICCIARI NNAPPELN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 19,47 0,00 0,00 NF 9,12 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1930 NA 13/09/2016 15:29:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R L S2 TRICARICO NNAPTRRN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE -1,39 7,27 0,00 0,00 NF 7,27 NO NO 0,26 0,24 0,43 0,40

1943 RM 13/09/2016 16:12:14 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 S.LUCIA DI MENTANA RROMSLMR R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 14,57 1,02 0,25 0,25 NF 1,02 NO NO 0,26 0,26 0,01 0,01

1944 RM 13/09/2016 16:21:54 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 S.LUCIA DI MENTANA RROMSLMR R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 13,21 2,03 0,45 0,45 NF 2,03 NO NO 0,48 0,48 0,03 0,03

1944 RM 13/09/2016 16:22:06 Linee TERNA 150 4AC 300 B S0 ACEA CASTELMADAMA RROMACMR R M 150 ACEA ENERGIA 0,00 2,33 0,00 0,00 NR 2,33 NO NO

1674 RM 13/09/2016 17:10:32 Linee TERNA 60 4AC 300 L S3 MONTEROTONDO RROMMNTR R M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 11,70 6,07 1,19 1,19 NF 6,07 NO NO 1,19 1,19 0,00 0,00

1929 NA 13/09/2016 18:21:44 Linee TERNA 60 4AC 300 B S3 S.GIUSEPPE 60 NNAPSGPN R M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 24,50 0,45 0,31 0,31 NF 0,45 NO NO 0,31 0,31 0,00 0,00

1928 NA 13/09/2016 18:55:33 Linee TERNA 60 4AC 300 B S3 SOMMA VESUVIANA NNAPSMVN R M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 14,09 0,59 0,23 0,23 NF 0,59 NO NO 0,23 0,23 0,00 0,00

2165 NA 13/09/2016 23:30:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S0 CORIGLIANO NNAPCORN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 450,00 0,00 0,00 NF 450,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1628 FI 14/09/2016 00:52:30 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 GRAZZANO FFIRGRZF R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 13,80 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1863 PA 14/09/2016 02:11:44 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S B S1 C.DA COLLA C.LE PPALCCLP N R 150 ENEL PRODUZIONE 0,36 0,57 0,01 0,01 NR 0,57 NO NO

1863 PA 14/09/2016 02:11:44 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S B S1 C.DA CORVO C.LE PPALCCVP N T 150 ENEL PRODUZIONE 1,43 0,57 0,02 0,02 NR 0,57 NO NO

1863 PA 14/09/2016 02:11:44 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U B S0 CALTAVUTURO PPALCAVP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 5,06 0,57 0,08 0,08 NF 0,57 NO NO 0,08 0,08 0,00 0,00

1863 PA 14/09/2016 02:11:44 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S B S1 VALLELUNGA FS PPALVGFP R R 150 RFI 0,00 0,57 0,00 0,00 NF 0,57 NO NO

1712 PD 14/09/2016 06:33:51 Linee TERNA 50 4AC 300 B S3 ROSOLINA VVENROSV R M 50 ENEL DISTRIBUZIONE 4,24 1,53 0,13 0,13 NF 1,53 NO NO 0,13 0,13 0,00 0,00

1792 PD 14/09/2016 07:00:00 Linee TERNA 60 5DP 500 L S1 PONTE GARDENA CP VVENPGNV71 R T 60 SELNET 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1792 PD 14/09/2016 07:00:00 Linee TERNA 60 5DP 500 L S1 PONTE GARDENA TRG1 VVENPGNV R R 60 SE HYDROPOWER 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

1878 CA 14/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 BENZONE CCAGBENC R R 70 ENEL PRODUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO

2173 NA 14/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 CELLE S.VITO NNAPECEN R R 150 E2I ENERGIE SPECIALI 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 14/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DAUNIA FAETO NNAPDAFN R R 150 DAUNIA FAETO 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 14/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DAUNIA W FAETO NNAPDWFN R R 150 DAUNIA WIND 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO



n
° 

D
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

A
re

a

D
a

ta
 (

g
g

/m
m

/a
a

a
a

)

O
ra

 (
h

h
.m

m
.s

s
)

D
e

s
c

ri
z
io

n
e

 e
le

m
e

n
to

 d
i 
re

te
 o

ri
g

in
e

 d
e

ll
a

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

T
it

o
la

re
 r

e
te

 o
ri

g
in

e
 d

e
ll
a

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

T
e

n
s
io

n
e

 r
e

te
 o

ri
g

in
e

 d
e

ll
a

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

 (
k

V
)

C
o

d
ic

e
 c

a
u

s
a

 A
E

E
G

 -
 1

° 
li
v
e

ll
o

C
o

d
ic

e
 c

a
u

s
a

 A
E

E
G

 -
 2

° 
li
v
e

ll
o

T
ip

o
 i
n

te
rr

u
z
io

n
e

C
o

n
fi

g
u

ra
z
io

n
e

 r
e

te
 a

ll
'i
s
ta

n
te

 d
e

ll
a

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

N
o

m
e

 d
e

l 
S

it
o

 u
te

n
te

 A
T

 d
is

a
li
m

e
n

ta
to

C
o

d
ic

e
 u

n
iv

o
c

o
 d

e
l 
S

it
o

 u
te

n
te

 A
T

C
o

n
n

e
s
s
io

n
e

 a
ll
a

 R
T

N

T
ip

o
lo

g
ia

 d
i 
c

o
n

n
e

s
s
io

n
e

T
e

n
s
io

n
e

 S
it

o
 u

te
n

te
 A

T
 (

k
V

)

T
it

o
la

re
 d

e
l 
S

it
o

 u
te

n
te

 A
T

P
I 

(M
W

)

D
u

ra
ta

 d
is

a
li
m

e
n

ta
z
io

n
e

 A
T

 (
m

m
.s

s
)

E
N

S
/E

N
R

 l
o

rd
a

 (
M

W
h

)

E
N

S
/E

N
R

 n
e

tt
a

 (
M

W
h

)

N
F

/N
R

/S
D

N
° 

In
c

id
e

n
te

 r
il
e

v
a

n
te

N
° 

P
o

te
n

z
ia

le
 I

n
c

id
e

n
te

 r
il
e

v
a

n
te

D
u

ra
ta

 e
ff

e
tt

iv
a

 d
i 
d

is
a

li
m

e
n

ta
z
io

n
e

 d
e

g
li
 U

te
n

ti
 f

in
a

li
 M

T
 e

 

B
T

 (
m

m
.s

s
)

In
d

e
n

n
iz

z
o

 a
 C

li
e

n
te

 f
in

a
le

 A
A

T
-A

T

V
e

rs
a

m
e

n
to

 a
l 
F

E
E

E
N

S
-U

 l
o

rd
a

 (
M

W
h

)

E
N

S
-U

 n
e

tt
a

 (
M

W
h

)

E
N

R
-U

 l
o

rd
a

 (
M

W
h

)

E
N

R
-U

 n
e

tt
a

 (
M

W
h

)

SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

2173 NA 14/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DIFESA C.LE NNAPDIFN R R 150 DIFESA WIND 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 14/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 EOS4 FAETO NNAPE4FN R R 150 EOS4 FAETO 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 14/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 IVPC4 CELLE S.V. NNAPICLN R R 150 ERG WIND 4 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

1852 NA 14/09/2016 08:00:00 Linee SET 380 5DP 500 L S1 SET TEVEROLA NNAPSTVN R R 380 SET 0,00 3360,00 0,00 0,00 NR 3360,00 NO NO

1878 CA 14/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 TALORO 2 GR1 CCAGTA2CG1 R R 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1878 CA 14/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 TALORO 2 GR2 CCAGTA2CG2 R R 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1878 CA 14/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 TALORO 3 GR1 CCAGTA3CG1 R R 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1856 RM 14/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 VILLAVALLE TR 6 RROMVLVRT6 R R 132 ASM TERNI 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1186 PA 14/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 CONTRADA CONIGLIA C.LE PPALECCP R R 150 ENERGIA EOLICA 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

2044 PA 14/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 CORLEONE PPALCOLP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 PA 14/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 ENERGIA FIORE C.LE PPALEFIP R R 150 ENERGIA FIORE 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1741 TO 14/09/2016 08:30:00 Linee ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 PALLANZENO C.LE G1 TTORPLCTG1 R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 1830,00 0,00 0,00 NR 1830,00 NO NO

1741 TO 14/09/2016 08:30:00 Linee ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 PALLANZENO C.LE G2 TTORPLCTG2 R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 1830,00 0,00 0,00 NR 1830,00 NO NO

1840 FI 14/09/2016 08:42:11 Linee SELF 132 4AC 300 L S1 SARZANA FS FFIRSZXF R T 132 RFI 0,00 3108,49 0,00 0,00 NF 3108,49 SI SI

1962 RM 14/09/2016 15:27:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S0 COTILIA RROMCOTR R M 150 ERG HYDRO 2,94 1,26 0,07 0,07 NR 1,26 NO NO

1962 RM 14/09/2016 15:27:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 COTILIA EON TR 5 3/9 RROMCOTRT5 N R 20 ENEL DISTRIBUZIONE 0,19 1,26 0,00 0,00 NF 1,26 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1962 RM 14/09/2016 15:27:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 LEONESSA RROMLEOR R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,48 1,26 0,02 0,02 NF 1,26 NO NO 0,04 0,04 0,02 0,02

1962 RM 14/09/2016 15:27:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 ROCCA SIN. RROMRSBR R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 3,48 1,26 0,08 0,08 NF 1,26 NO NO 0,08 0,08 0,00 0,00

1962 RM 14/09/2016 15:27:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S0 SCOPPITO RROMSCPR R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 5,00 1,25 0,12 0,12 NF 1,25 NO NO 0,12 0,12 0,00 0,00

1962 RM 14/09/2016 15:27:09 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 SIGILLO GR 1 RROMSIGRG1 R R 150 ERG HYDRO 0,00 1,26 0,00 0,00 NR 1,26 NO NO

1962 RM 14/09/2016 15:27:10 Linee TERNA 150 4AC 300 L S0 PETTINO RROMPETR R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 16,23 3,55 1,06 1,06 NF 3,55 NO NO 1,06 1,06 0,00 0,00

1749 TO 15/09/2016 03:46:28 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 OVADA TTOROVAT R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1749 TO 15/09/2016 03:46:28 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 ROSSIGLIONE TTORROST R T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1878 CA 15/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 BENZONE CCAGBENC R R 70 ENEL PRODUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO

2173 NA 15/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 CELLE S.VITO NNAPECEN R R 150 E2I ENERGIE SPECIALI 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

2173 NA 15/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DAUNIA FAETO NNAPDAFN R R 150 DAUNIA FAETO 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 15/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DAUNIA W FAETO NNAPDWFN R R 150 DAUNIA WIND 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 15/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DIFESA C.LE NNAPDIFN R R 150 DIFESA WIND 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 15/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 EOS4 FAETO NNAPE4FN R R 150 EOS4 FAETO 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 15/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 IVPC4 CELLE S.V. NNAPICLN R R 150 ERG WIND 4 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

1878 CA 15/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 TALORO 2 GR1 CCAGTA2CG1 R R 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1878 CA 15/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 TALORO 2 GR2 CCAGTA2CG2 R R 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1878 CA 15/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 TALORO 3 GR1 CCAGTA3CG1 R R 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1794 PD 15/09/2016 08:00:00 Stallo linea PRIMIERO ENERGIA 132 5DP 500 L S1 VAL NOANA VVENVNOV R T 132 HYDRO DOLOMITI ENEL 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

1856 RM 15/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 VILLAVALLE TR 6 RROMVLVRT6 R R 132 ASM TERNI 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1750 TO 15/09/2016 08:03:07 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 ALBISOLA TTORALST R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1186 PA 15/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 CONTRADA CONIGLIA C.LE PPALECCP R R 150 ENERGIA EOLICA 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

2044 PA 15/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 CORLEONE PPALCOLP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 PA 15/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 ENERGIA FIORE C.LE PPALEFIP R R 150 ENERGIA FIORE 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1752 TO 15/09/2016 09:23:11 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 QUARTAIE TTORQUTT R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1747 TO 15/09/2016 09:38:42 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 50U L S0 FRABOSA TTORFRBT R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 411,04 0,00 0,00 NF 411,04 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1713 PD 15/09/2016 13:16:06 Linee TERNA 50 4AC 300 L S1 ASIAGO VVENASIV R R 50 ENEL DISTRIBUZIONE 4,39 3,19 0,24 0,24 NF 3,19 NO NO 0,29 0,29 0,05 0,05

1746 PD 15/09/2016 13:45:06 Linee FSI 132 3CE 40I B S1 LANCENIGO FS VVENLNFV F R 132 RFI 0,00 1,42 0,00 0,00 NF 1,42 NO NO

1751 PD 15/09/2016 15:25:10 Linee FSI 132 3CE 40I B S1 CASARSA FS VVENCAFV R T 132 RFI 0,00 1,00 0,00 0,00 NF 1,00 NO NO

1785 PD 15/09/2016 16:51:44 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 CA' POIA VVENCPOV R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 2,90 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1786 PD 15/09/2016 17:18:53 Linee TERNA 132 4AC 300 B S3 CORMONS CP VVENCMOV R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 7,23 1,01 0,12 0,12 NF 1,01 NO NO 0,12 0,12 0,00 0,00

1879 RM 16/09/2016 05:35:50 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 LATERA RROMLTAR R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1616 PD 16/09/2016 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 PONTE GARDENA CP VVENPGNV71 R T 60 SELNET 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1616 PD 16/09/2016 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 PONTE GARDENA TRG1 VVENPGNV R R 60 SE HYDROPOWER 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

1765 MI 16/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 BORDOGNA MMILBORM R M 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 3360,00 0,00 0,00 NR 3360,00 NO NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1765 MI 16/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 CARONA MMILCNAM R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 3360,00 0,00 0,00 NR 3360,00 NO NO

2173 NA 16/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 CELLE S.VITO NNAPECEN R R 150 E2I ENERGIE SPECIALI 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 16/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DAUNIA FAETO NNAPDAFN R R 150 DAUNIA FAETO 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 16/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DAUNIA W FAETO NNAPDWFN R R 150 DAUNIA WIND 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 16/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 DIFESA C.LE NNAPDIFN R R 150 DIFESA WIND 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 16/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 EOS4 FAETO NNAPE4FN R R 150 EOS4 FAETO 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2173 NA 16/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 IVPC4 CELLE S.V. NNAPICLN R R 150 ERG WIND 4 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

1765 MI 16/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 MOIO DE CALVI MMILMDCM R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 3360,00 0,00 0,00 NF 3360,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2553 NA 16/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 RIGNANO CENTRALE NNAPRIGN R T 150 ENTERRA 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

1856 RM 16/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 VILLAVALLE TR 6 RROMVLVRT6 R R 132 ASM TERNI 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1955 FI 16/09/2016 08:19:55 Stallo linea ENEL GREEN POWER 132 3CE 50S L S1 CHIUSDINO C.LE FFIRCHSF N R 132 ENEL GREEN POWER 16,40 147,22 40,28 40,28 NR 147,22 NO NO

1955 FI 16/09/2016 08:19:55 Stallo linea ENEL GREEN POWER 132 3CE 50S L S1 TRAVALE 3 FFIRTL3F R R 132 ENEL GREEN POWER 10,50 143,42 25,15 25,15 NR 143,42 NO NO

1955 FI 16/09/2016 08:19:55 Stallo linea ENEL GREEN POWER 132 3CE 50S L S1 TRAVALE 4 FFIRTL4F R R 132 ENEL GREEN POWER 21,20 143,42 50,77 50,77 NR 143,42 NO NO

1880 RM 16/09/2016 08:25:20 Linee TERNA 60 4AC 300 B S1 RECANATI RROMRECR R R 50 ENEL DISTRIBUZIONE 5,42 3,00 0,27 0,12 NF 1,08 NO NO 0,27 0,12 0,00 0,00

1880 RM 16/09/2016 08:28:20 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 50S L S1 RECANATI RROMRECR R R 50 ENEL DISTRIBUZIONE 5,42 29,19 2,65 0,00 NF 0,00 NO NO 2,65 0,00 0,00 0,00

1186 PA 16/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 CONTRADA CONIGLIA C.LE PPALECCP R R 150 ENERGIA EOLICA 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

2044 PA 16/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 CORLEONE PPALCOLP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 PA 16/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 ENERGIA FIORE C.LE PPALEFIP R R 150 ENERGIA FIORE 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1881 RM 16/09/2016 09:29:59 Linee TERNA 60 4AC 100 L S1 RECANATI RROMRECR R R 50 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 400,35 0,00 0,00 NF 6,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1894 NA 16/09/2016 22:09:47 Linee TERNA 60 4AC 300 B S3 GIUGLIANO NNAPGIGN R M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 12,59 0,51 0,18 0,18 NF 0,51 NO NO 0,18 0,18 0,00 0,00

1894 NA 16/09/2016 22:09:47 Linee TERNA 60 4AC 300 B S1 VILLA LITERNO FS NNAPVFSN R T 60 RFI 2,40 0,51 0,03 0,03 NF 0,51 SI NO

1895 NA 16/09/2016 23:20:09 Linee TERNA 60 4AC 300 B S1 FINCANTIERI NNAPFCUN R T 60 FINCANTIERI 0,50 0,45 0,01 0,01 NF 0,45 SI NO

1896 NA 16/09/2016 23:30:51 Linee TERNA 60 4AC 300 B S1 FINCANTIERI NNAPFCUN R T 60 FINCANTIERI 0,50 0,56 0,01 0,01 NF 0,56 NO NO

1925 NA 16/09/2016 23:34:46 Linee TERNA 60 4AC 300 B S3 VICO EQUENSE NNAPVICN R M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 17,50 0,47 0,23 0,23 NF 0,47 NO NO 0,23 0,23 0,00 0,00

1926 NA 16/09/2016 23:38:46 Linee TERNA 60 4AC 300 B S3 VICO EQUENSE NNAPVICN R M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 17,50 0,42 0,20 0,20 NF 0,42 NO NO 0,20 0,20 0,00 0,00
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1927 NA 16/09/2016 23:42:59 Linee TERNA 60 4AC 300 B S3 VICO EQUENSE NNAPVICN R M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 17,50 1,59 0,58 0,58 NF 1,59 NO NO 0,58 0,58 0,00 0,00

1897 NA 16/09/2016 23:51:02 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 S.GIOVANNI ROT. NNAPSGRN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1898 NA 17/09/2016 00:00:11 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 220 3CE 50S B S1 CAVA 60 NNAPCVAN R T 60 ENEL DISTRIBUZIONE 13,85 1,19 0,30 0,30 NF 1,19 NO NO 0,30 0,30 0,00 0,00

1898 NA 17/09/2016 00:00:11 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 220 3CE 50S B S1 CAVA FS NNAPCFSN R T 60 RFI 0,00 1,19 0,00 0,00 NF 1,19 NO NO

1898 NA 17/09/2016 00:00:11 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 220 3CE 50S B S3 MERCATELLO NNAPMC2N R M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 7,10 1,19 0,16 0,16 NF 1,19 NO NO 0,16 0,16 0,00 0,00

1898 NA 17/09/2016 00:00:11 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 220 3CE 50U B S0 SALERNO N NNAPSALN R M 220 ENEL DISTRIBUZIONE 25,92 1,19 0,57 0,57 NF 1,19 NO NO 0,57 0,57 0,00 0,00

1899 NA 17/09/2016 00:13:43 Linee TERNA 60 4AC 300 B S1 AGC FLAT GLASS NNAPGLBN R R 60 AGC FLAT GLASS ITALIA 0,04 0,34 0,00 0,00 NF 0,34 SI NO

1899 NA 17/09/2016 00:13:43 Linee TERNA 60 4AC 300 B S1 SALERNO IND.LE NNAPSAIN R T 60 ENEL DISTRIBUZIONE 10,37 0,34 0,10 0,10 NF 0,34 NO NO 0,10 0,10 0,00 0,00

1857 RM 17/09/2016 00:30:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S0 COLONNETTA RROMCLNR R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 440,00 0,00 0,00 NF 440,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1841 FI 17/09/2016 00:50:16 Linee FSI 132 3CE 40I L S3 VIAREGGIO FS FFIRVIFF R M 132 RFI 0,00 3,20 0,00 0,00 NF 3,20 NO NO

1629 FI 17/09/2016 01:03:35 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 PIAGGIO FFIRPGGF R R 132 PIAGGIO & C. 3,22 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1629 FI 17/09/2016 01:03:36 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 ECOACCIAI FFIRECOF R T 132 ECOACCIAI 0,16 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1629 FI 17/09/2016 01:03:44 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 PONTEDERA FFIRPTDF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 21,64 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1843 FI 17/09/2016 01:04:21 Linee SELF 132 4AC 300 L S1 SARZANA FS FFIRSZXF R T 132 RFI 0,00 7,03 0,00 0,00 NF 7,03 SI NO

1950 FI 17/09/2016 01:20:06 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 CASCINA FFIRCSIF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 5,60 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1950 FI 17/09/2016 01:20:06 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 ECOACCIAI FFIRECOF R T 132 ECOACCIAI 0,13 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1715 PD 17/09/2016 01:58:17 Linee TERNA 132 4AC 300 T S3 S.POLO DI PIAVE VVENSPOV R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 16,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1823 PD 17/09/2016 01:58:33 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 SESTO AL REGHENA VVENSRGV R T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 13,10 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1900 NA 17/09/2016 03:22:01 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 MARATEA NNAPMARN R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1900 NA 17/09/2016 03:22:01 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 TORRACA NNAPTRCN R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1873 PA 17/09/2016 06:21:51 Linee TERNA 150 4AC 300 L S1 ALIA SCLAFANI C.LE PPALALAP N R 150 ASJA AMBIENTE ITALIA 1,35 4,46 0,11 0,11 NR 4,46 NO NO

1873 PA 17/09/2016 06:21:51 Linee TERNA 150 4AC 300 L S1 ALIA SM PPALALIP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 4,02 0,00 0,00 NF 4,02 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1873 PA 17/09/2016 06:21:51 Linee TERNA 150 4AC 300 L S1 MONTEMAGGIORE FS PPALMNFP R R 150 RFI 0,00 4,29 0,00 0,00 NF 4,29 SI NO

1882 RM 17/09/2016 07:37:22 Linee TERNA 60 4AC 100 L S1 RECANATI RROMRECR R R 50 ENEL DISTRIBUZIONE 2,02 637,46 21,47 0,12 NF 3,36 NO NO 21,47 0,12 0,00 0,00

1844 FI 17/09/2016 11:23:51 Linee SELF 132 4AC 300 B S1 SARZANA FS FFIRSZXF R T 132 RFI 0,00 1,33 0,00 0,00 NF 1,33 SI NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1763 PD 18/09/2016 01:12:44 Linee TERNA 50 4AC 300 B S2 VALDOBBIADENE VVENVLBV R M 50 ENEL DISTRIBUZIONE 3,65 1,50 0,12 0,12 NF 1,50 NO NO 0,22 0,22 0,10 0,10

1724 PD 18/09/2016 03:41:42 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 BIBIONE VVENBIBV R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 4,90 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1724 PD 18/09/2016 03:41:42 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 LIGNANO VVENLGNV R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 9,55 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1831 FI 18/09/2016 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 S.SAVINO FFIRSSVF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1892 CA 18/09/2016 07:30:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 GALTELLI CCAGGALC R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2164 NA 18/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 APICE FS NNAPAFEN R T 150 RFI 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO

2164 NA 18/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S0 BENEVENTO IND. NNAPBNIN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2532 MI 18/09/2016 08:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 GARGNANO TR3 MMILGARMT3 R R 220 ENEL PRODUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2532 MI 18/09/2016 08:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 GARGNANO TR4 MMILGARMT4 R R 220 ENEL PRODUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2532 MI 18/09/2016 08:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 GARGNANO TRG1 2/9 MMILGARMM1 R R 220 ENEL PRODUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

2532 MI 18/09/2016 08:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 GARGNANO TRG2 2/9 MMILGARMM2 R R 220 ENEL PRODUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

1723 MI 18/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 LANZANO MMILLZNM R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1814 PD 18/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 S.E.P.R. VVENSEPV R R 132 S.E.P.R. ITALIA 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO NO

1885 MI 18/09/2016 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 GORDONA MMILGDNM R R 132 EDIPOWER 0,00 40680,00 0,00 0,00 NR 40680,00 NO NO

2537 PD 18/09/2016 09:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 VERONA BORGOMILANO TR 1 VVENVRBVT1_2 R R 220 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2537 PD 18/09/2016 09:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 VERONA BORGOMILANO TR 2 VVENVRBVT2_2 R R 220 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1911 NA 18/09/2016 14:21:11 Linee TERNA 60 4AC 300 B S3 VICO EQUENSE NNAPVICN R M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 17,60 0,56 0,27 0,27 NF 0,56 NO NO 0,27 0,27 0,00 0,00

1790 CA 18/09/2016 16:22:29 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 AGLIENTU CCAGAGLC R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 1,04 2,01 0,04 0,04 NF 2,01 NO NO 0,04 0,04 0,00 0,00

2022 NA 19/09/2016 05:40:27 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 50S B S3 FOCE VECCHIA NNAPFOVN R M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 11,87 0,07 0,02 0,02 NF 0,07 NO NO 0,02 0,02 0,00 0,00

1858 RM 19/09/2016 06:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 ACQUARA RROMAQRR R T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 120,00 0,00 0,00 NF 120,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1744 TO 19/09/2016 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 FENESTRELLE TTORFENT R T 132 ENERGIE 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

1758 MI 19/09/2016 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 LANZADA CP MMILLNZM R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 2160,00 0,00 0,00 NF 2160,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1760 MI 19/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 BOFFETTO MMILBOFM R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 240,00 0,00 0,00 NR 240,00 NO NO

1860 RM 19/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 FS TARQUINIA RROMTAXR R T 150 RFI 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO

1759 MI 19/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 220 5DP 500 L S1 LANZADA TRG1 2/9 MMILLZDMM1 R R 220 ENEL PRODUZIONE 0,00 3420,00 0,00 0,00 NR 3420,00 NO NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1759 MI 19/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 220 5DP 500 L S1 LANZADA TRG2 2/9 MMILLZDMM2 R R 220 ENEL PRODUZIONE 0,00 3420,00 0,00 0,00 NR 3420,00 NO NO

1759 MI 19/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 220 5DP 500 L S1 LANZADA TRG3 2/9 MMILLZDMM3 R R 220 ENEL PRODUZIONE 0,00 3420,00 0,00 0,00 NR 3420,00 NO NO

1729 TO 19/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 132 5DP 500 L S1 PONTECURONE TTORPTCT R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 6240,00 0,00 0,00 NF 6240,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1893 CA 19/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 150 5DP 500 L S1 PORTOTORRES1 TR1 CCAGPT1CT1 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1850 NA 19/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 RATINO C.LE NNAPRATN R R 380 EN PLUS 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1759 MI 19/09/2016 09:00:00 Linee TERNA 220 5DP 500 L S1 CAMPO MORO MMILCMOM R R 220 ENEL PRODUZIONE 0,00 6180,00 0,00 0,00 NR 6180,00 NO NO

1861 RM 19/09/2016 09:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S1 ITALTRACTOR RROMITAR R R 150 ITALTRACTOR 0,00 240,00 0,00 0,00 NF 240,00 NO NO

1813 PD 19/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 PRACOMUNE VVENPRCV R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1813 PD 19/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.PANCRAZIO GRUPPO 1 VVENSPCVG1 R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1813 PD 19/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.VALBURGA CP VVENSVCV R R 220 SELNET 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1813 PD 19/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.VALBURGA TRG1 VVENSVAVM1T R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1813 PD 19/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.VALBURGA TRG2 VVENSVAVM2T R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1851 NA 19/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 SET TEVEROLA NNAPSTVN R R 380 SET 0,00 6060,00 0,00 0,00 NR 6060,00 NO NO

1743 TO 19/09/2016 10:00:00 Stallo Trasformatore AT IREN ENERGIA 220 5DP 500 L S1 VILLA TTORVILT R R 220 IREN ENERGIA 0,00 10380,00 0,00 0,00 NR 10380,00 NO NO

1932 RM 19/09/2016 16:32:04 Linee TERNA 132 4AC 300 B S1 EDI IESI RROMSADR R R 132 EDISON 0,00 3,00 0,00 0,00 NR 3,00 NO NO

1932 RM 19/09/2016 16:35:04 Stallo linea EDISON 132 3CE 50U L S1 EDI IESI RROMSADR R R 132 EDISON 0,00 217,53 0,00 0,00 NR 217,53 NO NO

1904 PA 20/09/2016 08:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S1 CALTABELLOTTA C.LE PPALCBTP R R 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

1893 CA 20/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 150 5DP 500 L S1 PORTOTORRES1 TR1 CCAGPT1CT1 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1850 NA 20/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 RATINO C.LE NNAPRATN R R 380 EN PLUS 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1904 PA 20/09/2016 08:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S1 S.CARLO PPALSCLP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1813 PD 20/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 PRACOMUNE VVENPRCV R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1813 PD 20/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.PANCRAZIO GRUPPO 1 VVENSPCVG1 R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1813 PD 20/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.VALBURGA CP VVENSVCV R R 220 SELNET 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1813 PD 20/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.VALBURGA TRG1 VVENSVAVM1T R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1813 PD 20/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.VALBURGA TRG2 VVENSVAVM2T R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1874 PD 20/09/2016 10:11:05 Linee FSI 60 3CE 40I L S1 PONTEBBA FS VVENPNBV F T 60 RFI 0,00 4,45 0,00 0,00 NF 4,45 NO NO

1887 PD 20/09/2016 10:28:08 Linee FSI 60 3CE 40I L S1 PONTEBBA FS VVENPNBV F T 60 RFI 0,00 11,53 0,00 0,00 NF 11,53 NO NO

1934 RM 20/09/2016 20:50:49 Stallo linea ACEA DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R L S3 A.BUFALOTTA RROMABUR N M 150 ACEA DISTRIBUZIONE 24,11 3,58 1,60 1,60 NF 3,58 NO NO 1,65 1,65 0,05 0,05

1934 RM 20/09/2016 20:50:54 Stallo linea ACEA DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S3 MONTEROTONDO RROMMNTR R M 60;150 ENEL DISTRIBUZIONE 11,78 192,53 37,87 2,13 NF 11,58 NO NO 37,87 2,13 0,00 0,00

1764 PD 20/09/2016 21:30:17 Linee TERNA 50 4AC 300 B S3 VALDOBBIADENE VVENVLBV R M 50 ENEL DISTRIBUZIONE 10,22 1,37 0,28 0,28 NF 1,37 NO NO 0,37 0,37 0,09 0,09

1951 FI 21/09/2016 03:53:48 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 GRAZZANO FFIRGRZF R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 10,50 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2215 MI 21/09/2016 05:26:18 Linee TERNA 132 4AC 300 T S0 CORTENUOVA MMILCNVM R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2215 MI 21/09/2016 05:26:18 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 UT CIVIDATE ACC. MMILCICM R R 132 ACCIAIERIE CIVIDATE AL PIANO 36,37 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1877 CA 21/09/2016 08:00:00 Sbarre TERNA 150 5DP 500 L S0 CAMPO E. PLO-OSI-NUL (PLOAGHE STAZ) CCAGOSIC R M 150 IVPC 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

2103 MI 21/09/2016 08:00:00 Stallo linea A2A 380 5DP 500 L S1 CASSANO TM5 1/8 MMILCSSMM5 R R 380 A2A 0,00 24720,00 0,00 0,00 NR 24720,00 NO NO

1893 CA 21/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 150 5DP 500 L S1 PORTOTORRES1 TR1 CCAGPT1CT1 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1850 NA 21/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 RATINO C.LE NNAPRATN R R 380 EN PLUS 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1953 FI 21/09/2016 08:56:44 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 3CE 50S B S1 ITALCEMENTI FFIRCEMF R R 132 ITALCEMENTI 4,57 2,44 0,21 0,21 NF 2,44 NO NO

1862 RM 21/09/2016 09:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 CAPPUCCINI TR R RROMCPPRTR R R 20 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1813 PD 21/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 PRACOMUNE VVENPRCV R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1813 PD 21/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.PANCRAZIO GRUPPO 1 VVENSPCVG1 R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1813 PD 21/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.VALBURGA CP VVENSVCV R R 220 SELNET 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1813 PD 21/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.VALBURGA TRG1 VVENSVAVM1T R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1813 PD 21/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.VALBURGA TRG2 VVENSVAVM2T R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1769 TO 21/09/2016 11:35:50 Linee ENEL DISTRIBUZIONE 15 3CE 40I B S1 STRESA TTORSTST R R 50 ENEL DISTRIBUZIONE 6,16 1,40 0,17 0,17 NF 1,40 NO NO 0,18 0,18 0,01 0,01

2514 FI 21/09/2016 12:21:36 Stallo linea HERA 132 3CE 50U L S1 HERA SELICE FFIRSLCF N R 132 HERA 6,70 4,39 0,52 0,52 NF 4,39 NO NO 0,52 0,52 0,00 0,00

2514 FI 21/09/2016 12:21:36 Linee HERA 132 3CE 40I L S1 HERA TREBEGHINO FFIRAMTF N R 132 HERA 12,50 6,43 1,40 1,40 NF 6,43 NO NO 1,53 1,53 0,13 0,13

2514 FI 21/09/2016 12:21:36 Linee HERA 132 3CE 40I T S1 IRCE FFIRIRCF N T 132 IRCE 7,70 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO

1760 MI 21/09/2016 13:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 BOFFETTO MMILBOFM R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 240,00 0,00 0,00 NR 240,00 NO NO

1901 NA 21/09/2016 14:16:03 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 MARTINA FRANCA NNAPMRFN R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1935 RM 21/09/2016 14:25:50 Stallo linea ACEA DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U B S3 A.CAPANNELLE RROMACPR N M 150 ACEA DISTRIBUZIONE 16,54 1,06 0,30 0,30 NF 1,06 NO NO 0,30 0,30 0,00 0,00

1902 NA 21/09/2016 15:25:10 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S0 IVPCMARCELLINARA NNAPIMAN R M 150 IVPC 6,61 21,07 2,33 2,33 NR 21,07 NO NO

1772 TO 21/09/2016 16:19:10 Linee TERNA 132 4AC 300 T S1 QUARTAIE TTORQUTT R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1845 FI 21/09/2016 17:34:05 Linee TERNA 132 4AC 100 L S1 SAINT GOBAIN GLASS FFIRSGBF R R 132 SAINT GOBAIN 6,50 515,55 55,89 55,89 NF 515,55 SI SI

1845 FI 21/09/2016 20:05:58 Linee TERNA 132 4AC 100 L S1 PISA FS FFIRPIFF F R 132 RFI 0,00 364,02 0,00 0,00 NF 364,02 SI SI

1845 FI 22/09/2016 02:10:00 Stallo linea RFI 132 3CE 50U L S1 PISA FS FFIRPIFF F R 132 RFI 0,00 371,22 0,00 0,00 NF 371,22 NO NO

1903 NA 22/09/2016 06:33:17 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 60R L S3 NOCERA 60 NNAPNCRN R M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 17,54 4,26 1,30 1,30 NF 4,26 NO NO 1,30 1,30 0,00 0,00

1903 NA 22/09/2016 06:33:17 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 60R L S3 S.GIUSEPPE 60 NNAPSGPN R M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 15,50 5,37 1,45 1,45 NF 5,37 NO NO 1,45 1,45 0,00 0,00

1905 NA 22/09/2016 06:44:41 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S1 CELLE S.VITO NNAPECEN R R 150 E2I ENERGIE SPECIALI 2,63 4,05 0,18 0,18 NR 4,05 NO NO

1905 NA 22/09/2016 06:44:41 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S1 CROCELLA NNAPCRCN R T 150 ERG EOLICA GINESTRE 4,95 145,57 12,04 12,04 NR 145,57 NO NO

1905 NA 22/09/2016 06:44:41 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S1 DAUNIA FAETO NNAPDAFN R R 150 DAUNIA FAETO 2,14 65,51 2,35 2,35 NR 65,51 NO NO

1905 NA 22/09/2016 06:44:41 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S1 DAUNIA W FAETO NNAPDWFN R R 150 DAUNIA WIND 3,81 67,15 4,27 4,27 NR 67,15 NO NO

1905 NA 22/09/2016 06:44:41 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S1 DIFESA C.LE NNAPDIFN R R 150 DIFESA WIND 3,81 3,49 0,24 0,24 NR 3,49 NO NO

1905 NA 22/09/2016 06:44:41 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S1 EOS4 FAETO NNAPE4FN R R 150 EOS4 FAETO 3,69 27,16 1,68 1,68 NR 27,16 NO NO

1905 NA 22/09/2016 06:44:41 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S1 IVPC4 CELLE S.V. NNAPICLN R R 150 ERG WIND 4 5,21 4,05 0,35 0,35 NR 4,05 NO NO

1905 NA 22/09/2016 06:44:41 Stallo linea TERNA 150 4AC 200 L S1 PILANI C.LE NNAPPILN R R 150 WIND FARM UMBERTO AVINO 0,15 11,56 0,03 0,03 NR 11,56 NO NO

1906 NA 22/09/2016 07:59:19 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R L S1 PICERNO FS NNAPPCFN R R 150 RFI 0,21 6,35 0,02 0,02 NF 6,35 NO NO

1906 NA 22/09/2016 07:59:19 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 ROMAGN. FS NNAPRMFN R T 150 RFI 1,00 4,28 0,07 0,07 NF 4,28 NO NO

1906 NA 22/09/2016 07:59:19 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 SIDER.LUC NNAPSRZN R T 150 FERRIERE NORD 44,69 4,05 3,04 3,04 NF 4,05 NO NO

1906 NA 22/09/2016 07:59:26 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U L S0 POTENZA NNAPPOTN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 9,17 9,33 1,46 1,46 NF 9,33 NO NO 1,47 1,47 0,01 0,01

1906 NA 22/09/2016 07:59:46 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 60R L S0 TITO C.P. NNAPTITN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 8,83 6,08 0,90 0,90 NF 6,08 NO NO 0,91 0,91 0,01 0,01

1893 CA 22/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 150 5DP 500 L S1 PORTOTORRES1 TR1 CCAGPT1CT1 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1850 NA 22/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 RATINO C.LE NNAPRATN R R 380 EN PLUS 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1731 TO 22/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 SAN COLOMBANO TR4 TTORSCOTT4 R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 1920,00 0,00 0,00 NF 1920,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1906 NA 22/09/2016 08:19:14 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50S L S1 ROMAGN. FS NNAPRMFN R T 150 RFI 1,00 24,55 0,42 0,42 NF 24,55 NO NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1867 RM 22/09/2016 09:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 CAPPUCCINI TR V RROMCPPRTV R R 20 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1813 PD 22/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 PRACOMUNE VVENPRCV R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1813 PD 22/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.PANCRAZIO GRUPPO 1 VVENSPCVG1 R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1813 PD 22/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.VALBURGA CP VVENSVCV R R 220 SELNET 0,00 420,00 0,00 0,00 NF 420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1813 PD 22/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.VALBURGA TRG1 VVENSVAVM1T R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1813 PD 22/09/2016 09:00:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 S.VALBURGA TRG2 VVENSVAVM2T R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1868 RM 23/09/2016 07:30:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 PESCARA 1SALTO RROMPCRR R T 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

1850 NA 23/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 380 5DP 500 L S1 RATINO C.LE NNAPRATN R R 380 EN PLUS 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

1812 PD 23/09/2016 08:30:00 Stallo linea TERNA 220 5DP 500 L S1 PRACOMUNE VVENPRCV R R 220 SE HYDROPOWER 0,00 450,00 0,00 0,00 NR 450,00 NO NO

1832 FI 23/09/2016 09:00:13 Linee ENEL DISTRIBUZIONE 15 3CE 40I L S1 FABBRICHE MT FFIRFBRF81 N R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 406,37 0,00 0,00 NF 406,37 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1832 FI 23/09/2016 09:01:03 Linee ENEL DISTRIBUZIONE 15 3CE 40I L S1 FABBRICHE FFIRFBRF R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 399,27 0,00 0,00 NR 399,27 NO NO

1805 CA 23/09/2016 09:11:05 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U L S1 AGLIENTU CCAGAGLC R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,07 5,42 0,01 0,01 NF 5,42 NO NO 0,01 0,01 0,00 0,00

1869 RM 23/09/2016 13:30:00 Stallo linea TERNA 132 5DP 500 L S1 CANDIA TR 6 RROMCANRT6 R R 20 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 120,00 0,00 0,00 NF 120,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1744 TO 24/09/2016 08:30:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 FENESTRELLE TTORFENT R T 132 ENERGIE 0,00 450,00 0,00 0,00 NR 450,00 NO NO

1770 MI 24/09/2016 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 GEROLA MMILGERM R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1770 MI 24/09/2016 09:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 PEDESINA MMILPEDM R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 420,00 0,00 0,00 NR 420,00 NO NO

1859 RM 24/09/2016 18:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S1 ACQUARA RROMAQRR R T 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 120,00 0,00 0,00 NF 120,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1875 PA 25/09/2016 00:25:47 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 BRONTE PPALBROP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 8,25 2,13 0,30 0,30 NF 2,13 NO NO 0,30 0,30 0,00 0,00

1875 PA 25/09/2016 00:25:47 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 NEBRODI C.LE PPALNBRP R R 150 SER 1,00 2,13 0,04 0,04 NR 2,13 NO NO

1875 PA 25/09/2016 00:25:47 Linee TERNA 150 4AC 300 B S2 UCRIA PPALUCRP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 4,13 2,13 0,15 0,15 NF 2,13 NO NO 0,15 0,15 0,00 0,00

1908 NA 25/09/2016 06:37:33 Linee TERNA 150 4AC 300 T S0 FALERNA NNAPFALN R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1952 FI 25/09/2016 06:58:35 Linee FSI 132 3CE 40I T S0 AMBRA FFIRVDAF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 3,33 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1833 FI 25/09/2016 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 S.SAVINO FFIRSSVF R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 600,00 0,00 0,00 NF 600,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1811 PD 25/09/2016 07:30:00 Sbarre ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S0 ALTAVILLA VVENAVIV R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1892 CA 25/09/2016 07:30:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 GALTELLI CCAGGALC R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1834 FI 25/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 132 5DP 500 L S1 ROSIA FFIRRSIF R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1810 PD 25/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 S.E.P.R. VVENSEPV R R 132 S.E.P.R. ITALIA 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO NO

1761 MI 25/09/2016 13:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 CARCANO CS MMILCNOM R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1809 PD 25/09/2016 13:00:00 Linee TERNA 50 5DP 500 L S1 SAFAS VVENSASV R R 50 S.A.F.A.S. 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO NO

1761 MI 25/09/2016 13:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 UT CARCANO MMILCRUM R R 132 ANTONIO CARCANO 0,00 300,00 0,00 0,00 NF 300,00 NO NO

1835 FI 26/09/2016 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 FABBRICHE FFIRFBRF R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NR 360,00 NO NO

1835 FI 26/09/2016 07:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 FABBRICHE MT FFIRFBRF81 N R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1738 TO 26/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 MORIGALLO carico T4 TTORMORTT4 R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1836 FI 26/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 132 5DP 500 L S1 NUOVA LAGO FFIRNLAF R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO

1876 CA 26/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 150 5DP 500 L S1 ORISTANO TR3 CCAGORSCT3 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1768 TO 26/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 VILLENEUVE T3 TTORVLNTT3 R R 132 DEVAL 0,00 6240,00 0,00 0,00 NF 6240,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1974 TO 26/09/2016 08:30:00 Linee TERNA 50 5DP 500 L S1 CANNOBIO TTORCNBT R R 50 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 36450,00 0,00 0,00 NF 36450,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1777 TO 26/09/2016 09:00:00 Linee RFI 60 5DP 500 L S1 RFI LIMONE TTORLIMT R T 60 RFI 0,00 6180,00 0,00 0,00 NF 6180,00 NO NO

1864 TO 26/09/2016 09:00:00 Trasformatori TERNA 220 5DP 500 L S1 STURA TR3 TTORSTUTT3 R R 220 AEM TORINO DISTRIBUZIONE 0,00 16260,00 0,00 0,00 NF 16260,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1848 MI 26/09/2016 12:45:00 Convertitori AC/DC EDISON 132 3CE 50U L S0 SONICO MMILSNCM R M 132 EDISON 6,00 46,56 4,69 4,69 NR 46,56 NO NO

1884 PA 26/09/2016 20:08:52 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 DITTAINO C.LE PPALDITP N R 150 SPER 14,65 1,49 0,44 0,44 NR 1,49 NO NO

1884 PA 26/09/2016 20:08:52 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 DITTAINO CP PPALDTNP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 2,50 1,49 0,08 0,08 NF 1,49 NO NO 0,08 0,08 0,00 0,00

1884 PA 26/09/2016 20:08:52 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 EOLO TEMPIO PAUSANIA C.LE PPALTMPP N R 150 ALPIQ WIND ITALIA 0,00 1,49 0,00 0,00 NR 1,49 NO NO

1884 PA 26/09/2016 20:08:52 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 RADDUSA F.S. PPALRDFP R R 150 RFI 0,00 1,49 0,00 0,00 NF 1,49 SI NO

1748 TO 27/09/2016 08:00:00 Linee ENEL DISTRIBUZIONE 132 5DP 500 L S0 CARRU' TTORCRUT R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2166 NA 27/09/2016 08:00:00 Sbarre TERNA 150 5DP 500 L S0 FRI-EL GROTTOLE NNAPFGRN R M 150 FRI-EL 0,00 450,00 0,00 0,00 NR 450,00 NO NO

1876 CA 27/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 150 5DP 500 L S1 ORISTANO TR3 CCAGORSCT3 R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 480,00 0,00 0,00 NF 480,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1837 FI 27/09/2016 08:00:00 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 132 5DP 500 L S1 PREDARE FFIRPREF R R 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 3420,00 0,00 0,00 NR 3420,00 NO NO

1755 TO 27/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 SAN COLOMBANO TR3 TTORSCOTT3 R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 1920,00 0,00 0,00 NF 1920,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1776 TO 27/09/2016 09:59:53 Stallo linea ENEL PRODUZIONE 132 3CE 50S L S1 PIETRAPORZIO TR 2 TTORPTPTT2 N R 10 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 6,46 0,00 0,00 NF 6,46 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1838 FI 27/09/2016 10:30:00 Stallo linea TERNA 132 5DP 500 L S1 FAUGLIA FS FFIRFGFF R R 132 RFI 0,00 30,00 0,00 0,00 NF 30,00 NO NO

1779 TO 27/09/2016 13:29:27 Linee TERNA 132 3CE 70R L S1 BARDONECCHIA CP TTORBART R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,75 53,26 0,67 0,24 NF 28,00 NO NO 1,15 0,40 0,48 0,16

1779 TO 27/09/2016 13:29:27 Linee TERNA 132 3CE 70R L S1 BARDONECCHIA MELEZET TTORMELT N R 132 ENEL PRODUZIONE 1,09 50,27 0,92 0,92 NR 50,27 NO NO

1779 TO 27/09/2016 13:29:27 Linee TERNA 132 3CE 70R L S1 FS SALBERTRAND TTORSBDT R R 132 RFI 1,14 49,37 0,94 0,94 NF 49,37 NO NO

1779 TO 27/09/2016 13:29:27 Linee TERNA 132 3CE 70R L S2 OULX TTOROULT R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 1,98 49,36 1,64 0,30 NF 9,31 NO NO 1,67 0,31 0,03 0,01

1779 TO 27/09/2016 13:29:27 Linee TERNA 132 3CE 70R L S1 RFI BARDONECCHIA TTORFBAT N R 70 RFI 2,27 52,54 2,00 2,00 NF 52,54 NO NO

1779 TO 27/09/2016 13:30:05 Linee TERNA 132 3CE 70R L S2 CESANA TORINESE TTORCSAT R M 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,01 4,28 0,00 0,00 NF 4,28 NO NO 0,11 0,11 0,11 0,11

1783 TO 27/09/2016 14:01:04 Stallo Trasformatore AT TERNA 132 4AC 200 L S1 AIROLE TTORARLT R R 60 TIRRENO POWER 3,00 3,13 0,16 0,16 NR 3,13 NO NO

1783 TO 27/09/2016 14:01:04 Stallo Trasformatore AT TERNA 132 4AC 200 L S1 BEVERA TTORBEVT R R 60 TIRRENO POWER 2,00 3,13 0,11 0,11 NR 3,13 NO NO

1936 RM 27/09/2016 15:42:04 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 3CE 50U L S1 ISERNIA RROMISER R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 2,45 28,18 1,15 0,73 NF 28,18 NO NO 1,21 0,76 0,06 0,03

1891 PA 27/09/2016 16:14:34 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 MONTE ZIMMARA C.LE PPALMZMP N T 150 ENEL PRODUZIONE 0,00 1,43 0,00 0,00 NR 1,43 NO NO

1891 PA 27/09/2016 16:14:34 Linee TERNA 150 4AC 300 B S1 MONTE ZIMMARA SM PPALMZIP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 1,43 0,00 0,00 NF 1,43 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1909 NA 27/09/2016 16:28:52 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 S.PASQUALE NNAPSPQN R T 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 NF 0,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1789 CA 27/09/2016 18:07:04 Linee TERNA 150 4AC 300 T S1 FLUMINIMAGG. CCAGFLMC R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 1,10 0,01 0,00 0,00 NF 0,01 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2361 PA 27/09/2016 18:19:38 Linee FSI 150 3CE 40I B S3 MASCALI CP PPALMASP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE -1,79 1,45 0,00 0,00 NF 1,45 NO NO 0,00 0,00 0,05 0,05

2362 PA 27/09/2016 18:24:44 Linee FSI 150 3CE 40I B S3 MASCALI CP PPALMASP R M 150 ENEL DISTRIBUZIONE -1,79 1,28 0,00 0,00 NF 1,28 NO NO 0,00 0,00 0,04 0,04

1781 TO 28/09/2016 08:00:00 Trasformatori TERNA 132 5DP 500 L S1 MORIGALLO carico T1 TTORMORTT1 R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 3360,00 0,00 0,00 NF 3360,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2167 NA 28/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 150 5DP 500 L S1 SALAND. FS NNAPSDFN R T 150 RFI 0,00 450,00 0,00 0,00 NF 450,00 NO NO

1808 PD 28/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 SICET VVENSICV R R 132 SICET 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

1865 TO 28/09/2016 09:00:00 Trasformatori AEM TORINO DISTRIBUZIONE 220 5DP 500 L S1 MONCALIERI AEM TR5 TTORMOATT5 R R 220 AEM TORINO DISTRIBUZIONE 0,00 10500,00 0,00 0,00 NF 10500,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1783 TO 28/09/2016 14:01:04 Stallo Trasformatore AT TERNA 132 4AC 200 B S1 CAMPOROSSO T4 TTORCMPTT4T R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 2,55 1,30 0,06 0,06 NF 1,30 NO NO 0,09 0,09 0,03 0,03

1783 TO 28/09/2016 14:01:04 Stallo Trasformatore AT TERNA 132 4AC 200 L S1 VALLECROSIA TTORVCRT R R 70 ENEL DISTRIBUZIONE 4,10 3,13 0,22 0,22 NF 3,13 NO NO 0,25 0,25 0,03 0,03

1784 TO 29/09/2016 07:52:30 Linee FSI 132 3CE 40I B S3 RFI SANTHIA' TTORFSHT R M 132 RFI 0,00 0,58 0,00 0,00 NF 0,58 NO NO

2045 PA 29/09/2016 08:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S1 COLACEM PA PPALCLMP R T 150 COLACEM 0,00 60,00 0,00 0,00 NF 60,00 NO NO

1807 PD 29/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 MOLINO VVENMLOV R T 132 ENEL GREEN POWER 0,00 540,00 0,00 0,00 NR 540,00 NO NO
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SCHEDA REGISTRAZIONE DISALIMENTAZIONI (ENERGIA NON FORNITA O ENERGIA NON RITIRATA) DEGLI UTENTI CONNESSI ALLA RTN SETTEMBRE 2016

1615 PD 29/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 MOLINO SEZIONE 1 20 VVENMLOV7A N R 20 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 540,00 0,00 0,00 NF 540,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

2045 PA 29/09/2016 08:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S1 RAGUSA NORD PPALRANP R R 150 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 60,00 0,00 0,00 NF 60,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1933 PD 29/09/2016 08:55:34 Stallo linea ENEL GREEN POWER 132 3CE 50S B S1 MOLINO SEZIONE 1 20 VVENMLOV7A N R 20 ENEL DISTRIBUZIONE 0,33 1,20 0,00 0,00 NF 1,20 NO NO 0,02 0,02 0,02 0,02

2168 NA 29/09/2016 09:00:00 Stallo linea ENEL DISTRIBUZIONE 150 5DP 500 L S1 ROMAGN. FS NNAPRMFN R T 150 RFI 0,00 3060,00 0,00 0,00 NF 3060,00 NO NO

1978 NA 29/09/2016 12:04:27 Stallo Trasformatore AT ENEL DISTRIBUZIONE 60 3CE 60R T S3 SOMMA VESUVIANA NNAPSMVN R M 60 ENEL DISTRIBUZIONE 11,60 0,01 0,00 0,00 NF 0,01 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1910 NA 29/09/2016 17:59:42 Impianti fotovoltaici APULIA RENEWABLE ENERGY 150 3CE 50U L S1 HELIOS TUTURANO C.LE NNAPHTUN R R 150 APULIA RENEWABLE ENERGY 0,06 136,25 0,14 0,14 NR 136,25 NO NO

1806 MI 30/09/2016 07:00:00 Sbarre TERNA 220 5DP 500 L S1 GROSIO TM3 2/8 MMILGRSMM3 R R 220 A2A 0,00 600,00 0,00 0,00 NR 600,00 NO NO

2171 NA 30/09/2016 08:00:00 Stallo linea TERNA 150 5DP 500 L S1 IVPC4 LACEDONIA NNAPILCN R R 150 ERG WIND 4 0,00 480,00 0,00 0,00 NR 480,00 NO NO

2056 PD 30/09/2016 08:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S0 VICENZA VP 2 VVENPA2V R M 132 A.I.M. VICENZA 0,00 3420,00 0,00 0,00 NF 3420,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00

1870 RM 30/09/2016 09:19:36 Linee TERNA 132 4AC 300 L S1 ISOLA G.SASS RROMIGSR R R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 332,27 0,00 0,00 NF 332,27 NO SI 0,00 0,00 0,00 0,00

1839 FI 30/09/2016 13:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 FABBRICHE FFIRFBRF R T 132 ENEL PRODUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NR 360,00 NO NO

1839 FI 30/09/2016 13:00:00 Linee TERNA 132 5DP 500 L S1 FABBRICHE MT FFIRFBRF81 N R 132 ENEL DISTRIBUZIONE 0,00 360,00 0,00 0,00 NF 360,00 NO NO 0,00 0,00 0,00 0,00


