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PREMESSA 

In base all’art. 34 comma 3 della Delibera 250/04 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente, Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. è tenuta a rendere disponibili sul proprio sito 
internet i valori minimi e massimi convenzionali della potenza di cortocircuito per i siti degli utenti 
direttamente connessi alla rete di Trasmissione Nazionale. 

Il calcolo convenzionale della corrente di cortocircuito massima e minima viene eseguito allo scopo 
di verificare l’adeguatezza dei dispositivi protettivi (in particolare ci si riferisce ad esempio al potere 
d’interruzione e alla corrente minima di avviamento) e di conseguenza deve essere effettuato in 
condizioni conservative; il risultato è quindi da utilizzarsi ai soli fini della verifica del 
dimensionamento degli impianti. 

Il presente documento contiene anche informazioni di natura statistica inerenti il calcolo di 
cortocircuito istantaneo. L’osservazione del comportamento della corrente di cortocircuito nel 
tempo, diversamente dal calcolo convenzionale, può dare informazioni riguardo la robustezza della 
rete e, in un lasso temporale sufficientemente elevato, può dare evidenza dell’effettiva direzione 
verso cui si dirige la RTN in termini di robustezza e di potenza rotante in servizio.  

 
CRITERI DI CALCOLO DELLE POTENZE DI CORTOCIRCUITO 

I criteri per la determinazione dei valori minimo e massimo di corrente di cortocircuito trifase 
convenzionale, in conformità con le norme tecniche vigenti, sono riportati nel documento A.8 
“Correnti di cortocircuito e tempo di eliminazione dei guasti negli impianti delle reti a tensione 
uguale o superiore a 120 kV”, allegato al Codice di rete. 

Nel documento A.56 “Determinazione e verifica dei valori minimi e massimi convenzionali della 
potenza di cortocircuito per i siti direttamente connessi alla RTN” allegato al Codice di Rete, sono 
esposte le linee guida seguite per il calcolo delle potenze convenzionali e le attività di verifica dei 
valori di dette potenze durante l’esercizio degli impianti. 

 

DEFINIZIONI 
 
Corrente di cortocircuito trifase 

Corrente che fluisce in ciascun conduttore di fase del circuito principale nel punto di cortocircuito 
(punto di guasto trifase). 
 
Corrente di cortocircuito monofase a terra 

Corrente che fluisce dal conduttore della fase guasta del circuito principale verso terra, o verso parti 
collegate a terra, nel punto di cortocircuito (punto di guasto monofase a terra). 
 
Potenza di cortocircuito trifase 

Nei singoli nodi della rete la potenza di cortocircuito (𝑃𝑐𝑐) è calcolata con la seguente espressione 
(norma CEI 11-25): 

𝑃𝑐𝑐  =  √3 ∙  𝑉 ∙  𝐼𝑐𝑐 [𝑀𝑉𝐴] 

dove: 
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𝑉 = tensione concatenata nominale della rete [𝑘𝑉] 
𝐼𝑐𝑐 = corrente di cortocircuito trifase massima nel nodo [𝑘𝐴] 

 
Corrente di cortocircuito trifase massima 

Per il calcolo della corrente massima di cortocircuito in ciascun nodo della rete, i componenti delle 
reti AAT e AT sono stati considerati tutti in servizio (salvo particolari eccezioni); le reti a 380 kV e 
220 kV si trovano in assetto pienamente magliato, mentre le reti a 150 e 132 kV ad “isole di 
esercizio”. 
Per il macchinario di generazione sono state considerate le reattanze subtransitorie dirette. E' stata 
inoltre applicata la massima utilizzazione possibile del parco di generazione disponibile per 
l'esercizio. 
Le correnti di cortocircuito sono state calcolate supponendo la tensione preesistente al guasto pari 
al 110% della tensione nominale, trascurando le correnti di carico e considerando nulla la resistenza 
di guasto. 
 
Corrente di cortocircuito trifase minima convenzionale 

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime convenzionali è stato effettuato eseguendo una 
simulazione sulla rete in condizioni ordinarie di esercizio, considerando il parco di generazione 
effettivamente in parallelo nelle condizioni di minima potenza rotante in servizio. 
Le correnti di cortocircuito sono state calcolate imponendo la tensione preesistente al guasto pari 
alla tensione nominale. Il calcolo è inoltre effettuato ipotizzando indisponibile il componente di rete 
(linea, generatore, trasformatore di interconnessione) che ha maggiore influenza sui valori totali 
delle correnti di cortocircuito nel punto in esame (Regola A). 
Il criterio generale suddetto non si è applicato alle sezioni a 150 e 132 kV delle stazioni di 
interconnessione 380/150-132 kV e 220/150-132 kV. In questi casi la corrente minima 
convenzionale di cortocircuito è stata calcolata considerando il nodo in esame alimentato da uno 
solo dei trasformatori di stazione in servizio nelle condizioni ordinarie di esercizio ed annullando 
ogni altro contributo proveniente dalle linee 150-132 kV ad esso afferenti (Regola B). 
Nel caso di impianto connesso in derivazione rigida a “T” oppure esercito in antenna (per struttura 
della rete o per motivi legati agli assetti di esercizio ad isole), il calcolo della corrente di cortocircuito 
minima convenzionale nel nodo è stato eseguito riferendo le Regole A oppure B al primo nodo di 
alimentazione a monte che disponga di almeno due collegamenti attivi con la restante rete di 
potenza oppure sia costituito dalla sezione 150-132 kV di una stazione di interconnessione 380/150-
132 kV o 220/150-132 kV. 
 

CONSIDERAZIONI STATISTICHE 

Il valore della corrente di cortocircuito è soggetto, nel corso del tempo, ad una variazione naturale 
causata sia da modifiche di assetti della rete (apertura e chiusura interruttori), sia da modifiche del 
parco di generazione nazionale. La corrente di cortocircuito è proporzionale alla robustezza della 
rete ed è un dato strettamente legato alle caratteristiche topologiche di un’area. Valori bassi della 
corrente di cortocircuito, provocati fondamentalmente dalla sostituzione della generazione 
tradizionale rotante con la generazione rinnovabile, comunemente interfacciata da convertitori 
statici, generano delle ripercussioni nella gestione della RTN soprattutto in riferimento a fenomeni 
specifici quali i buchi di tensione.  
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L’obiettivo delle analisi che seguono è dunque dare evidenza, attraverso un costante monitoraggio, 
del comportamento della corrente di cortocircuito nei nodi della RTN. Le Figure 1, 2, 3 e 4 riportano 
le curve cumulate della corrente di cortocircuito media e, essendo le distribuzioni di probabilità 
assimilabili ad una Normale, la corrispondente deviazione standard in tutti i nodi della Rete di 
Trasmissione Nazionale, distinti per livello di tensione.  

 
Figura 1 Curva cumulata del valore medio della corrente di cortocircuito nei nodi 380 kV della RTN 

 

 
Figura 2 Curva cumulata del valore medio della corrente di cortocircuito nei nodi 220 kV della RTN 
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Figura 3 Curva cumulata del valore medio della corrente di cortocircuito nei nodi 150 kV della RTN 

 

 
Figura 4 Curva cumulata del valore medio della corrente di cortocircuito nei nodi 132 kV della RTN 

Le Figure 5, 6, 7 e 8, una per ciascuna livello di tensione, riassumono l’andamento temporale della 
corrente di cortocircuito nel corso dell’anno 2018 e forniscono informazioni riguardo la 
distribuzione delle correnti di cortocircuito in tutto il territorio nazionale in ogni istante temporale 
(quarto d’ora) dell’anno 2018. 
 

 
Figura 5 Comportamento temporale della corrente di cortocircuito nei nodi 380 kV della RTN 
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Figura 6 Comportamento temporale della corrente di cortocircuito nei nodi 220 kV della RTN 

 

 

 
Figura 7 Comportamento temporale della corrente di cortocircuito nei nodi 150 kV della RTN 

 

 
 

Figura 8 Comportamento temporale della corrente di cortocircuito nei nodi 132 kV della RTN 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

CAGLIARI CODRO CODCTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 13,093 14,535 8618 5997 

CAGLIARI CODRO CODCTI3802________SUBNET__ 1 380 TERNA 13,042 14,482 8584 5982 

CAGLIARI CODRO CODCTI3803________SUBNET__ 1 380 TERNA 13,043 14,486 8584 5982 

CAGLIARI CAGLIA.SUD CSUCTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 10,832 11,866 7129 4228 

CAGLIARI F.SANTO CR FSACTI3801________SUBNET__ 1 380 EP PRODUZION 12,137 13,320 7988 5787 

CAGLIARI F.SANTO CR FSACTI3802________SUBNET__ 1 380 EP PRODUZION 12,076 13,265 7948 5763 

CAGLIARI F.SANTO CR FSACTI3803________SUBNET__ 1 380 EP PRODUZION 12,076 13,265 7948 5763 

CAGLIARI ITTIRI ITTC_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 12,612 12,915 8301 5001 

CAGLIARI RUMIANCA RUMCTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 11,172 11,978 7353 3704 

CAGLIARI SELARGIUS SELCTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 10,813 10,428 7117 3476 

CAGLIARI SARLUX SLXCZI3801________SUBNET__ 1 380 SARLUX 10,872 11,908 7156 3387 

CAGLIARI BOLOTANA BOLC_I2201________SUBNET__ 1 220 TIRSOLE SRL 10,442 9,736 3979 1499 

CAGLIARI BUSACHI BSACTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 7,515 6,598 2864 1187 

CAGLIARI CODRO CODCTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,320 14,586 5457 3188 

CAGLIARI ENICHEM ECOCZI2201________SUBNET__ 1 220 AES OTTANA E 10,211 9,334 3891 1485 

CAGLIARI ENICHEM ECOCZI2202________SUBNET__ 1 220 AES OTTANA E 10,207 9,328 3889 1484 

CAGLIARI EURALLUMIN EURC_I2201________SUBNET__ 1 220 EURALLUMINIA 14,197 16,000 5410 2218 

CAGLIARI EURALLUMIN EURC_I2201________SUBNET__ 2 220 EURALLUMINIA 14,195 15,999 5409 2217 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

CAGLIARI GRIGHINE E GRIC_I2201________SUBNET__ 1 220 GREENTECH MO 7,415 6,930 2826 1136 

CAGLIARI PORTOVESME MIMC_I2201________SUBNET__ 1 220 PORTOVESME 14,052 15,786 5355 2207 

CAGLIARI PORTOVESME MIMC_I2201________SUBNET__ 2 220 PORTOVESME 14,052 15,786 5355 2207 

CAGLIARI MOGORELLA MOGC_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 7,452 6,951 2840 1138 

CAGLIARI ORISTANO ORSCTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 7,458 5,948 2842 1426 

CAGLIARI OTTANA OTTCTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 10,523 9,794 4010 1504 

CAGLIARI RUMIANCA RUMCTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 13,220 12,450 5037 2290 

CAGLIARI SELARGIUS SELCTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 11,614 10,890 4426 2111 

CAGLIARI SULCIS SULCTI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 14,479 16,392 5517 2238 

CAGLIARI TALORO TALCTI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 10,235 10,814 3900 932 

CAGLIARI TIRSO C.LE TIRC_I2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 7,477 6,577 2849 1184 

CAGLIARI VILLASOR VORCTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,548 13,521 5544 2952 

CAGLIARI F.SANTO CR FSACTI2201________SUBNET__ 1 220 EP PRODUZION 9,754 4,758 3717 3084 

CAGLIARI F.SANTO CR FSACTI2202________SUBNET__ 1 220 EP PRODUZION 9,754 4,758 3717 3084 

CAGLIARI ARBATAX ABXCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,309 3,976 1120 477 

CAGLIARI AGLIENTU AGLC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,679 4,770 1475 413 

CAGLIARI ALGHERO ALGCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,087 3,500 1322 297 

CAGLIARI ALGHERO 2 ALHCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,659 4,760 1730 262 

CAGLIARI AIR LIQUID ALIC_I1501________SUBNET__ 1 150 AIR LIQUIDE 14,683 12,906 3815 1245 

CAGLIARI ARZACHENA2 AR2C_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,266 3,956 1368 442 

CAGLIARI ARMUNGIA ARMC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENAS 4,004 3,714 1040 408 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

CAGLIARI ARZACHENA ARZCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,446 4,014 1415 412 

CAGLIARI ASSEMINI ASSCPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 21,032 23,085 5464 1363 

CAGLIARI ASSEMINI ASSCPI1502________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 21,032 23,085 5464 1730 

CAGLIARI C.E. BUDDU BASC_I1501________SUBNET__ 1 150 GEOPOWER 6,584 7,008 1711 882 

CAGLIARI BUDONI BDNC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,468 3,841 1421 528 

CAGLIARI BIO ASSEMI BMAC_I1501________SUBNET__ 1 150 POWERCROP 20,604 22,522 5353 1494 

CAGLIARI BIO SERRAM BMSC_I1501________SUBNET__ 1 150 SARDINIA BIO 12,182 10,515 3165 834 

CAGLIARI BONORVA CE BNEC_I1501________SUBNET__ 1 150 BONORVA WIND 6,821 6,145 1772 508 

CAGLIARI BONIFAC-SA BNFC_I1501________SUBNET__ 1 150 EDF X BONIFA 4,880 5,114 1268 436 

CAGLIARI BONO BNOC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,823 5,062 1773 677 

CAGLIARI BONORVA BNVC_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,142 6,320 1856 514 

CAGLIARI BUDDUSO BUDCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,553 7,651 1962 951 

CAGLIARI CAGLIARI 3 CA3CDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,427 15,916 4268 1794 

CAGLIARI CAGLIARI 4 CA4CDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,145 12,172 3675 1786 

CAGLIARI CADAU CE CADC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGIA VERD 19,911 21,756 5173 1396 

CAGLIARI CADAU2 CE CDEC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGIA ALTE 19,505 21,414 5068 1387 

CAGLIARI FLORINAS E CEFC_I1501________SUBNET__ 1 150 E.ON PRODUZI 14,850 14,546 3858 884 

CAGLIARI ULASSAI CE CEUC_I1501________SUBNET__ 1 150 SARDEOLICA 4,693 5,310 1219 474 

CAGLIARI CHEREMULE CHECDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,583 6,799 2230 460 

CAGLIARI CHILIVANI CHICDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,892 7,805 2570 569 

CAGLIARI CODRO CODCTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 19,364 22,808 5031 1648 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

CAGLIARI COGHINAS COGCZI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 7,509 6,540 1951 476 

CAGLIARI C.PISANO CPIC_I1501________SUBNET__ 1 150 IGEA 7,482 5,818 1944 627 

CAGLIARI CEM SINISC CSNC_I1501________SUBNET__ 1 150 BUZZI UNICEM 6,402 4,696 1663 867 

CAGLIARI CAGLIA.SUD CSUCTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 19,603 20,939 5093 1367 

CAGLIARI CWF CWFC_I1501________SUBNET__ 1 150 C.W.F. 7,090 5,589 1842 525 

CAGLIARI EAS RUMIAN EASC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENICHEM 20,963 22,972 5446 1404 

CAGLIARI ENICHEM PT EPTCZI1501________SUBNET__ 1 150 ENICHEM 15,395 14,075 4000 2584 

CAGLIARI ENICHEM PT EPTCZI1502________SUBNET__ 1 150 ENICHEM 15,398 14,078 4001 2584 

CAGLIARI ENICHEM PT EPTCZI1503________SUBNET__ 1 150 ENICHEM 8,779 9,647 2281 1683 

CAGLIARI ENICHEM PT EPTCZI1503________SUBNET__ 2 150 ENICHEM 8,780 9,649 2281 1683 

CAGLIARI FLUMEN 2 FL2CZI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 4,417 4,425 1147 540 

CAGLIARI FLUMEN STD FLDCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,413 4,419 1147 427 

CAGLIARI FLUMINI FLMC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,950 3,393 1286 530 

CAGLIARI FLORINAS S FLOCTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,084 14,702 3919 887 

CAGLIARI F.SANTO CR FSACTI1501________SUBNET__ 1 150 EP PRODUZION 16,712 17,823 4342 1617 

CAGLIARI F.SANTO OL FSOCZI1501________SUBNET__ 1 150 HFV-HOLDING 15,657 16,316 4068 1573 

CAGLIARI F.SANTO OL FSOCZI1501________SUBNET__ 2 150 HFV-HOLDING 15,641 16,276 4064 1653 

CAGLIARI GALTELLI GALCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 3,832 2,462 996 626 

CAGLIARI GENCORD GCRC_I1501________SUBNET__ 1 150 METALPHA 16,562 15,412 4303 1307 

CAGLIARI GONI GONCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,616 5,466 1459 466 

CAGLIARI GUSPINI GUPCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,006 7,233 2080 553 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

CAGLIARI EOLICO CAM GUSC_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL SPA 7,945 7,199 2064 552 

CAGLIARI IGLESIAS 1 IG1CDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,131 6,505 2112 645 

CAGLIARI IGLESIAS2 IG2C_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,652 5,853 1988 710 

CAGLIARI ISILI ISICDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,748 3,722 1234 372 

CAGLIARI IVPC4 IVPC_I1501________SUBNET__ 1 150 IVPC4 7,225 6,617 1877 407 

CAGLIARI LANUSEI LANC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,381 4,107 1138 424 

CAGLIARI LULA LULC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,916 4,243 1537 614 

CAGLIARI MACOMER MACCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,186 4,625 1607 521 

CAGLIARI MOLENTARGI MOLC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,374 15,831 4254 1923 

CAGLIARI MONTE ORO MORCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,175 7,917 2643 1017 

CAGLIARI SAMIM MPOC_I1501________SUBNET__ 1 150 IGEA 8,033 6,399 2087 642 

CAGLIARI MURAVERA MURCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,975 3,888 1552 684 

CAGLIARI NARBOLIA NARCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,327 4,672 1644 376 

CAGLIARI NURRI EOL. NMGC_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL SPA 5,201 4,201 1351 366 

CAGLIARI NURRI STAZ NRRCTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 5,229 4,213 1358 366 

CAGLIARI NUORO 2 NU2CDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,814 5,138 1770 537 

CAGLIARI NULVI EOL. NULC_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL SPA 10,558 9,937 2743 1348 

CAGLIARI NUORO NUOCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,465 4,803 1680 565 

CAGLIARI NURRA NURC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,265 15,423 3966 1556 

CAGLIARI NURAXI FIG NUXC_I1501________SUBNET__ 1 150 CARBOSULCIS 5,578 4,119 1449 410 

CAGLIARI NURAXI FIG NUXC_I1501________SUBNET__ 2 150 CARBOSULCIS 9,219 9,082 2395 970 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

CAGLIARI OLBIA 2 OL2CDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,743 4,095 1492 501 

CAGLIARI OLBIA OLBCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,159 4,467 1600 782 

CAGLIARI OLLASTRA OLSCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,098 5,216 1844 488 

CAGLIARI ORISTANO ORSCTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,165 7,520 2381 797 

CAGLIARI PLO-OSI OSIC_I1501________SUBNET__ 1 150 IVPC SARDEGN 13,923 13,447 3617 982 

CAGLIARI OVODDA OVOC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,372 12,175 3214 500 

CAGLIARI OZIERI OZICZI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,115 6,464 2108 657 

CAGLIARI PALAU2 PA2C_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,208 4,116 1353 496 

CAGLIARI PABILLONIS PABCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,922 5,489 1798 574 

CAGLIARI PADRIA PADC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,692 3,205 1219 362 

CAGLIARI PALAU PALC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,235 4,128 1360 496 

CAGLIARI PORTOCANAL PCACDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 17,336 16,494 4504 2488 

CAGLIARI PLOAGHE S. PLOC_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,125 13,578 3670 986 

CAGLIARI PSCUSO CE PSEC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL GREEN P 10,640 11,644 2764 817 

CAGLIARI PORTOTOR 1 PT1CTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,742 14,545 4090 2625 

CAGLIARI QUARTU S.E QARCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,687 10,734 3296 1681 

CAGLIARI QUARTUCCIU QUACDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,036 10,983 3387 1662 

CAGLIARI SARAS CHIM RASCZI1501________SUBNET__ 1 150 VERSALIS SPA 12,941 10,131 3362 1239 

CAGLIARI SARAS CHIM RASCZI1501________SUBNET__ 2 150 VERSALIS SPA 12,722 10,054 3305 1238 

CAGLIARI RUMIANCA RUMCTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 21,435 23,407 5569 1413 

CAGLIARI S.ANTIOCO SANCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,402 4,624 1663 515 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

CAGLIARI SARAS PETR SAPCZI1501________SUBNET__ 1 150 SARAS PETR. 19,217 20,538 4993 320 

CAGLIARI SARAS PETR SAPCZI1501________SUBNET__ 2 150 SARAS PETR. 19,217 20,538 4993 320 

CAGLIARI EOL. S.BA SBAC_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL SPA 5,584 5,445 1451 465 

CAGLIARI SARROCH SCHCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,156 14,129 4197 1357 

CAGLIARI SERRASECCA SECCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,177 7,969 2644 1177 

CAGLIARI SEDINI EOL SEDC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL GREEN P 10,560 9,943 2744 1348 

CAGLIARI SELARGIUS SELCTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 17,127 16,244 4450 588 

CAGLIARI SENNORI SENCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,922 7,841 2578 1039 

CAGLIARI SERBARIU SERCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,725 6,303 2007 448 

CAGLIARI SESTU SESCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,785 10,311 3322 1016 

CAGLIARI S.GILLA SGLCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,610 15,873 4315 2279 

CAGLIARI S.GIOVANNI SGSC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,056 4,185 1573 518 

CAGLIARI SILIGO SIGCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,564 11,800 3524 408 

CAGLIARI SILIQUA SILCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,621 5,709 1980 597 

CAGLIARI SARLUX UTE SLUC_I1501________SUBNET__ 1 150 SARLUX 19,191 20,448 4986 1350 

CAGLIARI S.MARGHERI SMACDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,643 6,011 2245 347 

CAGLIARI S.MIALI SMICDI1501________SUBNET__ 1 150 ENAS 8,417 7,267 2187 376 

CAGLIARI SINISCOLA1 SN1CDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,040 4,354 1569 459 

CAGLIARI SINISCOLA2 SN2CDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,546 4,840 1701 878 

CAGLIARI SERRAMANNA SRMC_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 12,334 10,594 3205 836 

CAGLIARI S.GIUSTA STACDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,625 6,040 1981 538 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

CAGLIARI S.TEODORO STDCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,347 3,738 1389 589 

CAGLIARI S.TERESA G STGC_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 5,662 5,247 1471 486 

CAGLIARI S.TERESA G STGC_I150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 5,676 5,253 1475 486 

CAGLIARI SA TURRINA STMC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL GREEN P 8,125 7,373 2111 524 

CAGLIARI SULCIS 2 SU2CDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,676 11,663 2774 403 

CAGLIARI SULCIS SULCTI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 10,761 11,743 2796 1035 

CAGLIARI SUNI SUNCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,820 3,314 1252 389 

CAGLIARI V.SOR 3 SV3C_I1501________SUBNET__ 1 150 TWELVE ENERG 16,617 15,907 4317 1084 

CAGLIARI TALORO 2 TA2CPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,691 7,753 2258 871 

CAGLIARI TALORO 3 TA3CPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 7,400 6,226 1923 813 

CAGLIARI TALORO TALCTI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 12,554 12,483 3262 829 

CAGLIARI TEMPIO TEMCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,289 4,704 1634 554 

CAGLIARI TERGU TERCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,674 10,013 2773 1356 

CAGLIARI TEULADA TEUC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,552 4,341 1702 394 

CAGLIARI TERRAMAINI TRMC_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,466 15,874 4278 1968 

CAGLIARI S.TERESA C TRSCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,681 5,257 1476 487 

CAGLIARI SA TURR. 2 TU2C_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL GREEN P 8,126 7,374 2111 524 

CAGLIARI TUILI TUICDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,933 4,593 1801 543 

CAGLIARI TULA TULCTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,193 7,412 2129 525 

CAGLIARI ULA TIRSO ULACDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,150 4,307 1598 573 

CAGLIARI ULASSAI ULSCTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 4,712 5,325 1224 474 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

CAGLIARI URAS URACDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,695 5,085 1739 671 

CAGLIARI VILLAC. CE VICC_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL SPA 10,601 9,243 2754 901 

CAGLIARI VIDDALBA VIDCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,277 6,647 1891 407 

CAGLIARI VILLACIDRO VILCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,719 9,305 2785 904 

CAGLIARI VILLASIMIU VISCDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,160 4,099 1600 634 

CAGLIARI VILLASOR 2 VO2CDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,155 13,450 3938 1059 

CAGLIARI VILLASOR VORCTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 16,926 16,146 4397 1089 

CAGLIARI VILLAPERUC VPECDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,965 3,981 1550 451 

CAGLIARI C.SAMATZAI ZAIC_I1501________SUBNET__ 1 150 ITALGEN 9,241 7,093 2401 299 

FIRENZE ACCIAIOLO ACIFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 22,440 17,382 14770 5143 

FIRENZE BARGI BASFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,283 14,226 14008 5846 

FIRENZE CALENZANO CALFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 28,451 21,930 18726 11460 

FIRENZE CARPI FOSS CFOFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,034 13,160 13844 5213 

FIRENZE COLUNGA COLFTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 22,980 16,580 15125 7083 

FIRENZE CASELLINA CSLFTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 27,259 21,563 17941 9610 

FIRENZE ENIPOW.RA ECRFZI3801________SUBNET__ 1 380 ENIPOWER 30,450 28,771 20041 10424 

FIRENZE SEF FERRAR EFEF_I3801________SUBNET__ 1 380 SEF 27,958 25,553 18401 6841 

FIRENZE FERRARA N. FENFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 28,211 25,687 18568 6863 

FIRENZE FERRARA F. FERFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 26,258 21,166 17283 5901 

FIRENZE FORLI' FORFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 31,290 26,774 20594 9377 

FIRENZE MARGINONE MRGFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 27,693 22,250 18227 11334 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE MARTIGNONE MRTFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 33,155 23,634 21822 11844 

FIRENZE POGGIO A C PACFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 27,406 21,287 18038 10448 

FIRENZE P.CORSINI PCOFTI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 25,596 24,297 16846 8598 

FIRENZE P.SPERANZA PISFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 13,623 9,480 8966 3010 

FIRENZE PARMA VIGH PRMFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 25,997 18,684 17111 8493 

FIRENZE RAVENNA C. RACFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 33,972 32,286 22359 10866 

FIRENZE ROSELECTRA RELF_I3801________SUBNET__ 1 380 ROSELECTRA 14,882 13,110 9795 4488 

FIRENZE ROSIGNANO RRSF_I3801________SUBNET__ 1 380 ROSELECTRA 15,016 13,224 9883 4264 

FIRENZE ROSEN RSNFTI3801________SUBNET__ 1 380 ROSEN 14,933 13,105 9828 4254 

FIRENZE RUBIERA RUBFTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 24,203 16,779 15930 6527 

FIRENZE S.BARBARA SBSFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 16,240 14,510 10689 1636 

FIRENZE S.DAMASO SDMFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 28,281 19,487 18614 7939 

FIRENZE FONTELUPO SFLF_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 23,641 18,909 15560 2853 

FIRENZE LE ROSE SLRF_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 23,264 18,624 15312 1502 

FIRENZE S.MART. XX SMVFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 16,767 11,407 11036 4867 

FIRENZE SUVERETO SUVFTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,002 14,736 13823 6431 

FIRENZE SUVERETO SUVFTI380B________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,820 14,673 13703 6403 

FIRENZE TAVARNUZZE TVZFTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 23,428 18,810 15420 2862 

FIRENZE AREZZO C ARCFTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 8,403 6,342 3202 1758 

FIRENZE AVENZA AVNFTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,042 10,414 5351 2785 

FIRENZE CALENZANO CALFTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 10,509 9,463 4005 989 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE COLORNO CLRFTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 10,604 6,681 4041 780 

FIRENZE COLUNGA COLFTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 12,419 10,565 4732 1669 

FIRENZE S.B.QUERCE SBQFTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 8,745 6,364 3332 1179 

FIRENZE S.BARBARA SBSFTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 9,724 8,925 3705 996 

FIRENZE TORNOLO C. TROF_I2201________SUBNET__ 1 220 FRI-EL SPA 9,428 5,878 3592 1384 

FIRENZE ED.ROCCH. ROCF_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 4,524 3,837 1034 513 

FIRENZE ABBADIA SS ABBFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,380 5,529 1459 681 

FIRENZE ACC.RUBIER ACCF_I1321________SUBNET__ 1 132 ACCIAIERIE D 17,449 13,939 3989 1546 

FIRENZE ACCIAIOLO ACIFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,129 13,926 3688 1554 

FIRENZE ACCIAIOLO ACIFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 14,456 12,440 3305 1597 

FIRENZE LUCCHINI ACPF_I1321________SUBNET_C 1 132 LUCCHINI 12,683 9,175 2900 1374 

FIRENZE RIC.MO OVE AEMF_I1321________SUBNET__ 1 132 HERA 17,218 12,168 3936 2524 

FIRENZE IREN RETE2 AGCF_I1321________SUBNET__ 1 132 IREN ENERGIA 13,000 10,356 2972 1055 

FIRENZE LINDE(BO) AGFF_I1321________SUBNET_C 1 132 LINDE - FORE 10,697 7,719 2446 1086 

FIRENZE AGLIANA AGLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,944 6,343 2045 761 

FIRENZE AGNOLO AGNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,197 13,177 3703 2180 

FIRENZE AGIP SZ AGPFDI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,405 10,972 3522 1896 

FIRENZE RETE2 SZ AGSF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,158 10,424 3008 1061 

FIRENZE ALFONSINE2 AL2F_I1321________SUBNET__ 1 132 RTR II SRL 8,434 6,832 1928 859 

FIRENZE ALTAIR ALCF_I1321________SUBNET__ 1 132 ALTAIR CHIMI 11,907 8,384 2722 772 

FIRENZE ALFONSI.SC ALFF_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,518 6,868 1948 863 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 
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Codice univoco utente Tensione 
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Icc 
trifase 

massima 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE ALFONSINE1 ALIF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE RINNOVA 8,434 6,832 1928 859 

FIRENZE POLYNT RA ALSF_I1322________SUBNET__ 1 132 POLYNT 10,982 9,622 2511 1632 

FIRENZE ALTEDO ALTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,181 6,206 2099 828 

FIRENZE POLYNT RAV ALUFDI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,117 9,691 2542 1645 

FIRENZE SCARLIN.EN AMBFZI1321________SUBNET__ 1 132 SCARLINO ENE 8,483 6,598 1939 597 

FIRENZE HERA ORTIG AMIFDI1321________SUBNET__ 1 132 INRETE DISTR 13,891 12,756 3176 1545 

FIRENZE HERA LAGUN AMLF_I1321________SUBNET__ 1 132 HERA 13,276 11,646 3035 1276 

FIRENZE IREN V.BEN AMNF_I1321________SUBNET__ 1 132 IREN AEM TOR 15,827 12,299 3619 1427 

FIRENZE PARMA T.SZ AMPFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,513 12,543 3775 1335 

FIRENZE HERA LA.SZ AMSFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,487 11,754 3084 1285 

FIRENZE HERA TREBE AMTF_I1321________SUBNET__ 1 132 INRETE DISTR 6,404 4,403 1464 949 

FIRENZE IREN VALER AMVF_I1321________SUBNET__ 1 132 IREN AEM TOR 14,338 11,728 3278 2372 

FIRENZE IREN V.TOS APRF_I1321________SUBNET__ 1 132 IREN AEM TOR 16,195 12,403 3703 1325 

FIRENZE ARANOVA ARAF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE SOLARE 10,645 7,876 2434 676 

FIRENZE AREZZO B ARBFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,262 6,701 2118 1081 

FIRENZE AREZZO C ARCFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,978 8,557 2510 946 

FIRENZE AREZZO C ARCFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 9,678 7,431 2213 956 

FIRENZE AREZZ.NORD ARHF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,069 2,875 930 206 

FIRENZE ARIANO ARIF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,497 3,690 1257 691 

FIRENZE AREZZO A ARZFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,565 6,943 2187 959 

FIRENZE AULLA FS AUFF_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 5,875 4,447 1343 422 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 
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Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE AULLA CP AULFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,008 4,579 1374 425 

FIRENZE AVENZA CP AV2FDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,465 10,947 3078 1478 

FIRENZE AVENZA AVNFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,890 10,255 2718 1592 

FIRENZE AVENZA AVNFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 13,684 11,248 3129 1491 

FIRENZE BARGA BAGF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,025 9,725 2978 1168 

FIRENZE BATTIFERRO BATFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,846 13,239 3623 2339 

FIRENZE BAGNACAV. BCVF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,288 8,864 2581 1117 

FIRENZE BEDONIA BDNF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 3,700 2,287 846 346 

FIRENZE BAD.TEDALD BDTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,253 3,887 1430 613 

FIRENZE BELLARIA BELFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,687 6,224 1986 916 

FIRENZE BAGNORE 3 BG3FZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 6,350 6,186 1452 655 

FIRENZE BOLGHERI BGFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,396 4,332 1462 338 

FIRENZE BAGNORE CP BGNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,392 6,213 1461 657 

FIRENZE BORGOT.CP BGTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 3,929 2,580 898 306 

FIRENZE BIBBIENA BIBFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,850 4,414 1566 560 

FIRENZE BARILLA BLLF_I1321________SUBNET__ 1 132 BARILLA 14,210 10,963 3249 1353 

FIRENZE BANDO BNDF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,558 7,803 2185 764 

FIRENZE BENECETO BNFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,631 1,771 601 530 

FIRENZE BOLOGNA N. BOLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,052 12,175 3441 2475 

FIRENZE BONDENO BONFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,531 6,546 1950 644 

FIRENZE BORGONO.VT BORFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,087 5,874 1849 1172 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
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Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE BARBERINO BRBFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,568 7,709 2416 1035 

FIRENZE BARDI CLE BRDFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 3,659 2,291 837 340 

FIRENZE BERCETO BRFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,911 2,192 666 399 

FIRENZE BORGONUOVO BRGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,471 9,599 2851 1653 

FIRENZE BORMIOLI BRMF_I1321________SUBNET_C 1 132 BORMIOLI LUI 14,329 10,396 3276 1365 

FIRENZE BARGINO BRNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,469 6,129 1936 713 

FIRENZE BARDI BRSFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 3,759 2,366 859 344 

FIRENZE BORETTO BRTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,029 13,207 4351 2602 

FIRENZE BS.LORENZO BSLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,034 5,198 1837 614 

FIRENZE BORGOT. RT BTFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,690 2,908 844 464 

FIRENZE IREN BTT BTTF_I1321________SUBNET__ 1 132 IREN AEM TOR 14,756 11,638 3374 1447 

FIRENZE BENTIVOGLI BTVF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,222 8,001 2566 773 

FIRENZE BEVERARA BVFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,429 5,921 1927 521 

FIRENZE CABOT CABF_I1321________SUBNET__ 1 132 CABOT 10,957 9,383 2505 1592 

FIRENZE CASTEL.CP CAEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,311 10,659 3272 1733 

FIRENZE CAFAGGIO CAFFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,964 7,286 2278 1118 

FIRENZE CASTN.G.NA CAGFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 10,803 8,830 2470 802 

FIRENZE CAILUNGO CAIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,630 6,609 2202 606 

FIRENZE CALENZANO CALFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,762 16,090 3604 1581 

FIRENZE CALENZANO CALFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 14,527 12,823 3321 1716 

FIRENZE CALENZANO CALFTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 18,301 15,846 4184 1723 
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Titolare 
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massima 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE CALENZANO CALFTI1321________SUBNET__ 4 132 TERNA 9,233 8,986 2111 1835 

FIRENZE CAST.G.CP CANF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,303 7,265 2127 890 

FIRENZE RCR CAPF_I1321________SUBNET_C 1 132 RCR CRISTALL 11,245 7,241 2571 562 

FIRENZE CARPI NORD CARFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,418 11,733 3754 2011 

FIRENZE CASTELLARA CASFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,523 6,978 2177 508 

FIRENZE CARPI SUD CATFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 19,653 13,946 4493 3150 

FIRENZE CARPI SUD CATFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 9,107 6,563 2082 866 

FIRENZE CARPIRT CAXF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 16,587 11,952 3792 1731 

FIRENZE COLACEM CBEF_I1321________SUBNET_C 1 132 COLACEM 6,615 4,231 1512 593 

FIRENZE COMPIOBBI CBFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,234 5,894 1883 274 

FIRENZE CA DE CARO CCRFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,296 8,926 3040 877 

FIRENZE CADEO CDEF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,802 4,799 1555 746 

FIRENZE CA LANDINO CDIF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,779 2,290 864 230 

FIRENZE CALDERARA CDRFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,627 5,145 1744 643 

FIRENZE CECINA CECFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,284 7,299 2123 951 

FIRENZE CESENAT.RT CEFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,827 6,248 2018 787 

FIRENZE ITALCEMEN. CEMF_I1321________SUBNET_C 1 132 ITALCEMENTI 10,938 9,601 2501 1757 

FIRENZE CESENA N CENFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,210 6,066 1877 835 

FIRENZE CEM. PIAC CEPF_I1321________SUBNET_C 1 132 INDUSTRIA CE 12,305 10,169 2813 977 

FIRENZE CERTALDO CERFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,171 5,305 1868 771 

FIRENZE CESENAT.CP CESFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,133 6,493 2088 799 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE CASTELF.RT CETF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,933 6,152 2042 447 

FIRENZE CESENA W CEWFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,782 6,547 2008 724 

FIRENZE FOSSOLI CP CF2F_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,937 15,695 4330 656 

FIRENZE CAMPIGLIA CFFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,726 5,271 1766 967 

FIRENZE CARPI FOSS CFOFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 21,935 17,076 5015 1646 

FIRENZE CARPI FOSS CFOFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 10,888 9,468 2489 1587 

FIRENZE CESENA RT CFSF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,739 3,362 1083 359 

FIRENZE CART.FRIZZ CFZFZI1321________SUBNET__ 1 132 DS SMITH PAP 15,726 14,461 3595 1843 

FIRENZE CART.FRIZZ CFZFZI1322________SUBNET__ 1 132 DS SMITH PAP 15,426 13,559 3527 1823 

FIRENZE CHIUSI RT CHFF_I1322________SUBNET__ 1 132 RETE 5,833 3,925 1334 528 

FIRENZE CHIANA CHIF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,574 5,109 1732 677 

FIRENZE CHIANCIANO CHNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,761 3,953 1317 632 

FIRENZE CHIUSDINO CHSF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 14,213 12,649 3250 1875 

FIRENZE CHIUSI CP CHUFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,938 3,989 1358 532 

FIRENZE PISTOIA RT CIFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,222 5,750 1880 932 

FIRENZE CILIEGIOLE CILFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,398 5,893 1920 943 

FIRENZE CHIARONE CIOF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,183 2,016 728 413 

FIRENZE CASALECCH. CIRFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,050 8,492 2526 1378 

FIRENZE CARBOLI 1 CL1FZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 13,819 11,221 3160 1870 

FIRENZE CARBOLI 2 CL2FZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 13,819 11,188 3159 1870 

FIRENZE CASTELLO CLFF_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 8,366 8,170 1913 1670 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE COLLECCHIO CLLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,040 9,604 3210 981 

FIRENZE COLMATA CLMFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,943 9,447 2959 1392 

FIRENZE CALP SZ CLPFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,396 7,289 2606 564 

FIRENZE C.MONTANIN CMOF_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 6,025 4,734 1377 417 

FIRENZE CAMUCIA CMUF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,893 2,183 661 243 

FIRENZE CORNIA 2 CN2FZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 12,012 9,708 2746 1763 

FIRENZE CASCINA RT CNFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,355 3,815 1224 537 

FIRENZE CASCINA RT CNFFZI1321________SUBNET__ 2 132 RETE 3,011 2,013 688 381 

FIRENZE CONSELICE CNSF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,845 5,524 1336 275 

FIRENZE CENTO CNTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,307 6,414 2128 1022 

FIRENZE CANNEVIE CNVFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,025 5,574 1835 789 

FIRENZE COLUNGA CP CO2FDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,497 14,337 3772 476 

FIRENZE CODIGORO CODFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,330 5,732 1905 870 

FIRENZE CORREG.EST COEF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,092 9,791 3222 1624 

FIRENZE COLUNGA COLFTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,748 14,637 3829 1694 

FIRENZE COLUNGA COLFTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 15,772 13,852 3606 1868 

FIRENZE COLUNGA COLFTI132A________SUBNET__ 3 132 TERNA 18,424 15,446 4212 1592 

FIRENZE CONTAVALLI CONFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,567 12,457 3330 1725 

FIRENZE COPPARO COPFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,556 7,979 2413 1211 

FIRENZE CORFINO CORFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 9,719 7,788 2222 933 

FIRENZE COTIGNOLA COTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,583 9,042 2648 989 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE CAPOCOLLE CPCF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,420 7,134 2154 673 

FIRENZE CAST.PESC. CPEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,631 5,443 1745 700 

FIRENZE CARRARA CRAFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,650 7,736 2206 355 

FIRENZE CREVALC.CP CREFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,762 8,410 2689 1781 

FIRENZE CREVALC.RT CRFFZI1322________SUBNET__ 1 132 RETE 3,431 2,239 784 422 

FIRENZE CORREGGIO CRGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,896 6,718 2262 929 

FIRENZE CORNIA CRIF_I1321________SUBNET_C 1 132 SELT 11,084 9,148 2534 874 

FIRENZE CORTEMAGG. CRMFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,575 7,474 2189 943 

FIRENZE CORTONA IC CRNF_I1321________SUBNET__ 1 132 MALALBERGO 2,547 2,074 582 288 

FIRENZE CORTONA CRTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,355 4,863 1682 770 

FIRENZE CERVIA CRVFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,874 8,041 2486 1458 

FIRENZE CASONE SZ CSEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,568 6,633 1959 599 

FIRENZE CASTELFIOR CSFFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,637 3,568 1289 641 

FIRENZE CASALGRAND CSGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,053 9,196 2756 465 

FIRENZE CASCINA CP CSIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,896 6,696 2263 792 

FIRENZE CASELLINA CSLFTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 18,450 16,093 4218 1763 

FIRENZE CASELLINA CSLFTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 14,688 13,614 3358 1750 

FIRENZE CASTELMAGG CSMFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,060 9,648 2986 1543 

FIRENZE CASCINE CSNF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,644 13,402 3805 1980 

FIRENZE S.MARCO SZ CSOFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,901 14,285 3635 1807 

FIRENZE CAS.S.PIET CSPFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,714 9,911 2907 1124 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE CASONI ROM CSRF_I1321________SUBNET__ 1 132 AGSM VERONA 7,976 5,956 1824 687 

FIRENZE CAST.SOTTO CSSFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,525 9,310 3092 1217 

FIRENZE CONTEA CTAFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,466 4,725 1707 733 

FIRENZE CALA TELEG CTGF_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,367 6,581 1913 1193 

FIRENZE CENTRO CTOF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,378 13,273 3744 2067 

FIRENZE C.TEGGE CTTF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,596 12,493 4023 1917 

FIRENZE COLLE V.E. CVEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,177 7,134 2555 568 

FIRENZE CASOLA VS CVSF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,072 4,061 1388 915 

FIRENZE DEGUSSA CE DGUFZI1321________SUBNET__ 1 132 ORION CARBON 11,074 9,811 2532 1556 

FIRENZE DIECIMO DIEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,195 10,455 3245 1377 

FIRENZE PRUNETO AR DISF_I1321________SUBNET__ 1 132 POLYNT 13,747 9,741 3143 23 

FIRENZE DELICARTA DLCF_I1321________SUBNET__ 1 132 DELICARTA 15,293 13,523 3496 1729 

FIRENZE DONORATICO DNOFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,695 5,345 1759 315 

FIRENZE DOGAIA DOGF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,236 11,517 3255 1023 

FIRENZE DEGUSSA DSSFTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,208 9,881 2563 1570 

FIRENZE DISTER DSTF_I1321________SUBNET__ 1 132 DISTER 13,000 10,533 2972 943 

FIRENZE ENEA BRASI EBRFTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 6,351 5,386 1452 593 

FIRENZE ECOACCIAI ECOF_I1321________SUBNET_C 1 132 ECOACCIAI 8,503 5,588 1944 804 

FIRENZE ENIPOW.RA ECRFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENIPOWER 11,544 12,263 2639 1738 

FIRENZE ENIPOW.RA ECRFZI1321________SUBNET__ 2 132 ENIPOWER 11,172 9,727 2554 1660 

FIRENZE SEF FERRAR EFEF_I1321________SUBNET__ 2 132 SEF 6,134 6,432 1402 1237 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE SEF FERRAR EFEF_I1322________SUBNET__ 2 132 SEF 6,197 6,925 1417 1250 

FIRENZE EMPOLI EMPF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,848 4,791 1566 376 

FIRENZE ENEA ENBF_I1321________SUBNET_C 1 132 ENEA 6,328 5,366 1447 592 

FIRENZE POLOINDFER ENFFDI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,554 11,296 3099 623 

FIRENZE ENOMONDO ENOF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENOMONDO 14,101 12,180 3224 968 

FIRENZE ERIDANIA ERDF_I1321________SUBNET__ 1 132 ERIDANIA 9,963 8,524 2278 1064 

FIRENZE ED S.QUIRI ESQFZI1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 9,963 8,547 2278 1064 

FIRENZE FABBRICO FABFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,731 14,091 4511 2448 

FIRENZE FAENZA CON FACF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,328 12,292 3276 973 

FIRENZE FAENTINA FAEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,465 5,390 1707 1039 

FIRENZE FARNETA RT FAFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,698 2,092 617 260 

FIRENZE FAENZA N. FANFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,636 11,576 3118 933 

FIRENZE FARNETA FARFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 7,644 6,824 1748 744 

FIRENZE FO BAGNOLO FBAF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,437 10,411 2843 1638 

FIRENZE FABBRICHE FBRFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 7,935 5,755 1814 926 

FIRENZE FE CASSANA FCSF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,738 8,912 2455 631 

FIRENZE FIDENZA RT FDFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 1,883 1,158 431 235 

FIRENZE FOCOM.CP FE2FDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,211 15,214 3706 683 

FIRENZE FEA CTV2 FEAF_I1321________SUBNET__ 1 132 FEA 14,116 10,794 3227 1300 

FIRENZE HERA CASSA FECF_I1321________SUBNET__ 1 132 HERA 10,614 8,855 2427 629 

FIRENZE FERRARA2SC FEDF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE RINNOVA 16,116 15,257 3685 1623 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE FERRARA RT FEFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,404 3,170 1007 219 

FIRENZE FERRARA F. FERFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,832 12,688 3162 1794 

FIRENZE FERRARA F. FERFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 16,430 15,445 3756 1638 

FIRENZE FERRARA S FESFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,684 7,878 2443 700 

FIRENZE PORTOFERR. FETFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 5,302 3,937 1212 854 

FIRENZE FAUGLIA FGFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 15,597 13,207 3566 1531 

FIRENZE FIDENZA CP FIDFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,800 7,628 2698 1063 

FIRENZE FINALE EMI FIEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,750 5,934 1772 804 

FIRENZE FIORENZ.RT FIFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,251 4,336 1429 967 

FIRENZE FIGLINE CP FIGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,227 12,029 3710 1585 

FIRENZE FILETTOLE FILFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,454 10,438 3305 1534 

FIRENZE C.LE F.EMI FINF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 7,676 5,963 1755 854 

FIRENZE FIORENZ.CP FIOFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,029 9,172 2979 1752 

FIRENZE FOLLON.RT FLFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,822 5,140 1788 551 

FIRENZE FARINELLO FLLFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 18,626 16,095 4258 1544 

FIRENZE FELINO FLNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,837 7,940 2706 1170 

FIRENZE FLORIM FLOF_I1321________SUBNET_C 1 132 FLORIM CERAM 16,399 11,976 3749 2001 

FIRENZE FORNOVO RT FNFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,182 3,573 1185 756 

FIRENZE FAENZA FNZFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,026 12,970 3435 2086 

FIRENZE HERA FORLI FOBF_I1321________SUBNET__ 1 132 HERA 12,268 10,331 2805 1625 

FIRENZE FORLI EST FOEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,935 9,744 2729 1683 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE FORLI' RT FOFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,488 3,257 1026 441 

FIRENZE FOIANO FOIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,625 4,976 1743 977 

FIRENZE FOLLONICA FOLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,657 7,431 2208 593 

FIRENZE FORLI' FORFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,428 14,080 3527 1506 

FIRENZE FORLI' FORFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 14,995 14,291 3428 1683 

FIRENZE FO PIEVE FPVF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,209 11,363 3020 1532 

FIRENZE FORN.BARGA FRBFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,274 10,968 3035 1572 

FIRENZE FERRARI FREF_I1321________SUBNET__ 1 132 FERRARI 17,029 12,616 3893 2073 

FIRENZE FORLI V.L. FRLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,013 9,842 2747 1661 

FIRENZE FORLI V.L. FRLFDI1321________SUBNET__ 2 132 ENEL DISTRIB 11,647 9,531 2663 812 

FIRENZE FIORANO FRNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,018 12,673 3891 2250 

FIRENZE FRULLO FRUF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,340 10,880 3279 1308 

FIRENZE FAENZA S.A FSAF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,379 11,363 3059 951 

FIRENZE FAENZA CAS FSLF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,100 12,046 3224 1369 

FIRENZE FONTEVIVO FTVFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,495 9,484 2857 1000 

FIRENZE FUSIGNANO FUSFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,973 7,233 2280 758 

FIRENZE FERRARA ZI FZIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,377 12,266 3287 2175 

FIRENZE FIRENZUOLA FZUF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,391 4,191 1461 625 

FIRENZE GAIOLE GAIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,057 7,393 2528 906 

FIRENZE GALLICANO GALFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 13,577 11,662 3104 1727 

FIRENZE GAMBETTOLA GAMFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,301 6,464 2126 739 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE N.GABBRO GBBFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 13,308 10,150 3043 645 

FIRENZE GHIRLANDA GHIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,185 5,437 1871 568 

FIRENZE GIARDINI M GIMF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,163 12,170 3238 1795 

FIRENZE GALLENO GLNF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,778 9,632 2921 668 

FIRENZE GIUNCARICO GNCFZI1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 6,876 4,553 1572 737 

FIRENZE GROSSETO GRFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,523 5,815 1949 1268 

FIRENZE GROSSETO N GROFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,293 5,650 1896 605 

FIRENZE GROSSETO S GRSFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,789 5,243 1781 336 

FIRENZE GRAZZANO GRZF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,875 4,645 1572 809 

FIRENZE GUASTALLA GUAFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,068 10,053 3445 1411 

FIRENZE GUASTICCE GUSFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,915 11,999 3639 2054 

FIRENZE GRIZZAN.AL GZAFTI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,944 4,661 1359 637 

FIRENZE GRIZZANA GZFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,898 1,788 663 332 

FIRENZE IDICE FS IDCF_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 4,999 4,507 1143 706 

FIRENZE HERA CASAL IMCFDI1321________SUBNET__ 1 132 HERA 13,687 12,629 3129 1528 

FIRENZE IMOLA RT IMFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,125 3,918 1172 344 

FIRENZE IMOLA CP IMOFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,060 12,856 3215 1559 

FIRENZE INCISA RT INCF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,758 3,280 1088 245 

FIRENZE INTERECOGE INTF_I1321________SUBNET__ 1 132 INTERECOGEN 14,018 11,421 3205 1017 

FIRENZE IRCE IRCF_I1321________SUBNET__ 1 132 HERA 12,162 10,345 2781 1435 

FIRENZE ISOLASANTA ISAFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 9,257 6,494 2116 638 
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NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE ISOLA PAL. ISOFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 5,420 4,295 1239 242 

FIRENZE ISOLA RIDR ISRFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 5,740 3,409 1312 586 

FIRENZE ISOLA SER. ISSFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 10,181 9,608 2328 890 

FIRENZE FOTOGUGLIA ITAF_I1321________SUBNET__ 1 132 ITALGEN 8,386 5,691 1917 1063 

FIRENZE LARDERELLO LA2FTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 20,330 18,161 4648 3247 

FIRENZE LARDERELLO LA2FTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 21,580 19,825 4934 3145 

FIRENZE N.LARDEREL LA3F_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 20,416 18,364 4668 1135 

FIRENZE LAGO LAGFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,234 11,100 3026 1882 

FIRENZE LAGO LAGFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 13,932 11,399 3185 799 

FIRENZE LAMPORECC. LAMFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,730 7,023 2225 1073 

FIRENZE LANGHIRANO LANFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,470 6,608 2165 210 

FIRENZE LA PENNA LAPFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 11,455 9,172 2619 1328 

FIRENZE LE PIANE LEPFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 5,839 4,859 1335 716 

FIRENZE LEVANE LEVFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 11,546 8,868 2640 986 

FIRENZE LUGO LGFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 9,458 6,998 2162 906 

FIRENZE LUGAGNANO LGNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,471 4,030 1479 1058 

FIRENZE N.LAG.ROSS LGRFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 15,534 11,641 3552 1514 

FIRENZE LIVORNOEST LIEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,658 7,739 2437 1222 

FIRENZE LIVORNO RT LIFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,737 3,196 1083 489 

FIRENZE LIGONCHIO LIGFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 8,682 7,331 1985 670 

FIRENZE LI LODOLO LILFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,464 8,481 2621 1107 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE LA LIMA LIMFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 9,800 6,625 2241 1525 

FIRENZE LIVORNO M. LIVFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,520 8,553 2634 2044 

FIRENZE LIVORNO M. LIVFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 15,815 11,546 3616 2457 

FIRENZE KME BARGA LMIF_I1321________SUBNET__ 1 132 KME ITALY 13,070 10,860 2988 1558 

FIRENZE LONGASTRIN LNGF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,764 6,976 2004 776 

FIRENZE LI P.TO IN LPIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,496 11,075 3543 1852 

FIRENZE LEPIANE PI LPPFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,497 6,242 1943 549 

FIRENZE LE PRATA LPTFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 16,193 12,592 3702 1338 

FIRENZE LA ROFFIA LRFFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,326 9,243 2818 1192 

FIRENZE LA ROSA LRSFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,354 7,474 2367 1339 

FIRENZE LE SCOTTE LSTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,634 6,827 2431 956 

FIRENZE LUCCA G. LUGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,447 9,876 2846 1552 

FIRENZE LUCCA R. LURFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,423 12,564 3755 2237 

FIRENZE LUZZARA LUZFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,380 10,302 3516 1876 

FIRENZE LAVINO LVFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,364 4,484 1455 374 

FIRENZE MALALBERGO MABF_I1321________SUBNET__ 1 132 MALALBERGO 2,540 2,071 581 288 

FIRENZE MASSA FIN. MAFF_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 7,740 5,989 1769 858 

FIRENZE MAGONA SZ MAGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,987 9,915 2969 1219 

FIRENZE MARANELLO MALFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,709 13,282 4049 2065 

FIRENZE MANCIANO MANFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,966 4,648 1364 718 

FIRENZE ARCELOR MAOF_I1321________SUBNET_C 1 132 ARCELOR MITT 12,888 9,872 2947 1215 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE MARINELLA MARFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,948 11,507 3189 1477 

FIRENZE MASSA CP MASFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,536 5,553 1723 1161 

FIRENZE HERA CAVAZ MCAF_I1321________SUBNET__ 1 132 HERA 16,043 10,398 3668 2071 

FIRENZE MCATINI VC MCFF_I1321________SUBNET__ 1 132 CO.SVI.G 7,659 5,909 1751 358 

FIRENZE MARCEGAGL. MCGF_I1321________SUBNET_C 1 132 MARCEGAGLIA 11,096 9,768 2537 1777 

FIRENZE M.CHIARUGO MCHF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,220 10,400 3251 1633 

FIRENZE M.CARPINAC MCPF_I1321________SUBNET__ 1 132 AGSM VERONA 7,698 5,461 1760 784 

FIRENZE MONTECROCI MCRFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,159 13,143 3694 2244 

FIRENZE MODENA RT MDFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,512 6,349 1718 1431 

FIRENZE MODENA RT MDFF_I1321________SUBNET__ 2 132 RETE 13,966 10,166 3193 489 

FIRENZE MODIGLIANA MDGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,349 5,620 1909 387 

FIRENZE MODENA N. MDNFDI1321________SUBNET__ 1 132 INRETE DISTR 16,985 11,280 3883 2141 

FIRENZE MODENA SUD MDSFDI1321________SUBNET__ 1 132 INRETE DISTR 13,727 10,213 3138 1260 

FIRENZE MENGA MENFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,901 4,449 1578 668 

FIRENZE MEZZOLARA MEZFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,383 7,675 2374 904 

FIRENZE MONTIC. FS MFFF_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 9,750 8,416 2229 835 

FIRENZE MONTIC.FER MFRF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,864 8,473 2255 839 

FIRENZE MARGIN CP MG2FDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,299 15,566 3955 1388 

FIRENZE MIRANDO RT MIFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,438 3,738 1243 540 

FIRENZE LA MINIERA MINF_I1321________SUBNET__ 1 132 CO.SVI.G 7,592 5,882 1736 357 

FIRENZE MIRANDO CP MIRFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,600 4,631 1509 622 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE MIRANDO CP MIRFDI1321________SUBNET__ 2 132 ENEL DISTRIB 8,053 5,827 1841 694 

FIRENZE MONTUOLO MNFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 14,868 10,273 3399 1377 

FIRENZE MONTALLESE MNSF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,568 1,876 587 282 

FIRENZE MODENA CRO MOCFDI1321________SUBNET__ 1 132 INRETE DISTR 11,572 8,705 2646 1448 

FIRENZE MODENA O. MODFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,581 12,353 4020 2562 

FIRENZE N.MOLINETT MOLFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 15,288 12,532 3495 1458 

FIRENZE MONTALE MONFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,963 9,335 2735 1067 

FIRENZE MONTIANO MOTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,495 3,593 1256 412 

FIRENZE MONTEVEG. MOVFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,181 8,112 2556 1006 

FIRENZE MARTIGN.CP MR2FDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,566 14,089 3788 792 

FIRENZE MARGINONE MRGFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,618 14,051 3571 1627 

FIRENZE MARGINONE MRGFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 17,423 15,679 3983 1681 

FIRENZE MARGINONE MRGFTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 13,708 14,415 3134 1563 

FIRENZE MARRA MRRFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 4,706 3,547 1076 259 

FIRENZE MARTIGNONE MRTFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,799 14,207 3841 1668 

FIRENZE MARTIGNONE MRTFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 16,738 14,821 3827 1743 

FIRENZE MARTIGNONE MRTFTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 16,928 14,589 3870 1701 

FIRENZE MASSA RT MSFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,725 6,840 1995 364 

FIRENZE MONSUMMANO MSNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,950 7,481 2046 735 

FIRENZE MCATINI CP MTCFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,690 7,483 2215 698 

FIRENZE MONTICELLI MTIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,279 9,664 2350 893 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE MONTELUPO MTLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,371 7,679 2371 1185 

FIRENZE MONTEMURLO MTMFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,369 6,734 2142 1011 

FIRENZE N.MROTONDO MTRFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 13,498 11,312 3086 1713 

FIRENZE MONTEV. CP MTVFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,732 9,340 2911 853 

FIRENZE MURCI MURFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,148 4,275 1177 473 

FIRENZE MUSCHIOSO MUSF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 4,912 3,803 1123 583 

FIRENZE MONTEV.1 MV1FZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 12,721 8,709 2909 1371 

FIRENZE MONTEV.2 MV2FZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 12,061 8,027 2758 1337 

FIRENZE MONTEV.RT MVFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,621 2,344 828 459 

FIRENZE MONZUNO MZFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,515 4,877 1490 549 

FIRENZE MASSA ZI MZIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,247 9,759 2571 1763 

FIRENZE MORAZZO MZZF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,867 9,603 3170 1663 

FIRENZE N.CASTELN NCAFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 18,743 15,819 4285 1458 

FIRENZE N.LAGO NLAF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 13,714 11,301 3135 796 

FIRENZE N.SASSO NSAFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 14,200 11,990 3246 1733 

FIRENZE OLMO OLMF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,087 2,771 934 199 

FIRENZE SOL ST. OLQF_I1321________SUBNET_C 1 132 AIR LIQUIDE 13,042 10,253 2982 1151 

FIRENZE OMYA OMYF_I1321________SUBNET__ 1 132 OMYA 11,538 9,878 2638 1676 

FIRENZE ORBETEL.CP ORBFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 4,992 3,375 1141 532 

FIRENZE ORBETEL RT ORFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,991 3,373 1141 534 

FIRENZE OSMANN.FS OSFF_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 15,329 12,546 3505 2319 



 

35 

 

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE OSMANN.CP OSMF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,613 12,672 3570 2350 

FIRENZE OZZANOTARO OZZFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,399 7,497 2606 1299 

FIRENZE POGGIO A C PACFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,714 12,112 3136 1587 

FIRENZE POGGIO A C PACFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 14,817 12,945 3388 1582 

FIRENZE POGGIO A C PACFTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 14,658 13,565 3351 1732 

FIRENZE PAGANICO PAGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,257 3,792 1202 444 

FIRENZE PALANTONE PALF_I1321________SUBNET_C 1 132 CONS.BONIFIC 6,647 4,822 1520 584 

FIRENZE PIOMBINO T PBNFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 7,636 5,563 1746 1074 

FIRENZE PIOMBINO T PBNFPI1321________SUBNET__ 2 132 ENEL PRODUZI 7,636 5,563 1746 1074 

FIRENZE BOTTEGHINO PBOF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,887 11,696 3404 1453 

FIRENZE PIANCAST 3 PC3FZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 6,513 6,030 1489 426 

FIRENZE PIANCAST 4 PC4FZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 6,626 6,214 1515 762 

FIRENZE PIANACCE PCCFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 18,759 15,337 4289 2035 

FIRENZE PIACENZA E PCEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,486 10,276 2855 982 

FIRENZE PIACENZ RT PCFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 12,301 10,166 2812 977 

FIRENZE PIANCAST 2 PCSFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,718 6,326 1536 940 

FIRENZE PIACENZA W PCWFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,036 8,042 2295 764 

FIRENZE PORRETTART PEFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,063 4,737 1386 597 

FIRENZE PERETOLA PERFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,655 14,640 4037 2752 

FIRENZE PESCIA CP PESFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,513 8,493 2632 928 

FIRENZE PIAGGIO PGGF_I1321________SUBNET_C 1 132 PIAGGIO E C. 8,808 5,808 2014 869 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE N.PIGNO MS PGMF_I1321________SUBNET__ 1 132 NUOVO PIGNON 11,099 9,684 2538 1746 

FIRENZE N.PIGNONE PGNF_I1321________SUBNET__ 1 132 NUOVO PIGNON 18,441 15,228 4216 2897 

FIRENZE PIETRAS.TA PIEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,399 3,766 1234 324 

FIRENZE PISART PIFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 12,014 8,123 2747 1986 

FIRENZE PIETRAMALA PIMF_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 7,781 5,504 1779 788 

FIRENZE PIOMBINO C PIOFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,298 10,460 3040 1597 

FIRENZE PIRELLI SZ PIRFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,092 12,656 3908 1422 

FIRENZE P.SPERANZA PISFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 25,932 20,922 5929 3838 

FIRENZE PIRELLI PLLF_I1321________SUBNET_C 1 132 PIRELLI 16,754 12,512 3831 1411 

FIRENZE PALO 741 PLOF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 12,598 9,013 2880 1257 

FIRENZE PALO367 PLXF_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 5,893 3,973 1347 585 

FIRENZE P.MALCONS. PMAF_I1321________SUBNET__ 1 132 AGSM VERONA 6,030 4,605 1379 347 

FIRENZE PONTREM.RT PMFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,215 4,439 1192 565 

FIRENZE P.MORRIS PMIF_I1321________SUBNET__ 1 132 PHILIP MORRI 15,562 13,707 3558 1633 

FIRENZE P.ROCCA CP PN2FDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,588 13,954 3793 788 

FIRENZE PONTICINO PNFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,751 3,906 1315 592 

FIRENZE PIAN ROCCA PNRFTI132A________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 16,839 14,149 3850 2234 

FIRENZE PONTERIZZO PNTF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,230 11,607 3253 907 

FIRENZE PONZANO PNZFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,535 7,688 2409 1146 

FIRENZE PCAIANO CP PO2FDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,658 12,814 3351 958 

FIRENZE POGGI ALTI POAF_I1321________SUBNET__ 1 132 PARCO EOLICO 5,118 4,261 1170 471 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE POGGIBONSI POBFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,617 6,096 2199 619 

FIRENZE PORTOM.RT POFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 10,978 9,115 2510 255 

FIRENZE PORTO GAR. POGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,932 5,740 1813 739 

FIRENZE PONTREM.CP PONFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,235 4,500 1197 559 

FIRENZE POPULONIA POPF_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,254 9,256 2573 879 

FIRENZE PORTOM.CP PORFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,301 9,401 2584 1640 

FIRENZE PORRETTACP POTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,436 5,157 1471 630 

FIRENZE PISA P.LUC PPLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,711 8,706 2906 1399 

FIRENZE PISA P.MAR PPMFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,893 9,760 3176 2225 

FIRENZE PORCARI PRCFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,919 14,441 3639 1768 

FIRENZE PREDAPPIO PRDFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,374 3,978 1457 457 

FIRENZE PREDARE PREF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 8,240 6,796 1884 656 

FIRENZE PARMA RT PRFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,484 1,544 568 275 

FIRENZE PARMA RT PRFF_I1321________SUBNET__ 2 132 RETE 15,679 12,220 3585 1421 

FIRENZE PARMALAT PRLF_I1321________SUBNET__ 1 132 PARMALAT 13,334 9,004 3049 964 

FIRENZE PARMA VIGH PRMFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 17,044 17,234 3897 1672 

FIRENZE PARMA VIGH PRMFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 23,862 19,830 5456 1519 

FIRENZE PARMA VIGH PRMFTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 16,530 14,066 3779 1611 

FIRENZE PARMA NORD PRNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,977 12,360 3653 1433 

FIRENZE FRUTTAGEL PRSF_I1321________SUBNET__ 1 132 FRUTTAGEL 9,109 6,967 2083 681 

FIRENZE PRATO PRTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,615 10,618 3113 1624 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 
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massima 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE PRATO PRTFDI1321________SUBNET__ 2 132 ENEL DISTRIB 10,053 7,840 2299 1347 

FIRENZE PRUNETO PRUFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,968 9,826 3193 327 

FIRENZE PARMA V.SZ PRVFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,313 11,717 3272 2404 

FIRENZE PARMA V.SZ PRVFDI1322________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,377 11,746 3287 2340 

FIRENZE P.SPERA CP PS2FDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 25,224 20,457 5767 1049 

FIRENZE PONSACCO PSCFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,400 9,596 3064 1874 

FIRENZE PESCIA RT PSFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 11,460 8,461 2620 914 

FIRENZE S.STEFANO PSSF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,399 4,003 1463 557 

FIRENZE PONTEDERA PTDFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,215 6,129 2107 888 

FIRENZE PONTE EMA PTEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,258 9,635 3031 903 

FIRENZE PONTEFOSSA PTFFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,262 11,227 3489 1930 

FIRENZE PONTASSIEV PTSFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,262 5,338 1889 599 

FIRENZE P.VECCHIO PTVFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,721 11,789 3137 1933 

FIRENZE PISTOIA VG PVGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,452 5,880 1704 919 

FIRENZE PAVULLO PVLFDI1321________SUBNET__ 1 132 INRETE DISTR 8,096 5,862 1851 682 

FIRENZE PISTOIA VP PVPFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,344 5,771 1679 1015 

FIRENZE QUARRATA QRRFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,553 8,882 2641 1218 

FIRENZE QUARTO IN. QTIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,578 11,104 3333 1317 

FIRENZE QUARTO CP QTOFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,205 3,729 1419 469 

FIRENZE QUERCETOCP QUEF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,052 5,984 1841 690 

FIRENZE QUERCETOFS QUFFTI1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 5,029 4,523 1150 709 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE RANCIA 2 RA2FZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 19,436 16,182 4444 2071 

FIRENZE RA BAIONA RABFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,244 9,844 2571 1795 

FIRENZE RAVENNA C. RACFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,575 12,987 3104 1676 

FIRENZE RAVENNA C. RACFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 16,634 14,622 3803 1691 

FIRENZE RAVENNA C. RACFTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 15,294 14,229 3497 1947 

FIRENZE RADICONDOL RADFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 19,588 16,838 4478 2229 

FIRENZE RAVENNA RT RAFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 9,800 8,143 2241 1368 

FIRENZE RA ALAGGIO RALFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,318 7,822 2359 950 

FIRENZE RANCIA 1 RANFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 17,691 14,210 4045 1975 

FIRENZE RA PORTO RAPFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,024 9,557 2520 1588 

FIRENZE RASTIGNANO RASFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,645 11,481 3120 2211 

FIRENZE RAVENNA CP RAVFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,159 14,088 3466 1115 

FIRENZE RONCOBILAC RCBF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,864 4,734 1569 616 

FIRENZE RICCIONERT RCFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 9,129 6,687 2087 262 

FIRENZE REGGIO V.G REGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,504 15,123 4688 2820 

FIRENZE RIFREDI RT RFFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 18,341 15,168 4193 300 

FIRENZE RIFREDI RT RFFF_I1321________SUBNET__ 2 132 RETE 13,310 13,435 3043 1455 

FIRENZE REGGIO N RGNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,003 11,536 3430 1127 

FIRENZE REGGIO SUD RGSFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,423 13,316 4212 2155 

FIRENZE RIGUTINO RGUF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,650 2,524 835 214 

FIRENZE RICCIONECP RICFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,913 7,422 2266 1360 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE RIFREDI CP RIFFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,846 15,667 4309 2508 

FIRENZE RIALE RILFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,185 10,446 3243 1475 

FIRENZE RIGNANO RINFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,835 6,495 2249 529 

FIRENZE RIPARBELLA RIPF_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 6,071 4,621 1388 348 

FIRENZE RIMINI SUD RISFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,218 6,838 2108 1327 

FIRENZE RIMINI CON RMCFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,178 7,657 2327 1059 

FIRENZE RICC.MARE RMMF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,031 6,638 2065 262 

FIRENZE RIMINI N RMNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,240 6,879 2112 783 

FIRENZE RENACCI RNHF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,919 2,684 896 233 

FIRENZE ROSIGNANO2 RO2FDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,417 10,846 2382 1394 

FIRENZE ROSIGNANO2 RO2FDI1322________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,318 16,584 3502 2616 

FIRENZE ROTEGLIA ROTF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,123 6,038 1857 575 

FIRENZE ROSIGNA RT RSFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,348 2,844 994 394 

FIRENZE ROSIA RSIF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,212 6,515 2335 1830 

FIRENZE ROSEN RSNFTI1321________SUBNET__ 1 132 ROSEN 15,900 17,058 3635 2697 

FIRENZE ROSEN RSNFTI1321________SUBNET__ 2 132 ROSEN 10,378 10,818 2373 1486 

FIRENZE ROTTOFRENO RTTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,319 6,176 1902 919 

FIRENZE RUBIERA CP RU2FDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,776 14,402 4064 1537 

FIRENZE RUBIERA RUBFTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 24,356 19,334 5568 1537 

FIRENZE RUBIERA RUBFTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 17,999 14,570 4115 1566 

FIRENZE RUBIERA RUBFTI132A________SUBNET__ 3 132 TERNA 16,252 13,596 3716 1573 
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Icc 
trifase 

massima 

Icc 
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massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE RUBIERA RT RUFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,763 3,754 1318 395 

FIRENZE RUBICONE RUIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,680 6,143 1985 924 

FIRENZE RUBIERA N. RUNF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,217 12,931 4165 2033 

FIRENZE RUSSI RUSF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 10,161 7,596 2323 740 

FIRENZE RAVENNA SU RVSF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,770 9,448 2691 832 

FIRENZE RAVENNA ZI RZIF_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,174 9,738 2555 1670 

FIRENZE SASSO 2 SA2F_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 13,978 11,883 3196 1718 

FIRENZE S.ALBERTO SABF_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,397 7,260 1920 670 

FIRENZE SACCI SACF_I1321________SUBNET__ 1 132 SACCI 9,374 7,671 2143 627 

FIRENZE SARMATO RT SAFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,949 5,767 1817 1012 

FIRENZE S.ARCANGEL SAGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,837 7,607 2249 729 

FIRENZE SASSO MARC SASFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,048 6,006 1840 482 

FIRENZE SASSATE.SZ SATF_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 5,975 4,844 1366 654 

FIRENZE S.ALBERTO1 SB1F_I1321________SUBNET__ 1 132 SOLAR FARM 8,314 7,218 1901 668 

FIRENZE S.ALBERTO2 SB2F_I1321________SUBNET__ 1 132 TRE SOLAR 8,314 7,218 1901 668 

FIRENZE S.B.QUERCE SBQFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 5,060 4,550 1157 712 

FIRENZE S.BARBARA SBSFTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 21,321 17,878 4875 2965 

FIRENZE SCHIAPPA SCHFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,084 6,220 1620 290 

FIRENZE SCARLINO S SCLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,235 7,134 2111 614 

FIRENZE S.COLOM.CP SCOF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,654 12,050 3122 1826 

FIRENZE S.CRESCI SCRFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,662 9,696 2666 1055 
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Area Stazione 
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trifase 

massima 
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Pcc massima 
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convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE S.DONAT RT SDFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,678 1,727 612 378 

FIRENZE S.DAMASO SDMFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 19,549 16,529 4470 1653 

FIRENZE S.DAMASO SDMFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 13,592 11,501 3107 1587 

FIRENZE S.DAMASO SDMFTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 9,071 8,698 2074 1699 

FIRENZE S.DONATO SDOFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,745 13,101 3600 2220 

FIRENZE SERRE RAP. SDRFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,589 4,078 1506 370 

FIRENZE SELVA 1 SE1FZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 12,119 9,286 2771 1580 

FIRENZE SESTO F.NO SEFFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,979 8,979 2739 1027 

FIRENZE SELVANIZZA SELFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 5,881 4,492 1344 234 

FIRENZE SECA SEPF_I1321________SUBNET__ 1 132 SECA 11,096 8,923 2537 874 

FIRENZE SESTAIONE SESFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 7,286 5,142 1666 665 

FIRENZE SESTA 1 SETFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 16,636 13,109 3803 1617 

FIRENZE S.GOBAIN G SGBF_I1321________SUBNET_C 1 132 SAINT GOBAIN 12,680 8,656 2899 2072 

FIRENZE S.AGOSTINO SGFF_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 2,459 1,559 562 342 

FIRENZE S.GIOV.PER SGGF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,798 7,545 2469 1130 

FIRENZE S.GIOR COL SGIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,263 8,067 2346 1240 

FIRENZE S.GIUSEPPE SGPFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,964 5,256 1592 1048 

FIRENZE S.GIOV.VAL SGVFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,138 12,844 3918 427 

FIRENZE SILLANO 1 SI1F_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 9,446 7,705 2160 993 

FIRENZE SIENA B SIBFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,613 9,156 3112 1937 

FIRENZE SICEM SAGA SICF_I1321________SUBNET__ 1 132 SICEM SAGA 10,706 6,921 2448 1673 
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convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE SIENA A SIEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,130 7,162 2545 885 

FIRENZE SIGNA SIGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,693 10,806 2902 1829 

FIRENZE SILLANO 2 SILFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 10,284 8,586 2351 1039 

FIRENZE S.ILARIO SIRFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,994 14,158 4343 2809 

FIRENZE SIET SITF_I1321________SUBNET_C 1 132 SIET 11,057 9,428 2528 720 

FIRENZE HERA SELIC SLCF_I1321________SUBNET__ 1 132 INRETE DISTR 7,617 5,451 1741 1071 

FIRENZE SOLMINE SLMFZI1321________SUBNET__ 1 132 SOLMINE 8,414 6,570 1924 596 

FIRENZE SOLMINE SLMFZI1322________SUBNET__ 1 132 SOLMINE 8,415 6,571 1924 596 

FIRENZE SALINE SLNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,632 9,052 2888 786 

FIRENZE S.LORGREVE SLOFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,501 11,894 3544 2052 

FIRENZE SALSOMINOR SLSFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 3,611 2,713 826 532 

FIRENZE S.LUCE SLUF_I1321________SUBNET__ 1 132 FERA SRL 5,985 4,717 1368 416 

FIRENZE SOLVAY SLVFZI1321________SUBNET__ 1 132 SOLVAY 10,252 10,726 2344 1473 

FIRENZE SOLVAY SLVFZI1321________SUBNET__ 2 132 SOLVAY 14,776 16,135 3378 2539 

FIRENZE SOLVAY NOR SLYF_I1321________SUBNET__ 1 132 SOLVAY 14,378 15,654 3287 2482 

FIRENZE SOLVAY NOR SLYF_I1322________SUBNET__ 1 132 SOLVAY 11,148 11,903 2549 2001 

FIRENZE S.LAZZARO SLZFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,517 12,071 3776 1221 

FIRENZE S.MARXX.CP SM2FDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,674 11,391 3126 518 

FIRENZE S.MARCO B. SMBFZI1321________SUBNET__ 1 132 S.MARCO BIOE 9,277 7,637 2121 756 

FIRENZE S.MICH. MO SMCFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 8,483 7,198 1939 1077 

FIRENZE N.S.MARTIN SMLFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 15,062 12,616 3444 1970 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE S.MARIA MO SMMFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,062 6,045 2072 932 

FIRENZE S.MARCELLO SMOFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,411 5,137 1694 653 

FIRENZE SCA HYGIEN SMPF_I1321________SUBNET__ 1 132 SCA HYGIENE 15,616 14,130 3570 56 

FIRENZE S.MARTINO SMTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,821 8,227 2474 836 

FIRENZE S.MART. XX SMVFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,823 11,468 3160 1564 

FIRENZE S.MART. XX SMVFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 12,016 10,417 2747 1565 

FIRENZE S.CROCE PI SNCFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,189 10,458 3015 1109 

FIRENZE FRIZZ.SC SNDFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,930 14,581 3642 1851 

FIRENZE SODO SODFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,042 16,014 4354 2969 

FIRENZE SOLIGNANO SOGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,533 8,790 2866 1677 

FIRENZE SOL SZ SOLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,247 10,363 3029 1159 

FIRENZE SORAGNA SORFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,769 9,114 2691 1438 

FIRENZE SOVIGLIANA SOVF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,887 7,008 2260 1040 

FIRENZE S.PIETRO C SPCFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,541 6,591 2181 934 

FIRENZE S.PIETR RT SPFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,797 6,005 2011 898 

FIRENZE SPILAMBERT SPIFDI1321________SUBNET__ 1 132 INRETE DISTR 11,619 8,417 2656 971 

FIRENZE S.PAOLO SPLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,591 10,407 3107 1671 

FIRENZE S.POLO SPOFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,657 10,236 3351 2118 

FIRENZE SPIP SPPF_I1321________SUBNET__ 1 132 IREN AEM TOR 12,481 10,145 2854 862 

FIRENZE SPERANDO SPRFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 7,410 5,170 1694 705 

FIRENZE S.PROSPERO SPSFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,334 4,953 1677 562 
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Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE S.POTITO SPTF_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 11,150 8,806 2549 1110 

FIRENZE S.PIETRO V SPVFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,983 10,216 2968 1415 

FIRENZE S.QUIRICO SQRFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,083 8,618 2305 1071 

FIRENZE S.ROMANO SRMFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,982 11,962 3425 2365 

FIRENZE S.RUFFILLO SRUF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,978 3,256 1138 432 

FIRENZE N.SERRAZZA SRZFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 14,224 12,349 3252 1749 

FIRENZE S.SEPOLCRO SSEFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,289 3,273 1209 761 

FIRENZE SASSUOLO SSLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,585 14,380 4249 2911 

FIRENZE SESTA SPER SSTF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL ING E R 16,370 12,653 3743 1602 

FIRENZE SAN SAVINO SSVF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,991 4,447 1598 735 

FIRENZE S. LUCIA STCF_I1321________SUBNET__ 1 132 PAVIMENTAL S 10,896 8,316 2491 920 

FIRENZE S.MARIA STMFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 6,028 5,085 1378 648 

FIRENZE ENIPOW.LI STNF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENIPOWER 15,152 10,885 3464 1876 

FIRENZE ENIPOW.LI STNF_I1322________SUBNET__ 1 132 ENIPOWER 14,932 10,669 3414 1875 

FIRENZE STRETTARA STRFZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 7,843 6,174 1793 820 

FIRENZE STRETTOIA STTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,843 5,110 1793 843 

FIRENZE SUVERE.SC SU2F_I132A________SUBNET__ 1 132 RETE RINNOVA 17,261 14,524 3946 1615 

FIRENZE SUBBIANO SUBFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,514 4,117 1489 653 

FIRENZE SUVERETO SUVFTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 17,856 16,665 4082 1740 

FIRENZE SUVERETO SUVFTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 17,626 15,298 4030 1630 

FIRENZE S.VIOLA SVFFZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 9,060 6,577 2071 409 
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FIRENZE S.VIOLA SVFFZI1321________SUBNET__ 2 132 RETE 9,775 6,991 2235 543 

FIRENZE SUVIANA SVNFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 7,024 6,197 1606 1307 

FIRENZE SAVIO SVOF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,948 7,245 2274 1026 

FIRENZE TAVOLA TAVFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,722 8,533 2451 1148 

FIRENZE TECNOBORGO TCBFZI1321________SUBNET__ 1 132 IREN AMBIENT 12,216 10,344 2793 985 

FIRENZE TORRECHIAR TCHFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,790 9,804 3153 1595 

FIRENZE TECNOBO.SZ TCSF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,389 10,426 2833 990 

FIRENZE TESTI CE TECF_I1321________SUBNET__ 1 132 VOLTA 9,264 7,588 2118 624 

FIRENZE TERRICCIOL TERFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,562 6,905 2415 970 

FIRENZE TESTI CP TESFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,479 7,721 2167 629 

FIRENZE ED TEGLIA TGLFZI1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 4,937 4,354 1129 537 

FIRENZE TIOXIDE TIXF_I1321________SUBNET__ 1 132 TIOXIDE EURO 8,241 6,184 1884 591 

FIRENZE TRAVALE 3 TL3FZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 16,205 14,026 3705 2029 

FIRENZE TRAVALE 4 TL4FPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 16,207 14,033 3705 2029 

FIRENZE TALAMELLO TLMFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,121 5,149 1857 817 

FIRENZE TOLLA ALTA TLTFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,847 9,085 2709 1492 

FIRENZE TALAMONE TLXF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,553 2,908 1041 382 

FIRENZE TAMPIERI TMPF_I1321________SUBNET__ 1 132 TAMPIERI ENE 13,889 11,942 3175 1360 

FIRENZE TORRITE TORFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 12,808 9,884 2928 1721 

FIRENZE TREMADONNE TREFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,255 8,644 2573 1297 

FIRENZE TORINGO TRNFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,082 12,090 3448 1654 
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NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE TORRENIERI TRRFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,256 4,152 1430 645 

FIRENZE TRESIGALLO TRSF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,435 6,727 2157 671 

FIRENZE SOLVAY TSA TSAF_I1321________SUBNET__ 1 132 SOLVAY 15,603 16,817 3567 2656 

FIRENZE SOLVAY TSA TSAF_I1321________SUBNET__ 2 132 SOLVAY 15,042 16,356 3439 2577 

FIRENZE TAVARN. CP TV2F_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,901 14,284 3864 1481 

FIRENZE TAVARN. CP TV2F_I1321________SUBNET__ 2 132 ENEL DISTRIB 16,901 14,284 3864 1481 

FIRENZE TAVERNELL. TVFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,176 4,771 1641 711 

FIRENZE TAVARNUZZE TVZFTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 17,246 14,448 3943 1493 

FIRENZE TAVARNUZZE TVZFTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 19,014 16,676 4347 1720 

FIRENZE VERNASCA UNCF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,023 3,710 1377 999 

FIRENZE UNIGRA UNGF_I1321________SUBNET__ 1 132 UNIGRA 5,815 5,528 1330 275 

FIRENZE UNICEM VER UNIF_I1321________SUBNET_C 1 132 BUZZI UNICEM 5,952 3,660 1361 990 

FIRENZE C.CASTELN. UNKF_I1321________SUBNET__ 1 132 LUCART 9,219 7,140 2108 874 

FIRENZE EX UNICEM UNSF_I1321________SUBNET__ 1 132 BUZZI UNICEM 9,973 7,199 2280 609 

FIRENZE UNICEM SET USEF_I1321________SUBNET_C 1 132 BUZZI UNICEM 14,111 12,914 3226 825 

FIRENZE VAIANO AL1 VA1FTI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,995 6,726 2056 449 

FIRENZE VAIANO AL2 VA2F_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,174 3,900 1412 260 

FIRENZE VAIANO RT VAFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,823 6,554 2017 447 

FIRENZE VAIANO CP VAIFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,313 6,713 2129 1027 

FIRENZE VALIANO VALFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,982 3,857 1368 529 

FIRENZE VARLUNGO VARFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,390 8,760 2833 970 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

FIRENZE V.CADE' VCFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,267 2,055 747 316 

FIRENZE AMBRA VDAFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,059 3,919 1385 491 

FIRENZE VERGATO VEGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,039 4,382 1381 707 

FIRENZE V.BASILICA VIBFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,939 7,711 2501 1028 

FIRENZE VIDALENZO VIDF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,024 7,411 2292 777 

FIRENZE VIAREGG.RT VIFF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,294 2,895 982 301 

FIRENZE VIGNOLA VIGFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,270 7,256 2348 1197 

FIRENZE HERA VIGNO VIHF_I1321________SUBNET__ 1 132 INRETE DISTR 10,208 7,235 2334 1192 

FIRENZE VINCHIANA VINFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 15,451 13,354 3532 2101 

FIRENZE VIAREGG.CP VIRFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,687 5,571 1986 640 

FIRENZE VISIGNANO VISFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,165 6,948 2324 1182 

FIRENZE VFRANCA MS VLFF_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,363 4,268 1226 486 

FIRENZE VALDARNO VLHF_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,457 2,910 1019 518 

FIRENZE VOLTANA FS VOFF_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 8,460 6,584 1934 828 

FIRENZE VOLANIA VOLFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,968 6,348 2050 1218 

FIRENZE VOLTANA CP VOTFDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,545 6,618 1954 832 

FIRENZE VAL.SECOLO VSEFPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 20,875 19,270 4773 1691 

MILANO BAGGIO BAGMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 62,406 49,919 41074 18466 

MILANO BOVISIO BOVMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 41,835 27,783 27535 8492 

MILANO BOVISIO BOVMTI3801________SUBNET__ 2 380 TERNA 44,360 32,583 29197 11001 

MILANO BRUGHERIO BRUMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 39,687 30,811 26121 10888 
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Codice univoco utente Tensione 

Titolare 
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massima 
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monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO BULCIAGO BULMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 24,720 15,653 16270 2030 

MILANO CAGNO CAGMTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 28,354 20,677 18662 4965 

MILANO CAORSO CAOMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 37,816 27,548 24890 3272 

MILANO CHIGNOLO CHPMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 49,296 44,551 32445 14001 

MILANO CHIARI ST CHRMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 32,579 23,047 21443 8493 

MILANO CISLAGO CISMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 33,489 24,495 22042 5946 

MILANO CREMONA CRWMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 34,429 26,857 22661 1651 

MILANO CISERANO CSEMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 30,565 19,853 20117 2345 

MILANO CASSANO CSSM_I3801________SUBNET__ 1 380 A2A SPA 32,702 27,028 21524 8923 

MILANO CASSANO CSSM_I3802________SUBNET__ 1 380 A2A SPA 32,704 27,029 21525 8923 

MILANO CASSANO CSSM_I3803________SUBNET__ 1 380 A2A SPA 33,110 27,239 21792 8979 

MILANO EDOLO EDOMPI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 26,733 26,171 17595 4834 

MILANO EDOLO EDOMPI3801________SUBNET__ 2 380 ENEL PRODUZI 26,733 26,172 17595 4834 

MILANO EDOLO EDOMPI3802________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 26,958 26,339 17743 4851 

MILANO FLERO ST FLEMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 40,600 30,034 26722 12852 

MILANO FERRERA E. FRBM_I3801________SUBNET__ 1 380 ENIPOWER 29,097 27,802 19151 3039 

MILANO FERRERA E. FRBM_I3801________SUBNET__ 2 380 ENIPOWER 27,969 26,414 18408 10144 

MILANO GORLAGO GORMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 37,164 26,938 24460 9499 

MILANO ARVEDI ST ISPM_I3801________SUBNET__ 1 380 ARVEDI SPA 29,026 22,829 19104 1626 

MILANO LACCHIAREL LACMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 48,679 34,993 32039 11874 

MILANO LA CASELLA LCSMPI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 40,355 37,807 26561 643 
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massima 
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convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO LA CASELLA LCSMPI3802________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 40,352 37,664 26559 643 

MILANO LA CASELLA LCSMPI3803________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 40,864 38,070 26896 644 

MILANO LA CASELLA LCSMPI3804________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 40,392 37,035 26585 644 

MILANO CASELLA ST LCZMTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 44,086 42,117 29016 645 

MILANO LONATO LNTMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 25,597 17,494 16847 6545 

MILANO MALEO MLOM_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 48,582 39,216 31976 14003 

MILANO MANTOVA ST MNTMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 31,942 26,805 21024 7828 

MILANO MERCALLO MRCMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 28,638 19,514 18849 4840 

MILANO MANTOVA CE MTVM_I3801________SUBNET__ 1 380 ENIPOWER 29,680 26,168 19535 3177 

MILANO MANTOVA CE MTVM_I3802________SUBNET__ 1 380 ENIPOWER 29,378 25,697 19336 3176 

MILANO MANTOVA CE MTVM_I3803________SUBNET__ 1 380 ENIPOWER 29,378 25,626 19336 3176 

MILANO MUSIGNANO MUSMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 28,945 24,933 19051 8631 

MILANO NAVE NAVMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 35,308 25,368 23239 9241 

MILANO OSTIGL.CE OSCM_I3801________SUBNET__ 1 380 EP PRODUZION 47,850 45,582 31494 12794 

MILANO OSTIGL.CE OSCM_I3802________SUBNET__ 1 380 EP PRODUZION 47,854 45,586 31496 12793 

MILANO OSTIGL.CE OSCM_I3804________SUBNET__ 1 380 EP PRODUZION 47,862 46,026 31502 12793 

MILANO OSPIATE OSPMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 51,801 38,794 34094 9369 

MILANO OSTIGL.ST OSTMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 49,193 47,800 32378 12970 

MILANO POGLIANO PGNMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 45,123 35,253 29699 9201 

MILANO PIANCAMUNO PNCMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 26,634 18,963 17530 5395 

MILANO PIEVE ALBI PVAMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 35,856 31,680 23599 11442 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO PIACENZA PZAMZI3801________SUBNET__ 1 380 EDIPOWER 41,612 35,994 27388 13311 

MILANO RONCOVALGR ROVMPI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 27,457 23,620 18071 8384 

MILANO RONCOVALGR ROVMPI3802________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 27,514 23,664 18109 8393 

MILANO RONCOVALGR ROVMPI3803________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 27,563 23,665 18141 8403 

MILANO RONCOVALGR ROVMPI3804________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 27,601 23,724 18166 8408 

MILANO RHO ROXMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 47,488 36,363 31256 8788 

MILANO SERMIDE SERMTI3801________SUBNET__ 1 380 EDIPOWER 39,363 38,252 25908 5007 

MILANO SERMIDE SERMTI380B________SUBNET__ 1 380 EDIPOWER 38,825 37,849 25554 4990 

MILANO SERMIDE SERMTI380C________SUBNET__ 1 380 EDIPOWER 38,870 37,900 25584 4990 

MILANO S.FIORANO SFIMTI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 30,997 29,101 20401 5245 

MILANO S.ROCCO PO SROMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 51,296 44,900 33762 15188 

MILANO TURBIGO ST TBGMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 48,544 40,150 31951 9531 

MILANO TURBIGO ST TBGMTI3802________SUBNET__ 1 380 TERNA 49,012 40,485 32259 13270 

MILANO TRAVAGLIAT TRVMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 34,684 25,185 22828 7373 

MILANO TURANO TUNM_I3801________SUBNET__ 1 380 SORGENIA 41,581 35,268 27368 8313 

MILANO TURANO TUNM_I3802________SUBNET__ 1 380 SORGENIA 41,048 34,987 27017 8266 

MILANO TURBIGO TURMZI3805________SUBNET__ 1 380 IREN ENERGIA 48,097 39,968 31656 13149 

MILANO TURBIGO TURMZI3806________SUBNET__ 1 380 IREN ENERGIA 48,097 39,968 31656 13149 

MILANO TAVAZZ.CE TZCM_I3801________SUBNET__ 1 380 EP PRODUZION 45,784 43,985 30134 15469 

MILANO TAVAZZ.CE TZCM_I3802________SUBNET__ 1 380 EP PRODUZION 45,710 43,913 30085 15425 

MILANO TAVAZZ. ST TZNMTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 46,482 44,478 30594 15574 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO VERDERIO VERMTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 41,527 31,647 27332 11706 

MILANO VOGHERA ST VGHM_I3801________SUBNET__ 1 380 ATI E BRULLI 34,496 28,699 22705 8619 

MILANO VOGHERA VGRM_I3801________SUBNET__ 1 380 VOGHERA ENER 34,065 28,176 22421 8582 

MILANO BAGGIO BAGMTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 29,373 26,625 11193 3488 

MILANO BAGGIO BAGMTI2201________SUBNET__ 2 220 TERNA 32,216 33,960 12276 2764 

MILANO BELVISO BLVM_I220A________SUBNET__ 1 220 EDISON 4,675 4,836 1781 339 

MILANO BRUGHERIO BRUMTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 40,543 37,989 15449 8990 

MILANO RIC.OV. BS BSOM_I220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 8,186 6,394 3119 1070 

MILANO CEDEG. SUD CDGM_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 8,478 6,651 3231 1023 

MILANO CESANO M. CESMZI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 7,823 6,022 2981 1169 

MILANO CISLAGO CISMTI220B________SUBNET__ 1 220 TERNA 18,700 15,376 7126 3035 

MILANO CORMANO CMAM_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 34,190 31,726 13028 5573 

MILANO CAMPO MORO CMOM_I2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 7,009 6,692 2671 507 

MILANO CASSANO CS CSAMTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 9,773 7,020 3724 2327 

MILANO UT CESI CSIM_I2201________SUBNET__ 1 220 CESI 35,640 35,476 13581 6856 

MILANO CASSANO CSSM_I220A________SUBNET__ 1 220 A2A SPA 27,783 22,553 10587 4135 

MILANO MINCIO CTMMZI220A________SUBNET__ 1 220 A2A SPA 26,373 21,605 10049 2180 

MILANO DALMINE ST DALMTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 22,450 16,182 8555 2074 

MILANO DALMINE ST DALMTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 22,102 16,036 8422 2069 

MILANO UT DALMINE DLNM_I2201________SUBNET__ 1 220 TENARIS DALM 21,807 15,919 8310 2065 

MILANO DALMINE BG DMNM_I2201________SUBNET__ 1 220 TENARIS DALM 21,522 15,813 8201 2060 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO GADIO GADM_I220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 40,567 42,272 15458 8641 

MILANO GARGNANO GARMTI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 11,864 9,801 4521 1645 

MILANO GANDA GDAM_I2201________SUBNET__ 1 220 EDISON 4,505 4,615 1717 335 

MILANO GROSIO GRSM_I220A________SUBNET__ 1 220 A2A SPA 15,046 15,536 5733 1574 

MILANO GROSOTTO GRTM_I220A________SUBNET__ 1 220 A2A SPA 14,598 14,669 5563 269 

MILANO RISE SESTO KSEM_I220A________SUBNET__ 1 220 EDISON 2,593 2,995 988 466 

MILANO VENINA KVNM_I220A________SUBNET__ 1 220 EDISON 5,295 5,523 2018 1115 

MILANO LAMBRATE LAMMDI220A________SUBNET__ 1 220 ALTRI PRODUT 36,573 36,356 13936 6954 

MILANO LANZADA LZDMPI220A________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 7,913 7,889 3015 521 

MILANO MAGENTA ST MAGMTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 15,121 11,405 5762 1027 

MILANO MAGENTA ST MAGMTI220A________SUBNET__ 2 220 TERNA 13,728 9,374 5231 1723 

MILANO MARCARIA MARMTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 16,865 13,267 6426 2250 

MILANO MESE MESMTI2201________SUBNET__ 1 220 EDIPOWER 7,914 6,658 3016 495 

MILANO MARCELLO MRLM_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 39,302 40,964 14976 8052 

MILANO MANTOVA CE MTVM_I2201________SUBNET__ 1 220 ENIPOWER 8,541 6,147 3255 2370 

MILANO MUSOCCO ST MUCM_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 38,180 38,596 14549 7625 

MILANO NAVE NAVMTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 21,078 18,295 8032 4507 

MILANO RIC.NORD M NOMM_I220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 41,427 41,839 15786 9669 

MILANO OSPIATE OSPMTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 33,873 34,225 12907 5582 

MILANO RIC.OV. MI OVMM_I220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 35,822 37,941 13650 4604 

MILANO PREMADIO PDMM_I220A________SUBNET__ 1 220 A2A SPA 9,558 9,547 3642 859 
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MILANO PORTAVOLTA PTVMDI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 40,467 42,165 15420 8640 

MILANO P.VENEZIA PVNMDI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 37,656 38,316 14349 6583 

MILANO SARMATO SMAM_I220A________SUBNET__ 1 220 EDISON 8,145 5,524 3104 728 

MILANO RIC.SUD MI SMIM_I220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 29,894 32,031 11391 2536 

MILANO RIC.SUD MI SMIM_I220A________SUBNET__ 2 220 TERNA 15,356 11,985 5851 2847 

MILANO SONDRIO SONMTI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 9,370 9,238 3571 1922 

MILANO SESTO S.G. SSGMDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 39,685 38,359 15122 8110 

MILANO TURBIGO ST TBGMTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 13,585 11,924 5176 1692 

MILANO TAVAZZ.EST TMEM_I220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 19,574 16,139 7459 2128 

MILANO TORRETTA TRRMDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 36,785 35,616 14017 5219 

MILANO TAVAZZ.220 TZ2MTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 20,357 17,434 7757 3778 

MILANO TAVAZZ. ST TZNMTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 20,088 17,417 7654 2704 

MILANO VERDERIO VERMTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 34,579 30,726 13177 7136 

MILANO TIRANO ST VTIM_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 5,097 5,467 1942 630 

MILANO TIRANO ST VTIM_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 4,693 4,818 1219 426 

MILANO ABBIATEGR. ABBMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,134 8,530 2774 1192 

MILANO ALBIZZ. CS ABCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,685 11,093 3586 2058 

MILANO AB MAURI ABMM_I1321________SUBNET__ 1 132 DSM BAKERY I 6,715 4,174 1535 648 

MILANO ALBINO ABNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,943 10,295 3416 1011 

MILANO ALBAIR. CS ABRM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,312 9,414 3043 1240 

MILANO ALBATE ABTMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,347 11,774 4195 1190 
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MILANO UT RIVA CA ACCM_I1321________SUBNET__ 1 132 RIVA ACCIAIO 16,647 12,152 3806 2245 

MILANO ACCAM B. ACEMTI132A________SUBNET__ 1 132 CONSORZIO AC 16,457 12,561 3763 1700 

MILANO ARCORE ENE ACRM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,860 15,935 4312 1275 

MILANO UT ACSA ACSM_I1321________SUBNET__ 1 132 ACSA STEEL F 16,673 12,124 3812 1937 

MILANO AGRATE AGRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,886 12,913 3861 2006 

MILANO UT AGUSTA AGUM_I1321________SUBNET__ 1 132 AGUSTA 12,603 8,493 2881 2402 

MILANO AGIP SANN. AGZM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENIPOWER 17,585 16,804 4021 2081 

MILANO AGIP SANN. AGZM_I1322________SUBNET__ 1 132 ENIPOWER 17,302 16,618 3956 2065 

MILANO ALAGNA ALAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,106 7,191 2539 1011 

MILANO ALBIZZATE ALBMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,591 11,897 3793 2132 

MILANO UT ALFA BS ALFM_I1321________SUBNET__ 1 132 ALFA ACCIAI 7,454 7,101 1704 1476 

MILANO ALFA ALL ALKM_I1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 7,521 7,180 1719 1489 

MILANO ALBANO MI ALNM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 3,380 2,355 773 318 

MILANO FIAT ARESE ALRM_I1321________SUBNET__ 1 132 ECOPOWER AMB 18,635 14,334 4261 2043 

MILANO LONZA   AL ALUMTI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,816 14,677 4531 2559 

MILANO AMSA CE AMFMZI132A________SUBNET__ 1 132 AMSA 23,172 18,267 5298 3156 

MILANO ARDENNO CP ANNM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,739 13,273 3370 1381 

MILANO ACQUANEGRA AQNM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 22,675 17,427 5184 2537 

MILANO ARCONATE ARCMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,267 9,236 2805 1249 

MILANO ARDENNO ARDMTI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 14,784 13,310 3380 1381 

MILANO ARDENNO ARDMTI132A________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 15,000 13,436 3430 1392 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO ARESE AREMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,030 14,514 4351 2067 

MILANO ARGEGNO ARGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,098 6,269 2766 476 

MILANO UT ARKEMA ARKM_I1321________SUBNET__ 1 132 ARKEMA 19,693 14,558 4502 2165 

MILANO ARMISA ARMM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 7,266 5,724 1661 1149 

MILANO ARNATE ARNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,683 12,306 3814 1586 

MILANO ARENA PO ARPMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,678 10,001 3127 873 

MILANO ARCORE CP ARRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,260 17,096 4632 1751 

MILANO ARCISATE ARSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,522 7,883 2634 940 

MILANO UT ARTI GR ARTM_I1321________SUBNET__ 1 132 NUOVO ISTITU 18,885 14,999 4318 2107 

MILANO ARVEDI CS ARVMDI1321________SUBNET__ 1 132 LINEA RETI E 18,650 14,335 4264 841 

MILANO ASSAGO ALL ASKMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,037 9,954 2981 1018 

MILANO ASOLA ASOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,040 7,001 2067 879 

MILANO UT ASO OSP ASPM_I1321________SUBNET__ 1 132 ASO SIDERURG 12,790 10,790 2924 1637 

MILANO ASSAGO ASSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,113 10,024 2998 1012 

MILANO UT ATB RON ATBM_I1321________SUBNET__ 1 132 ATB CALDERER 13,048 10,828 2983 1603 

MILANO ATB ALL ATKM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,254 10,964 3030 1618 

MILANO AVIASCO AVIMZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 6,086 5,091 1391 94 

MILANO UT AVIR AVRM_I1321________SUBNET__ 1 132 AVIR 17,495 13,180 4000 1309 

MILANO BAGGIO BAGMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,690 14,411 3816 1694 

MILANO BAGGIO BAGMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 28,442 25,433 6503 1824 

MILANO BUSTO OV. BAOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,942 11,913 3645 2017 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO BARASSO BARMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,848 8,310 2938 1203 

MILANO IC BERGAMO BASMTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 19,323 15,178 4418 2223 

MILANO UT ISOVER BATM_I1321________SUBNET__ 1 132 SAINT GOBAIN 12,632 8,758 2888 972 

MILANO UT COVESTR BAYM_I1321________SUBNET__ 1 132 BAYER 14,758 10,546 3374 1302 

MILANO BOCCAL.CS BCFM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,253 15,766 4630 1845 

MILANO UT BREDINA BDNM_I1321________SUBNET__ 1 132 BREDINA ACCI 19,300 14,064 4413 1920 

MILANO BERTINI BERM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 16,687 13,064 3815 1127 

MILANO BESANA BESMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,012 9,447 3204 1407 

MILANO BOFFAL. CS BFFMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,654 12,446 3579 683 

MILANO BERGAMO CP BGAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,290 13,155 3953 1190 

MILANO BRUGHE. CP BGEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 22,417 20,018 5125 1554 

MILANO BAGNOLO BGNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,845 11,324 4537 613 

MILANO BAGOLINO BGOMDI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 5,368 4,769 1227 100 

MILANO BIASSONO BIAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,653 12,064 3807 1644 

MILANO BIGARELLO BIGM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,618 7,870 2656 902 

MILANO BOLG. CS BLGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 26,207 18,834 5992 2687 

MILANO BELVISO AL BLKM_I1322________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,664 5,515 1524 1044 

MILANO BELVISO BLVM_I132A________SUBNET__ 1 132 EDISON 6,620 5,493 1514 1038 

MILANO BOTTAN.CS BNCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,314 8,144 2815 1341 

MILANO BRENO CS BNOM_I1321________SUBNET__ 1 132 EUSEBIO ENER 12,260 8,349 2803 949 

MILANO BOCCAL. CP BOCMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,746 15,511 4514 1937 
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convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO BOFFETTO BOFMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 9,747 8,628 2228 1440 

MILANO BORGO S.G. BOGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,418 7,486 2610 903 

MILANO BOLLATE BOLMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,166 16,392 4839 2286 

MILANO BONACINA BONMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,769 11,443 3834 1838 

MILANO BORDOGNA BORMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 12,272 11,040 2806 1011 

MILANO BOSISIO P. BOSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,976 7,826 2738 1365 

MILANO BOVISIO BOVMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 18,920 15,303 4326 1640 

MILANO BOVISIO BOVMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 23,234 20,242 5312 1964 

MILANO BOVISIO BOVMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 23,319 19,668 5331 1888 

MILANO BOSISIO CS BPCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,294 7,285 2582 1321 

MILANO BRAGON. CS BRAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,610 10,413 3340 1286 

MILANO BRANDICO BRDMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,999 9,655 3201 1451 

MILANO BRECCIA BREMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,964 13,614 4793 2172 

MILANO UT BRAGONZ BRGM_I1321________SUBNET__ 1 132 BRAGONZI 14,361 10,322 3283 1277 

MILANO BRIVIO BRIMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,808 11,124 3843 1262 

MILANO BREMBIO BRMMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,885 8,975 2946 1379 

MILANO BERNAREGG. BRNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,470 14,502 3994 2099 

MILANO BRONI BROMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,631 7,015 2431 792 

MILANO BRUSUGLIO BRSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,842 16,665 4994 2077 

MILANO BRUGHERIO BRUMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 22,668 20,238 5183 1812 

MILANO BRUGHERIO BRUMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 19,115 16,854 4370 1820 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO BRUGHERIO BRUMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 21,908 19,041 5009 1945 

MILANO BARZANO' BRZMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,330 12,834 3733 1519 

MILANO BUSTO GAR. BSGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,624 6,375 1972 927 

MILANO BASSANO BS BSNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,896 6,306 2263 1103 

MILANO RIC.OV. BS BSOM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 27,547 22,655 6298 805 

MILANO BRESSANA BSSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,833 6,411 2248 978 

MILANO BAGNOLO SV BSVMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,479 10,325 3539 1139 

MILANO BULCIAGO BULMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,206 13,276 3705 1607 

MILANO BULCIAGO BULMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 21,906 16,796 5008 1636 

MILANO BULCIAGO BULMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 15,636 12,440 3575 1549 

MILANO BUSTO SUD BUSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,138 13,254 3918 2613 

MILANO BOVISIO CP BVVMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,811 17,259 4987 1958 

MILANO BERZO I.CS BZZM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,871 7,160 2485 1148 

MILANO CALCINATO CACMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,512 8,827 3318 1252 

MILANO CADREZZATE CADMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,247 8,236 2800 1047 

MILANO CAGNO CAGMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 19,454 15,468 4448 1610 

MILANO CAGNO CAGMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 16,442 13,561 3759 1577 

MILANO CALEPPIO CALMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,354 12,395 3739 1614 

MILANO CAPONAGO CAPMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,016 12,971 3890 2591 

MILANO CARNATE  C CARM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,881 14,200 4088 1352 

MILANO CASTIGL.OL CASMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,206 13,172 4163 2701 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO CASALBUT. CBTMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,566 9,185 2873 814 

MILANO UT C. COLO CCOM_I1321________SUBNET__ 1 132 COLATA CONTI 22,369 17,831 5114 2015 

MILANO CASALE CRE CCRM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,636 5,560 1974 899 

MILANO CAORSO CS CCSM_I1321________SUBNET__ 1 132 SOGIN 10,659 9,205 2437 799 

MILANO CEDEG. SUD CDGM_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 20,308 17,043 4643 2183 

MILANO CEDEG.EDIS CDMM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 19,898 16,799 4549 2162 

MILANO CEDRATE CDRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,058 14,343 4357 2825 

MILANO CELLA DATI CDTMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,550 6,232 2183 887 

MILANO CASTIONE A CDVM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,147 9,004 2549 1156 

MILANO CEDEG.ENEL CEDMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 19,835 16,773 4535 2156 

MILANO CERIANO L. CELMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,803 15,475 4756 2598 

MILANO CERNUSCO CERMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,343 14,952 4651 2034 

MILANO CESANO M. CESMZI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 20,500 15,340 4687 845 

MILANO CETO CETMZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 15,368 11,245 3514 1149 

MILANO CENATE CS CEYM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,298 11,969 3498 1638 

MILANO CASAGLIA C CGCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,983 15,176 4111 1461 

MILANO CASTELGOF. CGFMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,655 6,481 1979 897 

MILANO CARUGO CGOM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,777 10,977 3836 1610 

MILANO CHIGNOL.CS CHCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,090 8,939 2993 1284 

MILANO CHIUDUNO CHDMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,998 11,109 3429 1335 

MILANO CHIARI CP CHEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,843 12,473 3622 1316 
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MILANO CHIGNOLO I CHIMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,767 10,412 3376 1357 

MILANO CHIARAV.CS CHMMZI1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 23,642 17,561 5405 1363 

MILANO CHIARI ST CHRMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,370 13,954 3743 1718 

MILANO CHIARI ST CHRMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 16,853 14,052 3853 1476 

MILANO CHIARI ST CHRMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 8,317 8,043 1902 1560 

MILANO UT CHEMISO CHSM_I1321________SUBNET__ 1 132 AGROLINZ MEL 15,145 10,945 3463 1688 

MILANO CISANO B. CIBMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,219 8,324 2794 1186 

MILANO UT CIVIDAT CICM_I1321________SUBNET__ 1 132 ACCIAIERIE C 11,976 9,239 2738 1451 

MILANO CISLAGO CP CIEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 23,770 18,246 5435 1663 

MILANO CINISELLO CINMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,675 15,368 4498 2645 

MILANO CISLAGO CISMTI132B________SUBNET__ 1 132 TERNA 21,512 18,025 4918 1673 

MILANO CISLAGO CISMTI132B________SUBNET__ 2 132 TERNA 20,428 17,179 4671 1636 

MILANO CISLAGO CISMTI132B________SUBNET__ 3 132 TERNA 24,094 18,709 5509 1703 

MILANO CITTIGLIO CITMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,597 8,169 2880 1729 

MILANO CIVIDATE CIVM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 13,760 10,066 3146 1314 

MILANO CIVIDATE CIVM_I1321________SUBNET__ 2 132 EDISON 10,032 6,848 2294 590 

MILANO CIVIDAT.CS CIYM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,149 9,312 2778 1463 

MILANO UT COLACEM CLCM_I1321________SUBNET__ 1 132 COLACEM 12,167 7,897 2782 1020 

MILANO IC COLOGNO CLGMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 21,640 18,746 4948 1617 

MILANO CASTELLEON CLLMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,675 5,934 2212 695 

MILANO CASTO   AL CLUMTI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,010 4,824 1831 1197 
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MILANO CASALMAGGI CMCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,255 6,773 2345 668 

MILANO UT HOLCIM CMEM_I1321________SUBNET__ 1 132 HOLCIM 12,360 7,726 2826 1199 

MILANO CASALMAGG. CMGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,376 7,567 2601 689 

MILANO COMMESSAGG CMMMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,520 9,406 3091 1216 

MILANO COMO NORD CMNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,842 9,861 3851 431 

MILANO CARONA CNAMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 7,934 6,955 1814 797 

MILANO CARONNO CNNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,144 8,176 2776 1300 

MILANO CARCANO CS CNOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,435 10,084 2843 977 

MILANO CNAO CS CNSM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,565 10,842 3330 1780 

MILANO CANNETO CS CNTM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 4,492 2,803 1027 514 

MILANO CORTENUOVA CNVM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,079 9,393 2990 975 

MILANO COMUN N.CS CNYM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,932 8,466 2957 1425 

MILANO COCCAGLIO COCMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,117 11,354 3456 1661 

MILANO COLOGNO CP COLMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,488 17,623 4684 1716 

MILANO CONCESIO CONMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,781 9,324 2694 1321 

MILANO COPIANO COPMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,842 7,965 2707 1090 

MILANO CORSICO CORMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,354 13,933 4196 1332 

MILANO COSIO VALT COSM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,218 11,026 3022 846 

MILANO CAMPO CPOM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 5,319 4,468 1216 384 

MILANO CARONNO AL CRAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,131 14,580 4374 2423 

MILANO CREMONA ES CREMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,227 8,047 2795 662 
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MILANO CREMONA CS CRFMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,738 11,514 3598 844 

MILANO CORNEGLIAN CRGM_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,453 12,470 3533 2746 

MILANO CORTEOL.CS CRLM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,047 7,385 2526 1114 

MILANO CREMA CRMMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,930 5,538 2042 765 

MILANO CREMONA OV CROMDI1321________SUBNET__ 1 132 LINEA RETI E 19,369 14,991 4428 887 

MILANO CERRO CRRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,860 10,679 3169 1847 

MILANO CORSICO CS CRSM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,868 13,431 4085 1319 

MILANO CORTEFRANC CRTMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,516 8,555 3090 1269 

MILANO UT CARCANO CRUM_I1321________SUBNET__ 1 132 ANTONIO CARC 12,253 9,963 2801 971 

MILANO CREVA CP CRVMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,468 5,211 1936 1356 

MILANO CREMONA CRWMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 25,485 20,976 5827 1888 

MILANO CREMONA CRWMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 15,463 13,540 3535 1892 

MILANO CERES. CS CRZM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,689 5,923 1758 702 

MILANO CESANO B. CSBMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,387 13,515 3975 1440 

MILANO CALUSCO CSCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ITALGEN 6,302 3,462 1441 41 

MILANO CISERANO CSEMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,846 14,379 3851 1789 

MILANO CISERANO CSEMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 19,240 15,838 4399 1682 

MILANO CISERANO CSEMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 18,412 15,833 4210 1790 

MILANO CASTEGG.CP CSGM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,760 4,197 1546 650 

MILANO CASALPUST. CSLMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,004 13,154 4116 1988 

MILANO CASNIGO CSNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,463 9,705 3078 1632 
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MILANO CASORATE S CSOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,819 10,398 3388 2179 

MILANO CASTANO P. CSPMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,552 13,142 3784 1649 

MILANO CISER. CP CSRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,513 14,045 3775 1771 

MILANO CASTEL. CP CSZMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,006 11,995 3659 1738 

MILANO C.COMAB.AL CTAMTI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,562 9,877 3101 901 

MILANO TOSCOL.CE CTDM_I1321________SUBNET__ 1 132 BURGO 10,863 7,005 2484 865 

MILANO CASTIGL. S CTGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,342 7,565 2364 710 

MILANO UT HOLCIM CTIM_I1321________SUBNET__ 1 132 HOLCIM 13,346 9,772 3051 897 

MILANO MINCIO CTMMZI132A________SUBNET__ 1 132 A2A SPA 16,146 16,160 3692 1458 

MILANO MINCIO CTMMZI132A________SUBNET__ 2 132 A2A SPA 15,242 12,974 3485 1520 

MILANO CETO CS CTOM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,272 12,005 3720 1130 

MILANO CUCCIAGO CUCMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,715 11,438 4279 1664 

MILANO CUNARDO CUNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,395 6,591 2377 1227 

MILANO CURTAT. CS CURMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,079 11,464 3905 1476 

MILANO CREVA   AL CVAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,396 6,588 2377 1216 

MILANO CAMUNO CS CVCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,722 9,004 2909 1207 

MILANO CALVAGESE CVGM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,565 7,975 2644 1215 

MILANO CROSIO CVLM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,153 10,890 3465 1576 

MILANO CAVENAGO CVNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,061 11,078 3443 1829 

MILANO UT CALV.BS CVSM_I1321________SUBNET__ 1 132 FERALPI SIDE 8,943 6,267 2045 798 

MILANO CIVATE CVTMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,148 7,854 2777 1347 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO CAZZAGO CP CZZM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,977 12,058 3653 1431 

MILANO DARFO DAFMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,410 8,662 2837 1051 

MILANO UT COSTA V DCVM_I1321________SUBNET__ 1 132 TENARIS DALM 15,520 13,056 3548 1894 

MILANO UT DEPURAT DEPM_I1321________SUBNET__ 1 132 SIBA - DEPUR 27,433 21,294 6272 1611 

MILANO DERVIO DERMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,667 8,378 2896 1793 

MILANO DESENZANO DESMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,292 8,593 2810 996 

MILANO DALMINE CP DLMMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,628 9,954 3116 1027 

MILANO UT DLV DLVM_I1321________SUBNET__ 1 132 FORGIA DI BO 4,469 2,792 1022 513 

MILANO DONEGANI DONM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 24,321 20,473 5561 3675 

MILANO DOSSI DOSMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 5,536 5,309 1266 99 

MILANO DARFO L.E. DRFM_I1321________SUBNET__ 1 132 LINEA ENERGI 10,373 7,060 2372 1290 

MILANO DESENZ. AL DSAMDI1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 12,110 8,441 2769 1020 

MILANO D.S.ANT.CS DSNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,128 11,478 3459 2073 

MILANO DESIO DSOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,381 14,718 4431 1200 

MILANO UT DATA4 DT4M_I1321________SUBNET__ 1 132 TERZI MINORI 25,199 22,940 5761 1757 

MILANO UT DATA4 DT4M_I1322________SUBNET__ 1 132 TERZI MINORI 22,919 18,573 5240 1768 

MILANO DUBINO DUBMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,430 9,952 2842 908 

MILANO TV CORTEOL ECGM_I1321________SUBNET__ 1 132 A2A SPA 10,912 7,337 2495 1107 

MILANO ECOLOMB.4 ECLM_I1321________SUBNET__ 1 132 ECOLOMBARDIA 12,145 8,087 2777 1459 

MILANO EDOLO CP EDEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,607 14,797 3797 795 

MILANO UT ECOBAT ENIM_I1321________SUBNET__ 1 132 ECOBAT SITIN 20,646 16,138 4720 2256 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO IC PRIMA EPRMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,249 9,428 3029 1532 

MILANO ERBA ERBMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,110 9,852 3455 1310 

MILANO RIC.EST BS ESBM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 33,977 26,306 7768 1842 

MILANO ESTERLE ESMM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 14,481 11,111 3311 1087 

MILANO ESINE-RES. ESNMTI1321________SUBNET__ 1 132 LINEA ENERGI 12,210 8,422 2792 1076 

MILANO ESINE-RES. ESNMTI1322________SUBNET__ 1 132 LINEA ENERGI 12,044 8,360 2754 1070 

MILANO UT EURAL G EUGM_I1321________SUBNET__ 1 132 EURAL GNUTTI 14,895 11,155 3406 1613 

MILANO EUROGRAVUR EURM_I1321________SUBNET__ 1 132 EUROGRAVURE 13,836 10,817 3163 1172 

MILANO UT CC RICE EUTM_I1321________SUBNET__ 1 132 COMMISIONE E 11,981 8,010 2739 1037 

MILANO FALOPPIO FALMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,236 11,198 3712 1419 

MILANO UT FEIN RH FEIM_I1321________SUBNET__ 1 132 FEINRHOREN 13,353 9,865 3053 1018 

MILANO FENEGRO' FENMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,152 12,917 4379 1145 

MILANO UT FERALPI FEPM_I1321________SUBNET__ 1 132 FERALPI SIDE 13,724 8,772 3138 1365 

MILANO FIERA N.CP FERM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 32,112 30,593 7342 3002 

MILANO UT FER FEZM_I1321________SUBNET__ 1 132 F.E.R. 6,611 4,694 1511 612 

MILANO IC AMSA F. FGEMTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 23,760 18,532 5432 3204 

MILANO FIOREN.CS FIFMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 33,434 31,739 7644 2855 

MILANO FILAGO CS FILMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,027 10,704 3436 1312 

MILANO UT METALCA FLBM_I1321________SUBNET__ 1 132 METALCAM 12,250 8,346 2801 949 

MILANO UT FOR.MOR FLCM_I1321________SUBNET__ 1 132 FORG.MORANDI 11,705 8,087 2676 1161 

MILANO FLERO ST FLEMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,353 13,575 2824 1778 
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Area Stazione 
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trifase 

massima 
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Pcc massima 
trifase 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO FLERO ST FLEMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 9,300 10,550 2126 1820 

MILANO FLERO ST FLEMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 32,192 24,788 7360 1513 

MILANO FLERO ST FLEMTI1321________SUBNET__ 4 132 TERNA 8,383 9,415 1917 1648 

MILANO FLERO CP FLRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 31,540 24,490 7211 1691 

MILANO UT CNAO FNCM_I1321________SUBNET__ 1 132 FONDAZIONE C 14,319 10,736 3274 1763 

MILANO FORONI CS FOIMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,385 12,387 3746 1708 

MILANO UT FOMAS FOMM_I1321________SUBNET__ 1 132 TERZI MINORI 18,554 14,294 4242 1816 

MILANO FORNO FORMZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 19,042 16,357 4354 743 

MILANO UT FIERA FRAM_I1321________SUBNET__ 1 132 FIERA MILANO 30,927 29,657 7071 2951 

MILANO FERRERA E. FRBM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENIPOWER 17,517 16,756 4005 1782 

MILANO FERRERA E. FRBM_I1322________SUBNET__ 1 132 ENIPOWER 17,514 16,754 4004 1774 

MILANO FERRERA E. FRBM_I1323________SUBNET__ 1 132 ENIPOWER 5,008 5,526 1145 822 

MILANO FERRERA E. FRBM_I1324________SUBNET__ 1 132 ENIPOWER 4,997 5,512 1142 1000 

MILANO UT DUFERDO FRFM_I1321________SUBNET__ 1 132 DUFERDOFIN 7,728 8,231 1767 1525 

MILANO UT CAPRA FRMM_I1321________SUBNET__ 1 132 RAFFINERIA M 19,340 13,208 4422 964 

MILANO FORNOVO FRNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,808 7,911 2700 1135 

MILANO FERRERO CS FRRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,978 9,265 2967 1392 

MILANO FRASSINO FRSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,145 12,471 4377 1473 

MILANO UT FRATI FRUM_I1321________SUBNET__ 1 132 FRATI LUIGI 11,302 7,650 2584 553 

MILANO MORTARA RT FSMM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,576 1,554 589 292 

MILANO UT FULGAR FULM_I1321________SUBNET__ 1 132 FULGAR 7,701 5,635 1761 844 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO FUSINE FUSM_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,429 6,908 1927 500 

MILANO FORG. VIEN FVNM_I1321________SUBNET__ 1 132 FORGIATURA V 28,788 27,395 6582 1694 

MILANO GAGGIANO GAGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,239 9,599 3027 1219 

MILANO GARLASCO GAMM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 3,801 2,769 869 317 

MILANO GANDELLINO GANMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 6,151 5,657 1406 97 

MILANO GAVARDO CS GAVMDI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 20,948 12,921 4789 2143 

MILANO GNUT.BS NK GBKM_I1321________SUBNET_C 1 132 TERNA 29,872 24,340 6830 2106 

MILANO GORDONA GDNM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDIPOWER 13,596 11,853 3108 670 

MILANO GEROLA GERMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 12,014 9,406 2747 934 

MILANO UT GEWISS GEWM_I1321________SUBNET__ 1 132 GEWISS 15,025 11,839 3435 1623 

MILANO UT GHIDINI GHAM_I1321________SUBNET__ 1 132 GHIDINI TRAF 15,399 10,266 3521 2126 

MILANO GHEDI GHEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,352 9,256 3281 1270 

MILANO GHISALBA GHIMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,756 11,233 3374 1483 

MILANO GIUSSANO GIUMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,521 11,497 3777 1175 

MILANO GALLAR. AL GLAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,490 13,804 4227 2114 

MILANO UT GOLDEN GLDM_I1321________SUBNET__ 1 132 GOLDEN LADY 9,379 6,708 2144 679 

MILANO UT GLISENT GLIM_I1321________SUBNET__ 1 132 FOND. GUIDO 15,252 10,642 3487 2002 

MILANO GOLTARA GLTM_I1321________SUBNET__ 1 132 A2A SPA 18,902 14,992 4321 2196 

MILANO UT GNUT.CH GNCM_I1321________SUBNET__ 1 132 GNUTTI TRAFI 15,664 12,333 3581 1417 

MILANO GIANICO CS GNIM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,017 10,387 3205 1198 

MILANO GNUTTI CS GNUM_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 28,847 23,816 6595 2081 
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MILANO GORLAGO CP GOEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,938 15,315 4101 1152 

MILANO GORLAGO GORMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 18,129 15,567 4145 1780 

MILANO GORLAGO GORMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 23,395 18,738 5349 1690 

MILANO GORLAGO GORMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 21,750 18,124 4973 1730 

MILANO GRASSOBBIO GRBMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,335 11,209 3735 1357 

MILANO GORGONZOLA GRGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,409 12,209 3752 1791 

MILANO GORLA GRLMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,718 11,509 3594 2140 

MILANO GROMO GRMMZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 6,533 5,648 1494 95 

MILANO GRANDOLA GRNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,817 5,569 2473 527 

MILANO GROPELLO GRPM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,338 4,602 1678 821 

MILANO GROSOTTO GRTM_I132A________SUBNET__ 1 132 A2A SPA 8,615 8,792 1970 369 

MILANO GRAVEDONA GRVMZI1321________SUBNET__ 1 132 EDIPOWER 10,847 5,969 2480 605 

MILANO GHISION.CS GSNM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,160 5,926 1866 485 

MILANO GASPER. CS GSPM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,207 6,817 2334 1002 

MILANO UT TRAF.GN GTTM_I1321________SUBNET__ 1 132 GNUTTI TRAFI 15,295 12,151 3497 1357 

MILANO GUIDIZZOLO GUIMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,867 6,272 2027 840 

MILANO GUSSAGO GUSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,411 10,160 2838 1224 

MILANO GAVARDO GVRM_I132A________SUBNET__ 1 132 ALTRI PRODUT 21,639 12,806 4947 2073 

MILANO GAZZO CS GZZM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,460 7,792 2620 898 

MILANO ALBAIR RFI HALM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 13,105 9,342 2996 1231 

MILANO BOCCAL RFI HBOM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 19,773 15,471 4521 1826 
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Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO BRONI RT HBRM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 10,418 6,859 2382 787 

MILANO BRESCIA RT HBSM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,572 1,547 588 464 

MILANO CHIARI AV HCAM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,212 6,400 1649 1370 

MILANO CASTIO RFI HCDM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 11,003 8,931 2516 1148 

MILANO CHIARI RT HCHM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,136 2,558 946 689 

MILANO CAMERLA RT HCMMZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 17,700 11,298 4047 1177 

MILANO CARNATE RT HCNM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 17,508 13,938 4003 1342 

MILANO CREMON RFI HCRM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 15,451 11,395 3533 840 

MILANO CASALPU RT HCSM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,573 3,588 1274 705 

MILANO CASTEL RFI HCTM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 9,566 5,903 2187 692 

MILANO CURTAT RFI HCUM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 16,742 11,347 3828 1464 

MILANO CARAVAGGIO HCVM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,059 4,624 1614 1028 

MILANO DESENZA RT HDZM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 1,858 1,089 425 348 

MILANO FIOREN RFI HFIM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 32,153 30,842 7351 2809 

MILANO GALLARA RT HGAMZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 15,277 11,281 3493 2401 

MILANO GAZZO RFI HGZM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 11,307 7,737 2585 893 

MILANO LAVENO HLAM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 10,493 6,666 2399 1527 

MILANO LODI RT HLOM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 13,293 9,887 3039 1090 

MILANO MANERB RFI HMAM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 13,357 7,867 3054 684 

MILANO MELEGNA RT HMEM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,745 3,693 1313 718 

MILANO MAGENT RFI HMGM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 15,774 11,826 3606 640 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO OSPITAL RT HOSM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,137 1,905 717 550 

MILANO PIEVE FIS. HPFM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,067 3,261 1158 824 

MILANO PIADEN RFI HPIM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 4,481 2,853 1024 513 

MILANO PONTE  RT HPMM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,200 1,303 503 405 

MILANO PAVIA RFI HPVM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 14,691 11,020 3359 1891 

MILANO POZZUO RFI HPZM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 12,516 8,923 2861 1353 

MILANO RHO RT HRHM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 10,732 8,247 2454 1338 

MILANO ROGORED RT HROM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,191 4,084 1415 933 

MILANO S.CASS RFI HSCM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 13,897 10,644 3177 2294 

MILANO SEDRIANO HSDM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,408 4,172 1237 810 

MILANO SEREGNO RT HSEM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 15,416 11,139 3525 1192 

MILANO SUZZARA CS HSUMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,443 6,046 2159 989 

MILANO SUZZAR RFI HSZM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 9,339 6,013 2135 984 

MILANO TREVI W RT HTOM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 10,766 7,636 2462 1349 

MILANO UT INNOSPE HTSM_I1321________SUBNET__ 1 132 INNOSPEC S.R 12,039 9,326 2753 634 

MILANO V.TIRAN RT HVTM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,213 8,355 1878 312 

MILANO UT RIVA S. IBLM_I1321________SUBNET__ 1 132 RIVA ACCIAIO 19,114 16,288 4370 799 

MILANO IBM VIM.CS IBMMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,343 15,368 4194 1730 

MILANO UT IBM VIM IBVM_I1321________SUBNET__ 1 132 IBM ITALIA 17,952 15,156 4104 1713 

MILANO ITALTEL CS ICTM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 22,800 19,132 5213 1793 

MILANO IRO ODO AL IDAMDI1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 19,301 13,910 4413 1731 
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Area Stazione 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO UT IES IEUM_I1321________SUBNET__ 1 132 IES ITALIANA 18,722 12,331 4280 1460 

MILANO UT ITALGAS ILGM_I1321________SUBNET__ 1 132 SNAM 15,174 12,310 3469 2704 

MILANO SAVIOLA SU ILLM_I1321________SUBNET__ 1 132 SAVIOLA 13,555 9,267 3099 1426 

MILANO UT ILTA ILTM_I1321________SUBNET__ 1 132 ILTAINOX 10,187 6,786 2329 844 

MILANO IMES AL IMAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,709 12,035 3820 2061 

MILANO IMES V. AL IMXM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,208 11,595 3706 2024 

MILANO INDUNO O. INDMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,131 10,751 3231 2325 

MILANO INNSE INSM_I1322________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,890 10,474 2947 1736 

MILANO INNSE INSM_I1323________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,694 10,321 2902 1719 

MILANO INZAGO INZMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,698 9,131 2903 1477 

MILANO UT IRO OD. IROM_I1321________SUBNET__ 1 132 IRO INDUSTRI 18,854 13,526 4311 1713 

MILANO ISEO ISEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,382 6,564 2374 930 

MILANO ISOLATO ISLMZI1321________SUBNET__ 1 132 EDIPOWER 10,719 8,391 2451 802 

MILANO ISORELL.BS ISRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,837 6,352 2020 943 

MILANO UT ITALTEL ITTM_I1321________SUBNET__ 1 132 ITALTEL 22,198 18,803 5075 1775 

MILANO UT IVECO B IVCM_I1321________SUBNET__ 1 132 FIAT 23,152 19,768 5293 3401 

MILANO IVECO CS IVEM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 23,805 20,145 5443 3468 

MILANO ARCORE EDI KARM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 18,496 15,744 4229 1266 

MILANO BOFFALORA KBFMZI1321________SUBNET__ 1 132 COFATHEC ENE 15,369 12,306 3514 680 

MILANO COLOGNO CE KCOMZI1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 21,148 18,472 4835 1602 

MILANO RISE SESTO KSEM_I132A________SUBNET__ 1 132 EDISON 9,122 9,482 2086 897 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO RISE SESTO KSEM_I132A________SUBNET__ 2 132 EDISON 10,015 8,687 2290 1045 

MILANO VENINA KVNM_I132A________SUBNET__ 1 132 EDISON 10,424 9,362 2383 1512 

MILANO VENINA KVNM_I132A________SUBNET__ 2 132 EDISON 8,873 10,414 2029 546 

MILANO LACCHIAREL LACMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 18,433 15,549 4214 1769 

MILANO LACCHIAREL LACMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 16,160 14,190 3695 1774 

MILANO LACCHIAREL LACMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 21,275 17,821 4864 1892 

MILANO LAINATE LAIMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,772 16,489 4978 1943 

MILANO LACCHI. CP LCCMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,464 14,180 3993 858 

MILANO LA CASELLA LCSMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 13,663 11,870 3124 1070 

MILANO CASELLA ST LCZMTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,441 13,040 3302 1093 

MILANO CASELLA ST LCZMTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 8,186 5,984 1872 957 

MILANO UT LEALI LEAM_I1321________SUBNET__ 1 132 ACC. FERR. L 19,337 14,349 4421 1857 

MILANO LECCO LECMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,422 10,577 3526 1623 

MILANO LEGNANO LEGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,543 6,410 1953 1187 

MILANO UT LEVER LEVM_I1321________SUBNET__ 1 132 LEVER FABERG 14,965 10,535 3421 1795 

MILANO LINIF. CS LIHM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,827 9,278 2933 1308 

MILANO LIMITO LIMMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,379 15,660 4431 2009 

MILANO LISCATE LISM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,725 5,195 1766 998 

MILANO LENNA ST LNNM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,428 5,026 1927 400 

MILANO LONATE P. LNPMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,858 12,465 3854 3124 

MILANO LONATO CS LNSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,952 8,843 3190 1376 
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convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO LONATO LNTMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,037 13,181 3438 1686 

MILANO LONATO LNTMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 18,697 14,798 4275 1533 

MILANO LANZADA CP LNZMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 7,257 5,171 1659 823 

MILANO LOCATE LOCMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,116 8,357 2770 1227 

MILANO LODI LODMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,076 10,658 3218 1114 

MILANO LEALI O.AL LOKMDI1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 19,790 14,544 4525 1877 

MILANO LOMELLINA LOMMZI1321________SUBNET__ 1 132 LOMELLINA EN 10,418 8,789 2382 984 

MILANO LOVERO LOVM_I132A________SUBNET__ 1 132 A2A SPA 8,587 8,805 1963 306 

MILANO LUISAGO LSGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,536 10,417 3781 1341 

MILANO UT ACC.VEN LUCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ACCIAIERIE V 7,871 4,729 1800 1182 

MILANO LUDRIGNO LUDMZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 7,520 6,815 1719 96 

MILANO LUMEZZANE LUMMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,393 10,859 3748 1888 

MILANO UT ACC. VE LUSM_I1321________SUBNET__ 1 132 ACCIAIERIE V 13,362 8,787 3055 2264 

MILANO LANZANO LZNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,678 9,184 3127 1521 

MILANO MARCAR. CP MACMTI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,468 11,915 2622 671 

MILANO MADESIMO MAEMZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,571 8,308 2417 795 

MILANO MAGENTA ST MAGMTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 17,532 13,440 4008 1411 

MILANO MAGENTA ST MAGMTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 17,668 14,306 4039 1493 

MILANO MAGENTA ST MAGMTI132A________SUBNET__ 3 132 TERNA 7,509 6,583 1717 1014 

MILANO MANERB. CS MAHM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,571 7,924 3103 687 

MILANO MANDELLO MANMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,645 6,669 2434 1514 



 

75 

 

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
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MILANO MARCARIA MARMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 17,184 18,771 3929 1421 

MILANO MARCARIA MARMTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,562 12,110 2643 1394 

MILANO MARCARIA MARMTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 17,591 19,251 4022 1433 

MILANO MASCIONI MASMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,043 6,997 2525 989 

MILANO MORBEGNO MBEM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,375 6,170 1915 459 

MILANO MARCHENO MCHMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,217 8,924 3022 1366 

MILANO MEDA MDAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,054 13,393 4356 1960 

MILANO MOIO CALVI MDCMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,208 10,977 2791 1016 

MILANO MEDE MDEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,957 6,322 2048 760 

MILANO MADONE MDOM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,726 10,389 3367 1174 

MILANO MELEGNANO MELMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,115 10,303 3227 1268 

MILANO MERATE MERM_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 20,334 15,148 4649 1895 

MILANO MESE MESMTI1321________SUBNET__ 1 132 EDIPOWER 16,915 16,966 3867 705 

MILANO METALF. AL METMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,366 7,341 2599 1510 

MILANO MAGENTA CP MGEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,304 14,135 3956 1480 

MILANO MAGENTA CS MGFMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,075 11,955 3675 642 

MILANO MIRADOLO MIRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,512 6,563 2175 969 

MILANO MARNE CP MLEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,396 11,028 3520 1273 

MILANO MILANOFIOR MLFM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,377 9,160 2830 1087 

MILANO MALEGNO CP MLGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,508 8,478 2860 1060 

MILANO MALPEN ALL MLKMTI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,211 12,779 3249 1673 
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MILANO MALLERO MLLMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 11,004 9,593 2516 996 

MILANO MALNATE MLNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,780 11,830 3379 1640 

MILANO MALEO MLOM_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 22,071 18,657 5046 2054 

MILANO MALPEN. CP MLPMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,252 12,806 3258 1301 

MILANO UT METALFA MLRM_I1321________SUBNET__ 1 132 METALFAR PRO 11,319 7,371 2588 1456 

MILANO MALPENSATA MLSM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,318 15,206 4417 2133 

MILANO MONTELLO MMOM_I1321________SUBNET__ 1 132 MONTELLO 15,106 11,636 3454 1738 

MILANO MANTOVA CP MNAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,515 14,173 4919 2932 

MILANO MANERBIO MNBMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,690 7,962 3130 684 

MILANO MONTICHIAR MNCMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,733 7,857 2454 725 

MILANO MONTANARA MNNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,869 11,535 3857 1520 

MILANO MONTORFANO MNRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,970 9,534 3423 1518 

MILANO MONTANASO MNSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,279 13,786 3722 2140 

MILANO UT MORA GA MOGM_I1321________SUBNET__ 1 132 MORA FONDERI 20,447 12,772 4675 2117 

MILANO MONASTERO MONMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 12,266 9,879 2804 904 

MILANO MONASTERO MONMPI1322________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 12,267 9,879 2805 904 

MILANO MORTARA MORMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,555 8,461 2413 1237 

MILANO UT MOLLA MOUM_I1321________SUBNET__ 1 132 MOLLA 15,397 10,922 3520 2034 

MILANO MOLINO CS MOYM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,484 6,749 2168 681 

MILANO MERCALLO MRCMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,422 13,733 3755 1567 

MILANO MERCALLO MRCMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 16,514 14,194 3776 1647 
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MILANO MERCALLO MRCMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 11,626 10,660 2658 1653 

MILANO UT MARCE.C MREM_I1321________SUBNET__ 1 132 MARCEGAGLIA 10,133 6,709 2317 665 

MILANO UT MARCE.M MRGM_I1321________SUBNET__ 1 132 MARCEGAGLIA 12,378 11,138 2830 1233 

MILANO MARIANO MRIMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,822 12,940 4075 2444 

MILANO MARMIROLO MRMMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,684 9,184 3357 889 

MILANO MARTIGNANA MRTMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,245 6,767 2342 759 

MILANO MUSOCCO CP MSCMDI1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 31,601 29,877 7225 1428 

MILANO MESE CP MSEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,438 15,862 3758 711 

MILANO UT MET EST MTSM_I1321________SUBNET__ 1 132 METALLI ESTR 13,246 11,222 3028 1536 

MILANO MET.EST.AL MTTM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,459 11,361 3077 1550 

MILANO MONTIR. CS MTYM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,794 13,369 4526 969 

MILANO MUSOCCO ST MUCM_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 35,419 33,253 8098 1463 

MILANO MUGGIO' MUGMDI1324________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,031 16,071 4351 2545 

MILANO UT AGRI.3V MVRM_I1321________SUBNET__ 1 132 MANGIMIFICI 22,081 17,154 5048 2501 

MILANO MONZA MZAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,397 16,238 4435 2304 

MILANO MOZZAN. CS MZCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,283 7,479 2580 1186 

MILANO MONZA EST MZEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,053 15,099 4127 2192 

MILANO MAZZANO MZNM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,604 8,039 3110 930 

MILANO MAZZANO ST MZOM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 18,897 11,755 4321 1012 

MILANO NAVE CP NAEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,035 16,118 4581 1567 

MILANO NAVE NAVMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,559 13,206 3329 1725 
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MILANO NAVE NAVMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 20,389 16,283 4661 1516 

MILANO NAVE NAVMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 28,840 22,382 6594 1719 

MILANO UT NOVA CH NCHM_I1321________SUBNET__ 1 132 RADICI NOVA 8,150 6,755 1863 95 

MILANO NIBIONNO NIBMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,947 12,772 4103 1464 

MILANO RIC.NORD B NOBM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 24,848 20,911 5681 3906 

MILANO NOVATE NOVMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 33,279 30,950 7609 2907 

MILANO UT NOYFIL NOYM_I1321________SUBNET__ 1 132 NOYFIL ITALI 12,301 8,530 2812 1246 

MILANO NOZZA NOZMDI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 7,236 4,269 1654 1111 

MILANO NERVIANO NRVM_I1321________SUBNET__ 1 132 PFIZER 8,164 5,651 1867 210 

MILANO NOSEDO CS NSDM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 28,357 21,717 6483 1626 

MILANO UT N.SICO NSIM_I1321________SUBNET__ 1 132 SICO SOC. IT 17,352 12,175 3967 2320 

MILANO NUVOLENTO NVOMDI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,536 7,658 3095 1340 

MILANO NOVEDRATE NVRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,138 12,873 4604 2171 

MILANO NYL.VRD.AL NYXM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,351 14,716 4424 1749 

MILANO OSTIGL.CP ODDMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,522 14,721 3777 439 

MILANO ODOLO ODOMDI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 19,968 14,669 4565 2628 

MILANO UT OFAR OFRM_I1321________SUBNET__ 1 132 TERZI MINORI 4,469 2,792 1022 513 

MILANO OGGIONO OGGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,504 9,975 3316 1863 

MILANO OLEVANO L. OLEM_I1321________SUBNET__ 1 132 BIOLEVANO SP 9,085 7,141 2077 855 

MILANO OLEVANO L. OLEM_I1322________SUBNET__ 1 132 BIOLEVANO SP 8,996 7,070 2057 852 

MILANO OLGIATE O. OLGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,511 12,017 3775 2526 
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MILANO OLGINATE OLNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,992 10,208 3656 1497 

MILANO UT IVECO M OMSM_I1321________SUBNET__ 1 132 FIAT 9,633 6,214 2202 999 

MILANO OPERA OPEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,701 8,306 2675 1307 

MILANO UT ORI ORIM_I1321________SUBNET__ 1 132 ORI MARTIN 10,349 7,835 2366 1402 

MILANO ORZIVECCHI ORZMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,722 10,262 3366 1938 

MILANO OSPIAT. CP OSDMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 31,297 29,422 7155 3021 

MILANO OSTIGLI RT OSFM_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 14,133 11,373 3231 765 

MILANO OSPITALETT OSLMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,830 18,280 4762 1172 

MILANO OSPIATE OSPMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 31,660 29,682 7238 1738 

MILANO OSPIATE OSPMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 32,871 28,970 7515 2107 

MILANO OSPIATE OSPMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 17,070 14,598 3903 1658 

MILANO OSTIGL.CS OSRM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,376 11,542 3287 768 

MILANO OSTIGL.ST OSTMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,588 14,258 3564 1818 

MILANO OSTIGL.ST OSTMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 16,853 14,926 3853 1865 

MILANO OXON OXNM_I1321________SUBNET__ 1 132 OXON ITALIA 10,423 6,928 2383 769 

MILANO PALO1/9 P19M_I1321________SUBNET__ 1 132 TELAT 15,559 11,387 3557 2434 

MILANO PALO 37 P37M_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,213 8,225 2792 1053 

MILANO PALO 53 P53M_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,795 8,294 2925 1211 

MILANO PADERNO PADMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,120 16,394 4829 2338 

MILANO PAVIA EST PAEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,520 9,484 3091 874 

MILANO PALAZZOLO PALMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,705 11,250 3362 1379 
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MILANO PANDINO ES PANMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,600 9,806 3109 1230 

MILANO PARAVISO PARM_I1321________SUBNET__ 1 132 LUCCHINI 14,269 11,964 3262 1521 

MILANO PIANC. CP PCEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,015 13,161 3433 860 

MILANO PANTANO PDAMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 9,337 7,207 2135 747 

MILANO PADERNO F. PDFMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,537 7,241 2409 927 

MILANO PEDESINA PEDMPI1322________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 11,955 9,187 2733 893 

MILANO PEGOGNAGA PEGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,760 9,936 3375 1209 

MILANO PESCHIER.B PESMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 23,708 17,024 5420 1464 

MILANO ALZANO CS PGEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,448 14,267 4446 2856 

MILANO UT PILENGA PILM_I1321________SUBNET__ 1 132 PILENGA PIET 12,737 8,401 2912 1413 

MILANO PIANICO PINMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,041 8,750 2753 1047 

MILANO PIZZIGHETT PIZMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 23,632 18,544 5403 2062 

MILANO PALO 9 PL9M_I1321________SUBNET__ 1 132 TELAT TERNA 15,112 10,734 3455 1302 

MILANO POLYNT PLYM_I1321________SUBNET__ 1 132 POLYNT 18,958 13,788 4334 65 

MILANO UT VILLA L PMNM_I1321________SUBNET__ 1 132 PRO-GEST 19,527 12,707 4465 1230 

MILANO PIADENA PNAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 4,504 2,860 1030 514 

MILANO PIANCAMUNO PNCMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,164 13,952 3696 1939 

MILANO PIANCAMUNO PNCMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 15,166 13,267 3467 1569 

MILANO PIANCAMUNO PNCMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 16,193 13,733 3702 1659 

MILANO PONTE N.CS PNOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,053 7,678 2299 94 

MILANO PONTEVICO PNVMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,164 6,680 2324 885 
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MILANO POLPENAZZE PNZM_I1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 11,644 8,028 2662 1151 

MILANO POZZOLENGO POZMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,072 8,148 2531 875 

MILANO POMPONESCO PPCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,641 7,833 2661 556 

MILANO IC LOMELLI PRAMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,519 8,839 2405 989 

MILANO PARABIAGO PRBMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,912 11,721 3867 1431 

MILANO PRESTONE PREMZI1321________SUBNET__ 1 132 EDIPOWER 11,148 9,114 2549 714 

MILANO PRIMALUNA PRIMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,376 7,326 2830 1093 

MILANO PRALBOINO PRLM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,176 6,212 2326 886 

MILANO UT PROF. N PRNM_I1321________SUBNET__ 1 132 PROFILATI NA 20,604 13,910 4711 953 

MILANO PRIMA TREZ PRTM_I1321________SUBNET__ 1 132 PRIMA 13,059 9,353 2986 1520 

MILANO PASSIRANO PSRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,568 9,955 3102 1024 

MILANO PESSINA PSSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,356 4,088 1453 612 

MILANO PONTE CAFF PTCM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 5,000 4,651 1143 100 

MILANO UT PONTE N PTNM_I1321________SUBNET__ 1 132 PONTE NOSSA 9,935 7,617 2271 94 

MILANO PIETRA CS PTRM_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 24,938 20,880 5702 3174 

MILANO PIEVE EMAN PVEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,037 10,853 3209 1278 

MILANO PAVIA CS PVFMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,949 11,131 3418 1911 

MILANO PAVIA O. PVOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,041 10,625 3210 2123 

MILANO PAVIA TORR PVTMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,100 12,048 3681 2138 

MILANO POZZUOL.CS PZZM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,704 8,996 2905 1363 

MILANO UT RADICIF RADM_I1321________SUBNET__ 1 132 RADICI FIL 13,249 9,561 3029 1617 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO ROBBIO RBBMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,256 6,150 1887 736 

MILANO UT RCS RCSM_I1321________SUBNET__ 1 132 R.C.S. 15,842 11,829 3622 1957 

MILANO RCS RCWM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,145 11,958 3691 1979 

MILANO UT RODA B. RDBM_I1321________SUBNET__ 1 132 RODACCIAI 10,977 7,108 2510 1300 

MILANO RODANO RDNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,298 14,377 4641 1711 

MILANO UT RODA S. RDSM_I1321________SUBNET__ 1 132 RODACCIAI 12,776 8,486 2921 1249 

MILANO UT RAD.YAR RDYM_I1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI UTENTI 8,150 6,755 1863 95 

MILANO IC REA REAMTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 17,140 12,801 3919 1602 

MILANO REGOLEDO REGMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 13,430 11,150 3071 850 

MILANO REA DALMIN RENM_I132A________SUBNET__ 1 132 REA 16,813 12,672 3844 1589 

MILANO RESCALDINA RESMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,619 10,556 3571 870 

MILANO ROGOREDO RGRM_I1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 15,402 10,737 3521 1187 

MILANO RHO CS RHMMZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,167 14,860 4611 2193 

MILANO RHO CP RHOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,800 14,584 4527 2343 

MILANO ROMANO RMNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,071 8,273 2760 1081 

MILANO CURNO RNOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,560 11,309 3558 1305 

MILANO EX ROE' CS ROEM_I1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 13,255 9,001 3030 853 

MILANO ROGENO ROGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,762 11,411 3832 1147 

MILANO ROMANENGO ROMMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,067 5,309 2073 767 

MILANO P.RUSCA RSCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENECO 12,614 9,163 2884 1297 

MILANO ROMANTERRA RTRM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 5,425 4,802 1240 100 
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Area Stazione 
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Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 
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trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO COLACEM AL RUAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,348 7,980 2823 1027 

MILANO RIVANAZ. RVNMDI1324________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,473 4,275 1480 943 

MILANO ROVATO CS RVTMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,164 11,270 3467 1628 

MILANO REZZATO RZZM_I1321________SUBNET__ 1 132 ITALGEN 17,246 10,684 3943 999 

MILANO COMO S.ABB SABMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,938 9,889 3644 1877 

MILANO CASALM. CS SACM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,653 5,591 1750 810 

MILANO SALO' SALMDI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,157 11,710 3694 822 

MILANO UT SAMA SAMM_I1321________SUBNET__ 1 132 SAVIOLA 13,579 9,426 3104 1428 

MILANO UT SAPIO SAPM_I1321________SUBNET__ 1 132 SAPIO 16,385 12,560 3746 2164 

MILANO SAREZZO SARMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,589 11,705 3793 2689 

MILANO SALO' ALL SAXM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,911 13,463 4095 2851 

MILANO S.BARTOLOM SBAMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,539 8,092 2409 1419 

MILANO S.BERN. CS SBCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,579 12,365 3562 1367 

MILANO S.BERNARD SBEM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDIPOWER 12,147 10,151 2777 649 

MILANO S.BERNARD. SBIM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,300 13,187 3727 1393 

MILANO BERTINI AL SBKMZI1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 16,552 12,979 3784 1134 

MILANO S.BENED.PO SBNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,680 5,544 1985 948 

MILANO RIC.SUD BS SBSM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 29,208 25,217 6678 2228 

MILANO RIC.SUD BS SBSM_I132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 11,882 11,781 2717 686 

MILANO UT SCABI SCBM_I1321________SUBNET__ 1 132 SCABI 10,734 7,113 2454 1140 

MILANO SNAM CINIS SCIMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,729 15,456 4511 2552 
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convenzionale 

Pcc minima 
trifase 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO UT SNAM C SCNM_I1321________SUBNET__ 1 132 SNAM 19,277 15,241 4407 2515 

MILANO UT FMA SDGM_I1321________SUBNET__ 1 132 METAL FRA 13,785 10,206 3152 1190 

MILANO S.DONATO M SDNM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENIPOWER 24,324 14,834 5561 2600 

MILANO S.DONATOMI SDOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 24,077 17,741 5505 1244 

MILANO SEA MALPEN SEAM_I1321________SUBNET__ 1 132 MALPENSA ENE 14,039 12,680 3210 1293 

MILANO SERMIDE CP SEDM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,568 5,485 1730 543 

MILANO SEGURO SEGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 28,123 25,025 6430 4614 

MILANO UT RIVA CE SEIM_I1321________SUBNET__ 1 132 RIVA ACCIAIO 15,966 11,884 3650 1123 

MILANO SERMIDE SERMTI1321________SUBNET__ 1 132 EDIPOWER 7,636 5,510 1746 545 

MILANO ALMAG R.AL SETMTI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 26,329 19,174 6020 1914 

MILANO S.EUFEMIA SEUMDI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 35,525 27,019 8122 4631 

MILANO S.FIOR. CP SFEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,146 16,930 4606 1128 

MILANO S.GIULIANO SGIMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,969 14,585 4566 1531 

MILANO SEREGNO AL SGKM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,706 11,290 3591 1200 

MILANO UT SGS SGSM_I1321________SUBNET__ 1 132 STMICROELECT 16,385 12,571 3746 2164 

MILANO SIAD    AL SIAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,908 11,123 3637 1432 

MILANO UT SICREM SICM_I1321________SUBNET__ 1 132 SICREM 22,373 17,933 5115 2015 

MILANO UT SIAD SIDM_I1321________SUBNET__ 1 132 SIAD 15,176 10,476 3470 1403 

MILANO UT EXIDE SINM_I1321________SUBNET__ 1 132 SINAC 9,951 6,663 2275 990 

MILANO SIO CS SIOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,446 15,623 4446 2224 

MILANO UT BACHELI SIRM_I1321________SUBNET__ 1 132 BAKELITE ITA 15,380 11,210 3516 1981 



 

85 

 

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO SIT CS SITMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,377 7,334 2144 793 

MILANO UT AIR LIQ SIWM_I1321________SUBNET__ 1 132 AIR LIQUIDE 19,006 15,403 4345 2196 

MILANO SEZ100/116 SKZM_I1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 7,294 6,821 1668 1446 

MILANO SALICE CS SLCMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,601 11,992 4253 1466 

MILANO SELLERO CS SLEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,556 16,532 4471 803 

MILANO UT SILMET SLMM_I1321________SUBNET__ 1 132 SILMET 22,106 17,061 5054 2132 

MILANO SOLARO SLOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,598 13,846 4481 2229 

MILANO SOMMA LOMB SMLMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,133 11,241 3231 1213 

MILANO SONICO SNCM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 16,471 14,702 3766 799 

MILANO SONDRIO CP SNDMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,609 11,885 2883 953 

MILANO S.ANGELO SNGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,516 7,550 2404 1517 

MILANO SANNAZ. CP SNNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,878 8,764 2944 827 

MILANO SONDALO SODMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,417 4,163 1239 329 

MILANO SONDRIO SONMTI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 12,702 12,006 2904 1793 

MILANO SORISOLE SORMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,562 10,047 3329 1549 

MILANO SOVICO SOVMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,834 10,250 3391 1267 

MILANO S.PIETRO SPIMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,661 10,017 2895 643 

MILANO S.PIETRO O SPOMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 11,156 9,135 2551 1056 

MILANO SAPIO-SGS SPSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,710 12,706 3820 2191 

MILANO SERMIDE CS SRFM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,662 4,714 1523 614 

MILANO SEREGNO SRGMDI1321________SUBNET__ 1 132 RETIPIU 15,377 10,857 3516 1222 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO S.I.R. CS SRMMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,666 11,326 3582 2003 

MILANO S.ROCCO PO SROMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,351 14,854 3738 1784 

MILANO S.ROCCO PO SROMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 16,843 14,675 3851 1671 

MILANO S.ROCCO PO SROMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 14,082 12,983 3220 1829 

MILANO S.ROCCO PO SROMTI1321________SUBNET__ 4 132 TERNA 13,126 12,013 3001 1791 

MILANO RENO M.CS SRRMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,514 12,328 3547 686 

MILANO SERIATE SRTMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,012 16,101 4804 2921 

MILANO UT LUCCH.L SRVM_I1321________SUBNET__ 1 132 LUCCHINI 15,141 10,405 3462 1608 

MILANO S.STEF LOD SSLMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,045 12,659 3440 1035 

MILANO UT PRAOIL SSNM_I1321________SUBNET__ 1 132 PRAOIL 12,684 8,694 2900 824 

MILANO STEZZANO STEMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,442 10,577 3531 1635 

MILANO UT FER.NAV STFM_I1321________SUBNET__ 1 132 FERALPI SIDE 15,085 10,533 3449 1348 

MILANO UT ALMAG R STNM_I1321________SUBNET__ 1 132 ALMAG 25,498 18,366 5830 1892 

MILANO UT ESSELUN STOM_I1321________SUBNET__ 1 132 ESSELUNGA 11,559 9,224 2643 1537 

MILANO STAMP. CS STPM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,060 10,917 3215 1179 

MILANO SETTIMO CP STTM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 23,801 19,112 5442 1793 

MILANO SAVIOLA MO STWM_I1321________SUBNET__ 1 132 SAVIOLA 9,275 7,258 2120 789 

MILANO STAZZONA STZM_I132A________SUBNET__ 1 132 A2A SPA 8,230 8,447 1882 314 

MILANO SUMIRAGO SUMMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,052 12,370 3899 2523 

MILANO SUSTINENTE SUSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,800 9,508 3155 1439 

MILANO SUZZARA CP SUZM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,436 6,747 2386 1039 
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MILANO UT SYNTOME SYNM_I1321________SUBNET__ 1 132 POLIMERLATEX 14,762 10,544 3375 1302 

MILANO S.ZENO CS SZNMDI1321________SUBNET__ 1 132 DUFERDOFIN 7,800 8,294 1783 1539 

MILANO UT TAMOIL TA1M_I1321________SUBNET__ 1 132 TAMOIL 17,521 13,243 4006 913 

MILANO TAGLIUNO TAGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,508 9,783 3317 1053 

MILANO TAMOIL CS TAMMDI1321________SUBNET__ 1 132 LINEA RETI E 17,892 13,404 4091 918 

MILANO IC TASSARA TASMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,640 9,924 3118 1333 

MILANO TORBOLE CP TBBM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 24,004 18,965 5488 2245 

MILANO TURBIGO ST TBGMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 19,800 17,547 4527 2693 

MILANO TURBIGO ST TBGMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 12,847 11,641 2937 845 

MILANO TURBIGO ST TBGMTI1322________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,060 11,819 2986 1656 

MILANO TEGLIO CP TEGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,569 5,466 1502 1032 

MILANO TU TEUM_I1321________SUBNET__ 1 132 APRICA SPA 27,154 24,464 6208 4358 

MILANO TLS VAR CS TLSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,186 12,270 3701 1773 

MILANO UT TELERIS TLVM_I1321________SUBNET__ 1 132 VARESE RISOR 15,881 12,134 3631 1755 

MILANO TAVAZZ.EST TMEM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 20,921 17,514 4783 1436 

MILANO TEMU' CP TMUMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,436 13,039 3301 872 

MILANO TORNAVENTO TORMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 14,953 12,052 3419 1662 

MILANO UT ANSALDO TOSM_I1321________SUBNET__ 1 132 ANSALDO 8,458 6,376 1934 1179 

MILANO TORBOLE CS TOYM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 22,701 17,331 5190 2158 

MILANO P.135/5 TPLM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,971 9,755 3194 197 

MILANO TRADATE TRAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,607 13,990 4254 2689 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO TREVIGLIO TRGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,364 10,497 3284 907 

MILANO TRESCORE TRSMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,505 11,182 3545 856 

MILANO TRAVAGLIAT TRVMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,671 13,347 3354 1777 

MILANO TRAVAGLIAT TRVMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 23,988 23,690 5484 1616 

MILANO TOSCOL.CP TSMMDI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,378 8,334 2830 974 

MILANO TASSARA TSRM_I1321________SUBNET__ 1 132 CONS. EN. PU 13,430 9,839 3070 1323 

MILANO TOSCOL. AL TSXM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,983 8,843 2968 923 

MILANO TURBIGO TURMZI1321________SUBNET__ 1 132 IREN ENERGIA 19,343 17,269 4423 2653 

MILANO TURBIGO S. TUSMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 18,029 15,066 4122 1280 

MILANO TU CS TUZM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 27,508 23,215 6289 4287 

MILANO TU CS TUZM_I132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 27,844 24,827 6366 4435 

MILANO TREVIGL.CS TVGM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,905 7,689 2493 1359 

MILANO TAVAZZ.CE TZCM_I1321________SUBNET__ 1 132 EP PRODUZION 25,194 24,797 5760 1747 

MILANO TAVAZZ. ST TZNMTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 22,201 22,084 5076 1674 

MILANO TAVAZZ. ST TZNMTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 17,281 15,215 3951 1844 

MILANO TAVAZZ. ST TZNMTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 25,576 25,083 5847 1756 

MILANO TREZZO CP TZZMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,806 11,977 3614 1672 

MILANO UT ARVEDI UARM_I1321________SUBNET__ 1 132 ARVEDI SPA 18,243 14,091 4171 837 

MILANO UBOLDO UBOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,887 13,442 4090 2111 

MILANO UT CSP UCSM_I1321________SUBNET__ 1 132 CSP INTERNAT 7,620 5,891 1742 699 

MILANO UT DEP.S.A UDSM_I1321________SUBNET__ 1 132 DEPURATORE S 14,860 11,359 3398 2049 
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MILANO UT FORONI UFOM_I1321________SUBNET__ 1 132 FORONI 14,861 10,839 3398 1625 

MILANO UT FERRERO UFRM_I1321________SUBNET__ 1 132 FERRERO 12,781 9,188 2922 1381 

MILANO UT LUCCHIN ULLM_I1321________SUBNET__ 1 132 LUCCHINI 9,812 7,015 2243 1415 

MILANO UT MASCION UMSM_I1321________SUBNET__ 1 132 MASCIONI 10,900 6,952 2492 984 

MILANO UT SALICE USLM_I1321________SUBNET__ 1 132 SALICE ARTUR 18,200 11,863 4161 1454 

MILANO UT NOYF.A UVLM_I1321________SUBNET__ 1 132 NOYFIL ITALI 12,387 10,035 2832 944 

MILANO VAL LES.CS VALMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,570 10,127 2874 949 

MILANO VARESE SUD VASMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,881 12,024 3860 2375 

MILANO VAIANO VAL VAVMDI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 28,822 22,166 6590 3719 

MILANO VALLET. CS VAYM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,744 6,249 2228 1005 

MILANO VOBARNO CP VBAM_I1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 21,550 19,573 4927 2944 

MILANO CHIAVENNA VCHM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDIPOWER 15,559 14,534 3557 690 

MILANO VERDELLINO VDLM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,568 11,950 3788 1335 

MILANO TIRANO CS VDSM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,299 8,515 1897 313 

MILANO V.TIRAN CP VDTMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,462 8,672 1935 311 

MILANO VEDELLO VEDM_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 7,182 7,538 1642 505 

MILANO VERDERIO VERMTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 19,423 19,697 4441 1752 

MILANO VERDERIO VERMTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 22,077 18,365 5047 1824 

MILANO VERDERIO VERMTI132A________SUBNET__ 3 132 TERNA 19,268 16,706 4405 1827 

MILANO VERNATE VETMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,379 13,259 3516 953 

MILANO VIGENTINA VGEMDI1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 26,226 19,075 5996 3504 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO VIGNATE VGNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,012 12,735 3890 1522 

MILANO VIGEVANO O VGOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 3,992 2,781 913 286 

MILANO VIADANA VIAMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,245 11,080 3714 1537 

MILANO VIGEVANO E VIGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,136 7,671 2775 1696 

MILANO V.SERIO CP VILMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,534 15,361 4695 2967 

MILANO VIMODRONE VIMMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,860 15,358 4541 1853 

MILANO VITTUONE VITMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,684 11,811 3814 1533 

MILANO VIZZOLA T. VIZMPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 13,869 12,440 3171 1505 

MILANO VILLA C.CS VLCMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,533 10,746 3551 2025 

MILANO VILLONGO VLLMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,343 7,522 2593 774 

MILANO UT VALSIR VLRM_I1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI UTENTI 18,834 15,280 4306 1234 

MILANO VALS.118 A VLSMTI1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 19,687 14,447 4501 1964 

MILANO VALSAB. AL VLYM_I1321________SUBNET__ 1 132 A2A RETI ELE 15,466 10,291 3536 1980 

MILANO VINAL CS VNCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,764 4,198 1547 650 

MILANO VOBARNO VOBMPI132A________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 22,110 19,929 5055 2993 

MILANO VOGHERA CP VOGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,506 8,087 2631 714 

MILANO VOLTA M.CP VOLM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,258 8,019 2802 1132 

MILANO VILLA POMA VPOMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,106 6,740 2082 500 

MILANO VAPRIO VPRM_I1321________SUBNET__ 1 132 ITALGEN 4,529 2,372 1036 41 

MILANO VARESIN.CS VRCM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,155 9,855 3236 1862 

MILANO VERDER. CP VRDM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,910 18,189 5009 1576 
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trifase 

massima 
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massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 
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convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

MILANO VARANO VRNMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,736 10,836 3369 1755 

MILANO UT VETRERI VRRM_I1321________SUBNET__ 1 132 SAINT GOBAIN 7,994 5,809 1828 482 

MILANO VARZI VRZMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 4,171 2,588 954 682 

MILANO UT VALSABB VSOM_I1321________SUBNET__ 1 132 FERRIERA VAL 15,187 10,160 3472 1958 

MILANO V.SERIO IT VSRM_I1321________SUBNET__ 1 132 ITALGEN 19,833 14,656 4535 42 

MILANO UT VETROTE VTRM_I1321________SUBNET__ 1 132 VETROTEX ITA 13,782 9,339 3151 1396 

MILANO WHIRLPOOL WRPM_I1321________SUBNET__ 1 132 WHIRLPOOL EU 11,371 7,852 2600 847 

MILANO WHIRLP. AL WRXM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,783 10,083 3151 906 

MILANO XXV APRILE XXVM_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 25,583 21,427 5849 3443 

MILANO UT YOMO YOMM_I1321________SUBNET__ 1 132 SITIA YOMO 15,102 13,079 3453 948 

MILANO ZELO B.P. ZBPM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,095 13,589 3908 1467 

MILANO ZECCH. CS ZEYM_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,772 5,665 1777 848 

MILANO ZIZIOLA ZIZM_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 27,642 23,652 6320 4520 

MILANO ZOGNO CP ZOGMDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,725 12,106 3824 1820 

NAPOLI ALTOMON.CE ALCN_I3801________SUBNET__ 1 380 EDISON 18,052 17,797 11882 5256 

NAPOLI ALTOMON.CE ALCN_I3802________SUBNET__ 1 380 EDISON 18,052 17,797 11882 5256 

NAPOLI ALTOMON.CE ALCN_I3803________SUBNET__ 1 380 EDISON 18,055 17,799 11884 5257 

NAPOLI ALIANO ALIN_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 17,857 13,093 11753 4776 

NAPOLI ALTOMONTE ALSNTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 18,170 17,876 11959 5270 

NAPOLI ANDRIA ANRNTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 13,288 8,657 8746 3716 

NAPOLI AVELLINO N AVNN_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 16,568 12,250 10905 3226 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI BARI O BAONTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 15,681 14,145 10321 4085 

NAPOLI BOLANO BLNNTI380F________SUBNET__ 1 380 TERNA 15,864 12,766 10441 4551 

NAPOLI BENEVEN. 2 BN2NTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 23,623 18,396 15548 7496 

NAPOLI BRINDISI BRINTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 31,223 32,385 20550 11001 

NAPOLI BRINDISI N BRNNZI3801________SUBNET__ 1 380 A2A SPA 22,103 18,077 14547 8851 

NAPOLI BISAC.380 BSAN_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 13,532 9,854 8907 3476 

NAPOLI BRIN. S CE BSCNPI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 21,411 17,297 14092 9843 

NAPOLI BRIN. S CE BSCNPI3802________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 23,457 22,374 15439 10069 

NAPOLI BRIN. S CE BSCNPI3803________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 23,021 22,012 15152 9192 

NAPOLI BRIN. S CE BSCNPI3804________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 23,519 22,323 15480 10078 

NAPOLI BRIN. S ST BSSNTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 31,297 32,669 20599 11827 

NAPOLI CANDELA CDLN_I3801________SUBNET__ 1 380 EDISON 14,642 12,652 9637 2303 

NAPOLI CAS/ETA380 CLNN_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 18,227 13,092 11996 4933 

NAPOLI DELICETO DELN_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 14,985 12,888 9863 2302 

NAPOLI ERCHIE ECHN_I380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 14,633 10,638 9631 4587 

NAPOLI ENIPOW. BR EPBN_I3801________SUBNET__ 1 380 ENIPOWER 28,892 30,092 19016 5423 

NAPOLI FOGGIA PST FGPN_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 24,097 20,102 15860 3047 

NAPOLI FOGGIA PST FGPN_I3801________SUBNET__ 2 380 TERNA 18,428 15,441 12129 3625 

NAPOLI FOGGIA FOGNTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 24,231 20,169 15949 8233 

NAPOLI FEROLETO FRLNTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,480 17,779 14138 6629 

NAPOLI GARIGL. ST GASNTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 26,567 22,355 17486 9278 
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NAPOLI GALATINA GLNNTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 15,925 11,443 10481 4464 

NAPOLI GALATINA GLNNTI3804________SUBNET__ 1 380 TERNA 15,820 11,404 10412 4450 

NAPOLI GENZANO380 GNZN_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 13,675 8,848 9001 3065 

NAPOLI LAINO LAINTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 23,468 18,753 15446 8694 

NAPOLI M/CORVINO MCONTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 18,798 14,851 12372 5344 

NAPOLI MAIDA MDAN_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 22,272 18,906 14659 5862 

NAPOLI MODUGNO CE MDGN_I3801________SUBNET__ 1 380 ENERGIA MODU 15,201 14,524 10005 3700 

NAPOLI MAGISANO MGNN_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,958 20,258 14452 5924 

NAPOLI MELFI 380 MLFN_I380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 12,242 8,164 8057 3311 

NAPOLI MANFR.380 MNFN_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 17,842 13,245 11743 2751 

NAPOLI MATERA MRANTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,778 14,837 13676 8690 

NAPOLI PATRIA PATNTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,114 19,642 13897 6783 

NAPOLI PALO D.C. PDCNTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 16,001 14,986 10532 3846 

NAPOLI PRESENZANO PRENTI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 21,230 14,848 13973 6440 

NAPOLI RATINO RATN_I3801________SUBNET__ 1 380 ENERGY PLUS 19,448 16,937 12800 4077 

NAPOLI RIZZIC.CE RICN_I3801________SUBNET__ 1 380 RIZZICONI EN 21,895 22,226 14411 7069 

NAPOLI RIZZIC.CE RICN_I3802________SUBNET__ 1 380 RIZZICONI EN 21,840 22,178 14375 7069 

NAPOLI RIZZICONI RIZNTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 22,000 22,352 14480 6881 

NAPOLI RIZZICONI RIZNTI3802________SUBNET__ 1 380 TERNA 22,040 22,383 14506 7104 

NAPOLI ROSSANO TE ROSNTI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 17,461 13,614 11492 3632 

NAPOLI SCANDALECE SCCN_I3801________SUBNET__ 1 380 ERGOSUD 20,435 20,067 13450 3895 
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NAPOLI SCANDALE SCDNTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,509 20,104 13499 3905 

NAPOLI SCILLA SCINTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,266 18,426 13338 7184 

NAPOLI SCILLA SCINTI3802________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,178 18,375 13281 6321 

NAPOLI SCILLA SCINTI3803________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,182 18,377 13283 6364 

NAPOLI SIMERI CRI SCRN_I3801________SUBNET__ 1 380 EDISON 18,717 18,591 12319 5969 

NAPOLI S.SEVER380 SEVNTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,682 18,643 14271 4155 

NAPOLI S.MARIA C. SMRNTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 26,858 27,615 17678 6934 

NAPOLI SPARANISE SPNNTI3801________SUBNET__ 1 380 CALENIA ENER 23,993 24,726 15792 6372 

NAPOLI S.SOFIA SSONTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 29,051 27,652 19121 9813 

NAPOLI SET TEVER. STVN_I3801________SUBNET__ 1 380 SET MERLONI 24,510 24,805 16132 6590 

NAPOLI TARANTO N2 TN2NTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,090 16,414 13223 7973 

NAPOLI TROIA 380 TOIN_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 17,285 12,541 11376 4454 

NAPOLI BELCAS.380 BLSN_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 19,322 17,147 12717 3420 

NAPOLI BENEVEN.3 BN3N_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 22,576 16,832 14859 3734 

NAPOLI ALFA AVIO AAVNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 23,868 21,319 9095 4407 

NAPOLI ACERRA SM ACSNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 25,338 24,378 9655 5060 

NAPOLI ARENELLA ARNNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 23,888 21,437 9102 4936 

NAPOLI ASTRONI ASTNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 26,933 27,966 10263 5970 

NAPOLI ALFA A. UT AVON_I2201________SUBNET__ 1 220 FIAT 23,665 21,149 9018 4387 

NAPOLI AVERSA AVRNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 24,019 22,928 9152 4546 

NAPOLI BRINDISI BRINTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 11,177 12,873 4259 3388 
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NAPOLI BRINDISI N BRNNZI2201________SUBNET__ 1 220 A2A SPA 8,978 8,142 3421 2790 

NAPOLI BRUSCIANO BRSNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 23,321 20,409 8887 4908 

NAPOLI CAIVANO CAINDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 24,491 21,346 9332 4784 

NAPOLI CAPRIATI CAPNTI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 9,626 6,895 3668 2071 

NAPOLI CASTELL. CASNTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 30,581 32,069 11653 7044 

NAPOLI CEMENT.MAD CMDN_I2201________SUBNET__ 1 220 CEMENTIR 20,130 16,103 7671 5383 

NAPOLI COLLI AMIN COANDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 25,096 23,101 9563 5412 

NAPOLI CASORIA 2 CS2N_I2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 27,280 25,792 10395 4788 

NAPOLI CASORIA CSRNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 28,888 30,008 11008 5402 

NAPOLI CASALNUOVO CSVNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 26,420 25,175 10067 5599 

NAPOLI DOGANELLA DGNNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 29,545 31,686 11258 4589 

NAPOLI ERCOLANO ERCNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 21,029 17,992 8013 2447 

NAPOLI FRI-EL ACE FACN_I2201________SUBNET__ 1 220 FRI-EL ACERR 24,900 24,093 9488 107 

NAPOLI FIAT AUTO FAUN_I2201________SUBNET__ 1 220 FIAT 15,787 11,921 6016 4440 

NAPOLI FIBE A. FIBN_I2201________SUBNET__ 1 220 FIBE 23,800 23,093 9069 4892 

NAPOLI FRATTA FRANTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 31,561 32,641 12026 7554 

NAPOLI GRAGNANO GRANDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 16,364 13,427 6236 2118 

NAPOLI IMI SUD IMSN_I2201________SUBNET_C 1 220 IMI SUD 28,303 29,348 10785 5342 

NAPOLI ISE CET3 ISENZI2201________SUBNET__ 1 220 ISE 14,781 14,950 5632 4878 

NAPOLI MADDALONI MADNTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 28,937 28,889 11026 7035 

NAPOLI M/CORVINO MCONTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 18,323 19,310 6982 4374 
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NAPOLI MERCURE MERNPI2202________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 3,627 3,806 1382 564 

NAPOLI NAPOLI C NACNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 27,601 29,786 10517 4943 

NAPOLI NAPOLI DIR NADNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 30,032 32,071 11444 6973 

NAPOLI NAPOLI L NALNZI2201________SUBNET__ 1 220 TIRRENOPOWER 29,644 31,815 11296 6799 

NAPOLI NAPOLI L NALNZI220A________SUBNET__ 1 220 TIRRENOPOWER 30,099 32,179 11469 6897 

NAPOLI NOCERA NOCNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 15,077 11,653 5745 2459 

NAPOLI NOLA NOLNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 17,761 13,741 6768 2345 

NAPOLI PATRIA PATNTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 27,844 31,114 10610 6310 

NAPOLI POGGIOR. PGRNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 29,418 31,281 11210 5677 

NAPOLI POZZUOLI POZNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 22,786 20,545 8682 4491 

NAPOLI PRESENZANO PRENTI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 9,151 6,491 3487 1617 

NAPOLI PISTICCI PSTNTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 1,985 2,215 756 439 

NAPOLI ILVA-RIV RIVN_I2201________SUBNET__ 1 220 ILVA 14,804 14,969 5641 1907 

NAPOLI ROTONDA ROTNTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 3,680 3,867 1402 564 

NAPOLI SALERNO N SALNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 15,056 12,305 5737 2410 

NAPOLI SECONDIGL. SECNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 28,766 30,180 10961 6349 

NAPOLI S.MARIA C. SMRNTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 26,581 29,863 10129 6218 

NAPOLI S.ANTIMO SNTNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 24,125 20,890 9193 3477 

NAPOLI ACERRA ENE SOGNZI2201________SUBNET__ 1 220 ACERRA ENERG 22,708 20,405 8653 4289 

NAPOLI S.SEBAST. SSENDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 25,014 24,003 9531 2240 

NAPOLI S.SOFIA SSONTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 27,283 26,277 10396 2421 



 

97 

 

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
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NAPOLI S.SOFIA SSONTI220B________SUBNET__ 1 220 TERNA 27,332 26,555 10415 2456 

NAPOLI ILVA-SSR SSRN_I2201________SUBNET__ 1 220 ILVA 14,840 14,994 5655 3818 

NAPOLI S.VALENTIN SVLNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 17,116 13,700 6522 3861 

NAPOLI TECNOPARCO TCPN_I2201________SUBNET__ 1 220 TECNOPARCO 1,969 2,209 750 437 

NAPOLI TECNOPARCO TCPN_I2202________SUBNET__ 1 220 TECNOPARCO 1,963 2,205 748 436 

NAPOLI TEANO TEAN_I2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 10,253 7,378 3907 1311 

NAPOLI TARANTO N2 TN2NTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 12,840 11,867 4893 2384 

NAPOLI TARANTO N2 TN2NTI2202________SUBNET__ 1 220 TERNA 13,972 12,822 5324 2545 

NAPOLI TARANTO N2 TN2NTI2203________SUBNET__ 1 220 TERNA 13,348 12,305 5086 2528 

NAPOLI TORRE N TONNDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 18,060 16,106 6882 3853 

NAPOLI TARANTO SM TSMNTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,789 14,957 5635 2269 

NAPOLI TARANTO SM TSMNTI2202________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,806 14,969 5642 4898 

NAPOLI TARANTO SM TSMNTI2203________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,720 14,896 5609 1916 

NAPOLI TUSCIANO TUSNTI2201________SUBNET__ 1 220 EDIPOWER 13,609 12,429 5186 90 

NAPOLI MONTE DIF. AASN_I1501________SUBNET__ 1 150 GDF SUEZ RIN 10,718 7,515 2785 1002 

NAPOLI ALBERONA ABENTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,048 7,063 1831 869 

NAPOLI ACCADIA ACCNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,652 7,462 1988 803 

NAPOLI ACQUAV.RT ACFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 7,510 4,810 1951 702 

NAPOLI ACRI ACRNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,066 10,018 3135 1588 

NAPOLI ACQUAV.D.F ADFNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,209 5,336 2133 727 

NAPOLI ANDALI ADLN_I1501________SUBNET_C 1 150 ALTRI PRODUT 8,239 8,109 2140 1436 
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Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 
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NAPOLI ANDRIA CP ADRNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,096 9,313 3402 679 

NAPOLI APICE AFEN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 7,640 4,987 1985 764 

NAPOLI AGIP DEL. AGDNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,685 11,980 3555 687 

NAPOLI AGROPOLI AGPNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,201 4,139 1611 495 

NAPOLI AGRI AGRNPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 13,633 11,172 3542 1064 

NAPOLI AGIP D. UT AIPN_I1501________SUBNET_C 1 150 AGIP 13,290 11,426 3453 683 

NAPOLI ALBI ALBNZI1501________SUBNET__ 1 150 A2A SPA 6,542 3,893 1700 1251 

NAPOLI ALENIA FOG ALEN_I1501________SUBNET__ 1 150 LEONARDO SPA 9,728 6,992 2527 567 

NAPOLI ALIANO ALIN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,408 12,303 3743 1840 

NAPOLI ALIANO ALIN_I1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 14,404 12,097 3742 1920 

NAPOLI AQP LOCONE ALON_I1501________SUBNET_C 1 150 ACQUEDOTTO L 7,143 4,111 1856 719 

NAPOLI ALTOPIANO ALPN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,061 6,458 1834 729 

NAPOLI ALTAMURA ALTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,190 7,588 2907 723 

NAPOLI AMATO AMAN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,079 10,358 3658 1389 

NAPOLI AMENDOLARA AMENDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,004 3,134 1300 520 

NAPOLI AMANTEA AMNNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,001 3,638 1559 564 

NAPOLI AMARONI AMRN_I1501________SUBNET__ 1 150 AMARONI ENER 7,062 7,234 1835 1454 

NAPOLI ALEN. M/SI AMTN_I1501________SUBNET__ 1 150 LEONARDO SPA 10,015 7,530 2602 731 

NAPOLI ANDRIA N ANNNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,324 8,926 3462 1392 

NAPOLI ANDRIA ANRNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,252 11,564 3963 1608 

NAPOLI ANDRIA ANRNTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 14,816 11,318 3849 1736 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI ASCOLI OV. AOVN_I1501________SUBNET_C 1 150 ENEL DISTRIB 13,446 12,165 3493 1526 

NAPOLI AQP CAMAS. APCN_I1501________SUBNET_C 1 150 ACQUED. PUGL 7,910 4,858 2055 917 

NAPOLI A.CAM ALL APKNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,190 5,046 2128 933 

NAPOLI APRICENA APRNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,904 5,133 2054 695 

NAPOLI AVERSA S ARDNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 18,395 17,705 4779 1790 

NAPOLI ARENA AREN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,920 5,885 2318 885 

NAPOLI ARIANO IR. ARINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,498 6,969 2468 846 

NAPOLI AIROLA ARLN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,484 7,277 2464 1118 

NAPOLI ASCOLI SAT ASANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,871 10,412 3344 1423 

NAPOLI A/S.PRISCO ASPN_I1501________SUBNET_C 1 150 ACQUEDOTTO S 10,244 7,127 2661 1588 

NAPOLI ATELLA ATENDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,480 5,679 2203 852 

NAPOLI AVERSA FS AVFN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 18,867 17,958 4902 1720 

NAPOLI AVIGLIA.CS AVGNTI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,660 6,299 2250 836 

NAPOLI AVIGLIA.CS AVGNTI1502________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,583 6,270 2230 833 

NAPOLI AVIGLIANO AVINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,412 6,894 2445 729 

NAPOLI AVELLINO AVLNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,484 8,655 2984 1163 

NAPOLI AVELLINO N AVNN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 13,604 11,552 3534 1581 

NAPOLI AVERSAFSUT AVUN_I1501________SUBNET_C 1 150 R.F.I. 18,499 17,723 4806 1707 

NAPOLI ANZI AZINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,433 5,784 2191 991 

NAPOLI BARI CIRC BACNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,468 12,147 3499 2526 

NAPOLI BADOLATO BADN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,588 6,673 2231 567 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI BARI RT BAFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 12,952 11,251 3365 2231 

NAPOLI BAIONE BAIN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,162 8,387 2121 948 

NAPOLI BARLETTA N BANNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,675 5,485 2254 598 

NAPOLI BARI O BAONTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,681 15,616 4074 1862 

NAPOLI BARI O BAONTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 12,975 13,481 3371 1885 

NAPOLI BARI O BAONTI1501________SUBNET__ 3 150 TERNA 15,063 14,835 3913 2437 

NAPOLI BARI PORTO BAPN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,105 11,745 3405 2149 

NAPOLI BARLETTA BARNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,360 8,146 3211 1501 

NAPOLI BARI S BASNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,002 10,239 3118 1746 

NAPOLI BISACCIA BCCNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,482 10,914 2983 765 

NAPOLI BRIND. RT BDFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 11,146 10,700 2896 746 

NAPOLI BELCASTRO BELNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,665 5,209 1991 732 

NAPOLI BENEVENTO BENNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,348 11,023 3468 714 

NAPOLI BAGALADI BGLN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL GRP CAL 8,676 5,821 2254 1039 

NAPOLI BARAGIANO BGNNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,421 3,140 1408 1114 

NAPOLI BARI IND.1 BI1NDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,596 10,831 3273 2156 

NAPOLI BARI IND.2 BI2NDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,647 7,953 2766 756 

NAPOLI BISCEGLIE BISNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,316 5,477 2161 735 

NAPOLI BITONTO BITNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,807 10,496 3327 568 

NAPOLI BLASI BLAN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,700 8,755 3040 1223 

NAPOLI BOSCOLEPIA BLPN_I1501________SUBNET__ 1 150 LUCANIA WIND 5,897 4,910 1532 935 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI BELCAS.380 BLSN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,311 8,158 2159 1445 

NAPOLI BIOMAS.STR BMSN_I1501________SUBNET__ 1 150 BIOMASSE I 7,601 4,934 1975 628 

NAPOLI BENEVEN. 2 BN2NTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,475 12,555 3761 1815 

NAPOLI BENEVEN. 2 BN2NTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 10,872 10,080 2825 1743 

NAPOLI BENEVEN.3 BN3N_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,507 13,894 4029 2513 

NAPOLI BENEVEN.3 BN3N_I1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 16,944 15,089 4402 2519 

NAPOLI BASE NATO BNAN_I1501________SUBNET__ 1 150 MINISTERO DI 9,931 7,204 2580 1746 

NAPOLI BENEVEN.RT BNFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 12,989 10,798 3375 710 

NAPOLI BENEV. IND BNINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,461 7,440 2718 675 

NAPOLI BANZI BNZN_I1501________SUBNET__ 1 150 GAMESA ENERG 11,287 9,484 2932 1025 

NAPOLI BORGIA BORNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,814 8,487 3069 1111 

NAPOLI BOVALINO BOVNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,507 4,045 1691 623 

NAPOLI BRIN.IND.1 BR1N_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,752 12,455 3313 792 

NAPOLI BRIN.IND.2 BR2NDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,906 11,534 3093 728 

NAPOLI BRINDISI C BRDNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,294 10,856 2934 748 

NAPOLI BRIENZA BREN_I1501________SUBNET__ 1 150 BURGENTA ENE 10,315 6,956 2680 1365 

NAPOLI BARLET.RT BRFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 10,756 7,172 2795 1394 

NAPOLI BRINDISI BRINTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,588 14,286 4050 1997 

NAPOLI BRINDISI BRINTI150A________SUBNET__ 2 150 TERNA 14,581 14,026 3788 2000 

NAPOLI BARILE BRLN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,606 6,378 2496 702 

NAPOLI BRUZZ.ZEFF BRUNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,229 3,883 1618 686 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI BISAC.380 BSAN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,825 11,031 3072 1558 

NAPOLI BISAC.380 BSAN_I1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 10,882 9,828 2827 1564 

NAPOLI BRIN. S ST BSSNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,085 14,197 3659 1810 

NAPOLI BARI STAN. BSTN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,449 11,982 3494 2047 

NAPOLI BITETTO BTFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 11,365 9,374 2953 1358 

NAPOLI BAR.T.SCRI BTSN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 13,535 12,031 3516 2588 

NAPOLI BUCCINO BUCNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,850 7,490 2559 1095 

NAPOLI BUCCINO BUCNDI1502________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,753 7,450 2534 1090 

NAPOLI BUONVICINO BUONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,814 4,750 2030 698 

NAPOLI BUSSENTO BUSNZI1501________SUBNET__ 1 150 IREN ENERGIA 6,916 6,076 1797 587 

NAPOLI BOVINO RT BVFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 9,754 7,449 2534 766 

NAPOLI BOVINO BVNNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,643 8,420 2765 788 

NAPOLI BIZZARRO BZRN_I1501________SUBNET__ 1 150 EWE SRL 7,426 6,703 1929 1368 

NAPOLI CATANZ. 2 CA2NDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,055 9,955 3652 1422 

NAPOLI CER CASTEL CAFN_I1501________SUBNET__ 1 150 CER - ENERGI 13,959 12,991 3627 1338 

NAPOLI CAPRI CAJN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 6,568 5,629 1706 854 

NAPOLI CALAGGIO CALN_I1501________SUBNET__ 1 150 ECOENERGIA C 11,212 10,741 2913 760 

NAPOLI CAMMARATA CAMNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,768 5,400 2018 869 

NAPOLI CANOSA CANNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,580 5,672 2229 658 

NAPOLI CARINOLA CARNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,849 9,914 3858 2065 

NAPOLI CATANZARO CATNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,364 11,033 3992 2340 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI CAULONIA CAUN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,755 4,554 1755 752 

NAPOLI CASTROV.RI CAVNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,775 6,201 2280 676 

NAPOLI CALVIZZANO CAZNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 17,634 17,311 4581 2081 

NAPOLI CEMEN. BAR CBAN_I1501________SUBNET_C 1 150 BUZZI UNICEM 11,352 7,404 2949 1435 

NAPOLI CICCOLOCAN CCAN_I1501________SUBNET__ 1 150 ASJA AMBIENT 13,001 11,031 3378 893 

NAPOLI ITALCEM. CCLNDI1501________SUBNET__ 1 150 ITALCEMENTI 8,414 5,893 2186 707 

NAPOLI CIRCELLO CCON_I1501________SUBNET__ 1 150 COGEIN SRL 11,717 8,373 3044 1290 

NAPOLI CASTELN.DA CDAN_I1501________SUBNET__ 1 150 WORLD WIDE W 5,911 5,075 1536 673 

NAPOLI CASTRIGN. CDCNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,883 3,765 1529 511 

NAPOLI CECITA CECNPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,803 6,185 2287 891 

NAPOLI CELLINO FV CELN_I1501________SUBNET__ 1 150 ASI CELLINO 13,879 14,050 3606 1796 

NAPOLI CEMEN. TAR CEMN_I1501________SUBNET_C 1 150 CEMENTIR 12,549 8,848 3260 1583 

NAPOLI CENTOLA CENNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,884 4,228 1529 562 

NAPOLI CERRETO CE CEON_I1501________SUBNET__ 1 150 VENTISEI SRL 11,151 9,416 2897 1021 

NAPOLI CERIGNOLA CERNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,584 5,001 1970 815 

NAPOLI CASERTA S CESNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,036 6,829 2088 1293 

NAPOLI CETRARO CETNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,497 4,530 1948 1000 

NAPOLI CIANFURRO CFRN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 13,265 10,812 3446 1301 

NAPOLI CAMPOM.ALL CGAN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,202 5,031 2131 910 

NAPOLI CAGGIANO CGGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,727 7,389 2527 787 

NAPOLI CHIATONA CHFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 10,435 6,448 2711 776 
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Codice univoco utente Tensione 
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Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 
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trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI CHIARAVAL. CHIN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,076 6,481 2358 773 

NAPOLI CIRA CIANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,073 4,977 1838 1184 

NAPOLI CIARDON.CE CICN_I1501________SUBNET__ 1 150 POWERFLOR 8,868 6,763 2304 720 

NAPOLI CASSANO RT CIFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 6,196 4,179 1610 776 

NAPOLI CIRO CION_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 6,651 4,300 1728 594 

NAPOLI CIRO' M. CIRNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,980 4,503 1813 561 

NAPOLI CERRITO CITN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 13,880 13,838 3606 1796 

NAPOLI CIRA UT CIUN_I1501________SUBNET_C 1 150 CIRA 7,020 4,958 1824 1178 

NAPOLI CALABRITTO CLBNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,155 6,979 2638 1042 

NAPOLI COLLEMETO CLEN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,288 10,274 3192 1664 

NAPOLI COLLEMETO CLEN_I1501________SUBNET__ 2 150 ENEL DISTRIB 12,288 10,273 3192 1664 

NAPOLI CASALINI CLIN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG EOLICA B 8,641 6,446 2245 955 

NAPOLI COLLE SAN. CLLNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,357 10,166 3470 1599 

NAPOLI CAS/ETA380 CLNN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,444 7,885 2194 1632 

NAPOLI CAS/ETA380 CLNN_I1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 8,370 7,842 2175 1632 

NAPOLI CALUSIA CLSNTI1501________SUBNET__ 1 150 A2A SPA 17,612 14,967 4576 2509 

NAPOLI CALITRI CLTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,270 7,730 2668 1143 

NAPOLI CASALVEC. CLVNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,250 4,206 1364 638 

NAPOLI CAMERELLE CMEN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,039 13,239 3647 1627 

NAPOLI CAMPOM.RT CMFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 8,030 4,913 2086 901 

NAPOLI CAMERELL.C CMLN_I1501________SUBNET__ 1 150 DAUNIA ASCOL 13,840 13,115 3596 1616 



 

105 

 

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI CAMPAGNA CMPNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,330 7,591 2684 1068 

NAPOLI CAST/MARE CMRN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,627 8,635 2501 957 

NAPOLI ITALC.MAT. CMTN_I1501________SUBNET_C 1 150 ITALGEN 1,495 0,849 389 267 

NAPOLI CASTEL/ETA CNANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,729 7,881 3307 933 

NAPOLI CONTE CNEN_I1501________SUBNET__ 1 150 LUCKY WIND 4 7,714 7,369 2004 1285 

NAPOLI CONTUR. RT CNFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 11,157 7,788 2899 1599 

NAPOLI CANNETI CNIN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,451 5,662 1676 700 

NAPOLI CANCELLARA CNLN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOL CANCELLA 5,900 4,912 1533 935 

NAPOLI CANNETI CE CNNN_I1501________SUBNET__ 1 150 VOLTURINO WI 6,410 5,639 1665 698 

NAPOLI CANCARRO CNRN_I1501________SUBNET__ 1 150 MARGHERITA S 8,111 7,668 2107 1585 

NAPOLI CANTORE CNTN_I1501________SUBNET__ 1 150 CASTELLANETA 10,233 6,458 2659 1267 

NAPOLI CANNAVILE CNVN_I1501________SUBNET__ 1 150 DAUNIA SAVIG 6,875 4,549 1786 730 

NAPOLI COSENZA 2 CO2NDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,299 5,429 2156 733 

NAPOLI COSTA GRAN COGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGIA ENGI 10,337 9,917 2686 871 

NAPOLI COLACEM NA COLN_I1501________SUBNET_C 1 150 COLACEM 8,743 6,836 2272 1464 

NAPOLI COMMENDA COMN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,254 5,373 2144 567 

NAPOLI CONTURSI CONNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,320 7,937 2941 1613 

NAPOLI COPERTINO COPNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,751 6,751 2533 1185 

NAPOLI CORIGLIANO CORNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,750 6,172 2013 365 

NAPOLI COSENZA COSNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,008 6,004 2340 1149 

NAPOLI CONVERSANO COVNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,059 6,290 2094 825 



 

106 

 

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI CAPUA CPANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,663 9,801 3290 1428 

NAPOLI CAPODRISE CPDNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,102 8,202 2625 1502 

NAPOLI CAS.PAGANO CPGN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 13,685 10,036 3556 2013 

NAPOLI CAPACCIO CPINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,494 5,231 1947 434 

NAPOLI CAMPOMAG. CPMN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,210 5,034 2133 906 

NAPOLI CRE P.ROT CPRN_I1501________SUBNET__ 1 150 C.R.E. PROJE 5,114 3,089 1329 481 

NAPOLI CARPIG.SAL CPSNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,984 3,931 1555 502 

NAPOLI CARPANETO CPTN_I1501________SUBNET__ 1 150 SERRA CARPAM 9,428 6,887 2450 718 

NAPOLI CAPRIA. CP CPVNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,165 6,056 2381 858 

NAPOLI CROTON.BIO CRBN_I1501________SUBNET__ 1 150 BIOMASSE CRO 13,172 10,880 3422 542 

NAPOLI CROCELLA CRCN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG EOLICA G 9,133 7,742 2373 1082 

NAPOLI CIARDONE CRDN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,938 6,791 2322 722 

NAPOLI CERIGN.RT CRFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 4,090 2,834 1063 792 

NAPOLI CRESTA GAL CRGN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOL CRESTA D 10,906 8,207 2833 1527 

NAPOLI CROTON.IND CRINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,590 11,152 3531 545 

NAPOLI CORLETO P. CRLN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,820 6,507 2292 881 

NAPOLI CROCIMINUT CRMN_I1501________SUBNET__ 1 150 E-VENTO CIRO 6,605 4,287 1716 593 

NAPOLI CROTONE CRONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,204 7,641 2391 592 

NAPOLI CARAPELLE CRPN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,683 5,940 2256 665 

NAPOLI CERRITO CE CRRN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE RINNOVA 13,879 14,050 3606 1796 

NAPOLI CERRETO S. CRSN_I1501________SUBNET__ 1 150 VENTISEI SRL 11,284 9,482 2932 1025 
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NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI CARIATI CRTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,309 4,266 1639 657 

NAPOLI CIARLUZZI CRZN_I1501________SUBNET__ 1 150 DELSIS SRL 12,735 10,971 3309 1587 

NAPOLI CAMPI SAL. CSANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,211 8,574 3173 1822 

NAPOLI CELL.BASEN CSBN_I1501________SUBNET__ 1 150 C.R.E. PROJE 8,140 5,015 2115 902 

NAPOLI CAST/CUCCO CSCNPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,538 7,447 2218 1359 

NAPOLI CISTER.RT CSFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 5,048 3,263 1312 606 

NAPOLI CASIGNANO CSGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,919 9,270 3097 439 

NAPOLI CASTELNUOV CSLN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,033 8,258 2866 1537 

NAPOLI CASARANO CSNNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,426 5,856 2189 1196 

NAPOLI CASONE CSON_I1501________SUBNET__ 1 150 MARGHERITA S 8,399 8,203 2182 1513 

NAPOLI CASAMASS. CSSNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,525 8,678 2994 884 

NAPOLI CASAMASS.S CSUN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,084 6,715 2620 1129 

NAPOLI CASTIGL.RT CTFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 7,224 4,540 1877 577 

NAPOLI MAR.CASTEL CTMN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,232 7,108 2918 998 

NAPOLI CORATO CTONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,126 6,661 2631 781 

NAPOLI CATAPANE CTPN_I1501________SUBNET__ 1 150 LUCUS POWER 7,424 6,702 1929 1368 

NAPOLI C.VOLTURNO CTVNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,486 7,219 2984 1041 

NAPOLI CUMA CUMNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,054 15,667 4171 1541 

NAPOLI CUPONE CUPN_I1501________SUBNET__ 1 150 FLABRUM SRL 13,492 9,963 3505 1995 

NAPOLI CURVATTA CURN_I1501________SUBNET__ 1 150 GREEN CASTEL 8,373 7,842 2175 1621 

NAPOLI CUTRO CUTN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,519 5,359 1953 850 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI CELLE S.VI CVINTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 6,793 5,396 1765 915 

NAPOLI CALOVETO CVTN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,156 5,349 1859 535 

NAPOLI DAUN.FAETO DAFN_I1501________SUBNET__ 1 150 DAUNIA FAETO 7,465 6,045 1939 966 

NAPOLI DAUNIA CAN DCAN_I1501________SUBNET__ 1 150 DAUNIA CANDE 14,413 13,036 3745 2053 

NAPOLI DOTTO CIOR DCIN_I1501________SUBNET__ 1 150 DOTTO 9,078 6,029 2359 855 

NAPOLI DELICETO DELN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 12,908 11,061 3354 1598 

NAPOLI DELICETO DELN_I1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 14,879 13,791 3866 1600 

NAPOLI DIFESA DIFN_I1501________SUBNET__ 1 150 DIFESA WIND 7,466 6,045 1940 966 

NAPOLI DISO DISNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,314 3,366 1381 646 

NAPOLI DE NITTIS DNTN_I1501________SUBNET__ 1 150 EMMESSENNE S 12,904 11,847 3352 2029 

NAPOLI DURAZZANO DRZN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,683 7,678 2516 967 

NAPOLI DAUNIA S.C DSCN_I1501________SUBNET__ 1 150 DAUNIA SERRA 10,477 8,200 2722 940 

NAPOLI DIVELLA AL DVKN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,855 7,459 2560 791 

NAPOLI DIVELLA DVLN_I1501________SUBNET__ 1 150 DIVELLA S.P. 9,629 7,349 2502 785 

NAPOLI DAUN.W.FAE DWFN_I1501________SUBNET__ 1 150 DAUNIA WIND 7,524 6,072 1955 970 

NAPOLI EOLO3W MIN E3WN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOLO 3W MINE 7,326 4,440 1903 605 

NAPOLI EOS4 FAETO E4FN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOS4 FAETO 7,524 6,072 1955 970 

NAPOLI AQP SINNI EAGN_I1501________SUBNET_C 1 150 ACQUED. PUGL 10,195 6,345 2649 1053 

NAPOLI ED. ALBE. EALN_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 6,997 7,027 1818 865 

NAPOLI AQP GINOSA EARN_I1501________SUBNET_C 1 150 ACQUED. PUGL 10,195 6,345 2649 1053 

NAPOLI EBOLI 2 EB2NDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,651 8,552 2767 388 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI EBOLI EBONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,737 8,617 2789 387 

NAPOLI ECO E.BIS. ECBN_I1501________SUBNET__ 1 150 ECOENERGIA C 11,347 10,827 2948 762 

NAPOLI EDEN.CELLE ECEN_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 6,746 5,376 1753 911 

NAPOLI ERCHIE ECHN_I150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,065 6,585 1836 1411 

NAPOLI EOL.E.CARP EECN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOLICA ENERG 5,960 3,927 1548 500 

NAPOLI ELCE ELCN_I1501________SUBNET__ 1 150 ELCE ENERGIA 12,735 10,971 3309 1587 

NAPOLI ED.M/FALC. EMFN_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 13,958 12,989 3626 1338 

NAPOLI ED.M/FALC. EMFN_I1502________SUBNET__ 1 150 E2I 13,962 12,954 3628 1338 

NAPOLI ENERG.S.CO ENSN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGIA SUD 8,740 6,477 2271 878 

NAPOLI E2I.ORSARA EORN_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 9,838 7,835 2556 845 

NAPOLI EOS1 TROIA EOSN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG E.S.VINC 9,289 8,369 2413 1026 

NAPOLI ENIPOW. BR EPBN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENIPOWER 8,598 9,289 2234 1633 

NAPOLI EOL.PIETRA EPMN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOL PIETRAMO 5,948 5,094 1545 675 

NAPOLI ENIPOW. TA EPTN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENIPOWER 13,041 9,099 3388 1711 

NAPOLI ED.S.CONZA ESCN_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 10,907 8,208 2834 1527 

NAPOLI EOL.S.SOST ESSN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOLICA SUD 8,785 8,408 2282 500 

NAPOLI ED.STRONGO ESTN_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 8,788 5,946 2283 644 

NAPOLI SERRAV.EN. ETANZI1501________SUBNET__ 1 150 SERRAVALLE E 7,463 5,331 1939 847 

NAPOLI EDENS AVIG EVGN_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 9,321 6,859 2422 726 

NAPOLI ED. VOLT. EVLN_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 5,374 4,787 1396 746 

NAPOLI JINDAL FIL EXON_I1501________SUBNET__ 1 150 JINDAL FILMS 12,261 12,037 3185 801 
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Area Stazione 
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Titolare 

Icc 
trifase 

massima 
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monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI EXXONMOBIL EXXN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,421 12,146 3227 804 

NAPOLI FORTOR.ALB FABN_I1501________SUBNET__ 1 150 FORTORE ENER 8,580 7,561 2229 25 

NAPOLI FAETO FAENTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,583 6,099 1970 975 

NAPOLI FALERNA FALN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,391 4,780 1920 467 

NAPOLI FRANZI FANN_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL SPA 8,438 5,286 2192 838 

NAPOLI FASANO FASNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,332 4,242 1645 675 

NAPOLI FERRERO FEEN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,225 6,617 2397 940 

NAPOLI FEO FEON_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 10,146 9,278 2636 1049 

NAPOLI FERRANDINA FERNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,044 6,938 2869 1320 

NAPOLI FOGGIA RT FFEN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 9,815 7,331 2550 1502 

NAPOLI FRANCAV.FS FFSN_I1501________SUBNET_C 1 150 R.F.I. 10,142 6,578 2635 750 

NAPOLI FOGGIA C FGCNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,135 9,762 3153 1711 

NAPOLI FRI-EL GRO FGRN_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL SPA 11,107 7,278 2886 1113 

NAPOLI FIUMEFREDD FIFN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,721 3,412 1486 669 

NAPOLI FIUME GRAN FIGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,345 12,073 3207 807 

NAPOLI FIUME PICC FIPN_I1501________SUBNET__ 1 150 SFIR BRINDIS 12,203 11,977 3170 805 

NAPOLI FIAT SATA FITN_I1501________SUBNET_C 1 150 FIAT SATA 12,156 8,609 3158 1481 

NAPOLI FIAT PS UT FIUN_I1501________SUBNET_C 1 150 FIAT 12,534 10,730 3256 720 

NAPOLI FILAT. PUG FLPNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,804 6,021 2547 1027 

NAPOLI FLUMERI SE FLSN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 10,712 9,288 2783 754 

NAPOLI FLUMERI FLUNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,739 9,278 2790 1412 
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massima 
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Pcc massima 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI FOND.M. AL FMANTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 12,994 11,342 3376 1986 

NAPOLI MURGEOLICA FMGN_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL SPA 8,078 4,710 2099 627 

NAPOLI FRI-EL MON FMMN_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL MONTE 9,274 6,088 2409 755 

NAPOLI FRANC.ANG FNGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,356 5,425 2171 692 

NAPOLI FOIANO BN FNONTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,032 14,177 3905 1238 

NAPOLI FOGGIA FOGNTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 13,082 11,951 3399 2048 

NAPOLI FOGGIA FOGNTI150A________SUBNET__ 2 150 TERNA 16,156 14,527 4197 2003 

NAPOLI FOGGIA IND FOINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,265 7,402 2667 591 

NAPOLI FOSSA LUPO FOLN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG E.FOSSA 10,670 8,133 2772 921 

NAPOLI FORTOR.PIS FPIN_I1501________SUBNET__ 1 150 FORTORE ENER 14,413 13,036 3745 2053 

NAPOLI FMA PRA.S. FPSN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,715 10,869 3304 722 

NAPOLI FRATTA FRANTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 19,144 17,549 4974 1793 

NAPOLI FRI-EL BIS FRBN_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL SPA 11,357 10,803 2951 762 

NAPOLI FEROLETO FRLNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 17,461 15,002 4536 1876 

NAPOLI FEROLETO FRLNTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 13,623 11,856 3539 1862 

NAPOLI FORENZA M. FRMNTI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,713 6,565 2264 998 

NAPOLI FERRANTI FRNN_I1501________SUBNET__ 1 150 INERGIA SPA 9,226 7,890 2397 1316 

NAPOLI FORTORE RO FRON_I1501________SUBNET__ 1 150 FORTORE ENER 7,732 7,771 2009 914 

NAPOLI FRI-EL RIC FRRN_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL SPA 9,753 7,451 2534 1090 

NAPOLI FIRESTONE FRSN_I1501________SUBNET_C 1 150 FIRESTONE 12,383 10,659 3217 2200 

NAPOLI FEROL. CP FRTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,505 11,790 3509 671 
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Area Stazione 
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Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
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Pcc massima 
trifase 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI FRI-EL S.A FSAN_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL SPA 7,596 7,426 1973 800 

NAPOLI FONTE ROSA FTRN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,133 6,002 2113 721 

NAPOLI FORENTUM FTUN_I1501________SUBNET__ 1 150 ALTRI PRODUT 7,480 6,734 1943 1377 

NAPOLI FONDERIE M FUCN_I1501________SUBNET__ 1 150 R.F.I. 12,815 11,141 3329 1968 

NAPOLI FUORNI FUONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,658 5,501 1990 1323 

NAPOLI FRAN/VILLA FVLNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,612 9,271 3537 2338 

NAPOLI SCAMPIT.CE FWSN_I1501________SUBNET__ 1 150 FWPOWER 10,285 9,839 2672 922 

NAPOLI GAMASCIA GAMN_I1501________SUBNET__ 1 150 FOTOWATIO IT 11,840 9,522 3076 1631 

NAPOLI GARIGL. CE GANNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,044 12,228 3909 1696 

NAPOLI GALATIN.OV GAON_I1501________SUBNET__ 1 150 ORIONE PV SR 10,709 9,177 2782 1680 

NAPOLI GARGANO GARN_I1501________SUBNET__ 1 150 GARGANO ENER 15,885 14,372 4127 1986 

NAPOLI GARIGL. ST GASNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,998 13,375 4156 1746 

NAPOLI GARIGL. ST GASNTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 10,757 10,105 2795 2087 

NAPOLI GIOIA D.C. GDCNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,145 6,563 2636 1080 

NAPOLI GEBBIONE GEBN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,112 7,999 2887 1523 

NAPOLI GENZANO GENNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,147 6,671 2376 820 

NAPOLI GETRAG UT GETN_I1501________SUBNET_C 1 150 GETRAG 10,692 8,103 2778 742 

NAPOLI GROTTALUP. GFSN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 8,091 4,891 2102 683 

NAPOLI GIUGLIANO GIGNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 17,754 17,363 4613 1974 

NAPOLI GINOSA M. GIMNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,344 6,489 2687 1274 

NAPOLI GINOSA M. GIMNDI1502________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,288 6,473 2673 1271 
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Codice univoco utente Tensione 

Titolare 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI GIOVINAZZO GIONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,528 7,048 2476 664 

NAPOLI GALLICO GLCNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,098 7,831 2883 1415 

NAPOLI GALLICO RT GLFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 10,801 7,666 2806 1395 

NAPOLI GALATINA GLNNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 12,451 10,366 3235 1677 

NAPOLI GALATINA GLNNTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 10,834 9,250 2815 1693 

NAPOLI GALATINA GLNNTI1502________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,339 4,758 3725 2484 

NAPOLI GALLIPOLI GLPNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,044 5,578 2090 919 

NAPOLI GALAT. CP GLTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,355 7,487 2431 1535 

NAPOLI GALATONE GNENDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,735 8,015 2789 1553 

NAPOLI GENZANO380 GNZN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,420 9,549 2967 1030 

NAPOLI GORGO GORN_I1501________SUBNET__ 1 150 SAVE OPPIDO 10,751 8,554 2793 1369 

NAPOLI GRAVINA CE GRCN_I1501________SUBNET__ 1 150 NUOVA ENERGI 8,955 5,850 2327 977 

NAPOLI GIARDINETT GRDN_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 9,838 7,835 2556 845 

NAPOLI GIRIFALCO GRFN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,710 6,619 2523 1123 

NAPOLI GRICIGNANO GRIN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 20,429 18,842 5308 2903 

NAPOLI GUARNIERI GRNN_I1501________SUBNET__ 1 150 DEVELOP SRL 8,596 8,131 2233 1371 

NAPOLI GROTTAGLIE GRONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,339 7,637 2946 1267 

NAPOLI GRUMO APP. GRUNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,749 4,949 2013 848 

NAPOLI GRAVINA GRVNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,720 6,394 2525 814 

NAPOLI GOLETO S.A GSANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,244 6,623 2402 902 

NAPOLI GINESTRA S GSCN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,219 7,785 2395 1087 
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Area Stazione 
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Icc 
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Pcc massima 
trifase 
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trifase 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI GIOIA T. GTANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,257 12,752 4224 2132 

NAPOLI GIOIA T.I. GTINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,151 10,836 3417 601 

NAPOLI GETRAG GTRNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,857 8,197 2821 745 

NAPOLI GROTTOLE GTTNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,238 7,317 2920 1118 

NAPOLI GUARDIA GUAN_I1501________SUBNET__ 1 150 FRI-EL SAN C 8,739 6,476 2271 878 

NAPOLI HELIOS TUT HTUN_I1501________SUBNET__ 1 150 APULIA RENEW 11,509 11,617 2990 1615 

NAPOLI IVPC ALBER IALN_I1501________SUBNET__ 1 150 IVPC 6,998 7,028 1818 865 

NAPOLI TRIN.4AVIG IAVN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG WIND 4 8,585 6,271 2230 833 

NAPOLI IVPC4 BISA IBSN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG WIND 4 11,350 10,831 2949 762 

NAPOLI ISOLA CR 2 IC2N_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,076 5,861 2098 693 

NAPOLI ITALC. SA ICEN_I1501________SUBNET_C 1 150 ITALGEN 7,558 5,408 1964 1311 

NAPOLI IVPC4 CELL ICLN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG WIND 4 6,747 5,376 1753 911 

NAPOLI ISOLA C.R. ICRNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,095 5,882 2103 690 

NAPOLI IVPC FOIAN IFON_I1501________SUBNET__ 1 150 IVPC 14,801 14,033 3845 1231 

NAPOLI IVPC FOIAN IFON_I1502________SUBNET__ 1 150 IVPC 14,801 14,032 3845 1231 

NAPOLI IVPC4 FOR. IFRN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG WIND 4 8,636 6,535 2244 994 

NAPOLI IGAT IGAN_I1501________SUBNET_C 1 150 IGAT (INDUST 14,937 10,549 3881 2172 

NAPOLI IVPC4 LAC. ILCN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG WIND 4 10,343 9,924 2687 871 

NAPOLI IVPCMARCEL IMAN_I1501________SUBNET__ 1 150 IVPC 13,539 9,764 3517 1518 

NAPOLI INNANZI INNN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,541 5,429 1959 366 

NAPOLI IONADI IONN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,993 5,341 2077 918 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 
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trifase 
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Pcc massima 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI CIANFUR.CE IPAN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG EOLICA A 13,090 10,730 3401 1293 

NAPOLI IVPCP3 FOI IPFN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG WIND 4 14,808 14,036 3847 1231 

NAPOLI IVPC4 ROSE IRSN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG WIND 4 7,732 7,770 2009 914 

NAPOLI ISCHITELLA ISCNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,963 3,068 1289 452 

NAPOLI ISCA PAN. ISPNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,428 6,992 2709 1373 

NAPOLI ISCA RICOT ISRN_I1501________SUBNET__ 1 150 ALFA WIND SR 7,483 6,736 1944 1377 

NAPOLI ITALGREEN ITGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ITALGREEN 8,106 8,349 2106 134 

NAPOLI IVPC ANZA IVANZI1501________SUBNET__ 1 150 IVPC 10,044 10,060 2610 917 

NAPOLI IVPC M/FAL IVFN_I1501________SUBNET__ 1 150 IVPC 13,959 12,958 3627 1338 

NAPOLI IVPC4 VOLT IVLN_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG WIND 4 5,375 4,788 1396 746 

NAPOLI JACURSO JACN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,814 6,653 2550 1046 

NAPOLI JASMINE JASN_I1501________SUBNET__ 1 150 ELSIPONTO SR 7,714 7,369 2004 1285 

NAPOLI LOGI-TRADE L-TN_I1501________SUBNET__ 1 150 LOGISTIC & T 9,704 5,994 2521 1022 

NAPOLI LACED. CP LACNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,564 10,063 2744 878 

NAPOLI LACED. CP LACNDI1502________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,451 9,991 2715 874 

NAPOLI LACED. CP LACNDI1503________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,340 9,920 2686 871 

NAPOLI LACEDONIA LADNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 10,452 9,993 2716 874 

NAPOLI LAGNANO LAGN_I1501________SUBNET__ 1 150 EUROWIND SRL 14,657 13,655 3808 1588 

NAPOLI LAINO LAINTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 19,868 18,256 5162 1973 

NAPOLI LACCO AM. LAMNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,934 11,121 3100 1353 

NAPOLI LA ROCCA C LARN_I1501________SUBNET__ 1 150 EDP RENEWABL 11,285 9,482 2932 1025 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI LAURIA LAUNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,978 6,914 2592 677 

NAPOLI LECCE TRE LE3N_I1501________SUBNET__ 1 150 EOL SALENTIN 9,420 7,381 2447 1171 

NAPOLI LECCE LECNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,734 9,157 3308 2062 

NAPOLI LESINA LEFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 3,961 3,461 1029 570 

NAPOLI LECCE IND. LEINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,095 8,553 3142 1378 

NAPOLI LECCE MARE LEMNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,781 7,122 2541 1008 

NAPOLI LECCE NORD LENN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,511 7,419 2471 1177 

NAPOLI LE RENI LERN_I1501________SUBNET__ 1 150 MALTEMI ENER 13,179 11,120 3424 897 

NAPOLI LECCE S LESNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,902 6,096 2313 1040 

NAPOLI LETTERE LETNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,084 8,865 2620 1552 

NAPOLI LIZZANO LIZNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,444 5,390 2194 947 

NAPOLI LAMACARVOT LMCN_I1501________SUBNET__ 1 150 ASJA AMBIENT 8,297 7,797 2156 1621 

NAPOLI LAMALUNGA LMGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,300 4,208 1897 726 

NAPOLI LAMEZIA T. LMTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,574 6,895 2487 422 

NAPOLI LOCRI LOCNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,090 5,185 2102 1025 

NAPOLI LAGO OLMO LOLN_I1501________SUBNET__ 1 150 MARGHERITA S 6,873 4,548 1786 730 

NAPOLI LOSETO LOSNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,894 14,674 3869 561 

NAPOLI LATERZA LTZNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,705 6,878 2781 1284 

NAPOLI LUCERA LUCNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,264 9,010 2667 849 

NAPOLI L.W. ACCAD LUWN_I1501________SUBNET__ 1 150 LUCKY WIND 7,592 7,422 1972 800 

NAPOLI LUZZI LUZN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,176 4,489 1864 651 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI MACCHIAL.C MACN_I1501________SUBNET__ 1 150 ALISEA 7,526 6,465 1955 1220 

NAPOLI MATISSE MAEN_I1501________SUBNET__ 1 150 FAR POWER SR 14,439 13,522 3751 1577 

NAPOLI MANF/DONIA MAFNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,242 3,478 1362 430 

NAPOLI MAGISAN.CP MAGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,729 4,719 2008 1429 

NAPOLI MAIERATO MAIN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,798 5,008 2026 719 

NAPOLI MARINA M. MAMN_I1501________SUBNET_C 1 150 MINISTERO DI 11,076 7,972 2878 1586 

NAPOLI MANDURIA MANNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,265 6,584 2667 1287 

NAPOLI MANDURIA MANNDI1502________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,157 6,553 2639 1280 

NAPOLI MARATEA MARNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 3,688 2,453 958 446 

NAPOLI MANFRED. S MASN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,710 3,875 1484 407 

NAPOLI MONTEB.JON MBJN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,756 5,846 2275 1044 

NAPOLI MERCATELLO MC2NDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,625 4,587 1721 1188 

NAPOLI MONTE CARM MCAN_I1501________SUBNET__ 1 150 PIETRAGALLA 8,508 6,242 2211 830 

NAPOLI MACCHIALUP MCLN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,583 6,493 1970 1227 

NAPOLI M/CORVINO MCONTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 12,805 11,318 3327 1872 

NAPOLI M/CORVINO MCONTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 12,933 11,405 3360 1788 

NAPOLI PE M.CUTE MCUN_I1501________SUBNET__ 1 150 PARCO EOLICO 8,438 5,286 2192 838 

NAPOLI MAIDA MDAN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,551 9,301 2481 1906 

NAPOLI MAIDA MDAN_I1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 9,705 9,399 2522 1906 

NAPOLI MODUGNO MDUNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,932 12,171 3620 1237 

NAPOLI MEGNA MEGN_I1501________SUBNET__ 1 150 CAMAS ENERGY 9,611 6,587 2497 1117 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI MELFI IND MEINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,367 9,120 3213 1315 

NAPOLI MELFI MELNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,372 7,823 2954 1252 

NAPOLI MESORACA MEONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,919 7,352 2837 1000 

NAPOLI MESAGNE MESNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,056 8,775 3132 1332 

NAPOLI MOLFET.RT MFFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 5,218 3,780 1356 1072 

NAPOLI MANFR. IND MFIN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,071 3,338 1317 442 

NAPOLI M/FALCONE MFLNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,164 13,114 3680 1346 

NAPOLI M/FALCONE MFLNTI1502________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,211 13,141 3692 1338 

NAPOLI VALLES.CE MFPN_I1501________SUBNET__ 1 150 FWPOWER 10,244 10,420 2662 925 

NAPOLI MOLFETTA MFTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,408 6,044 2184 782 

NAPOLI MONGRASSAN MGFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 6,118 3,713 1590 715 

NAPOLI MAGLIE MGLNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,616 3,622 1459 543 

NAPOLI MAGIS. CE MGSNZI1501________SUBNET__ 1 150 A2A SPA 7,503 4,538 1949 1396 

NAPOLI MELFI FIAT MIFNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,314 8,665 3199 1490 

NAPOLI MINERVIN.M MINNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,158 4,087 1860 819 

NAPOLI MELFI 380 MLFN_I150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,539 6,768 1959 1385 

NAPOLI MELFI 380 MLFN_I150A________SUBNET__ 2 150 TERNA 7,710 6,941 2003 1440 

NAPOLI MOLINARA MLNN_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 14,327 12,028 3722 1216 

NAPOLI MELISSA MLSN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,569 4,922 1966 524 

NAPOLI MONTELUNGO MLUNPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 11,667 10,053 3031 1193 

NAPOLI MONTEMURRO MMRN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,365 6,116 2433 758 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI MONTE CUTE MNCN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,514 5,307 2212 841 

NAPOLI MANET MNEN_I1501________SUBNET__ 1 150 DEL ENERGY S 14,657 13,656 3808 1588 

NAPOLI MANFR.380 MNFN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,672 8,179 2253 1380 

NAPOLI MANFR.380 MNFN_I1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 7,777 7,409 2020 1292 

NAPOLI MONTAGNA MNTN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,658 7,604 2249 796 

NAPOLI MARSICO NU MNUN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,450 4,854 2195 861 

NAPOLI MONTEGIORD MOFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 4,567 2,798 1187 547 

NAPOLI MOLA MOLNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,666 6,547 2252 725 

NAPOLI MONOPOLI MONNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,075 7,929 2098 839 

NAPOLI MORCONE MORN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,861 8,424 3082 1298 

NAPOLI MANF.PAGL. MPAN_I1501________SUBNET__ 1 150 ETA 8,071 5,978 2097 719 

NAPOLI METAPONTO MPFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 6,413 3,854 1666 347 

NAPOLI MELITO PS MPSNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,999 5,951 2338 1342 

NAPOLI MATERA MRANTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,458 12,630 4016 1843 

NAPOLI MATERA MRANTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 13,450 11,256 3494 1841 

NAPOLI MARTINA F. MRFN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,700 3,631 1481 1031 

NAPOLI MARCIAGALL MRGN_I1501________SUBNET__ 1 150 FINPOWER WIN 7,647 6,905 1987 1728 

NAPOLI MARCELLIN. MRLNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 13,726 9,832 3566 1529 

NAPOLI MARCIA.TAV MRNN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 6,391 5,431 1660 1351 

NAPOLI MONTORSI MRSN_I1501________SUBNET__ 1 150 FERROVIE GAR 6,996 7,026 1818 865 

NAPOLI MARZANELLO MRZNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,844 10,931 3856 2705 
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Area Stazione 
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Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI MONTESAR. MSCNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,782 7,861 2541 968 

NAPOLI MAID.FLORO MSFN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERLIVE 9,612 9,337 2497 1890 

NAPOLI MONSIGNORE MSGN_I1501________SUBNET__ 1 150 SANISO SRL 18,420 17,883 4786 1840 

NAPOLI MASSAFRA MSSNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,673 9,622 3812 1503 

NAPOLI MONTERUG.C MTCN_I1501________SUBNET__ 1 150 BELPOWER MON 7,550 4,666 1961 813 

NAPOLI MATERA CP MTDNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,706 9,056 3301 1926 

NAPOLI MARTIGNANO MTGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,842 4,725 1778 456 

NAPOLI MONTEIASI MTIN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,122 7,573 2630 734 

NAPOLI MATERA N MTNNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,993 7,442 2856 1301 

NAPOLI MONTERUGA MTRN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,610 4,682 1977 816 

NAPOLI MATESE 2S MTSNPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,762 7,335 2277 888 

NAPOLI MATESE 1S MTSNPI1502________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 7,452 5,795 1936 826 

NAPOLI MONTEVERDE MTVN_I1501________SUBNET__ 1 150 WIND FARM MO 10,232 9,849 2658 868 

NAPOLI MUCONE 1S MU1NTI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 11,931 10,741 3100 1251 

NAPOLI MUCONE 2S MU2NTI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 5,703 5,131 1482 586 

NAPOLI MANF.VETRO MVTN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,051 3,322 1312 444 

NAPOLI NOCI NOINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,868 4,980 1784 1022 

NAPOLI NOVOLEGNO NOVN_I1501________SUBNET__ 1 150 NOVOLEGNO 8,748 6,053 2273 1026 

NAPOLI NOVASIRI NS2N_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,043 3,048 1310 504 

NAPOLI NASTRO CAR NSCN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 12,113 11,906 3147 781 

NAPOLI NASISI RT NSFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 10,493 7,635 2726 1628 
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Area Stazione 
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Icc 
trifase 

massima 
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convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI ORD.E.CARA OECN_I1501________SUBNET__ 1 150 ORDONA ENERG 8,608 5,915 2236 663 

NAPOLI OPPIDO LUC OPLN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,001 8,664 2858 1386 

NAPOLI OPPIDO OPPN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,455 7,846 2976 664 

NAPOLI ORICHELLA ORINZI1501________SUBNET__ 1 150 A2A SPA 13,227 10,985 3437 1197 

NAPOLI ORTANOVA ORNNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,228 5,570 2138 703 

NAPOLI ORSARA ORSNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,940 7,881 2583 848 

NAPOLI OSTUNI OSTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,655 4,337 1729 591 

NAPOLI OTTAVIANO OTVN_I1501________SUBNET_C 1 150 ENEL DISTRIB 9,099 6,591 2364 1021 

NAPOLI PALAZZO 2 PA2NPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 10,207 6,835 2652 1215 

NAPOLI PONTE ALBA PABN_I1501________SUBNET__ 1 150 PONTE ALBANI 8,272 7,764 2149 1584 

NAPOLI PADULA PADNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,038 6,622 2348 1212 

NAPOLI PALAGIANO PALNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 20,389 13,929 5297 3681 

NAPOLI PAOLA PAONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,013 3,558 1562 563 

NAPOLI PATRIA PATNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,164 14,222 3940 1882 

NAPOLI PATRIA PATNTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 18,784 18,123 4880 1855 

NAPOLI PICERNO RT PCFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 7,488 4,693 1946 1341 

NAPOLI P.D.CORNAL PCON_I1501________SUBNET__ 1 150 GDF SUEZ RIN 11,189 7,891 2907 1602 

NAPOLI PITAG. C.R PCRN_I1501________SUBNET__ 1 150 PITAGORA 7,598 5,396 1974 672 

NAPOLI PALO D.C. PDCNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,576 14,644 4047 1602 

NAPOLI PONTELAND. PDLN_I1501________SUBNET_C 1 150 TERNA 12,086 9,077 3140 1213 

NAPOLI PE P.CORDA PECN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOL PIANO  C 9,713 6,620 2524 1041 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 
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massima 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI PE GIRIFAL PEGN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOL GIRIFALC 9,408 6,481 2444 1106 

NAPOLI PE IARDINO PEIN_I1501________SUBNET__ 1 150 E.ON PRODUZI 9,585 7,634 2490 963 

NAPOLI PELLICCIAR PELN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,036 5,875 2348 981 

NAPOLI PE MORCONE PEMN_I1501________SUBNET_C 1 150 ALTRI PRODUT 11,934 9,016 3101 1206 

NAPOLI PE S.PELAT PEPN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOL SERRA PE 9,718 6,621 2525 1041 

NAPOLI PE SEVERIN PESN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOL M.A.SEVE 6,079 4,926 1579 466 

NAPOLI PALAG.RT PGFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 19,202 13,023 4989 3515 

NAPOLI PICERNO PICN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,393 6,410 2440 1038 

NAPOLI PIGNATARO PIGNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,183 10,758 3945 2194 

NAPOLI PILANI PILN_I1501________SUBNET__ 1 150 WIND FARM UM 9,132 7,741 2372 1082 

NAPOLI POLIC. RT PLFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 4,481 2,678 1164 425 

NAPOLI PALAGIANEL PLGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,493 9,111 3765 865 

NAPOLI POLLA PLLN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,837 6,998 2556 760 

NAPOLI PALERMITI PLRN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,787 8,180 2802 925 

NAPOLI PALMI S PLSNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,595 9,120 3272 1410 

NAPOLI PINETAMARE PMAN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,972 7,023 2851 1143 

NAPOLI PIETRAM. PMCN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,985 5,113 1555 677 

NAPOLI PIETRAM. PMCN_I1502________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,947 5,094 1545 675 

NAPOLI PONTE ANN. PNANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,980 6,957 2593 1561 

NAPOLI PIGNAT.RT PNFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 14,195 9,884 3688 2104 

NAPOLI PIANELLE PNLN_I1501________SUBNET_C 1 150 ALTRI PRODUT 11,934 9,016 3101 1206 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI P.CESAREO POCNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,890 5,152 2050 755 

NAPOLI POTENZA E POENDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,139 6,688 2634 709 

NAPOLI POLIGN. RT POFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 6,388 4,564 1660 740 

NAPOLI POGGIO IMP POINTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 3,749 3,335 974 549 

NAPOLI POLISTENA POLNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,103 10,767 3664 1509 

NAPOLI P/CAGNANO PONNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,799 6,593 2286 1462 

NAPOLI POLICORO POON_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,347 3,214 1389 454 

NAPOLI PORRARA PORN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGHE SPA 9,140 6,585 2375 936 

NAPOLI POSTICCIOL POSN_I1501________SUBNET__ 1 150 PARCO EOL ST 7,528 5,018 1956 833 

NAPOLI POTENZA POTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,429 8,776 3229 2385 

NAPOLI POTENZA POTNDI1502________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,327 8,740 3203 648 

NAPOLI PAPANICE PPCN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,788 6,959 2283 615 

NAPOLI PRATA P.U. PPUN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,926 10,974 3358 983 

NAPOLI PEPIZZA PPZN_I1501________SUBNET__ 1 150 GEMSA ENERGI 9,456 9,238 2457 1890 

NAPOLI PRAIA PRANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,810 6,287 2549 1175 

NAPOLI PONTE ROTT PRON_I1501________SUBNET__ 1 150 INERGIA SPA 8,607 5,914 2236 663 

NAPOLI PIAN.BIAG. PSBN_I1501________SUBNET__ 1 150 PIANO SAN BI 9,116 7,598 2368 591 

NAPOLI PISCIOLI PSCNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,635 13,163 3802 2072 

NAPOLI PISTIC. CP PSDNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,839 7,661 3076 1784 

NAPOLI PAL.GERVAS PSGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,721 6,477 2266 959 

NAPOLI PISTICCI PSTNTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 5,420 4,765 1408 630 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI POSTAVALLE PSVN_I1501________SUBNET__ 1 150 SISEN 3 SRL 7,481 5,407 1944 365 

NAPOLI PATRIA CP PTDNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 18,685 18,004 4855 1724 

NAPOLI PISTIC. RT PTFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 10,761 6,856 2796 1677 

NAPOLI PIETRAGALL PTRN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL GREEN P 9,322 6,860 2422 726 

NAPOLI PUTIGNANO PUTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,928 7,096 2320 1196 

NAPOLI POZZO MAR. PZMN_I1501________SUBNET__ 1 150 TOZZI GREEN 13,643 12,990 3544 1604 

NAPOLI POZZO SAL. PZSN_I1501________SUBNET__ 1 150 MARGHERITA S 12,576 10,887 3267 1575 

NAPOLI QUINTOLA QNTN_I1501________SUBNET__ 1 150 MANUCOR SPA 14,501 10,963 3767 1371 

NAPOLI RACALE RACNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,566 5,144 1966 1033 

NAPOLI REGGIO C. RECNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,371 8,975 3214 1868 

NAPOLI ROCC.EV.RT REFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 11,388 9,688 2959 1180 

NAPOLI REGGIO IND REINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,590 8,232 3011 1841 

NAPOLI RENDE RENNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,845 5,013 2038 593 

NAPOLI REGGIO S. RESN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,309 6,209 2418 996 

NAPOLI RIGNANO FG RGAN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 12,040 9,007 3128 988 

NAPOLI RIPALTA RIFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 4,786 3,980 1243 642 

NAPOLI RIGNANO C. RIGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENTERRA SPA 11,894 8,950 3090 984 

NAPOLI RIPACANDID RIPN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,917 5,899 2317 762 

NAPOLI RIPE SUONN RISN_I1501________SUBNET__ 1 150 BICCARI 2 EN 8,271 7,763 2149 1584 

NAPOLI RIZZICONI RIZNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 16,093 14,084 4181 1625 

NAPOLI RIZZICONI RIZNTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 18,336 16,625 4764 1746 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI ROMAGN. RT RMFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 8,065 5,365 2095 895 

NAPOLI ROCCELLA ROCNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,833 4,461 1775 709 

NAPOLI ROGLIANO ROGNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,722 4,984 2006 858 

NAPOLI ROSSANO TE ROSNTI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 10,609 11,089 2756 1720 

NAPOLI ROSSANO TE ROSNTI1501________SUBNET__ 2 150 ENEL PRODUZI 13,304 13,426 3457 1719 

NAPOLI ROTONDA ROTNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 19,985 18,372 5192 549 

NAPOLI ROTONDA ROTNTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 20,319 18,568 5279 2660 

NAPOLI RESTINCO C RSCN_I1501________SUBNET__ 1 150 SUN ENERGY E 14,120 13,116 3668 1893 

NAPOLI ROSITO RSIN_I1501________SUBNET__ 1 150 IRIS 2006 SR 14,656 12,866 3808 1717 

NAPOLI ROSSANO RSNNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,776 7,597 2280 478 

NAPOLI ROSARNO RSRNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,338 9,359 3206 547 

NAPOLI ROSETO FG RSTNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,794 7,814 2025 918 

NAPOLI ROTONDELLA RTDN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,141 3,096 1336 482 

NAPOLI RUGGIANEL. RUGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,906 5,591 2314 660 

NAPOLI RUTIGLIANO RUTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,891 7,474 2570 788 

NAPOLI SATRIAN.1S SA1NZI1501________SUBNET__ 1 150 A2A SPA 10,253 8,906 2664 1269 

NAPOLI SATRIAN.2S SA2NZI1501________SUBNET__ 1 150 A2A SPA 11,156 9,832 2898 1327 

NAPOLI SANT'AGATA SAAN_I1501________SUBNET__ 1 150 AGRITRE SRL 12,585 10,892 3270 1661 

NAPOLI SALA CONS. SACNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,733 6,115 2269 953 

NAPOLI SER S.AGAT SAGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGIE RINN 7,594 7,424 1973 800 

NAPOLI S.AMBROGIO SAMN_I1501________SUBNET__ 1 150 C&C LUCANIA 10,875 8,609 2825 1378 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI SANNICAND. SANNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,412 4,797 1926 799 

NAPOLI SALENTO SATNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,661 3,756 1471 593 

NAPOLI SAVA SAVN_I1501________SUBNET__ 1 150 SAVA ENERGIA 10,050 6,521 2611 1273 

NAPOLI SIBARI 2 SB2N_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,766 3,870 1498 423 

NAPOLI S. BARBARA SBANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,122 6,584 2630 1574 

NAPOLI SCAMPIT.2 SC2N_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 10,369 9,919 2694 934 

NAPOLI SCAFATI SCANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,488 7,648 2465 913 

NAPOLI SCANDALE SCDNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,877 12,986 3865 1730 

NAPOLI SCANDALE SCDNTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 10,275 9,677 2669 1701 

NAPOLI SCALEA SCFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 9,062 5,796 2354 1462 

NAPOLI SCILLA SCINTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,273 13,339 3968 1735 

NAPOLI SCILLA SCINTI150A________SUBNET__ 2 150 TERNA 16,226 13,879 4216 1542 

NAPOLI SCAMPITELL SCMN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 10,395 9,909 2701 925 

NAPOLI SAN COSIMO SCSN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,998 3,938 1558 501 

NAPOLI SALAND. RT SDFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 11,545 7,490 3000 976 

NAPOLI S.DOMENICA SDMN_I1501________SUBNET__ 1 150 CLEAN ENERGY 10,165 9,609 2641 1688 

NAPOLI SAN DONACI SDNN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,885 6,539 2568 1022 

NAPOLI S.DONACI C SDON_I1501________SUBNET__ 1 150 ITALGREEN 9,554 6,309 2482 1083 

NAPOLI SERRAN.RT SEFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 6,523 4,282 1695 474 

NAPOLI SIST.ENERG SEGN_I1501________SUBNET__ 1 150 SISTEMI ENER 9,296 7,738 2415 967 

NAPOLI S.EUFEM. I SEINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,045 7,908 2870 860 
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Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI SENISE SENNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,889 6,795 2569 1088 

NAPOLI SERROLUNGO SERN_I1501________SUBNET__ 1 150 WINDFARM DEL 13,490 11,875 3505 685 

NAPOLI S.SEVER380 SEVNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,473 8,252 2201 1523 

NAPOLI S.FLOR.GIR SFGN_I1501________SUBNET__ 1 150 CALABRIA SOL 9,457 9,239 2457 1890 

NAPOLI S.FRANCESC SFNN_I1501________SUBNET__ 1 150 P.EOL S.FRAN 7,509 4,904 1951 523 

NAPOLI S.GIUSEP.V SG2NDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,139 6,719 2374 1083 

NAPOLI SORG.CAS.C SGCN_I1501________SUBNET__ 1 150 SORGENIA 10,906 8,207 2833 1527 

NAPOLI S.GIOV.FIO SGFNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,960 6,763 2588 756 

NAPOLI SORG.S.G.M SGGN_I1501________SUBNET__ 1 150 SORGENIA 9,659 7,411 2509 1084 

NAPOLI SEGHERIA SGHN_I1501________SUBNET__ 1 150 PARCO EOLICO 11,284 9,482 2932 1025 

NAPOLI S.GIORG.I. SGINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,697 5,847 2260 865 

NAPOLI SORG.MINER SGMN_I1501________SUBNET__ 1 150 SORGENIA MIN 15,011 11,466 3900 1597 

NAPOLI S.GOBAIN SGON_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,698 6,602 2000 1256 

NAPOLI S.GIOV.ROT SGRNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,070 5,453 2097 998 

NAPOLI SAN GIUSTO SGTN_I1501________SUBNET__ 1 150 SEA SPA 8,273 7,764 2149 1584 

NAPOLI SIBARI SIBNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,990 4,098 1556 411 

NAPOLI SICIGN.ALB SICN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 10,838 7,556 2816 1006 

NAPOLI SIDER.LUC SIDN_I1501________SUBNET_C 1 150 LUCCHINI 9,607 6,278 2496 648 

NAPOLI S.ILARIO R SILN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,111 4,467 1847 563 

NAPOLI SALANDRA SLANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,909 8,572 3354 2111 

NAPOLI SALINE REG SLFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 8,436 5,504 2192 1060 
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convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI SOL SLON_I1501________SUBNET_C 1 150 AIR LIQUIDE 7,144 5,041 1856 1258 

NAPOLI SAN LUPO SLPN_I1501________SUBNET_C 1 150 ALTRI PRODUT 11,934 9,016 3101 1206 

NAPOLI SERRO LUCA SLUN_I1501________SUBNET__ 1 150 WIND FARM RO 14,413 13,036 3745 2053 

NAPOLI S.MARCO AR SMANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,721 4,077 1746 758 

NAPOLI SAMBUCO SMBN_I1501________SUBNET__ 1 150 CORTALE ENER 9,366 9,177 2433 1874 

NAPOLI S.MARIA CP SMDNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,039 7,519 2348 1399 

NAPOLI S.MAURO F. SMFN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,071 6,879 2617 1169 

NAPOLI S.MARC.LAM SMLN_I1501________SUBNET__ 1 150 RENERGY S. M 12,910 11,850 3354 2029 

NAPOLI SIMERI MAR SMMNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,540 7,052 2738 556 

NAPOLI SANTOMENNA SMNN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOLICA SANTO 10,906 8,207 2833 1527 

NAPOLI S.MARIA C. SMRNTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 19,605 17,512 5094 1903 

NAPOLI S.MARIA C. SMRNTI150A________SUBNET__ 2 150 TERNA 12,966 11,649 3369 1743 

NAPOLI S.MARIA C. SMRNTI150A________SUBNET__ 3 150 TERNA 7,878 7,871 2047 1626 

NAPOLI S.MARCHITT SMTN_I1501________SUBNET__ 1 150 EUROWIND SRL 7,883 5,323 2048 736 

NAPOLI SERRAMEZZ. SMZN_I1501________SUBNET__ 1 150 SORGENIA CAM 11,189 7,891 2907 1602 

NAPOLI SAN GIOVAN SNGN_I1501________SUBNET__ 1 150 EDP RENEWABL 10,231 7,107 2658 1066 

NAPOLI SAN NICOLA SNIN_I1501________SUBNET_C 1 150 ALTRI PRODUT 8,271 7,763 2149 1584 

NAPOLI SPINAZZOLA SNZN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,145 4,726 2116 628 

NAPOLI IVECO SOF. SOFN_I1501________SUBNET_C 1 150 IVECO 10,155 7,336 2638 590 

NAPOLI SOLOFRA SOLNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,218 6,463 2395 1035 

NAPOLI SOVERATO SOVNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,388 11,223 3218 1402 
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convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI S.PIET. RT SPFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 10,058 7,012 2613 1254 

NAPOLI SPILINGA SPINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,817 5,125 2031 715 

NAPOLI SAN PAOLO SPLN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,929 10,056 3359 785 

NAPOLI S.PASQUALE SPQN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,560 4,131 1704 561 

NAPOLI S.PROCOPIO SPRNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,350 8,597 3209 1529 

NAPOLI S.PANCR.SA SPSN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,477 4,623 1943 879 

NAPOLI SPARTIVENT SPTN_I1501________SUBNET__ 1 150 CARAPELLLE 1 8,520 8,083 2214 1363 

NAPOLI S.PIET.VER SPVNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,417 8,214 2966 1339 

NAPOLI SERRACAPR. SRCNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 10,590 8,247 2751 944 

NAPOLI SARNO SRFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 6,139 3,993 1595 864 

NAPOLI SIMERI SRIN_I1501________SUBNET__ 1 150 DYNAMICA SRL 15,030 10,910 3905 1263 

NAPOLI SURAL SRLNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,916 9,230 3616 1511 

NAPOLI STORNAR.CE SRNN_I1501________SUBNET__ 1 150 INERGIA SPA 9,137 7,844 2374 1309 

NAPOLI SERRALTA SRTN_I1501________SUBNET__ 1 150 WINDCAP SRL 9,303 6,380 2417 1034 

NAPOLI SESSA AUR. SSANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,718 11,050 3824 1379 

NAPOLI SERRA S.B. SSBNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,790 5,887 2284 982 

NAPOLI S.SEVE. RT SSFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 4,134 2,889 1074 799 

NAPOLI S.SOFIA SSONTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,329 10,634 2943 816 

NAPOLI S.SPIRITO SSPN_I1501________SUBNET__ 1 150 EUROWIND SRL 14,437 13,520 3751 1577 

NAPOLI S.SOSTENE SSTN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 10,416 9,500 2706 522 

NAPOLI S.SEVERO S SSUN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,004 8,179 2599 1702 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI S.SEVERO SSVNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,813 7,510 2809 1412 

NAPOLI STRONGOLI2 ST2N_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,389 6,425 2439 627 

NAPOLI PARCO STAL STAN_I1501________SUBNET__ 1 150 APULIA 18 SR 14,275 9,050 3709 861 

NAPOLI S.CROCE PZ STCN_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 5,897 4,910 1532 935 

NAPOLI STILO STINDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,133 4,967 1853 670 

NAPOLI SETOLETO STLN_I1501________SUBNET__ 1 150 BISACCIA WIN 10,759 9,758 2795 1553 

NAPOLI STORNARA STNN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,587 5,037 1971 836 

NAPOLI STORNARA C STON_I1501________SUBNET__ 1 150 FOTOUNO SRL 10,178 6,442 2644 1264 

NAPOLI STORNARA C STON_I1502________SUBNET__ 1 150 FOTOUNO SRL 10,178 6,442 2644 1264 

NAPOLI STORNARA C STON_I1503________SUBNET__ 1 150 FOTOUNO SRL 10,178 6,442 2644 1264 

NAPOLI STRONGOLI STRN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,954 5,998 2326 648 

NAPOLI STRONGOLI STRN_I1502________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,870 5,972 2305 646 

NAPOLI STURNO STUN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,344 6,894 2428 955 

NAPOLI SURAL UT SUAN_I1501________SUBNET_C 1 150 SURAL 13,389 8,995 3479 1485 

NAPOLI SURBO RT SURN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 12,330 8,926 3204 2017 

NAPOLI SAVIGNA.RT SVFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 6,776 4,450 1761 725 

NAPOLI SAVIGN.IRP SVIN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,921 4,563 1798 732 

NAPOLI SOVERIA M. SVMNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,590 6,743 2492 846 

NAPOLI S.VITO NOR SVNNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,019 5,408 2083 503 

NAPOLI SAVUTO SVTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,136 6,155 2374 1029 

NAPOLI SCANZANO SZNNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,030 3,624 1567 407 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI TACA TACN_I1501________SUBNET__ 1 150 TACA WIND 7,587 6,871 1971 1422 

NAPOLI TARANTO E TAENDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,238 8,115 2920 1600 

NAPOLI TAFURI TAFN_I1501________SUBNET__ 1 150 EDP RENEWABL 8,299 7,798 2156 1621 

NAPOLI TARANTO O TAONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,557 9,756 3522 1651 

NAPOLI TARSIA TARN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,850 5,466 2039 839 

NAPOLI TARANTO S TASNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,815 7,701 2810 1860 

NAPOLI TAURIANOVA TAUNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,394 10,581 3740 1852 

NAPOLI TORRE CENT TCEN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,431 8,524 2450 1019 

NAPOLI TORRE CIST TCIN_I1501________SUBNET__ 1 150 BREATHE ENER 7,480 6,734 1943 1377 

NAPOLI TEC G.TAUR TECN_I1501________SUBNET__ 1 150 T.E.C. 12,967 10,739 3369 600 

NAPOLI TERRANOVA TERN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 6,116 4,943 1589 467 

NAPOLI TERLIZZI TEZNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,005 5,458 2080 904 

NAPOLI TRIGGIANO TIGNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,604 9,711 3015 1887 

NAPOLI TITO CP TITNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,826 7,269 2813 1749 

NAPOLI TIVANO TIVN_I1501________SUBNET__ 1 150 TIVANO SRL 7,648 6,906 1987 1431 

NAPOLI TOLVE TLVN_I1501________SUBNET__ 1 150 CC TOLVE SRL 10,751 8,554 2793 1369 

NAPOLI TORRE M RT TMFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 6,707 4,742 1742 656 

NAPOLI TARAN.MOLO TMONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,784 9,173 3581 1543 

NAPOLI TARANTO N2 TN2NTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 16,388 13,496 4258 1734 

NAPOLI TARANTO N2 TN2NTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 12,155 10,667 3158 1733 

NAPOLI TARANTO N2 TN2NTI1501________SUBNET__ 3 150 TERNA 15,915 13,444 4135 2088 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI TANAGRO TNGNZI1501________SUBNET__ 1 150 IREN ENERGIA 11,789 8,714 3063 2057 

NAPOLI TORRE ANN. TOAN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,337 8,227 2426 1014 

NAPOLI TROIA 380 TOIN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,344 7,808 2168 1595 

NAPOLI TROIA 380 TOIN_I1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 8,181 7,712 2125 1596 

NAPOLI TORRE N TONNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,406 8,506 2444 1031 

NAPOLI TOPPA TOPN_I1501________SUBNET__ 1 150 CER - ENERGI 11,687 10,946 3036 1547 

NAPOLI TORANO TORNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,828 4,207 1774 721 

NAPOLI TROIA OVES TOVN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,602 6,841 1975 1502 

NAPOLI TIMPAGR. TPGNZI1501________SUBNET__ 1 150 A2A SPA 12,309 10,330 3198 1945 

NAPOLI TIMPAGR. TPGNZI1502________SUBNET__ 1 150 A2A SPA 11,892 8,491 3090 1945 

NAPOLI TIMPAGR. TPGNZI1503________SUBNET__ 1 150 A2A SPA 11,657 8,289 3029 1918 

NAPOLI TRANI TRANDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,994 8,400 3376 1698 

NAPOLI TREBIS. RT TRBN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 4,973 3,250 1292 429 

NAPOLI TORRACA TRCNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,060 3,775 1315 518 

NAPOLI TARIFA TRFN_I1501________SUBNET__ 1 150 TARIFA ENERG 6,793 4,709 1765 455 

NAPOLI TROIA TRINTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,376 8,417 2436 1030 

NAPOLI TURCOLO TRLN_I1501________SUBNET__ 1 150 PE TURSI COL 11,822 9,024 3072 1041 

NAPOLI TROMPIELLO TRMN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,948 5,344 2065 738 

NAPOLI TROIA C.P. TRONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,388 7,782 2439 971 

NAPOLI TRINITAP. TRPNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,151 4,610 1858 781 

NAPOLI TRICARICO TRRNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,804 7,048 2547 820 
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convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI TRICASE TRSNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,372 3,395 1396 604 

NAPOLI TORRETTA N TRTN_I1501________SUBNET__ 1 150 RTR II SRL 12,743 10,975 3311 1587 

NAPOLI TERZETTO TRZN_I1501________SUBNET__ 1 150 EUROWIND LAC 11,681 10,942 3035 1547 

NAPOLI TURSI TSIN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,972 9,085 3110 1046 

NAPOLI TITO TTONDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,530 7,727 2996 2066 

NAPOLI TRE TORRI TTRN_I1501________SUBNET__ 1 150 EOL ERCHIE S 7,015 6,554 1822 1402 

NAPOLI TURI TURN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,843 6,597 2297 960 

NAPOLI TAVERNA CE TVCN_I1501________SUBNET__ 1 150 GONGOLO SRL 9,497 7,100 2467 826 

NAPOLI TAVERNA TVRN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,592 7,138 2492 830 

NAPOLI TRINERGY 6 TY6N_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG WIND 6 3,736 3,328 971 548 

NAPOLI VALLE VAEN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,123 13,147 3669 1511 

NAPOLI VAIRAN TAV VAFN_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 3,042 1,935 790 681 

NAPOLI VAGLIO VAGN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 5,934 4,928 1542 939 

NAPOLI VALLETTA VALN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,649 6,339 2507 1088 

NAPOLI VIBINUM VBNN_I1501________SUBNET__ 1 150 VIBINUM SRL 12,744 10,976 3311 1672 

NAPOLI VACCARO VCCN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,194 8,459 2908 445 

NAPOLI VENT1 C.R. VCRN_I1501________SUBNET__ 1 150 VENT1 CAPO R 8,026 5,856 2085 688 

NAPOLI VILLA CAST VCSN_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,104 6,594 2365 927 

NAPOLI VICO D.GAR VDGN_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,655 2,871 1209 492 

NAPOLI VEGLIA VEGN_I1501________SUBNET__ 1 150 WINDFARM 8,835 5,873 2295 759 

NAPOLI VENOSA VENNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,112 6,241 2367 822 
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NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

NAPOLI VAGLIO RT VGFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 8,396 5,392 2181 668 

NAPOLI VIBO VAL. VIBNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,450 4,755 1936 801 

NAPOLI VIESTE VIENDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,454 2,764 1157 566 

NAPOLI VIGGIANO VIGNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,169 4,262 2122 915 

NAPOLI VITICONE VITN_I1501________SUBNET__ 1 150 MARGHERITA S 12,580 10,889 3268 1575 

NAPOLI VIL.CAST.C VLCN_I1501________SUBNET__ 1 150 EDP RENEWABL 9,018 6,562 2343 923 

NAPOLI VALLE CE VLEN_I1501________SUBNET__ 1 150 DAUNIA ASCOL 13,917 13,022 3616 1501 

NAPOLI VALLATA VLLN_I1501________SUBNET__ 1 150 GREEN ENERGY 11,685 10,945 3036 1547 

NAPOLI V.LITERNO VLTNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,282 8,294 3191 953 

NAPOLI VOLTURARA VOLNTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 5,405 4,804 1404 748 

NAPOLI VILL.LIDO VPLNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,475 3,591 1422 444 

NAPOLI VOREAS P/M VPMN_I1501________SUBNET__ 1 150 VOREAS 7,012 6,430 1822 727 

NAPOLI VAIRANO RT VRFN_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 13,743 9,889 3571 2548 

NAPOLI VALLESACC. VSCN_I150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 10,353 10,495 2690 928 

NAPOLI VILLA S.G. VSGNDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,640 8,275 3024 1272 

NAPOLI WIND E.FOI WEFN_I1501________SUBNET__ 1 150 WIND ENERGY 10,040 9,215 2609 1044 

PALERMO CHIARAMONT CHGPTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 14,297 15,216 9410 3537 

PALERMO ERG NORD EGNP_I3801________SUBNET__ 1 380 ERG NUCE 16,654 15,706 10961 3969 

PALERMO ISAB IGCC ISBPZI3802________SUBNET__ 1 380 ISAB S.r.l. 17,235 16,220 11344 4010 

PALERMO ISAB IGCC ISBPZI3803________SUBNET__ 1 380 ISAB S.r.l. 17,163 16,178 11296 4002 

PALERMO MELILLI MLLPTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 17,207 16,054 11325 2797 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO PARADISO PRDPTI380F________SUBNET__ 1 380 TERNA 16,110 12,921 10603 4377 

PALERMO PRIOLO SE PRIPTI3802________SUBNET__ 1 380 TERNA 17,307 16,234 11391 4019 

PALERMO PATERNO SE PTRPTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 13,371 10,152 8800 3221 

PALERMO SORGENTE SRGPTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,037 19,446 13846 5963 

PALERMO SORGENTE SRGPTI3802________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,055 19,457 13858 6508 

PALERMO VILLAFRANC VFCP_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,381 18,469 13414 6010 

PALERMO VILLAFRANC VFCP_I3802________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,286 18,414 13352 6339 

PALERMO VILLAFRANC VFCP_I3803________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,289 18,416 13354 6383 

PALERMO ANAPO ANPPPI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 25,083 20,685 9558 3809 

PALERMO ANAPO ANPPPI2201________SUBNET__ 2 220 ENEL PRODUZI 25,312 20,951 9645 3826 

PALERMO BELLOLAMPO BLLPTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,082 13,016 5366 2648 

PALERMO CATT. C.LE CECP_I2201________SUBNET__ 1 220 ENPOWER 9,726 8,312 3706 1191 

PALERMO CATT. S.NE CERP_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 9,793 8,346 3731 1194 

PALERMO CHIARAMONT CHGPTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 18,722 17,509 7134 3570 

PALERMO CIMINNA SE CMRPTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 15,381 14,197 5861 2395 

PALERMO CORRIOLO CORPTI2202________SUBNET__ 1 220 TERNA 30,591 31,437 11657 1975 

PALERMO CARACOLI CRCPTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 20,424 22,385 7783 3770 

PALERMO FAVARA SE FAVPTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 13,254 13,786 5050 2479 

PALERMO FAVARA SE FAVPTI2202________SUBNET__ 1 220 TERNA 13,164 13,719 5016 2473 

PALERMO FERDOFIN FDNP_I2201________SUBNET__ 1 220 DUFERDOFIN 25,674 23,430 9783 5222 

PALERMO FULGATORE FULPTI2201________SUBNET__ 1 220 EP PRODUZION 8,261 7,853 3148 808 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO L.ARANC CE LARP_I2201________SUBNET__ 1 220 ENERGIE RINN 9,827 8,849 3744 1235 

PALERMO MAGHTAB MGTP_I2201________SUBNET__ 1 220 ENEMALTA 5,353 4,899 2040 1393 

PALERMO MELILLI MLLPTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 29,768 26,898 11343 4124 

PALERMO MRBIANCO MSBPTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 18,681 14,218 7118 3167 

PALERMO VERSALIS PMRP_I2201________SUBNET__ 1 220 VERSALIS SPA 13,841 9,935 5274 2563 

PALERMO PARTANNA PNAPTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 13,313 13,434 5073 1941 

PALERMO PRIOLO CE PRGPPI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 24,441 22,226 9313 3638 

PALERMO PARTIN SE PRRPTI2202________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,663 14,766 5587 3072 

PALERMO PARTIN SE PRRPTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,819 14,874 5647 3092 

PALERMO RAGUSA RAGPTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 17,991 14,213 6856 2924 

PALERMO ROCCAF. CE RFZP_I2201________SUBNET__ 1 220 ENERGIE RINN 9,826 8,848 3744 1235 

PALERMO RAG CONSEG RGMP_I2201________SUBNET__ 1 220 ENEMALTA 17,762 14,112 6768 2906 

PALERMO S.F. MELA SFMPPI2201________SUBNET__ 1 220 EDIPOWER 29,347 29,706 11183 5577 

PALERMO S.F. MELA SFMPPI2201________SUBNET__ 3 220 EDIPOWER 29,346 29,695 11182 5577 

PALERMO S.F. MELA SFMPPI2202________SUBNET__ 1 220 EDIPOWER 27,029 25,520 10299 5380 

PALERMO S.F. MELA SFMPPI2203________SUBNET__ 1 220 EDIPOWER 27,610 27,077 10521 5392 

PALERMO SAMBUCA SE SMBP_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 9,895 8,887 3770 1238 

PALERMO SORGENTE SRGPTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 32,139 35,230 12246 5922 

PALERMO TERMINI CE TIMPPI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 19,294 20,125 7352 3692 

PALERMO TERMINI CE TIMPPI2201________SUBNET__ 2 220 ENEL PRODUZI 19,731 21,795 7518 3810 

PALERMO ACICASTEL. ACCPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,655 13,110 4327 1867 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO ACIREALE ACFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 13,381 9,247 3477 493 

PALERMO ALCAMO CE ACMP_I1501________SUBNET__ 1 150 MER WIND 10,628 10,625 2761 1328 

PALERMO ACCIAIERIE ACSP_I1501________SUBNET_C 1 150 ACCIAIERIE D 11,008 7,124 2860 719 

PALERMO ADRANO ADRPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,543 6,392 2479 716 

PALERMO AGRIGENTO2 AG2PDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,524 9,727 2214 1214 

PALERMO AGRIGEN RT AGFP_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 8,501 9,449 2209 1203 

PALERMO AGRIGENTO AGRPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,586 9,567 2231 1210 

PALERMO EOL ALIA ALAP_I1501________SUBNET__ 1 150 ASJA AMBIENT 4,445 3,887 1155 417 

PALERMO ALCAMO ALCPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,393 6,650 2181 529 

PALERMO ALIA SM ALIP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,464 3,897 1160 418 

PALERMO AEROFONTE ARFP_I1501________SUBNET__ 1 150 AEROFONTE 6,826 6,426 1774 549 

PALERMO ACIR. ALL ARKP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,428 4,498 1930 671 

PALERMO AEROROSSA ARSP_I1501________SUBNET__ 1 150 ALPIQ WIND I 6,925 7,230 1799 754 

PALERMO ASSORO SM ASRP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,085 5,144 1321 758 

PALERMO ALCANTARA ATRP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGIE RINN 7,252 6,071 1884 668 

PALERMO AUGUSTA 2 AU2PDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,354 10,108 3469 1591 

PALERMO AUGUSTA AUGPPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 14,587 12,047 3790 1988 

PALERMO AUGUSTA SE AUSP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,700 12,101 3819 1997 

PALERMO BAGHERIA BAGPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,549 7,704 2741 920 

PALERMO BARCA BARPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,334 11,634 3464 496 

PALERMO BELPASSO BELPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,936 8,042 3101 495 
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Area Stazione 
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Icc 
trifase 

massima 
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monofase 
massima 
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convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO BAGHERIA 2 BG2P_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,248 2,850 1104 711 

PALERMO BOLOGNETTA BGTP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,271 9,517 3188 1418 

PALERMO BIRGI BIRP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,051 10,800 2871 603 

PALERMO BELLOLAMPO BLLPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 16,883 14,769 4386 1494 

PALERMO BELLOLAMPO BLLPTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 15,553 14,414 4041 1532 

PALERMO BALLOTTELL BLTP_I1501________SUBNET__ 1 150 MATOS 11,916 13,043 3096 970 

PALERMO BORSELLINO BORPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,046 15,010 4169 2582 

PALERMO BRANCACCIO BRCPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,935 9,929 3361 2006 

PALERMO BRANCAC.RT BRFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 3,773 2,539 980 652 

PALERMO BRONTE BROPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,848 5,101 1779 610 

PALERMO BARRAFRANC BRRP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,563 3,706 1445 469 

PALERMO BUTERA 2 BU2P_I1501________SUBNET__ 1 150 TOZZI GREEN 7,368 5,829 1914 695 

PALERMO BUTERA 1 BUCP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGIA PULI 7,378 5,841 1917 696 

PALERMO BUSETO EOL BUEP_I1501________SUBNET__ 1 150 SIET 7,150 5,704 1858 688 

PALERMO BUSETO BUSP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,202 5,727 1871 690 

PALERMO BUTERA BUTP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,435 5,866 1932 698 

PALERMO CASSIBILE CABPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,906 6,462 2574 403 

PALERMO CACCAMO EO CACP_I1501________SUBNET__ 1 150 CESA EOLO SI 5,604 5,066 1456 457 

PALERMO CALATABIAN CAFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 7,446 4,495 1935 658 

PALERMO CALTAGIR. CAGPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,479 4,239 1423 505 

PALERMO CALATAB AL CAKP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,461 4,498 1938 656 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO CALLARI CE CALP_I1501________SUBNET__ 1 150 ALERION 5,801 5,774 1507 605 

PALERMO CAMMAR SE CAMP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 6,971 7,263 1811 756 

PALERMO CANICATTI' CANPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,200 5,223 1871 695 

PALERMO CARLEN. SE CARP_I150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,721 7,540 2266 473 

PALERMO CASTRONOVO CASPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,514 6,399 1952 621 

PALERMO CALTAVUT. CAVPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,904 6,757 1794 733 

PALERMO CALTAB ALL CBKP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,958 3,947 1288 503 

PALERMO CALTAB. CE CBTP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 4,933 3,936 1282 502 

PALERMO CANICAT 2 CC2P_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,000 4,441 1559 521 

PALERMO COLLA CE CCLP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 6,808 6,693 1769 729 

PALERMO CACCAMO SM CCMP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,636 5,084 1464 457 

PALERMO CORVO CLE CCVP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 6,314 6,051 1640 705 

PALERMO CAPO D'OR. CDOPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,930 4,776 2060 840 

PALERMO CEFALU' RT CEFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 6,091 4,125 1583 648 

PALERMO CEMENT.PEM CEMP_I1501________SUBNET__ 1 150 ITALGEN 8,682 11,306 2256 1273 

PALERMO CEFALU' CFLPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,686 4,881 1737 620 

PALERMO CALTAG 2 CG2P_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,056 4,299 1573 503 

PALERMO CHIARAMONT CHGPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,092 10,306 2882 1070 

PALERMO COLLA CONS CLAP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,856 6,725 1781 731 

PALERMO CALTAN RT CLFP_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 6,153 4,709 1599 561 

PALERMO COLACEM RG CLMP_I1501________SUBNET__ 1 150 COLACEM 8,916 6,717 2316 1626 
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trifase 

massima 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO COLLESANO CLNPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,539 5,977 1959 664 

PALERMO CALTAN CP CLTPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,992 5,839 2076 944 

PALERMO C.LUCIO SE CLUP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,216 7,444 2135 624 

PALERMO CAMPOFELIC CMFP_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 6,784 5,066 1762 540 

PALERMO CASTELL G. CMMP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,031 5,102 1827 650 

PALERMO CIMINNA CP CMNPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,441 11,916 3232 479 

PALERMO CIMINNA SE CMRPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 12,547 11,988 3260 1373 

PALERMO CIMINNA SE CMRPTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 14,248 13,389 3702 1397 

PALERMO CARLE 2 CE CN2P_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,683 7,768 2256 430 

PALERMO CONS ISAB CNSP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,831 10,669 3593 1483 

PALERMO CONTRAS CE CNTPPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,789 7,869 2283 559 

PALERMO CONTESS RT COFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 15,461 10,592 4017 1013 

PALERMO CORLEONE COLPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,627 5,272 1722 985 

PALERMO COMISO COMPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,727 4,700 1748 740 

PALERMO CONTESSE CONPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,028 11,679 4164 1237 

PALERMO CORRIOLO CORPTI1502________SUBNET__ 1 150 TERNA 29,771 30,417 7735 1840 

PALERMO CORRIOLO CORPTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 30,294 30,798 7871 2189 

PALERMO CAMPOFRANC CPFP_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 5,368 3,786 1395 515 

PALERMO CAPPUCC.PA CPPP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,743 14,419 4090 1043 

PALERMO CARACOLI CRCPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 10,591 10,214 2752 1671 

PALERMO CARACOLI CRCPTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 8,894 8,339 2311 1119 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO CARACOLI CRCPTI1501________SUBNET__ 3 150 TERNA 9,154 9,884 2378 1093 

PALERMO CARINI RT CRFP_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 9,666 6,886 2511 1242 

PALERMO CARINI CRNPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,089 7,293 2621 1271 

PALERMO CARLENT CE CRTP_I1501________SUBNET__ 1 150 IVPC 8,631 7,486 2242 471 

PALERMO CORVO CONS CRVP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,354 6,076 1651 707 

PALERMO CASTELBUON CSBPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,232 5,497 1879 777 

PALERMO CASTRON RT CSFP_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 6,577 5,221 1709 591 

PALERMO CASTIGLION CSGPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,981 5,085 1814 781 

PALERMO CASTROREAL CSTPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,122 6,588 2370 542 

PALERMO CASTELVET. CSVPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,255 7,301 2145 979 

PALERMO CASUZZE CSZPTI1502________SUBNET__ 1 150 TERNA 18,041 16,742 4687 2465 

PALERMO CASUZZE CSZPTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 18,165 16,819 4720 2952 

PALERMO CATANIA C. CTCPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 20,322 16,006 5280 2768 

PALERMO CATAN. EST CTEP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 17,740 14,552 4609 2554 

PALERMO CATANIA N. CTNPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 18,916 14,665 4915 2630 

PALERMO CATANIA N. CTNPDI1502________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 19,025 14,715 4943 2599 

PALERMO CALTAN. SE CTTPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,252 6,669 2144 1057 

PALERMO CALTAN. SE CTTPTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 8,173 6,070 2123 1030 

PALERMO CUSMANO CUSPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,703 15,170 4340 2538 

PALERMO CUSTONACI CUTPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,330 5,765 1904 667 

PALERMO CALTAV.ALL CVKP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,395 6,111 1662 709 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO DIRILLO DIRPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,733 4,477 1749 606 

PALERMO DITTAIN CE DITP_I1501________SUBNET__ 1 150 SPER SPA 5,905 5,580 1534 824 

PALERMO CONS. DITT DTAP_I1501________SUBNET__ 1 150 SPER SPA 6,035 5,687 1568 834 

PALERMO DITTAIN CP DTNP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,074 5,711 1578 837 

PALERMO C.DA CONIG ECCP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGIA EOLI 11,757 12,818 3055 984 

PALERMO EOL DI LUC ECLP_I1501________SUBNET__ 1 150 MINERVA MESS 8,147 7,404 2117 622 

PALERMO EOL FIORE EFIP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGIA FIOR 7,959 7,161 2068 1101 

PALERMO ERG NORD EGNP_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG NUCE 7,167 8,285 1862 843 

PALERMO ERG NORD EGNP_I1502________SUBNET__ 1 150 ERG NUCE 7,167 8,285 1862 843 

PALERMO ERG NORD EGNP_I1503________SUBNET__ 1 150 ERG NUCE 7,203 8,319 1871 381 

PALERMO ERG NORD EGNP_I1505________SUBNET__ 1 150 ERG NUCE 7,230 8,345 1879 843 

PALERMO GIARRATANA EGRP_I1501________SUBNET__ 1 150 TRINACRIA EO 6,933 7,882 1801 481 

PALERMO ISAB SUD EGSP_I1501________SUBNET__ 1 150 ISAB S.r.l. 13,694 10,615 3558 1476 

PALERMO EOL MINEO EMIP_I1501________SUBNET__ 1 150 VERONAGEST 5,388 4,324 1400 413 

PALERMO ENNA ENFP_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 7,633 5,664 1983 1066 

PALERMO E.SICIL CE EOSP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGIA EOLI 12,283 11,815 3191 478 

PALERMO EOL VALLO EOVP_I1501________SUBNET__ 1 150 EOLICA DEL V 7,935 7,260 2061 723 

PALERMO ERG ALL ERKP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,041 11,564 3648 1842 

PALERMO ESSO RAFF ESSP_I1501________SUBNET__ 2 150 ESSO RAFFIN 13,830 11,063 3593 1919 

PALERMO FAVARA 2 FA2PDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,774 11,288 2539 993 

PALERMO FAVARA SE FAVPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,851 11,363 2559 982 



 

143 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO FAVARA SE FAVPTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 7,877 7,758 2047 985 

PALERMO FIAT FIAP_I1501________SUBNET__ 1 150 FIAT 8,366 8,413 2174 1043 

PALERMO FIUMETORTO FIUPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,221 7,846 2136 517 

PALERMO FONTANARO FOFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 20,091 15,335 5220 1886 

PALERMO FRANCOFONT FRFPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 6,871 6,454 1785 550 

PALERMO FRANCOF CP FRNPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,416 6,498 1927 515 

PALERMO FULGATORE FULPTI1501________SUBNET__ 2 150 EP PRODUZION 12,068 13,169 3135 974 

PALERMO FURNARI FURPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,650 6,949 2247 486 

PALERMO FURNARI RT FUXP_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 9,685 6,037 2516 646 

PALERMO FRANCAVILL FVLP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,305 6,096 1898 670 

PALERMO GUADAL.CP GDLPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,847 13,863 3598 1771 

PALERMO GELA 2 GE2PDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,783 5,574 2022 508 

PALERMO GELA GELPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,160 6,772 2380 1406 

PALERMO GIARRE GIAPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,054 4,687 1833 1153 

PALERMO GIUNCHETTO GNCP_I1501________SUBNET__ 1 150 AERO-CHETTO 7,336 6,185 1906 652 

PALERMO GIARDINI GRDPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,200 4,830 1871 679 

PALERMO GIARDIN AL GRKP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,190 4,827 1868 681 

PALERMO GROTTAF CE GROPPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 7,835 6,711 2036 627 

PALERMO GROTTA CP GTTPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,771 6,678 2019 625 

PALERMO GUADAL. CE GUAPPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 13,716 13,792 3564 1757 

PALERMO ISAB ISAP_I1501________SUBNET__ 1 150 ISAB S.r.l. 12,702 10,848 3300 1339 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO ISAB ISAP_I1501________SUBNET__ 2 150 ISAB S.r.l. 13,480 10,500 3502 1466 

PALERMO LICODI EOL LCEP_I1501________SUBNET__ 1 150 ALERION 5,997 5,520 1558 464 

PALERMO LICODIA SE LDEP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 6,034 5,541 1568 465 

PALERMO LENTINI RT LEFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 9,961 7,042 2588 1169 

PALERMO LENTINI LENPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,011 5,754 2341 1067 

PALERMO LICATA LICPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,168 4,847 1602 677 

PALERMO LETOJANNI LTJP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,543 5,132 2220 576 

PALERMO MARSALA MARPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,956 6,114 2067 763 

PALERMO MASCALI MASP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,139 4,313 1855 721 

PALERMO MATAROCCO MATPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,741 7,010 2271 685 

PALERMO MAZARA MAZPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,153 8,401 2378 1208 

PALERMO MODICA FAR MDFP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,788 4,378 1764 452 

PALERMO MEGARA MEFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 14,072 11,280 3656 821 

PALERMO ME NORD AL MEKP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,063 11,633 4173 2264 

PALERMO MESSINA N MENPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,281 11,878 4230 1952 

PALERMO MINEO C.LE MEOP_I1501________SUBNET__ 1 150 IVPC 5,802 5,774 1507 605 

PALERMO MESSINA R MERPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,673 9,732 3552 1660 

PALERMO MILAZZO RT MIFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 22,906 18,905 5951 523 

PALERMO MINEO CP MINPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,417 4,336 1407 413 

PALERMO MELILLI MLLPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 21,655 21,642 5626 1662 

PALERMO MELILLI MLLPTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 14,935 13,698 3880 1434 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO MELILLI MLLPTI1501________SUBNET__ 3 150 TERNA 16,563 11,480 4303 1452 

PALERMO STM M6 MM6P_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,393 8,149 3220 1561 

PALERMO NARBONE SM MNBP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 6,602 7,167 1715 606 

PALERMO MONTEMAGGI MNFP_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 3,580 2,785 930 381 

PALERMO MINEO SNE MNOP_I150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 5,835 5,797 1516 607 

PALERMO MARIAN. SE MNPP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 6,917 6,044 1797 721 

PALERMO MONREALE MNRP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,360 9,287 3211 923 

PALERMO MODICA MODP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,838 6,434 2296 401 

PALERMO MARIAN.CLE MPOP_I1501________SUBNET__ 1 150 MIMIANIWIND 6,868 6,018 1784 718 

PALERMO M.NARBO CE MRBP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENPOWER 6,562 7,136 1705 604 

PALERMO MINERVA CE MRVP_I1501________SUBNET__ 1 150 MINERVA MESS 7,628 6,721 1982 526 

PALERMO MRBIANCO MSBPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 20,824 16,581 5410 1377 

PALERMO MRBIANCO MSBPTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 18,751 14,430 4872 1283 

PALERMO MISTRET SE MSTP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,971 7,119 2071 769 

PALERMO MISTR EOLI MTTP_I1501________SUBNET__ 1 150 EDENS 7,906 7,083 2054 767 

PALERMO MULINI MULPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 17,559 16,447 4562 2667 

PALERMO MUSSOMELI MUSP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,869 6,380 1785 737 

PALERMO MAZARA 2 MZ2P_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,998 7,297 2078 725 

PALERMO MAZARA CLE MZAP_I1501________SUBNET__ 1 150 ERIKA EOLICA 9,066 8,349 2355 1202 

PALERMO EOLICA MAZ MZEP_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 9,055 8,321 2353 1201 

PALERMO ZIMMARA SC MZIP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,259 6,736 1886 706 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO MILAZZO AL MZKP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 20,753 16,316 5392 518 

PALERMO M.ZIMM.CLE MZMP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 7,206 6,704 1872 704 

PALERMO MAZZARINO MZZP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,382 4,200 1658 489 

PALERMO NARO NARP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,408 6,335 1665 635 

PALERMO CANT.NAVAL NAVP_I1501________SUBNET__ 1 150 FINCANTIERI 16,209 14,640 4211 2614 

PALERMO NEBRODI C. NBRP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGIE RINN 6,760 6,365 1756 623 

PALERMO NICOSIA NCSPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,576 7,026 1968 664 

PALERMO NICOLETTI NICPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,786 6,920 2283 1156 

PALERMO NOTO NOTPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,928 4,194 1800 465 

PALERMO NISSORIA NSSP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,391 6,213 1920 654 

PALERMO OSPEDALET. OSPPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,145 6,636 2116 987 

PALERMO PARTIN.2 PANPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,734 10,698 2789 1142 

PALERMO PARTIN CP PARPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,431 9,239 2970 1581 

PALERMO PATERNO'CP PASPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,273 8,607 3189 615 

PALERMO PATERNO'CE PATPPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 10,178 8,825 2644 505 

PALERMO PACHINO PCHP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,866 3,491 1524 556 

PALERMO P.D'ARCI PDAPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,106 11,183 4185 1780 

PALERMO PACE MELA PDMPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 27,756 24,239 7211 1392 

PALERMO PORTO C.LE PECPPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 9,301 13,611 2417 1328 

PALERMO PORTO C.LE PECPPI1503________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 9,344 13,949 2428 1328 

PALERMO PORTO S.NE PEMPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,394 13,883 2441 1336 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO PORTO CP PEPPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,369 13,840 2434 1288 

PALERMO PETRAL SE PETP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,210 6,572 1873 646 

PALERMO PIRAINO PINPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,791 4,670 2024 916 

PALERMO PALLAVIC. PLVPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,769 13,472 4097 2608 

PALERMO PARTANNA PNAPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,531 8,627 2216 1203 

PALERMO PARTANNA PNAPTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 9,658 9,337 2509 1194 

PALERMO PARTIN CLE PNCP_I1501________SUBNET__ 1 150 IVPC 10,617 10,599 2758 1136 

PALERMO PARTAN. CE PNNP_I1501________SUBNET__ 1 150 ERIKA EOLICA 9,561 9,273 2484 1188 

PALERMO PORTEL EOL POEP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENERGIE RINN 6,898 6,529 1792 711 

PALERMO PORTELLA PORP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 6,947 6,559 1805 713 

PALERMO POZZALLO POZPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,902 4,481 1793 447 

PALERMO PRIOLO CE PRGPPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 20,008 20,902 5198 1547 

PALERMO PRIOLO CP PROPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,824 11,557 3592 1962 

PALERMO PARTIN SE PRRPTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 10,745 10,706 2792 1335 

PALERMO PRIOLO SEZ PRSPTI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,562 9,944 3264 737 

PALERMO PRIZZI SM PRZP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,022 7,195 2084 1106 

PALERMO PETRALIA C PTAP_I1501________SUBNET__ 1 150 EOLICA PETRA 7,157 6,542 1860 644 

PALERMO PATTI RT PTFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 7,988 4,876 2075 770 

PALERMO PATTI PTIP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,687 6,753 1997 527 

PALERMO PETRALIACP PTLP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,095 6,004 1843 748 

PALERMO PATERNO SE PTRPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 16,679 13,664 4333 1525 
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Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO PATERNO SE PTRPTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 14,096 12,481 3662 1526 

PALERMO PATTI PTTPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,303 5,016 2157 768 

PALERMO PIAZZA ARM PZAP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,230 6,016 2138 838 

PALERMO QUATTROMAN QTMP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,981 16,024 4412 2174 

PALERMO QUATTROVEN QUAPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 17,035 15,495 4426 2703 

PALERMO RAGUSA 2 RA2PDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,357 8,365 2691 1822 

PALERMO RAGUSA 3 RA3PDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,885 9,187 2828 1130 

PALERMO RACALMUTO RACPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,090 6,793 2102 597 

PALERMO RAGUSA RAGPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,011 9,250 2861 1136 

PALERMO RAGUSA RAGPTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 7,649 6,684 1987 1135 

PALERMO RAFF.MILAZ RAMP_I1501________SUBNET__ 1 150 RAFF. MILAZZ 28,801 30,089 7483 4663 

PALERMO RAGUSA N. RANPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,246 5,017 1883 1380 

PALERMO RAVANUSA RAVPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,511 3,759 1432 608 

PALERMO RACALMU RT RCFP_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 7,086 5,559 1841 572 

PALERMO RADDUSA RDFP_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 5,058 5,124 1314 755 

PALERMO REGALB. CE REGP_I1501________SUBNET__ 1 150 ANEMOS WIND 7,181 6,630 1866 738 

PALERMO RESUTTANA RESPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,076 15,232 4177 2391 

PALERMO REGALB. SE RGBP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,233 6,660 1879 741 

PALERMO RAFF. GELA RGEP_I1501________SUBNET__ 1 150 RAFFINERIA G 8,837 6,386 2296 783 

PALERMO RIBERA RIBPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,395 5,254 1661 594 

PALERMO ROCCAL.2 RO2PDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,727 8,039 3306 1567 
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Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 
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trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO ROCCA ROCPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,178 12,404 3943 2241 

PALERMO ROCCALUME ROFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 12,458 7,836 3237 495 

PALERMO ROSOLINI RSLP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,960 3,658 1548 514 

PALERMO S.AGATA SAGPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,366 4,445 1914 650 

PALERMO SALEMI SALPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,852 4,666 1261 810 

PALERMO S.CAT. CL SCAPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,534 6,373 1957 603 

PALERMO SCIACCA SCCPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,321 5,094 1642 555 

PALERMO S.CECILIA SCEPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,756 12,108 4353 1834 

PALERMO SCICLI SCIP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,761 4,782 1756 893 

PALERMO S.CARLO SCLPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,001 2,914 1039 456 

PALERMO S.C.CAMER SCMPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,344 3,875 1389 894 

PALERMO S.CONO SCNPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,037 6,521 2348 1317 

PALERMO SCORDIA SCOPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,178 5,601 1605 537 

PALERMO S.COSIMO SCSPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 17,187 12,293 4465 2792 

PALERMO SOLARE 4 SE4P_I1501________SUBNET__ 1 150 SOLAREOLICA 13,625 11,459 3540 1945 

PALERMO SERRAFALCO SEFP_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 6,030 4,137 1567 644 

PALERMO S.F. MELA SFMPPI1501________SUBNET__ 1 150 EDIPOWER 25,395 23,932 6598 1412 

PALERMO S.F. MELA SFMPPI1502________SUBNET__ 1 150 EDIPOWER 24,265 20,907 6304 1410 

PALERMO S.G.GALERM SGGPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,395 11,989 4260 2298 

PALERMO SICULI1 SI1P_I1501________SUBNET__ 1 150 SOLAREOLICA 7,153 6,883 1858 516 

PALERMO SICULIANA SICP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,214 6,934 1874 518 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
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massima 
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trifase 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

PALERMO SIGONELLA SIGPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,139 9,045 3414 1237 

PALERMO SIO PA SIOP_I1501________SUBNET__ 1 150 AIR LIQUIDE 13,673 8,982 3552 1347 

PALERMO SIO PA SIOP_I1502________SUBNET__ 1 150 AIR LIQUIDE 16,971 14,547 4409 1526 

PALERMO S.LEON. PA SLEPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,810 8,097 2549 985 

PALERMO SALEMI CE SLMP_I1501________SUBNET__ 1 150 IP MAESTRALE 4,829 4,651 1255 807 

PALERMO SERRA M CE SMAP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 7,814 7,456 2030 631 

PALERMO S.NINFA CE SNFP_I1501________SUBNET__ 1 150 E.ON PRODUZI 5,886 5,784 1529 933 

PALERMO S.NINFA SNIPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,921 5,807 1538 937 

PALERMO SFERRO SOFP_I1501________SUBNET_C 1 150 RETE 8,349 5,933 2169 454 

PALERMO SORTINO CP SORPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,069 8,923 2876 403 

PALERMO SIRACUSA 1 SR1PDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,802 13,671 4365 1901 

PALERMO SIRACUSA E SREP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 17,137 13,864 4452 1777 

PALERMO SIRACUSA SRFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 16,368 13,419 4252 1877 

PALERMO SORGENTE SRGPTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 30,985 32,176 8050 1489 

PALERMO SORGENTE SRGPTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 17,191 15,042 4466 1637 

PALERMO SERRA M CP SRMP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,876 7,496 2046 633 

PALERMO SIRACUSA N SRNPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 18,252 14,462 4742 1801 

PALERMO SORTINO SE SRTP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,762 7,812 2276 430 

PALERMO SASOL SSAP_I1501________SUBNET__ 1 150 SASOL ITALY 12,253 8,873 3183 1530 

PALERMO S.STEF.C. SSCPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,261 4,634 1886 969 

PALERMO S.STEFA RT SSFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 7,140 4,552 1855 516 
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PALERMO ST MICROEL STEPDI1501________SUBNET__ 1 150 STMICROELECT 10,894 7,014 2830 1454 

PALERMO S.VENER AL SVKPTI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,210 4,833 1873 971 

PALERMO S.VENERINA SVNPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,095 4,663 1843 1280 

PALERMO TERMICA M. TEMP_I1501________SUBNET__ 1 150 EDISON 28,904 30,119 7510 4949 

PALERMO TERRAPEL. TEPPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,947 4,800 1805 393 

PALERMO TERMINI IM TIFP_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 7,613 6,484 1978 1028 

PALERMO TERMINI CE TIMPPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,375 9,043 2176 1044 

PALERMO TERMINI CE TIMPPI1502________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,442 8,481 2193 1048 

PALERMO TERMINI CE TIMPPI1502________SUBNET__ 2 150 ENEL PRODUZI 8,449 8,461 2195 1049 

PALERMO TEMPIO P. TMPP_I1501________SUBNET__ 1 150 ALPIQ WIND I 5,062 5,128 1315 756 

PALERMO TOM.NATALE TNAPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,186 12,931 3946 2140 

PALERMO TRAP-SALEM TPSP_I1501________SUBNET__ 1 150 GDF SUEZ RIN 11,919 13,045 3097 1026 

PALERMO TRAPANI TRAPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,994 6,443 2077 1048 

PALERMO TROINA CP TRCPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,454 6,702 2196 687 

PALERMO TROINA CLE TROPPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 9,082 7,518 2360 1089 

PALERMO UCRIA UCIP_I1502________SUBNET__ 1 150 TERNA 6,805 6,392 1768 624 

PALERMO UCRIA CP UCRPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,861 6,292 1783 610 

PALERMO UDITORE UDTPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,251 14,661 4222 2552 

PALERMO UNICEM UNIP_I1501________SUBNET__ 1 150 BUZZI UNICEM 13,144 10,225 3415 1869 

PALERMO UNIVERSITA UNVP_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,482 12,177 4282 2271 

PALERMO VALGUARN. VALPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,306 6,872 2158 961 
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PALERMO V.BELLINI VBEPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 20,456 16,053 5315 3021 

PALERMO VICARI SE VCRP_I150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,365 8,378 2433 529 

PALERMO VILLAFRANC VFCP_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 17,859 15,050 4640 1631 

PALERMO V.FRANCA VFRPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 18,045 15,129 4688 2455 

PALERMO VILLAFRATI VFTPTI1501________SUBNET__ 1 150 EOLO TEMPIO 12,243 9,629 3181 1463 

PALERMO VILLAFRATI VFTPTI1502________SUBNET__ 1 150 EOLO TEMPIO 12,090 9,562 3141 1453 

PALERMO VALLELUNGA VGFP_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 5,027 4,109 1306 629 

PALERMO VIAGRANDE VIAPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,544 4,951 1960 630 

PALERMO VICARI CE VICP_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG CESA EOL 9,276 8,329 2410 527 

PALERMO VITTORIA S VISPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,304 3,333 1378 550 

PALERMO VITTORIA VITPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,758 4,584 1756 713 

PALERMO VIZZINI VIZPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,303 6,070 1637 448 

PALERMO V.FRANCART VLFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 8,544 5,325 2220 449 

PALERMO VENTO VINO VTVP_I1501________SUBNET__ 1 150 LIBECCIO SRL 7,933 7,259 2061 723 

PALERMO VIZZIN SE VZNP_I150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 6,982 7,924 1814 482 

PALERMO VIZZINI CE VZZP_I1501________SUBNET__ 1 150 E.ON PRODUZI 6,932 7,879 1801 481 

PALERMO ZAPPULLA ZAFPZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 8,285 5,040 2153 729 

PALERMO ZI CATANIA ZICPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,120 8,014 3149 737 

PALERMO ZIA LISA ZLIPDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 20,803 16,176 5405 3111 

ROMA APRILIA380 APLR_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 23,288 20,129 15327 6845 

ROMA APRIL.SORG ASGR_I3801________SUBNET__ 1 380 SORGENIA 22,907 19,927 15077 6764 
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ROMA AURELIA AURRTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 38,468 39,513 25319 10735 

ROMA CANDIA CANRTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 12,286 9,902 8086 3341 

ROMA CEPRANO380 CPNRTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 16,667 12,550 10970 4783 

ROMA FANO E.T. FNORTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 15,897 11,166 10463 6301 

ROMA GISSI CE GSCR_I3802________SUBNET__ 1 380 A2A SPA 19,200 15,163 12637 3783 

ROMA GISSI GSSRTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 19,323 15,216 12718 3793 

ROMA LARINO LARRTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,035 18,244 13187 3954 

ROMA LATINA NUC LATRTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 26,392 21,390 17371 8953 

ROMA MONTALT.CE MLTRPI3801________SUBNET__ 2 380 ENEL PRODUZI 26,313 20,346 17319 8146 

ROMA MONTALT.CE MLTRPI3802________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 26,273 20,978 17292 8140 

ROMA MONTALT.CE MLTRPI3803________SUBNET__ 2 380 ENEL PRODUZI 26,313 20,350 17319 8146 

ROMA MONTALTO MOSRTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 32,477 27,558 21375 9033 

ROMA ROTELLO380 RLLR_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 19,438 16,415 12794 3632 

ROMA ROMA EST RMERTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,936 13,903 14438 6345 

ROMA ROMA NORD RMNRTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 22,823 12,503 15022 8232 

ROMA ROMA OVEST RMORTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,819 16,965 14361 6926 

ROMA ROMA SUD RMSRTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 26,290 21,808 17303 9279 

ROMA ROSARA RSRRTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 11,803 8,089 7768 3466 

ROMA S.GIACO.SE SGSRTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 12,039 8,020 7924 1355 

ROMA S.LUCIA SLURTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 37,788 38,349 24871 6857 

ROMA TERMOLI TENR_I3801________SUBNET__ 1 380 SORGENIA 16,349 15,592 10761 3567 



 

154 

 

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA TERAMO TERRTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 14,085 8,793 9270 3779 

ROMA TUSCANIA TUSR_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,637 14,451 14241 2494 

ROMA T.VALD.TP TVDRPI3801________SUBNET__ 1 380 TIRRENOPOWER 31,142 29,993 20497 6296 

ROMA T.VALDAL.N TVNRPI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 28,324 24,295 18642 2404 

ROMA T.VALDAL.N TVNRPI3801________SUBNET__ 2 380 ENEL PRODUZI 30,088 28,553 19803 119 

ROMA T.VALDAL.N TVNRPI3802________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 29,947 28,385 19710 9791 

ROMA T.VALDAL.N TVNRPI3802________SUBNET__ 2 380 ENEL PRODUZI 29,927 28,396 19697 9169 

ROMA VILLANOVA VLLRTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 18,912 8,201 12448 5515 

ROMA VALMONTONE VLMRTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 25,720 17,880 16928 9255 

ROMA VILLAN.PST VLPR_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 17,923 8,070 11796 5294 

ROMA VILLAVALLE VLVRTI3801________SUBNET__ 1 380 ALTRI PRODUT 14,620 11,702 9623 4360 

ROMA ABBADIA ABDRDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 8,583 6,909 3271 1005 

ROMA A.FLAMI.OS AFLRZI2201________SUBNET__ 1 220 ACEA 23,583 19,585 8986 5696 

ROMA CANDIA CANRTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 10,393 10,781 3960 1138 

ROMA A.CINEC.FL CINRDI2201________SUBNET__ 1 220 ACEA 13,418 11,811 5113 1081 

ROMA GALLETO GALRPI2201________SUBNET__ 1 220 ERG HYDRO 19,736 17,545 7521 4488 

ROMA GALLETO GALRPI2202________SUBNET__ 1 220 ERG HYDRO 19,694 17,522 7504 4488 

ROMA MONTOR.SE MNVRTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 7,037 5,470 2681 1290 

ROMA MONTOR.CE MONRPI2203________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 7,002 5,451 2668 1287 

ROMA NOMENTA.RT NOXRZI220A________SUBNET__ 1 220 RETE 14,930 11,073 5689 375 

ROMA A.P.DANTE PDARDI2201________SUBNET__ 1 220 ACEA 21,250 19,046 8097 2884 
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ROMA PIETRAF220 PF2RTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 9,052 6,396 3449 1911 

ROMA PIETRAF.N. PFNRPI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 8,985 6,360 3424 2026 

ROMA POPOLI POPRTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 7,553 5,808 2878 1579 

ROMA PROVVIDEN. PRVRPI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 9,219 7,005 3513 2927 

ROMA ROMA NORD RMNRTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 27,819 25,347 10600 6843 

ROMA ROMA SUD RMSRTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 21,632 21,550 8243 4535 

ROMA ROSARA NK RRKRTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 6,665 4,779 2540 1652 

ROMA ROSARA RSRRTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 11,266 9,503 2576 777 

ROMA S.GIACO.CE SGIRPI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 12,781 11,514 4870 1974 

ROMA S.GIACO.SE SGSRTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 12,913 11,961 4920 1983 

ROMA SIDERURGIC SIDR_I2201________SUBNET__ 1 220 THYSSEN GROU 19,268 16,575 7342 4264 

ROMA S.LUCIA SLURTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 18,194 16,467 6933 3425 

ROMA A.S.PAOLO SPARDI2201________SUBNET__ 1 220 ACEA 20,588 18,420 7845 3058 

ROMA A.TIBURTIN TIBRDI2201________SUBNET__ 1 220 ACEA 22,013 19,616 8388 2759 

ROMA VILLANOVA VLLRTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 10,330 10,405 3936 895 

ROMA VILLAVALLE VLVRTI2201________SUBNET__ 1 220 ALTRI PRODUT 20,355 18,066 7756 4586 

ROMA LATINA NUC LATRTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 12,265 17,034 4673 3645 

ROMA LATINA NUC LATRTI2202________SUBNET__ 1 220 TERNA 12,265 17,034 4673 3645 

ROMA A.ARDEATI. AADRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 13,763 11,775 3576 2388 

ROMA A.APPIO AAPRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 16,664 13,420 4329 2738 

ROMA A.BUFALOT. ABUR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 18,362 13,653 4771 2206 
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ROMA A.CINEC.OS ACIRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 19,435 14,909 5049 2700 

ROMA A.CASPALOC ACLR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 13,372 11,082 3474 1783 

ROMA A.C.MADAMA ACMRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA ENERGIA 8,522 4,939 2214 567 

ROMA A.COLLATIN ACORZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 21,023 15,540 5462 3200 

ROMA A.CAPANNEL ACPR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 16,265 12,585 4226 2422 

ROMA A.CASTRO P ACRR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 19,333 14,925 5023 2299 

ROMA DPHAR SPA ACSR_I1501________SUBNET_C 1 150 DPHAR SPA 14,919 10,056 3876 1895 

ROMA A.F.ANTEN. AFAR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 19,418 14,927 5045 2232 

ROMA A.FLAMI.OS AFLRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 24,512 19,995 6368 1051 

ROMA A.FLAMI.OS AFLRZI1501________SUBNET__ 2 150 ACEA 14,274 11,169 3708 1834 

ROMA A.FIERA RM AFRR_I1501________SUBNET__ 1 150 ALTRI PRODUT 15,534 11,770 4036 2023 

ROMA AGNONE AGER_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,797 3,793 1506 581 

ROMA ENI ROTELL AGNRZI1501________SUBNET__ 1 150 AGIP 11,957 8,619 3106 1490 

ROMA ANAGNI RT AGXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 3,467 2,063 901 706 

ROMA SAPA PR. AITR_I1501________SUBNET__ 1 150 SAPA PROFILI 9,632 5,961 2502 1210 

ROMA ALBANO ALBRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,828 5,402 2034 142 

ROMA ALBANO ALBRDI1501________SUBNET__ 2 150 ENEL DISTRIB 8,182 6,311 2126 143 

ROMA A.LIDO ALIR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 12,642 10,486 3285 1950 

ROMA ALANNO ALNRPI1502________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 17,502 14,033 4547 3092 

ROMA ALANNO ALNRPI1503________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 17,455 13,947 4535 3087 

ROMA ALANNO ALNRPI150A________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 17,824 14,177 4631 3135 
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ROMA A.LIDO N. ALOR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 12,581 10,348 3269 1976 

ROMA A.LAURENT. ALTRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 15,759 13,237 4094 3060 

ROMA A.LUNGHEZ. ALUR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 10,850 7,810 2819 1251 

ROMA A.MAGL.OST AMGR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 16,935 12,222 4400 2245 

ROMA A.M.MAR.OS AMMRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 17,829 14,296 4632 1699 

ROMA ANAGNI ANARDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,480 11,725 4282 2590 

ROMA A.NOMENTAN ANORZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 8,476 6,526 2202 867 

ROMA ANAGNI ZI ANWRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,154 10,151 3937 1911 

ROMA ANZIO ANZRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,400 7,217 2702 1017 

ROMA STRO.SEZ. AOKR_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 13,517 10,139 3512 1262 

ROMA AE.ORTE AORRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA ENERGIA 9,721 7,640 2526 1149 

ROMA A.OSTIENSE AOSRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 6,847 5,612 1779 786 

ROMA APRILIA150 APAR_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,600 6,518 2494 1245 

ROMA APRILIA CP APRRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,235 7,743 2919 1296 

ROMA AP.SOLAR APSR_I1501________SUBNET__ 1 150 ALTRI PRODUT 9,505 6,466 2469 1239 

ROMA A.PRIMAV. APVR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 16,363 11,415 4251 1915 

ROMA ACQUORIA AQURPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 6,242 4,919 1622 773 

ROMA ARCI ARJRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,168 4,558 1603 772 

ROMA ARLENA ARLR_I150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 7,641 4,849 1985 821 

ROMA AE.S.ANGEL ASARZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA ENERGIA 11,327 9,345 2943 942 

ROMA A.S.BASIL. ASBRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 13,242 8,758 3440 934 



 

158 

 

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA A.SELVOTTA ASER_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 14,246 12,460 3701 1856 

ROMA AE.SALISAN ASLR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA ENERGIA 7,964 5,486 2069 937 

ROMA A.SMIS.EST ASMRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 19,380 13,399 5035 2299 

ROMA A.SMIS.EST ASMRZI1501________SUBNET__ 2 150 ACEA 19,701 13,939 5118 2861 

ROMA ASSERGI ASSR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,555 3,278 1443 670 

ROMA A.ASTALLI ASTRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 17,044 14,368 4428 1268 

ROMA A.T.CERV.O ATCR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 12,127 8,028 3151 1002 

ROMA A.TORD.CP ATDR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 14,761 12,573 3835 2514 

ROMA ATINA ATNR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,671 7,413 2772 910 

ROMA T.VALLE CE ATVRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA ENERGIA 14,994 12,702 3896 2543 

ROMA ATESSA ZI ATWRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,815 4,695 2030 814 

ROMA CHIM BUSSI AUSR_I1501________SUBNET__ 1 150 SOCIETA CHIM 16,015 14,049 4161 2869 

ROMA A.VALLER. AVAR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 14,472 11,495 3760 1997 

ROMA A.V.BORGH. AVBRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 7,739 6,131 2011 833 

ROMA MANUFACTOR AVIR_I1501________SUBNET__ 1 150 O.I. MANUFAC 9,085 6,116 2360 1208 

ROMA AVEZZAN.ZI AVSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,734 12,068 3828 1305 

ROMA A.VITINIA AVTRZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 15,475 12,187 4020 3167 

ROMA A.VALCANN. AVURZI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 17,084 13,903 4439 1891 

ROMA AVEZZANO AVZRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,041 11,876 3908 1950 

ROMA BALSORANO BALRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 10,611 7,532 2757 901 

ROMA B.ITALIA U BICR_I1501________SUBNET_C 1 150 BANCA ITALIA 13,509 10,274 3510 902 
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convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA B.D'ITALIA BISRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,717 10,394 3564 906 

ROMA A.BELSITO BLSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 16,048 12,376 4169 1889 

ROMA BOLOGNA.CE BOLRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 14,397 11,052 3740 1581 

ROMA BOLOGNA.CP BONR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,911 10,619 3614 1674 

ROMA BRACCIANO BRARDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,436 4,999 2192 854 

ROMA COCULLO SE BRCR_I150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,357 6,390 2171 526 

ROMA CORDEN PH BRER_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL GREEN P 8,723 5,866 2266 1045 

ROMA BUSSI SM BSMRTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 16,174 14,125 4202 2673 

ROMA BS SOLAR BSOR_I1501________SUBNET__ 1 150 BS SOLAR 14,021 11,251 3643 1981 

ROMA BASSANO RM BSSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,347 5,064 2169 896 

ROMA BURGO SORA BUGR_I1501________SUBNET__ 1 150 BURGO 7,722 5,792 2006 1017 

ROMA BURGO AVZ BURRZI1501________SUBNET__ 1 150 BURGO 13,500 11,322 3507 1260 

ROMA BUSSI EDI BUSR_I1501________SUBNET__ 1 150 EDISON 16,076 14,111 4177 2852 

ROMA BAZZANO ZI BZWRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,581 6,757 2749 1566 

ROMA A.CASALET. CALR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 16,926 13,715 4397 2035 

ROMA CAMPOSCALA CAMR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,053 11,039 3132 1861 

ROMA CASACCIA CASRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,428 6,431 2709 1047 

ROMA PALSTIPAK CBRR_I1501________SUBNET_C 1 150 PLASTIPAK 15,737 11,230 4089 1102 

ROMA CERCEMAGG. CCER_I1501________SUBNET__ 1 150 ALTRI PRODUT 12,314 8,287 3199 1220 

ROMA A.CECCHIGN CCHR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 12,980 9,286 3372 2739 

ROMA CS.GIUDICE CDGRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,269 5,788 2148 739 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA C.D.SANGRO CDSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,791 5,122 2024 885 

ROMA CECCANO CECRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,231 6,158 2398 893 

ROMA CECC.FS AL CEKRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,010 5,913 2341 960 

ROMA CELANO SM. CELRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,998 6,632 2598 750 

ROMA CERVETERI CERRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,132 6,017 2373 938 

ROMA CESANO CESRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,234 6,246 2659 1124 

ROMA CEPRANO ZI CEWRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,569 8,994 3006 803 

ROMA CECCANO RT CEXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 8,176 5,287 2124 918 

ROMA CELANO FV CFVR_I1501________SUBNET__ 1 150 CELANO GREEN 12,487 9,491 3244 1125 

ROMA C.GIUD.CE CGCR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,199 5,671 2130 736 

ROMA CHIETI SC. CHSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,930 9,491 3359 1619 

ROMA CHIETI ZI CHWRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,822 10,145 3591 1671 

ROMA CROCICC.FS CHXR_I1501________SUBNET_C 1 150 R.F.I. 8,913 5,236 2316 763 

ROMA CIAMPINO CIAR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,566 8,849 3265 831 

ROMA A.CINEC.FL CINRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 20,320 17,096 5279 2771 

ROMA CISTERNA CISRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,609 8,124 3016 889 

ROMA C.VECC.CP CIVRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,365 8,619 2693 2074 

ROMA COLLARM.CP CLARDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,096 9,258 3143 1234 

ROMA COLONIA EL CLERDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,970 3,792 1551 499 

ROMA COLLEFERRO CLFRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,197 10,023 3429 1409 

ROMA CASOLI CLIRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,059 4,801 2094 679 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA CASTELLACC CLLRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,880 9,528 3606 1298 

ROMA COLONNETTA CLNRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,579 6,077 2229 969 

ROMA C.FERRO RT CLXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 12,892 9,264 2947 1494 

ROMA CAMPOBASSO CMBRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,098 8,899 3403 1892 

ROMA C.DI CARNE CMCRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,736 6,609 2529 1166 

ROMA COMUNACQUA CMQRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,345 5,427 2168 524 

ROMA C.MASSIMO CMSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,872 8,462 3344 1375 

ROMA CANISTR.PS CNKRTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 13,455 9,975 3496 1377 

ROMA CANINO CNNRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,154 5,704 2118 689 

ROMA CANINO SE CNOR_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 8,588 6,348 2231 649 

ROMA CANISTRO CNSRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 13,270 9,857 3448 1369 

ROMA CANTERNO CNTRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 16,459 11,077 4276 1977 

ROMA COLLARMELE COLR_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 12,936 10,672 3361 1858 

ROMA SERENE SM COSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,820 7,799 2551 1015 

ROMA COTILIA COTRPI1501________SUBNET__ 1 150 ERG HYDRO 7,847 6,387 2039 700 

ROMA CORVARO COVRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,210 3,704 1613 483 

ROMA CEPRANO CP CPCRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 18,041 15,388 4687 1290 

ROMA CAMPOLEONE CPLR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,803 7,256 2547 1115 

ROMA CEPRANO380 CPNRTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 12,611 10,579 3276 1533 

ROMA CEPRANO380 CPNRTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 18,245 15,494 4740 1693 

ROMA CEPRANO380 CPNRTI1501________SUBNET__ 3 150 TERNA 7,309 6,955 1899 1691 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA CIAMPIN.RT CPXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 13,712 9,645 3135 815 

ROMA CROCICCHIE CRCRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,997 5,342 2337 763 

ROMA CARPINONE CRNRDI1501________SUBNET__ 1 150 ALTRI PRODUT 7,865 4,858 2043 886 

ROMA CARSOLI CRORDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,493 4,416 1947 814 

ROMA CARPIN.CE CRPR_I1501________SUBNET__ 1 150 SETTEVENTI 7,787 4,829 2023 882 

ROMA CRS CRSR_I1501________SUBNET__ 1 150 ALTRI UTENTI 10,872 13,907 2825 471 

ROMA CERRETO CRTRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,333 4,367 1645 677 

ROMA CARUNCHIO CRURDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,402 7,236 2443 1029 

ROMA A.CASSIA CSARDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 13,064 9,234 3394 1316 

ROMA CASSINO CP CSCRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,388 7,764 2699 898 

ROMA A.CASILINA CSLRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 19,075 16,293 4956 2065 

ROMA CASSIOPEA CSPR_I1501________SUBNET__ 1 150 CASSIOPEA 10,677 10,279 2774 1908 

ROMA CASSIOPEA CSPR_I150A________SUBNET__ 1 150 CASSIOPEA 10,551 10,163 2741 1891 

ROMA CASSINO CSSRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 14,091 11,159 3661 2160 

ROMA C.LE CET CTTR_I1501________SUBNET__ 1 150 C_E_T TERMOL 13,763 10,483 3576 1468 

ROMA CIV.CAS.CP CVCRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,605 3,824 1716 651 

ROMA EALL EALR_I1501________SUBNET__ 1 150 EALL 11,531 9,998 2996 1117 

ROMA ENEA CASAC ECSR_I1501________SUBNET_C 1 150 ENEA 10,315 6,391 2680 1042 

ROMA FRASC UT ENFR_I1501________SUBNET_C 1 150 ENEA 12,143 8,852 3155 978 

ROMA A.ESQUIL. ESQR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 19,674 15,088 5111 2104 

ROMA PIANSANO ETRR_I1501________SUBNET__ 1 150 PIANSANO ENE 7,584 4,826 1970 818 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA FONTECUPA FCURPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,702 7,224 2521 1260 

ROMA FONDI FD2RDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,479 3,519 1424 593 

ROMA FIANO R FIARDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,095 7,473 2623 742 

ROMA FIORUCCI FIORDI1501________SUBNET__ 1 150 FIORUCCI 9,682 8,070 2515 1869 

ROMA A.FLAM.FL FL2RDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 15,002 13,099 3898 2168 

ROMA FIUMICINO FMCRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,444 9,682 3493 1517 

ROMA FCA CASSIN FPIR_I1501________SUBNET__ 1 150 META ENERGIA 9,723 7,755 2526 1010 

ROMA ENEA FRASC FRARDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,304 9,001 3197 983 

ROMA FURBARA FRBR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,919 5,985 2317 997 

ROMA FREGENE FRERDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,503 8,485 3248 699 

ROMA FERENTINO FRTRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,660 6,843 2770 854 

ROMA FRASC.NOB FSCRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,993 8,778 3116 1009 

ROMA META ENERG FSNRZI1501________SUBNET__ 1 150 META ENERGIA 9,740 7,764 2531 1010 

ROMA FIAT MOL. FTER_I1501________SUBNET_C 1 150 FIAT 11,826 9,088 3072 451 

ROMA GAETA GAERDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,912 3,927 1536 500 

ROMA A.GIANICOL GIARDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 15,449 13,588 4014 1929 

ROMA GISSI CP GISRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,996 6,387 2337 603 

ROMA GALLIC.RT GOXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 11,563 9,782 3004 1777 

ROMA GUARCINO GRCRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,313 8,417 3459 1287 

ROMA GUARDIAGRE GRDRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,199 5,650 2390 593 

ROMA GUARC.BEG GUCR_I1501________SUBNET__ 1 150 BEG 13,140 8,362 3414 1281 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA GUIDONIA GUIRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,361 4,813 1653 697 

ROMA ITALCEM.RO ICMR_I1501________SUBNET_C 1 150 ITALGEN 12,676 9,440 3293 1383 

ROMA I.N.F.N. IFNR_I1501________SUBNET_C 1 150 ENEA 12,148 8,934 3156 965 

ROMA ISERNIA ISER_I1501________SUBNET__ 1 150 ALTRI PRODUT 8,336 5,449 2166 758 

ROMA ITALTRACTO ITAR_I1501________SUBNET_C 1 150 ITALTRACTOR 11,431 8,910 2970 800 

ROMA INTERPORTO ITPR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,651 12,131 4066 1523 

ROMA PIETR.IVPC IVPR_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG WIND 4 3,338 2,266 867 503 

ROMA KIMBERLY KCLR_I1501________SUBNET_C 1 150 KIMBERLY 14,106 9,976 3665 2621 

ROMA KLOPMAN KLOR_I1501________SUBNET_C 1 150 KLOPMAN 9,331 5,888 2424 914 

ROMA A.LANCIANI LACRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 15,074 11,418 3916 1503 

ROMA LANUVIO SE LANR_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,810 7,278 2549 1222 

ROMA LARINO LARRTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 25,881 26,374 6724 1749 

ROMA LATINA NUC LATRTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,190 12,368 3687 1866 

ROMA LATINA NUC LATRTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 12,573 11,285 3267 1757 

ROMA LAVINIO LAVR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,395 5,598 2181 1079 

ROMA LARINO CP LCPRDI1501________SUBNET__ 1 150 ALTRI PRODUT 21,143 17,949 5493 792 

ROMA LEFERRIERE LEFRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,768 8,842 3317 1142 

ROMA LEONESSA LEOR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,059 2,487 1054 589 

ROMA LAMA PELIG LMPR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,385 3,054 1399 577 

ROMA LANCIANO LNCRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,870 5,841 1785 786 

ROMA LANUVIOCE LNVR_I150A________SUBNET__ 1 150 LIRA PV 9,697 7,215 2519 1214 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA LATERA CP LTARDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,294 2,496 1116 615 

ROMA LARINO TG LTGRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 25,193 25,799 6545 1735 

ROMA LARINO TG LTGRPI1502________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 25,193 25,799 6545 1735 

ROMA LATINA LID LTLRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 14,745 11,356 3831 2329 

ROMA LATINA TLF LTNRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 18,265 14,032 4745 3015 

ROMA LATINA SCA LTSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,023 6,118 2344 1063 

ROMA MACCHIAG. MCGR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 6,544 3,802 1700 717 

ROMA M.FIASCONE MFIRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,248 4,914 2143 1159 

ROMA M.FERRANTE MFTRTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 10,247 10,399 2662 853 

ROMA MONTEF.FS MFXR_I1501________SUBNET_C 1 150 R.F.I. 7,982 4,759 2074 528 

ROMA A.MAGL.FLA MGLRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 18,372 13,639 4773 2348 

ROMA A.MALAGROT MGRR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 18,601 14,845 4833 1603 

ROMA MEGASOL MGSR_I1501________SUBNET__ 1 150 MEGASOL 11,612 10,669 3017 1817 

ROMA MAGLIAN.RT MGXRZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 17,749 13,089 4611 315 

ROMA MIGLIANICO MIGR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,544 6,806 1960 612 

ROMA MINTURNO MINRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,767 7,271 2278 398 

ROMA MONTALT.CP MLCR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,193 6,827 2129 534 

ROMA MONTALT.CE MLTRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,115 6,892 2108 1542 

ROMA MARANOLA MNARDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,479 4,489 1683 459 

ROMA M.CILFONE MNCR_I1501________SUBNET__ 1 150 ALTRI PRODUT 13,468 10,371 3499 1242 

ROMA M.ROTONDO MNRR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,668 8,887 3032 677 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA MORO.FS AL MOKRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,673 7,597 3033 802 

ROMA MORINO MORRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 13,825 9,773 3592 1858 

ROMA MONTALTO MOSRTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 12,131 11,090 3152 1924 

ROMA MONTALTO MOSRTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 10,798 10,374 2805 1869 

ROMA MOROLO MOXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 10,679 6,868 2774 781 

ROMA MARSICA MRCR_I1501________SUBNET__ 1 150 WINDSOL 12,768 10,577 3317 1844 

ROMA MORLUPO MRLR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,362 6,066 2432 495 

ROMA MORRONE MRRRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,563 9,717 3004 1098 

ROMA M.FERR.CE MTFR_I1501________SUBNET__ 1 150 E2I 9,929 10,176 2580 844 

ROMA A.M.MAR.FL MTMRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 16,794 13,164 4363 1784 

ROMA A.M.MAR.FL MTMRDI1501________SUBNET__ 2 150 ACEA 15,178 13,334 3943 2023 

ROMA MAZZOCCHIO MZZR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,120 6,299 2629 1242 

ROMA NAZZANO NAZRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,962 6,845 2329 869 

ROMA ORIMART.S ORIR_I1501________SUBNET_C 1 150 ORI MARTIN 11,428 8,872 2969 800 

ROMA ORSA MAGG ORMR_I1501________SUBNET__ 1 150 SOLARE ROMA 9,262 5,537 2406 729 

ROMA ORTONA CE OTCR_I1501________SUBNET__ 1 150 TAMARETE 6,920 7,269 1798 680 

ROMA ORTONA OTNRDI1501________SUBNET__ 1 150 ODOARDO ZECC 7,039 7,341 1829 685 

ROMA A.OTTAVIA OTTRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 12,649 8,669 3286 1521 

ROMA PARCO PACR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,876 9,914 3345 1485 

ROMA PALESTRINA PALRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,635 7,209 2503 503 

ROMA A.PARCHI PCHR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 12,878 9,387 3346 2882 
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Area Stazione 
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Titolare 

Icc 
trifase 

massima 
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trifase 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA PESCARA 1S PCRRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 13,707 9,854 3561 1875 

ROMA PESCARA PCXRZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 3,387 2,074 880 743 

ROMA P.DI TORT. PDTRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,325 3,054 1383 511 

ROMA P.EOL.COCU PECR_I1501________SUBNET__ 1 150 GAMESA ENERG 8,287 6,361 2153 525 

ROMA PETTINO PETRDI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,246 5,896 2402 841 

ROMA P.FELICE PFLRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 8,442 6,095 2193 947 

ROMA A.P.GALER. PGARDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 14,898 10,764 3871 1771 

ROMA PHENIX PHER_I1501________SUBNET__ 1 150 PHENIX 8,510 6,290 2211 647 

ROMA PIED.S.GER PIERDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,910 7,858 2575 1020 

ROMA PILKIN(RM) PILR_I1501________SUBNET__ 1 150 ALTRI UTENTI 10,872 13,907 2825 471 

ROMA PIEDIMO.RT PIXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 8,370 6,266 2175 944 

ROMA PIZZONE PIZRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 6,468 4,230 1681 1052 

ROMA A.PARIOLI PLIRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 15,000 13,011 3897 2143 

ROMA POFI POFRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,483 7,536 2723 873 

ROMA POMEZIA POMRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,360 12,717 4250 3482 

ROMA PONTINIA PONR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,387 6,449 2699 1091 

ROMA POPOLI POPRTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 18,121 14,973 4708 3042 

ROMA POMTRVIAGG POTR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,920 12,375 4136 903 

ROMA PONTIN.ZI POWRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,798 5,333 2026 418 

ROMA POZZILLI POZRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,861 5,855 2302 930 

ROMA POPOLI CP PPLRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,500 12,641 4027 2284 
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Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA P.CANNONE PRCRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,091 12,826 4181 1575 

ROMA A.P.FISCAL PRFRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 15,205 12,968 3950 1987 

ROMA A.PRENEST. PRNRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 18,513 15,866 4810 2101 

ROMA PORTO PRTRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 15,329 12,015 3982 1611 

ROMA PONTECORVO PTCRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 9,743 7,007 2531 989 

ROMA A.PORT.PIA PTPRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 17,268 14,679 4486 1225 

ROMA PIETRACAT. PTRRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 3,350 2,270 870 504 

ROMA A.QUIRINAL QUIR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 19,458 14,995 5055 2192 

ROMA RAFFINERIE RAFR_I1501________SUBNET_C 1 150 RAFFINERIE R 16,730 13,031 4347 1349 

ROMA R.VATICANA RAVR_I1501________SUBNET__ 1 150 CITTA' VATIC 9,745 5,967 2532 1017 

ROMA ROCCA DI C RCARDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,729 6,064 2528 1131 

ROMA ROCCASECCA RCSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,590 9,118 3271 1300 

ROMA R.VIVARA RCVRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,641 6,544 2505 896 

ROMA R.DEI MEDI RDMR_I1501________SUBNET_C 1 150 RENO DE MEDI 8,581 6,438 2229 955 

ROMA A.RE DI RM RDRRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 17,730 15,165 4607 1176 

ROMA A.RAFFINER RFSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ALTRI PRODUT 17,028 13,181 4424 1357 

ROMA MORRONECE RIBR_I1501________SUBNET__ 1 150 EDENS 11,429 9,650 2969 1093 

ROMA RIETI LA F RIFRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,539 6,186 2218 599 

ROMA RIETI ZI RIWRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,143 6,096 2116 635 

ROMA ROTELL ERG RLOR_I1501________SUBNET__ 1 150 ERG EOLICA A 15,597 11,975 4052 1669 

ROMA ROMA EST RMERTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 20,346 15,491 5286 1792 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA ROMA EST RMERTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 11,706 9,862 3041 1999 

ROMA ROMA EST RMERTI1501________SUBNET__ 3 150 TERNA 18,959 15,760 4926 1775 

ROMA ROMA NORD RMNRTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 17,507 14,545 4548 1866 

ROMA ROMA NORD RMNRTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 15,201 12,211 3949 1889 

ROMA ROMA NORD RMNRTI1501________SUBNET__ 3 150 TERNA 19,192 14,935 4986 1777 

ROMA ROMA OVEST RMORTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 18,530 15,704 4814 1775 

ROMA ROMA OVEST RMORTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 20,295 17,205 5273 1680 

ROMA ROMA OVEST RMORTI1501________SUBNET__ 3 150 TERNA 19,676 16,057 5112 1763 

ROMA ROMA OVEST RMORTI1501________SUBNET__ 4 150 TERNA 19,333 16,197 5023 1702 

ROMA ROMA SUD RMSRTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,362 12,647 3731 1822 

ROMA ROMA SUD RMSRTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 18,314 15,473 4758 1841 

ROMA ROMA SUD RMSRTI1501________SUBNET__ 3 150 TERNA 14,463 12,948 3758 1871 

ROMA ROCCHETTA ROCRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 7,791 5,313 2024 1191 

ROMA ROTELLO CP ROTR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,090 8,695 3141 1498 

ROMA R.LIMOSANI RPLRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,565 7,888 3005 1055 

ROMA ROCCA SIN RSBR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,565 3,969 1446 606 

ROMA ROSCIANO RSCR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,804 9,968 3586 1727 

ROMA ROTELLO RTLR_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,880 12,145 4126 1681 

ROMA S.SALVO SE SASR_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 13,214 13,832 3433 1835 

ROMA S.BENED.CE SBTR_I1501________SUBNET__ 1 150 RENVICO 20,688 17,693 5375 790 

ROMA S.CESAREO SCER_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,903 7,949 2833 1261 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA SCAFA SCFRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 16,480 12,575 4282 490 

ROMA A.S.CAMIL. SCMRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 17,642 13,242 4583 2045 

ROMA SCOPPITO SCPRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,040 5,167 2089 635 

ROMA SESTO CAM. SESRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,959 4,264 1808 829 

ROMA SEZZE SEZRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,176 5,979 2384 947 

ROMA S.GIOVAN SGXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 6,120 5,164 1590 1307 

ROMA SIGILLO SIGRPI1501________SUBNET__ 1 150 ERG HYDRO 5,901 3,926 1533 729 

ROMA A.SIRA SIRRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 15,772 11,899 4098 1404 

ROMA S.LUCIA ME SLMR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,921 8,419 3357 1328 

ROMA A.SALONE SLNR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 14,913 11,247 3875 1509 

ROMA S.LUCIA SLURTI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,451 10,764 2975 1929 

ROMA S.LUCIA SLURTI1501________SUBNET__ 2 150 TERNA 14,368 13,060 3733 1975 

ROMA SALONE FS SLXR_I1501________SUBNET_C 1 150 R.F.I. 13,709 10,151 3562 1454 

ROMA HIDRO ALUM SLYR_I1501________SUBNET_C 1 150 HYDRO ALUMIN 10,914 7,251 2836 1092 

ROMA S.MASSIMO SMAR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,280 4,984 2151 787 

ROMA S.MAR.PENS SMCR_I1501________SUBNET__ 1 150 RENVICO 11,552 8,665 3001 892 

ROMA S.MICHELE SMIR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,971 8,540 3370 861 

ROMA S.MARINELL SMNRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,356 6,884 2431 893 

ROMA S.MART. SMPR_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,687 8,722 3036 895 

ROMA SULMONA SM SNSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,517 9,576 3512 1290 

ROMA CELANO EDI SOCRZI1501________SUBNET__ 1 150 EDISON 9,896 6,600 2571 748 
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Area Stazione 
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Icc 
trifase 

massima 
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monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA SOGIN SOGR_I1501________SUBNET__ 1 150 SOGIN 12,393 11,141 3220 1850 

ROMA SORA SORRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,920 7,197 2577 1146 

ROMA S.PROCULA SP2R_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,458 9,833 3496 997 

ROMA S.PIO SPIR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,941 6,388 2583 1041 

ROMA S.PALOMBA SPLRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,276 8,501 2670 1726 

ROMA S.POLO IS SPMRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,143 5,609 2375 701 

ROMA S.RITA SRIRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,238 8,690 3180 872 

ROMA SNIA ALL SRKRDI1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 9,449 6,688 2455 555 

ROMA S.SALV.SEZ SSARDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,034 13,703 3386 1820 

ROMA S.SAVINO SSORDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,581 4,681 1970 834 

ROMA SIS.SOSPEN SSSR_I1501________SUBNET_C 1 150 SISTEMI SOSP 13,329 9,477 3463 1282 

ROMA S.SALVO ZI SSWRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,377 14,024 3216 483 

ROMA SETTEVENE STVRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,666 4,398 1992 543 

ROMA SUBIACO SUBRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 7,028 4,631 1826 585 

ROMA SULMONA SULR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,580 7,727 3008 1208 

ROMA SULMONA NI SUWRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,708 9,645 3562 1297 

ROMA S.VIRGINIA SVGR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,039 7,417 2868 1078 

ROMA S.VITTORE SVIR_I1501________SUBNET__ 1 150 TERNA 11,842 10,197 3077 1131 

ROMA SEVEL SVLR_I1501________SUBNET__ 1 150 SEVEL 7,499 4,475 1948 797 

ROMA S.VITO N. SVXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 2,376 1,488 617 533 

ROMA TARQUINIA TARRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 11,317 8,697 2940 1116 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA TARQUIN.RT TAXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 10,602 8,060 2755 1107 

ROMA TAGLIACOZZ TAZRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 8,673 5,333 2253 638 

ROMA TERM. COLL TCFR_I1501________SUBNET__ 1 150 TERMICA COLL 10,941 8,118 2843 1278 

ROMA TERMOLI SM TESRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,119 9,396 3149 999 

ROMA A.TEVERE N TEVRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 16,062 12,665 4173 1865 

ROMA TERMOLI ZI TEWRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 12,471 9,782 3240 1009 

ROMA TERMOLI RT TEXRZI1501________SUBNET__ 1 150 RETE 9,550 7,100 2481 913 

ROMA TRIGNO ENE TGER_I1501________SUBNET__ 1 150 TRIGNO ENERG 10,997 14,141 2857 472 

ROMA TERM. SIN. TMSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,946 8,645 2844 1247 

ROMA TORRIONE TONRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,673 6,137 2513 786 

ROMA A.T.PIGNAT TPGRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 18,430 15,766 4788 1130 

ROMA TORRIMPIET TPIRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,206 6,640 2651 792 

ROMA T.PASSERI TPXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 7,435 4,805 1932 1504 

ROMA TRELLEBORG TRBR_I1501________SUBNET_C 1 150 TRELLEBORG 6,135 4,767 1594 706 

ROMA A.T.CERV.F TRCRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 14,502 10,908 3768 1712 

ROMA TRIANO TRIRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 13,978 10,749 3632 1493 

ROMA A.TORRENOV TROR_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 19,251 16,441 5002 2023 

ROMA A.T.QUINTO TRQRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 15,544 11,735 4038 2014 

ROMA TERRACINA TRRRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 5,549 3,507 1442 569 

ROMA A.T.VECCHI TRVRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 14,501 10,287 3768 1124 

ROMA A.T.TESTE TTER_I1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 11,199 7,535 2910 1124 
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Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA A.T.VERGAT TVARDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 19,360 16,526 5030 2001 

ROMA LFOUNDRY TXSR_I1501________SUBNET_C 1 150 LFOUNDRY 14,621 11,976 3799 1301 

ROMA UNICEM SEZ UNIR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,254 4,776 1885 1191 

ROMA UNICEM ROM UNRR_I1501________SUBNET_C 1 150 BUZZI UNICEM 7,199 4,748 1870 1185 

ROMA URURI URUR_I1501________SUBNET__ 1 150 ANDROMEDA WI 24,539 24,398 6375 1752 

ROMA VACONE VACRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,439 6,271 2452 774 

ROMA VASTO VASRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,935 6,029 2062 586 

ROMA VIL.BARREA VBRR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 4,880 2,877 1268 688 

ROMA VELLETRI VELRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,977 6,970 2592 1091 

ROMA VIGNANELLO VGNRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,428 3,728 1670 743 

ROMA V.GUIDONIA VGUR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,272 4,842 1629 739 

ROMA A.VIGNACC. VIGRDI1501________SUBNET__ 1 150 ACEA 17,135 12,696 4452 2151 

ROMA VIGNATURCI VINRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,245 8,776 2662 1719 

ROMA VITERBO VITRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 7,248 4,285 1883 573 

ROMA VALMONT.CP VL2R_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 13,990 12,337 3635 1215 

ROMA VAL.FIORET VLFRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,245 5,903 2402 1030 

ROMA VILLANOVA VLLRTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 15,057 11,812 3912 1629 

ROMA VILLANOVA VLLRTI150A________SUBNET__ 2 150 TERNA 9,742 8,472 2531 1640 

ROMA VALMONTONE VLMRTI150A________SUBNET__ 1 150 TERNA 14,062 12,388 3653 1810 

ROMA VALMONTONE VLMRTI150A________SUBNET__ 2 150 TERNA 14,708 12,308 3821 1863 

ROMA VALMONTONE VLMRTI150A________SUBNET__ 3 150 TERNA 12,132 10,693 3152 1915 
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ROMA VALLESACCO VLSRDI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 9,783 6,237 2542 932 

ROMA VILLAVALLE VLVRTI1501________SUBNET__ 1 150 ALTRI PRODUT 16,234 13,401 4218 2417 

ROMA V.S.SALVO VNXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 1,598 1,018 415 364 

ROMA VOLTURNO VOLRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 9,265 6,394 2407 1327 

ROMA V.S.MAR.CP VSCR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 10,566 10,284 2745 1404 

ROMA V.S.MARIA VSMRPI1501________SUBNET__ 1 150 ENEL PRODUZI 11,046 10,664 2870 1440 

ROMA VITORCHIAN VTCR_I1501________SUBNET__ 1 150 ENEL DISTRIB 6,696 3,939 1740 627 

ROMA WEPA WEPR_I1501________SUBNET_C 1 150 WEPA LUCCA 10,203 7,553 2651 944 

ROMA ZAGAROLO ZGXR_I1501________SUBNET__ 1 150 RETE 10,250 7,478 2663 1176 

ROMA ALVIANO FS AAXR_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 1,949 1,174 446 364 

ROMA ABBADIA ABDRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,763 12,604 3604 2608 

ROMA ALBACINA ABXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,481 5,307 1939 525 

ROMA ACQUASPART ACQRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,481 5,583 1939 658 

ROMA ANCONA ZI ACWRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,014 13,168 3204 2741 

ROMA GOLD LADY ADRR_I1321________SUBNET_C 1 132 GOLDEN LADY 4,321 2,494 988 513 

ROMA AGIP MARCH AGIR_I1321________SUBNET_C 1 132 AGIP 11,870 8,350 2714 1461 

ROMA AGIP M SEZ AGSRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,130 8,669 2773 1480 

ROMA ALCANTARA ALCR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENGIE 11,670 8,212 2668 1548 

ROMA ALBA ADRIA ALDRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,798 7,513 2697 1605 

ROMA ALVIANO ALVRPI1321________SUBNET__ 1 132 ERG HYDRO 6,669 4,858 1525 691 

ROMA ALLERONA ALXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,196 1,987 731 388 
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ROMA AZ.SER.MUN AMTR_I1321________SUBNET_C 1 132 AZ.SER.MUNIC 7,543 5,352 1725 611 

ROMA APECCHIO APER_I1321________SUBNET__ 1 132 MARCHE ENERG 5,088 2,915 1163 390 

ROMA API RAFF. APIR_I1321________SUBNET__ 1 132 API 10,996 7,851 2514 1729 

ROMA API RAFF. APIR_I1322________SUBNET__ 1 132 API 11,075 7,812 2532 1366 

ROMA API RAFF. APIR_I1323________SUBNET__ 1 132 API 11,129 7,945 2544 1745 

ROMA ACQUAR.NUO AQNR_I1321________SUBNET__ 1 132 DEA 6,919 4,690 1582 567 

ROMA ACQUAPEND AQPRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 4,925 3,679 1126 425 

ROMA ASSISI ASIR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,591 5,343 1964 991 

ROMA DEA OSIMO ASPR_I1321________SUBNET_C 1 132 DEA 9,571 7,144 2188 640 

ROMA ATTIGLIANO ATTRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,057 10,219 2071 962 

ROMA AURELIA RT AUXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,820 4,499 1331 619 

ROMA BARBERINI BARR_I1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI UTENTI 8,639 5,692 1975 395 

ROMA BASTIA UM BASRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,819 5,471 2016 1078 

ROMA BASSANO RT BAXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,583 2,264 819 796 

ROMA BASCHI BCHRPI1321________SUBNET__ 1 132 ERG HYDRO 9,278 7,364 2121 808 

ROMA BASCHI CP BCPR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,066 7,255 2073 800 

ROMA BELMONTE BELRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,675 6,929 2441 1023 

ROMA BORGO TUF BGTR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,804 4,923 1784 779 

ROMA BELFORTE C BLCR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,235 5,138 1654 652 

ROMA BELFORTE BLFRPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 7,161 5,107 1637 649 

ROMA BASTARD.CP BTCR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,051 5,490 2069 1236 
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ROMA BASTARDO BTDRPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 9,149 5,518 2092 1245 

ROMA FS CAMP.A1 C1XR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,713 4,820 1306 411 

ROMA FS CAMP A2 C2XR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,910 5,062 1351 342 

ROMA CANDIA CANRTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,221 11,697 3023 2111 

ROMA CANDIA CANRTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 14,995 13,993 3428 1826 

ROMA CANDIA CANRTI132A________SUBNET__ 3 132 TERNA 14,485 12,508 3312 2071 

ROMA CARASSAI CARRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,012 5,621 2060 900 

ROMA CAPENA CAXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,853 2,089 652 465 

ROMA C.BELLINO CBLRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,041 4,674 1610 708 

ROMA CEM.BARBET CBTR_I1321________SUBNET_C 1 132 BARBETTI 5,293 3,020 1210 457 

ROMA C.CASTELLO CDCRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 4,746 2,664 1085 454 

ROMA CAS.D.LAGO CDLRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 3,771 2,167 862 789 

ROMA C.DI PONTE CDPRPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 13,163 12,216 3009 414 

ROMA C.D.PIEVE CDXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 1,645 1,038 376 352 

ROMA CEMENTI.RO CEMR_I1321________SUBNET_C 1 132 CEMENTIR 7,673 4,718 1754 1006 

ROMA CAGLI CGLRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,648 3,212 1291 554 

ROMA CAGNANO CGNRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,743 3,942 1313 554 

ROMA CAS.LAG.RT CGXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,467 1,939 564 299 

ROMA CIVITAV.RT CIXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,734 8,234 1997 367 

ROMA CALDAROLA CKRR_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,122 7,934 2314 1429 

ROMA COLMARINO CLMRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,617 7,578 2656 1665 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA COLACEM S. CLSRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,035 3,508 1380 434 

ROMA CELLINO A. CLTRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,767 3,452 1318 598 

ROMA CAMPOLUNGO CMLRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,372 10,312 3514 2233 

ROMA CAMERINO CMRRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,753 6,039 2001 1305 

ROMA CEPRANO RT CNXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,368 5,859 1456 377 

ROMA COLBORDOLO COBRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,643 6,313 2205 1003 

ROMA CORNETO CORRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,422 8,308 2612 1018 

ROMA CAMPOLE.RT COXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,548 4,613 1268 339 

ROMA CEPRANO CP CPCRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,650 6,298 1520 372 

ROMA CAMERAT.CP CPIR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,114 10,516 3227 576 

ROMA CAPPUCCINI CPPRTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,928 10,837 3642 2813 

ROMA CAMERATA P CPTRTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,287 10,705 3266 2094 

ROMA CAPRANICA CRXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 10,705 7,424 2448 274 

ROMA C.GIUBILEO CSGRPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 5,884 4,671 1345 524 

ROMA CAS.ANTICI CSTR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,356 6,095 1910 529 

ROMA CISTERZI CSWR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,620 4,694 1285 348 

ROMA SACCI PS CTKRDI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 7,546 4,885 1725 787 

ROMA CIV.TRONTO CVDRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,399 6,526 2149 394 

ROMA CIVITANOVA CVNRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,966 7,353 2507 1624 

ROMA COLLEV.FS CVXR_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 3,105 1,973 710 684 

ROMA CISTERN.RT CXXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,425 4,464 1240 411 
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VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA DERUTA DERRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,513 5,839 2175 1287 

ROMA EDI TERNI EDTRZI1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 14,677 14,750 3356 978 

ROMA FABRIANO FABRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,767 5,553 2004 1592 

ROMA FALCON.S/E FACRTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,283 8,015 2580 1763 

ROMA FALCON.CP FALRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,706 8,509 2676 1534 

ROMA FANO CP FANRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,149 7,075 2092 901 

ROMA FATER FATR_I1321________SUBNET__ 1 132 FATER 7,391 5,545 1690 1367 

ROMA FALCON.RT FAXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 11,753 8,503 2687 1483 

ROMA FABRO SC FBRRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 4,603 3,058 1052 470 

ROMA FORCE FCERDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,194 5,848 2102 873 

ROMA F.D.CAMPO FDCRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,428 4,305 1470 443 

ROMA FONDI RT FDXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,536 2,549 808 492 

ROMA FERMO ZI FEWRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,248 6,538 2343 1128 

ROMA FICULLE FS FIXR_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 3,854 2,439 881 696 

ROMA FIAMENGA FMGRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,969 5,585 2051 846 

ROMA FANO E.T. FNORTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,684 12,354 3357 1851 

ROMA FANO E.T. FNORTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 11,489 10,158 2627 2138 

ROMA FANO E.T. FNORTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 13,440 11,655 3073 2052 

ROMA FANO ZI FNWRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,170 8,471 2554 746 

ROMA FANO RT FNXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,235 2,126 740 550 

ROMA FONTIVEGGE FONRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,218 5,648 2108 1293 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA FOSSOMBRON FOSRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,323 6,574 2360 990 

ROMA FOLIGNO FOXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,832 4,299 1562 753 

ROMA FERMIGNANO FRGRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,537 3,782 1494 463 

ROMA FAR.SAB.RT FRXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,463 2,614 792 506 

ROMA FOSSATO RT FSXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,187 3,713 1415 782 

ROMA FURLO FURRPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 7,691 4,534 1759 420 

ROMA PROFILGLAS FVFR_I1321________SUBNET_C 1 132 PROFILGLASS 10,971 7,810 2508 742 

ROMA GABICCE GABRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,721 5,855 1994 935 

ROMA GALLESE GAXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 1,884 1,314 431 331 

ROMA GALLE.CAT. GCXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,377 1,553 543 425 

ROMA GEROSA GERRPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 6,740 4,674 1541 1038 

ROMA GENGA GEXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,356 2,124 767 511 

ROMA GIULIANOVA GIURDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,833 5,427 2019 882 

ROMA GIUNCANO GIXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,706 5,270 1762 1110 

ROMA GROTTAMMAR GRORDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,226 6,452 2338 925 

ROMA GUALDO TAD GUARDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,426 4,533 1698 1442 

ROMA GUBBIO GUBRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,675 3,255 1297 470 

ROMA JESI IESRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,978 5,713 1824 593 

ROMA ISOLA G.SA IGSR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 3,973 2,276 908 441 

ROMA ITRI ITXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,828 1,939 647 421 

ROMA JESI RT JEXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,385 3,640 1231 816 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA LEAD TIME LDTR_I1321________SUBNET_C 1 132 LEAD TIME S. 10,003 7,884 2287 1418 

ROMA LORETO LORRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,158 6,255 2094 970 

ROMA LORETO RT LOXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,390 2,246 775 571 

ROMA MAGIONE MAGRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,126 3,560 1401 653 

ROMA MARRUCINA MARRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,684 6,045 1757 1458 

ROMA MATELICA MATRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,213 4,579 1649 963 

ROMA M.LABBATE MBBRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,074 6,754 2303 868 

ROMA MARINO D.T MDTRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,381 10,547 3517 1990 

ROMA WHIR UTENT MERR_I1321________SUBNET__ 1 132 WHIRLPOOL EU 6,838 4,145 1563 1278 

ROMA MAGLIAN.RT MGXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,174 4,991 1412 816 

ROMA MINTURN.RT MIXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,276 1,504 520 359 

ROMA MONDOLFO MNDRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,611 6,676 2197 907 

ROMA MONTALT.RT MNXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,657 1,687 608 368 

ROMA M.PRAND,FS MPXR_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 1,913 1,333 437 404 

ROMA MARSCIANO MRSRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,915 5,523 2038 657 

ROMA M.S.GIUSTO MSGRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,231 6,893 2339 1207 

ROMA MONSAMPOLO MSPRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,036 8,364 2980 1632 

ROMA MONTORSO MSXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,560 2,570 814 481 

ROMA MONT. CP MTCR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,860 6,536 2254 910 

ROMA M.ARGENTO MTGRPI1321________SUBNET__ 1 132 ERG HYDRO 17,084 15,907 3906 890 

ROMA M.SILVANO MTSRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,776 9,783 3150 1893 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA NARNI NARRPI1321________SUBNET__ 1 132 ERG HYDRO 12,856 15,094 2939 1292 

ROMA NARNI S.P NASRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,750 21,002 2915 1320 

ROMA NARNI RT NAXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,596 2,989 1051 758 

ROMA NOCERA UMB NCURDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,972 3,663 1365 1018 

ROMA N.MONTORO NERRPI1322________SUBNET__ 1 132 ERG HYDRO 13,020 7,644 2977 1663 

ROMA N.MONTORO NERRPI1323________SUBNET__ 1 132 ERG HYDRO 13,025 7,653 2978 1663 

ROMA N.MONTORO NERRPI132A________SUBNET__ 1 132 ERG HYDRO 13,222 7,566 3023 1678 

ROMA NESTLE NESR_I1321________SUBNET_C 1 132 NESTLE' 9,594 5,972 2194 1366 

ROMA NOMENTA.RT NOXRZI132A________SUBNET__ 1 132 RETE 6,267 5,543 1433 819 

ROMA ORVIETO N. ONXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,157 1,377 493 467 

ROMA ORVIETO P ORVRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 4,482 3,045 1025 527 

ROMA ORTE RT ORXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,824 3,003 1103 788 

ROMA OSIMO OSIRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,681 7,186 2213 634 

ROMA OTTAV.RT OTXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,715 4,403 1307 565 

ROMA ORVIETO RT OVXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,195 1,400 502 475 

ROMA PALIDORO PAXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,486 3,920 1254 586 

ROMA PRECI PCIRPI1321________SUBNET__ 1 132 ERG HYDRO 8,709 5,749 1991 1119 

ROMA PESCARA PCXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 11,442 8,416 2616 1969 

ROMA PENNE PENRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,501 4,000 1486 470 

ROMA PETTINO PETRDI1322________SUBNET__ 1 132 TERNA 6,156 4,688 1408 468 

ROMA PIETRAF220 PF2RTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,255 10,993 3488 1477 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA PIETRAF220 PF2RTI1322________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,258 10,994 3488 1477 

ROMA PIETRA.132 PFTRTI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 15,664 11,509 3581 2890 

ROMA PIETRA.132 PFTRTI1323________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 15,959 11,614 3649 2938 

ROMA P.S.GIORG. PGXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,107 1,394 482 383 

ROMA PINETO PINRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,917 4,995 1810 798 

ROMA PONTE RIO PNRRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,237 2,983 1197 292 

ROMA P.D'ASCOLI PODRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,894 9,008 3177 2310 

ROMA P.P.PICENA PPPRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,568 6,364 2187 869 

ROMA PRENESTINA PRXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,044 4,101 1153 403 

ROMA PRENESTINA PRXRZI1321________SUBNET__ 2 132 RETE 5,790 4,929 1324 709 

ROMA P.S.ELPID PSERDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,521 6,918 2405 1222 

ROMA P.S.GIOVAN PSGRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,272 6,389 2348 1701 

ROMA PIETRAF.CP PTFR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,664 11,434 3581 499 

ROMA RAMAZZANO RAMRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,004 4,066 1601 313 

ROMA CIVDAGLIAN RBXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,062 1,243 471 294 

ROMA ROCCAPRIOR RCPRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,224 8,769 2795 1888 

ROMA ROCCA P.RT RCXRZI132A________SUBNET__ 1 132 RETE 12,036 8,636 2752 1366 

ROMA ROSETO ROSRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,044 4,977 1839 996 

ROMA ROSETO RT ROXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,765 1,954 632 608 

ROMA ROSARA RSRRTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 17,001 14,705 3887 1732 

ROMA ROSARA RSRRTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 16,440 13,185 3759 1747 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA ROSARA RSRRTI132A________SUBNET__ 3 132 TERNA 11,968 10,059 2736 1760 

ROMA SACCI MC SACR_I1321________SUBNET_C 1 132 SACCI 7,255 4,654 1659 771 

ROMA JESI CE SADR_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 7,024 4,876 1606 483 

ROMA SALTARA SALRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,443 7,609 2388 500 

ROMA SAPIO OSSI SAOR_I1321________SUBNET__ 1 132 SAPIO 3,368 2,161 770 756 

ROMA S.ANGELO V SAVRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,127 2,924 1172 390 

ROMA S.BENED.TR SBNRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,243 7,141 2570 828 

ROMA S.BENEDET. SBXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 1,780 1,237 407 375 

ROMA S.COLOMBA SCORDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,268 6,704 2119 1498 

ROMA S.DONATOPE SDORDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,730 8,691 2682 2299 

ROMA SENIGALLIA SENRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,497 6,431 2171 980 

ROMA SETTEBAGNI SEXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,922 4,758 1354 513 

ROMA S.GEMINI SGMR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,690 4,635 1530 1037 

ROMA S.G.TEATIN SGNRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,397 6,543 1920 1540 

ROMA S.GAETANO SGORDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,745 10,498 3371 1496 

ROMA ASM TERNI SITR_I1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI PRODUT 12,060 10,229 2757 943 

ROMA S.LAZZA.PS SLARPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 10,307 6,556 2357 996 

ROMA S.ELENA SLERDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,924 4,383 1583 677 

ROMA S.LIBERATO SLIR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,626 9,785 2658 685 

ROMA S.LORENZO SLORDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,172 4,436 1640 660 

ROMA S.LUCIA SLURTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 9,788 10,522 2238 355 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA S.GIUSTINO SNOR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 3,927 2,191 898 414 

ROMA SENIGAL.RT SNXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,785 3,194 1094 748 

ROMA S.OMERO SOMR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,504 6,640 2401 1261 

ROMA COFELY SONRZI1321________SUBNET__ 1 132 COFELY 12,575 6,046 2875 1627 

ROMA S.OREST.RT SOXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,915 1,852 667 640 

ROMA SPOLETO SPORDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,252 5,867 2115 1128 

ROMA SIROLO SRORDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,248 7,519 2343 783 

ROMA SORATTECP SRTR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 3,112 1,977 711 685 

ROMA SASSOCORVA SSCRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,084 3,590 1391 339 

ROMA SASSOFERRA SSFRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,221 4,367 1651 606 

ROMA SUNSHIRE SSHR_I1321________SUBNET__ 1 132 API NOVA ENE 8,251 6,046 1887 527 

ROMA S.SISTO SSIRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,704 6,002 2219 1377 

ROMA ASSEM S.SE SSMR_I1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI PRODUT 5,583 3,612 1277 103 

ROMA S.SEVERA SSXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,522 3,936 1262 440 

ROMA S.VENERAND SVERDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,278 5,952 1893 1065 

ROMA SEZZE RT SZXRZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,471 4,528 1251 420 

ROMA TOR.A2 T2XR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,087 5,297 1392 802 

ROMA TIFAST TFTR_I1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI UTENTI 11,441 9,786 2616 682 

ROMA TIC TICR_I1321________SUBNET__ 1 132 TIC 12,592 7,691 2879 1627 

ROMA TIC ALL. TIKRDI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,776 6,147 2921 1643 

ROMA TODI TODRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,728 4,790 1767 871 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA TOLENTINO TOTRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,638 5,432 1746 581 

ROMA TORRICOLA TOXR_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,951 5,121 1361 786 

ROMA TREIA TRERDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,227 5,515 1881 777 

ROMA TRIPONZ.AL TRKRTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,080 5,241 1847 752 

ROMA TERAMO CP TRMRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,989 3,612 1369 538 

ROMA TERN.OVEST TRNRDI1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI PRODUT 15,411 15,823 3523 999 

ROMA TRIPONZO TRPRZI1321________SUBNET__ 1 132 ERG HYDRO 8,005 5,213 1830 749 

ROMA TRESTINA TRTRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 4,914 2,761 1123 409 

ROMA TERAMO ZI TRWRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,789 4,245 1552 461 

ROMA TREVI TVIRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,143 5,727 2090 957 

ROMA UMBERTIDE UMBRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,610 3,174 1283 351 

ROMA VALLEMIANO VALRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,073 13,226 3217 2682 

ROMA VARANO CP VARR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,854 11,101 2939 677 

ROMA VARANO FS VAXR_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 12,640 10,942 2890 674 

ROMA VALCIMARRA VCMRPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 10,700 8,588 2446 2254 

ROMA VENAMAR.CP VECR_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,031 8,833 2293 448 

ROMA V.MARTE.CE VENRPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 9,964 8,785 2278 449 

ROMA VETRERIA P VEPR_I1321________SUBNET_C 1 132 AVIR 9,649 6,104 2206 512 

ROMA VISSO VISRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,307 4,660 1671 514 

ROMA VILLANOVA VLLRTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,026 8,563 2292 2132 

ROMA VILLANOVA VLLRTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 13,150 10,482 3006 1842 



 

186 

 

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

ROMA VILLAVALLE VLVRTI1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI PRODUT 17,891 16,950 4091 1812 

ROMA VETRER.AL VPKRDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,271 7,384 2577 531 

TORINO ACEA LEYNI AEPT_I3801________SUBNET__ 1 380 ACEA ENERGIA 28,828 26,388 18974 7612 

TORINO CHIVASSO S CHITTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 39,108 34,719 25740 4776 

TORINO CHIVAS. CE CHTT_I3801________SUBNET__ 1 380 EDIPOWER 38,620 34,439 25419 4760 

TORINO CASANOVA CSNTTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 31,264 28,461 20578 8551 

TORINO CASTELN.S CTNTTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 34,406 26,122 22645 8579 

TORINO EON L.FERR EONT_I3801________SUBNET__ 1 380 EP PRODUZION 39,201 32,615 25802 9538 

TORINO ENTRACQUE ETQTTI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 20,785 21,628 13680 5250 

TORINO LEYNI LEYTTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 34,999 32,415 23035 8070 

TORINO MAGLIANO MGLTTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 29,287 28,002 19276 7505 

TORINO PIOSSASCO PIOTTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 32,342 26,316 21287 8395 

TORINO RONDISSONE RONTTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 51,308 44,557 33770 11583 

TORINO SPEZIA STA SPETTI3802________SUBNET__ 1 380 TERNA 25,465 23,354 16761 8655 

TORINO SPEZIA CE SPZTPI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 24,804 22,482 16326 8526 

TORINO SPEZIA CE SPZTPI3802________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 24,999 23,033 16454 8533 

TORINO TRINO TNOTTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 41,879 33,913 27564 9858 

TORINO VADO LIGU. VDLTTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 22,398 20,565 14742 4726 

TORINO VADO TERM. VDTT_I3805________SUBNET__ 1 380 TIRRENOPOWER 22,293 20,512 14673 4710 

TORINO VIGNOLE B. VIGTTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 26,225 19,093 17261 6630 

TORINO VENAUS VNSTTI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 18,027 14,901 11865 598 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

TORINO AVISE AVITTI220A________SUBNET__ 1 220 C.V. ACQUE 18,672 16,058 7115 1678 

TORINO BALZOLA BALTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 12,353 7,863 4707 838 

TORINO BIELLA EST BIETTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 16,501 11,107 6288 2582 

TORINO BISTAGNO BISTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 12,860 7,968 4900 2295 

TORINO BISTAGNO BISTTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 12,742 7,936 4855 2284 

TORINO CAMPOCHIES CCHTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 10,524 7,771 4010 734 

TORINO CHIVAS. CE CHTT_I2201________SUBNET__ 1 220 EDIPOWER 29,126 24,620 11099 6084 

TORINO CHATILL.SE CHZTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 17,479 16,711 6660 2140 

TORINO CAMPOROSSO CMPTTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 8,284 5,862 3157 400 

TORINO CASANOVA CSNTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 31,870 25,899 12144 7017 

TORINO DELTAC. NK DEATTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 15,901 11,964 6059 2168 

TORINO DELTACOGNE DELTZI2201________SUBNET__ 1 220 DELTASIDER 15,502 11,544 5907 2146 

TORINO ERZELLI ERZTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 17,482 13,569 6661 3748 

TORINO FIAT MIR. FMITZI2201________SUBNET__ 1 220 FIAT 26,902 24,723 10251 6458 

TORINO GERBIDO GERT_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 32,853 33,196 12519 7259 

TORINO GRUGLIASCO GRUTTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 32,854 33,057 12519 6536 

TORINO ILVA.CORNI ITCT_I2201________SUBNET__ 1 220 ILVA 17,355 13,492 6613 3731 

TORINO ITAL NOVI ITNTDI2201________SUBNET__ 1 220 ITAL NOVI 10,695 7,379 4075 2627 

TORINO LEYNI LEYTTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 42,836 35,378 16323 8680 

TORINO MARTINETTO MAATZI2201________SUBNET__ 1 220 IRETI 32,300 32,773 12308 8164 

TORINO LEVANNA MATTDI2201________SUBNET__ 1 220 IRETI 32,253 32,742 12290 8193 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

TORINO MONCALIER MOATZI220A________SUBNET__ 1 220 IRIDE ENERGI 27,751 23,997 10575 4927 

TORINO MONCALIER MOATZI220A________SUBNET__ 2 220 IRIDE ENERGI 32,653 31,930 12443 6490 

TORINO MONCAL.CP MOCTDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 31,908 31,289 12159 6404 

TORINO MONCAL.CP MOCTDI2201________SUBNET__ 2 220 ENEL DISTRIB 27,211 23,633 10369 4878 

TORINO MORIGALLO MORTTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 19,058 16,084 7262 4788 

TORINO MONTJOVET MTJTTI2201________SUBNET__ 1 220 C.V. ACQUE 14,513 11,974 5530 1607 

TORINO NOVARA SUD NOSTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,802 10,479 5640 2416 

TORINO NOVI L. NOVTDI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 10,180 6,970 3879 2536 

TORINO PELLERINA PELT_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 32,830 33,204 12510 5856 

TORINO PELLERINA PELT_I2201________SUBNET__ 2 220 TERNA 39,204 38,686 14939 7158 

TORINO PIANEZZA PIATTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 41,031 41,198 15635 8600 

TORINO PIOSSASCO PIOTTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 27,647 22,478 10535 5740 

TORINO PALLANZENO PLLTTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 17,227 17,457 6564 1067 

TORINO POLITECNIC PLTT_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 42,007 40,833 16007 7786 

TORINO PONTE V.F. PONTTI220A________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 17,598 15,895 6706 914 

TORINO QUART QUATZI2201________SUBNET__ 1 220 C.V. ACQUE 15,530 12,301 5918 1945 

TORINO QUART NK QUDTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 15,874 12,718 6049 1960 

TORINO ROSONE ROATZI220A________SUBNET__ 1 220 IRIDE ENERGI 11,926 8,998 4544 1802 

TORINO RONDISSONE RONTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 41,974 35,137 15994 8158 

TORINO SANGONE SANTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 31,987 32,260 12189 7255 

TORINO SANGONE SANTTI2201________SUBNET__ 2 220 TERNA 37,220 36,978 14183 5910 
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Area Stazione 
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Icc 
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massima 
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monofase 
massima 
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trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

TORINO SAVONA SAVTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 16,913 13,480 6445 2889 

TORINO S.COLOM.GE SCOTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 13,599 9,435 5182 3105 

TORINO SALVEMINI SLVT_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 33,612 33,913 12808 6905 

TORINO SPEZIA STA SPETTI2202________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,177 12,204 5402 2513 

TORINO SPEZIA CE SPZTPI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 13,947 12,033 5315 2492 

TORINO STURA STUTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 44,713 42,026 17038 8584 

TORINO TEKSID CAR TCATTI220A________SUBNET__ 1 220 FIAT 26,612 19,446 10141 2884 

TORINO TO.NOR CE TNCT_I2201________SUBNET__ 1 220 IREN ENERGIA 36,177 32,880 13785 5949 

TORINO TO.NOR CE TNCT_I2202________SUBNET__ 1 220 IREN ENERGIA 36,177 32,880 13785 5949 

TORINO TO.NOR CE TNCT_I2203________SUBNET__ 1 220 IREN ENERGIA 36,331 33,068 13844 5975 

TORINO TO.NOR CE TNCT_I2204________SUBNET__ 1 220 IREN ENERGIA 36,262 32,995 13818 5963 

TORINO TO CENTRO TOCTDI2201________SUBNET__ 1 220 IRETI 41,812 40,548 15933 7119 

TORINO TORINO N TONT_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 37,228 33,757 14186 6029 

TORINO TO SUD TOSTDI2201________SUBNET__ 1 220 IRETI 38,407 38,163 14635 5563 

TORINO TO OVEST TOWTDI2201________SUBNET__ 1 220 IRETI 33,025 33,453 12584 5787 

TORINO TRM TRMT_I2201________SUBNET__ 1 220 TRM SPA TRAT 32,130 32,678 12243 7159 

TORINO TRINO 220 TRNTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 17,894 11,077 6818 2314 

TORINO VALPELLINE VALTTI2201________SUBNET__ 1 220 C.V. ACQUE 19,120 17,521 7286 2399 

TORINO VERCELLI N VCITTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,920 9,645 5685 2060 

TORINO VADO LIGU. VDLTTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 17,271 14,735 6581 2759 

TORINO VIGNOLE B. VIGTTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 19,192 16,009 7313 3831 
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Area Stazione 
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Icc 
trifase 

massima 
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monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

TORINO VILLA VILTZI220A________SUBNET__ 1 220 IRIDE ENERGI 11,318 8,263 4313 1374 

TORINO VILLENEUVE VLNTTI2201________SUBNET__ 1 220 ALTRI PRODUT 18,512 15,670 7054 2650 

TORINO VERAMPIO VRPTTI220A________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 17,333 17,645 6605 984 

TORINO IC ACTV AACT_I1321________SUBNET__ 1 132 ATENA 6,007 4,519 1373 573 

TORINO AAMAIE AAMTDI1321________SUBNET__ 1 132 AAMAIE 7,800 5,973 1783 806 

TORINO MIROGLIO S ABTTDI1321________SUBNET__ 1 132 MIROGLIO 12,258 8,972 2803 518 

TORINO ACCEGLIO C ACCTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 4,273 3,979 977 731 

TORINO ACCE.CP ACET_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 4,291 3,989 981 734 

TORINO RIVA ACCIA ACLT_I1321________SUBNET__ 1 132 RIVA ACCIAIO 6,980 4,204 1596 800 

TORINO ACQUI ACQTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,560 4,818 1500 947 

TORINO ACTV ACTT_I1321________SUBNET__ 1 132 ACTV 5,965 4,502 1364 572 

TORINO ACC.BEL TO AFBTDI1321________SUBNET__ 1 132 ACCIAIERIE B 10,885 7,360 2489 971 

TORINO VERC NK AFVT_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 8,226 6,666 1881 687 

TORINO AGIP ROBAS AGITDI1321________SUBNET__ 1 132 AGIP 8,404 6,110 1921 448 

TORINO AGIP TRECA AGPTZI1321________SUBNET__ 1 132 AGIP 12,282 10,308 2808 790 

TORINO AIRASCA AISTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,475 11,783 3538 1177 

TORINO ALASSIO ALATDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,976 4,538 1366 632 

TORINO ALBA ALBTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,381 7,271 2145 951 

TORINO ALENIA CAM ALET_I1321________SUBNET__ 1 132 ALENIA AEREO 7,421 5,002 1697 713 

TORINO ALBENGA ALGTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,064 5,736 1615 538 

TORINO ALESSAN.N. ALNTTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 6,249 3,906 1429 672 
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trifase 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

TORINO ALESSAN.N. ALNTTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 6,742 4,691 1541 753 

TORINO ALBIANO ALOTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,649 15,425 4035 3208 

TORINO ALBA POWER ALPT_I1321________SUBNET__ 1 132 ALBAPOWER 9,257 7,301 2116 972 

TORINO ALBISOLA ALSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,872 7,460 2257 996 

TORINO ALESSIO T. ALTT_I1321________SUBNET__ 1 132 ALESSIO TUBI 14,964 10,269 3421 2080 

TORINO MONTEROSA AMOT_I1321________SUBNET__ 1 132 IRETI 13,875 11,426 3172 888 

TORINO ANDONNO CP ANCTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,472 11,280 3080 1478 

TORINO ANDONNO CE ANDTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 13,271 11,172 3034 1463 

TORINO ANNOVATI ANNTDI1321________SUBNET__ 1 132 ANNOVATI 10,836 7,884 2477 341 

TORINO IC OMVP AOMTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 6,972 4,903 1594 401 

TORINO IC OMVP AOMTTI1322________SUBNET__ 1 132 TERNA 6,914 4,881 1581 400 

TORINO ARONA ARNTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,431 5,105 1470 343 

TORINO ARSEN.MIL ARST_I1321________SUBNET__ 1 132 ARSENALE MIL 8,809 6,355 2014 842 

TORINO ARMA DI T. ARTTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,005 5,471 1602 549 

TORINO AVIO RIVAL ARVT_I1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI UTENTI 16,129 11,851 3688 1336 

TORINO ASTI N. ASNTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,690 8,374 2901 1993 

TORINO SUD OVEST ASOT_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,676 15,891 3584 1917 

TORINO EMBRACO ASPTDI1321________SUBNET__ 1 132 VENTURES 12,314 8,339 2815 1212 

TORINO ASTI S. ASSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,172 6,662 2326 388 

TORINO ALESSAN.S. ASUTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,918 4,868 1582 676 

TORINO ALTARE ATLTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,734 9,633 3140 1284 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

TORINO AOSTA O ATOT_I1321________SUBNET__ 1 132 DEVAL 12,269 10,991 2805 1080 

TORINO AULARA AULTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,807 4,742 1556 702 

TORINO AVIGLIANA AVGTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,480 7,245 2396 1199 

TORINO OI MANUFA AVRTDI1321________SUBNET__ 1 132 AVIR 9,112 5,618 2083 434 

TORINO AYAS AYAT_I1321________SUBNET__ 1 132 DEVAL 8,516 6,305 1947 850 

TORINO AYMAVILLE AYMTZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 12,098 10,871 2766 1074 

TORINO BARDONETTO BAAT_I1321________SUBNET__ 1 132 IREN ENERGIA 15,954 12,583 3648 1357 

TORINO BARDON.CP BADT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,220 4,130 1193 368 

TORINO BALZOLA BALTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 7,914 6,300 1809 1029 

TORINO BALZOLA BALTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 10,407 7,881 2379 1023 

TORINO BARDON. CE BARTZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 5,097 4,072 1165 364 

TORINO BALZOLA CP BAZTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,374 7,837 2372 843 

TORINO BEMBERG NK BEBTDI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 9,821 7,013 2245 786 

TORINO BEURA BEFTZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 12,765 10,694 2918 950 

TORINO BIELLA N. BENTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,815 8,688 2473 1264 

TORINO BUSSOLENO BFSTZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 10,902 7,502 2492 1044 

TORINO BURGO UT BGVTZI1321________SUBNET__ 1 132 BURGO 15,049 13,410 3441 1672 

TORINO BIANDRATE BIAT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,693 4,747 1530 854 

TORINO BIELLA EST BIETTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,555 11,195 3328 1210 

TORINO BIELLA EST BIETTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 12,446 10,808 2846 1631 

TORINO BISTAGNO BISTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,442 6,915 1930 1118 



 

193 

 

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
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TORINO BISTAGNO BISTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 6,074 4,812 1389 660 

TORINO BISTAGNO BISTTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,358 6,875 1911 1111 

TORINO BALANGERO BLGTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,509 5,826 1945 480 

TORINO BIELLA SUD BLSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,528 7,158 2407 691 

TORINO BORGOMAN.N BMBTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,041 9,272 2753 1371 

TORINO BORGARO BOATZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,660 12,138 3580 1662 

TORINO BORGOTICIN BOCTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,399 7,381 2149 304 

TORINO BORGOM.EST BORTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,589 8,518 2649 965 

TORINO AHLSTROM P BOSTDI1321________SUBNET__ 1 132 AHLSTROM TUR 9,263 6,422 2118 461 

TORINO AHLSTROM P BOSTDI1322________SUBNET__ 1 132 AHLSTROM TUR 9,150 6,366 2092 460 

TORINO BORNATE BOTTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,170 7,384 2325 1080 

TORINO BRA BRATDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,866 7,456 2484 955 

TORINO IC BRICHER BRITDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,957 5,694 2048 609 

TORINO BROSSASCO BROTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 9,847 8,358 2251 112 

TORINO BIELLA OVE BSATDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,608 10,932 3340 1568 

TORINO BUSCA BSCTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,773 13,799 4063 2143 

TORINO BORGHE. SS BSSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,925 7,869 2726 914 

TORINO BORGORATTI BTITDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,495 10,497 2857 1802 

TORINO BUSALLA BUSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,534 8,138 2637 1307 

TORINO IC BURGO BVETTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,361 13,588 3512 1685 

TORINO BEVERINO BVRT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,595 8,832 3108 1158 
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TORINO CAIRO CEN CACTZI1321________SUBNET__ 1 132 TIRRENOPOWER 15,903 11,639 3636 642 

TORINO CADARESE CADT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 12,503 11,306 2858 930 

TORINO CAMERI CAETDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,483 5,022 1711 716 

TORINO CAIRO CP CAITDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,168 11,835 3696 2285 

TORINO CALICE CALTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 14,769 12,720 3377 1081 

TORINO CAMPORE CAMTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,824 11,327 3846 2068 

TORINO CANELLI CANTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,178 4,384 1412 563 

TORINO CANDIOLO CAOTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,039 10,779 3438 1658 

TORINO CAMPI CAPTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,841 10,927 2936 728 

TORINO CARIGNANO CARTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,707 10,940 3591 1616 

TORINO CASALE CASTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,495 5,411 1714 746 

TORINO CASTELLAM. CATTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,899 11,627 4092 1524 

TORINO CANEVARI CAVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,441 11,273 3073 2319 

TORINO CAMPOCHIES CCHTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,813 10,127 3158 946 

TORINO CAMPOCHIES CCHTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 7,476 6,425 1709 1038 

TORINO CASTELN.CP CDITDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,950 11,761 2961 918 

TORINO CONDOVE CDVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,240 8,461 2798 1584 

TORINO CEAT CEATDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,034 13,638 3895 2026 

TORINO IC CEMENT CEDT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,919 10,701 3411 1125 

TORINO ARQU.CEM CEMT_I1321________SUBNET__ 1 132 CEMENTIR 11,902 10,198 2721 1529 

TORINO CERVO CERTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,108 4,535 1396 736 
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TORINO CERESETO CESTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,665 5,091 1752 687 

TORINO CEVA CEVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,341 7,272 2821 1192 

TORINO COGOLETO CGTTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,445 7,013 2388 840 

TORINO CHATILL.CE CHATZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 14,667 13,969 3353 1020 

TORINO CRETAZ CHLTDI1321________SUBNET__ 1 132 DEVAL 13,918 12,146 3182 954 

TORINO CHAMPAGNE2 CHNTZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 12,329 11,967 2819 1282 

TORINO CHAMPAGNE1 CHPTZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 12,321 11,942 2817 1282 

TORINO CHIERI CHRTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,315 8,357 2816 1207 

TORINO CHIVASS.CP CHSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,790 13,584 3839 1769 

TORINO CHAVONNE CHVTZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 12,448 11,574 2846 1007 

TORINO CHATILL.SE CHZTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,914 14,136 3410 1026 

TORINO CHATILL.SE CHZTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 10,400 9,689 2378 1045 

TORINO CIMENA CIMTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 16,798 13,613 3841 1838 

TORINO CIRIE CIRTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,359 9,259 2826 1534 

TORINO HYDRO CL CLET_I1321________SUBNET__ 1 132 HYDRO ELECTR 10,182 8,973 2328 960 

TORINO CALLIANO CLLT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,273 5,913 2120 554 

TORINO CALUSO CLSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,688 8,720 2672 896 

TORINO EDISON CAI CMET_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 14,169 10,231 3240 672 

TORINO CARMAGNOLA CMGTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,114 13,583 4141 2399 

TORINO CAMPOROSSO CMPTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,481 6,691 1939 722 

TORINO CAMPOROSSO CMPTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 8,544 6,811 1953 784 
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Area Stazione 
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Titolare 
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trifase 

massima 
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monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

TORINO FIN CNI GE CNIT_I1321________SUBNET__ 1 132 FINCANTIERI 10,945 9,476 2502 738 

TORINO CN MUGGIA CNMT_I1321________SUBNET__ 1 132 FINCANTIERI 11,975 10,103 2738 1677 

TORINO I.M.L. CNRT_I1321________SUBNET__ 1 132 INDUSTRIE ME 7,942 5,493 1816 806 

TORINO S.P.ARENA COATZI1321________SUBNET__ 1 132 IREN ENERGIA 13,375 11,322 3058 715 

TORINO ITAL.COKE COKT_I1322________SUBNET__ 1 132 ITALIANA COK 14,998 10,910 3429 2173 

TORINO COMITAL COMT_I1321________SUBNET__ 1 132 COMITAL 16,960 12,353 3878 1490 

TORINO SMAT TORIN COPTDI1321________SUBNET__ 1 132 SMA TORINO 15,376 11,927 3515 2303 

TORINO COSSATO COSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,772 9,304 2463 1544 

TORINO COVALOU COVTZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 13,968 13,443 3193 1045 

TORINO COVALOU COVTZI1322________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 13,576 12,919 3104 1033 

TORINO CHIUSA PES CPETDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,152 8,829 3236 1353 

TORINO CAPPELLAZZ CPZT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,041 4,613 1610 1046 

TORINO CERRETO CA CRCTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,858 9,108 2482 1363 

TORINO CREVOLA D. CRDTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 15,441 14,838 3530 246 

TORINO CRESSA CRETDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,286 4,841 1209 393 

TORINO CROT CROTZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 6,626 5,499 1515 647 

TORINO CERRETO AT CRRTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,026 6,432 2292 1083 

TORINO CRESCENTIN CRSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,748 8,522 2686 752 

TORINO CREVOLA T. CRTTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 15,717 15,138 3593 1268 

TORINO CARRU CRUTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,834 9,512 3163 951 

TORINO CESANA CSATDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,244 4,465 1428 464 
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TORINO CASTAGNOLE CSLTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,457 6,292 1934 911 

TORINO CASANOVA CSNTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 17,290 14,940 3953 1608 

TORINO CASANOVA CSNTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 13,885 12,553 3175 1765 

TORINO CASANOVA CSNTTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 19,564 16,576 4473 1635 

TORINO FIN CNI RI CSRT_I1321________SUBNET__ 1 132 FINCANTIERI 7,551 5,167 1726 786 

TORINO CAST.D'ANN CSTTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,386 4,502 1689 486 

TORINO CASTELDELF CTDTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 4,856 4,265 1110 826 

TORINO CASTELN.S CTNTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,360 13,871 3740 1625 

TORINO CART.ERMOL CTSTDI1321________SUBNET__ 1 132 CARTIERA MON 10,075 7,355 2304 1007 

TORINO CAVOUR CVRTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,889 4,969 1804 793 

TORINO DEMONTE DEMTZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 12,656 10,454 2893 1679 

TORINO DEVERO DEVTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 6,338 4,644 1449 712 

TORINO DOMODO.CP DMDTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,709 12,517 3363 1093 

TORINO DOMO TOCE DMOTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,637 10,657 2889 1244 

TORINO DOGALI DOGTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,019 9,605 2748 1913 

TORINO DOGLIANI DOLT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,557 5,211 1728 1084 

TORINO DRONERO CP DRCTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,835 6,648 1791 1201 

TORINO DRONERO CE DROTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 7,756 6,560 1773 1192 

TORINO DRUENTO DRUTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,548 10,155 2869 874 

TORINO OLON EBBTZI1321________SUBNET__ 1 132 OLON SPA 16,340 13,123 3736 2317 

TORINO TESSENDERL ENITDI1321________SUBNET__ 1 132 HYDRO CHEM I 12,111 8,828 2769 659 
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TORINO EUROBALL ERBT_I1321________SUBNET__ 1 132 SKF 10,013 6,540 2289 556 

TORINO ERZELLI ERZTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,906 10,216 2722 758 

TORINO ERZELLI ERZTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 11,889 9,322 2718 761 

TORINO KME EUMT_I1321________SUBNET__ 1 132 KME ITALY 11,499 9,736 2629 1193 

TORINO DUFERDOFI EURT_I1321________SUBNET__ 1 132 TRAVI E PROF 14,107 12,121 3225 896 

TORINO ARMA T RT FAHT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,845 5,400 1565 557 

TORINO ARQUATA RT FAQT_I1321________SUBNET__ 2 132 RETE 12,315 10,871 2816 1561 

TORINO IC ARMA FARTZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,909 5,443 1580 559 

TORINO FAUBOURG FAUT_I1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 7,170 6,160 1639 938 

TORINO FAVRIA FAVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,862 12,075 4084 2206 

TORINO IC.BORGOMA FBMTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,537 4,757 1266 377 

TORINO BRICHERASI FBRT_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 8,861 5,636 2026 607 

TORINO CHIVASS RT FCHT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 18,692 16,357 4273 1866 

TORINO CALUSO RFI FCLT_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 11,515 8,646 2633 891 

TORINO CUNEO FCNT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 16,625 12,466 3801 2128 

TORINO CASALE RT FCPT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,172 5,542 1640 967 

TORINO FORNO CANA FCVT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,207 8,294 3019 1555 

TORINO FEDIO NK FDATTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,421 9,142 2611 1078 

TORINO FEDIO FEDTZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 11,239 8,949 2570 1069 

TORINO FELIZZANO FELTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,695 4,094 1531 537 

TORINO FENESTRELL FENT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENERGIE 5,915 4,536 1352 505 
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TORINO IC FERRERO FERTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,339 7,337 2135 975 

TORINO FERRERO UT FEUT_I1321________SUBNET__ 1 132 FERRERO 9,149 7,250 2092 967 

TORINO GREGGIO FGRT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,153 2,516 950 697 

TORINO FINALE L. FILTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,718 6,547 2450 1158 

TORINO ARINOX FINT_I1321________SUBNET__ 1 132 ARINOX 7,543 5,169 1724 787 

TORINO IC MIRAFIO FMETDI1321________SUBNET__ 1 132 IRETI 15,181 15,139 3471 1173 

TORINO FONDOVALLE FNDTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 5,159 4,516 1179 532 

TORINO CR FIAT FOBTZI1321________SUBNET__ 1 132 FIAT 15,951 11,929 3647 1686 

TORINO FOSSANO FOSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,575 6,439 2189 926 

TORINO FRABOSA FRBTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,607 7,256 3111 1255 

TORINO FRONT FROT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,119 11,027 3685 1896 

TORINO FRUGAROLO FRUTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,273 5,183 1663 607 

TORINO ARENZANO FSAT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 9,374 6,160 2143 805 

TORINO BORGOM RFI FSBT_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 5,496 4,720 1257 376 

TORINO S.COLOM RT FSCT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,948 7,248 2046 1000 

TORINO FONTANE RT FSFT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 9,808 6,558 2242 822 

TORINO GRAVEL RFI FSGT_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 8,853 5,970 2024 716 

TORINO SANTHIA RT FSHT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,186 1,934 728 205 

TORINO SANTHIA RT FSHT_I1323________SUBNET__ 1 132 RETE 6,261 3,959 1431 957 

TORINO MIGLIARINA FSLT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 12,732 11,021 2911 1745 

TORINO NICHELINO FSNTZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 13,403 9,889 3064 1003 
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TORINO TRASTA RT FSTT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,971 7,277 2051 690 

TORINO TERRAL RFI FTET_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 12,824 10,859 2932 1704 

TORINO TROFARE RT FTFT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,729 5,871 1996 161 

TORINO FIAT RIVAL FTRTZI1321________SUBNET__ 1 132 FIAT 16,713 12,536 3821 1386 

TORINO IVECO FTSTDI1321________SUBNET__ 1 132 FIAT 15,643 12,645 3576 893 

TORINO TORRAZ RFI FTZT_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 3,582 2,242 819 183 

TORINO FUCINE FUCTZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 6,907 4,881 1579 565 

TORINO FUNGHERA D FUNTZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,666 5,214 1753 518 

TORINO VALENZA RT FVAT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,704 1,635 618 242 

TORINO VERBANI RT FVBTZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,305 4,655 1670 900 

TORINO VERCELL RT FVCT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,781 6,173 1779 671 

TORINO VILLAN RT FVNT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,223 3,288 1194 172 

TORINO GARESSIO GARTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,697 9,210 3360 1893 

TORINO GATTINARA GATTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,206 5,444 1648 660 

TORINO GENOVA GRA GECTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,392 11,301 3062 2162 

TORINO GENOVA F. GEFT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,514 11,423 3090 2096 

TORINO GENOVA T. GETTPI1323________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 13,505 11,459 3088 2164 

TORINO GENOVA T. GETTPI132A________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 13,728 11,571 3139 2192 

TORINO GEVER GEVT_I1321________SUBNET__ 1 132 GEVER 15,184 13,493 3472 1680 

TORINO GIAVENO GIATDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,312 8,599 2815 1214 

TORINO GALLIATE GLLTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,710 5,283 1763 636 
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TORINO GOGLIO GOGTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 10,278 7,228 2350 876 

TORINO GRESSONEY GRETZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 4,762 2,484 1089 799 

TORINO GRAVELLONA GRVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,948 6,004 2046 719 

TORINO HONE 1 HO1TZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 13,340 11,340 3050 794 

TORINO HONE2 HO2TZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 11,771 9,762 2691 768 

TORINO IBP IBPT_I1321________SUBNET__ 1 132 IBP 11,409 8,352 2608 745 

TORINO IC COLLEGN ICLT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,670 11,989 3125 1897 

TORINO IDRO.VILLA IDRT_I1321________SUBNET__ 1 132 SISMA 12,066 9,924 2759 1125 

TORINO IC FENIS IFNT_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,306 9,060 2356 966 

TORINO IGI VERRES IGIT_I1321________SUBNET__ 1 132 VERRES 12,254 10,098 2802 741 

TORINO RIVOIRA NK IGKT_I1321________SUBNET__ 1 132 VERRES 12,436 10,185 2843 744 

TORINO UT RIVOIRA IGRT_I1321________SUBNET__ 1 132 RIVOIRA SPA 12,254 10,098 2802 741 

TORINO IC ITALPET ILLTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,933 4,364 1585 979 

TORINO ILTE ILTTDI1321________SUBNET__ 1 132 ILTE 12,892 9,204 2947 1243 

TORINO IMPERI RFI IMFT_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 6,461 4,877 1477 743 

TORINO IMPERIA IMPTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,512 4,923 1489 746 

TORINO INCISA INCTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,577 4,424 1504 496 

TORINO ICIVREARFI IRFT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,616 7,528 2656 933 

TORINO IC S.BERNA ISBT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,150 9,155 3235 1197 

TORINO ISORELL CN ISLTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,063 8,670 2758 1325 

TORINO ISOLLAZ ISOTZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 10,243 8,495 2342 680 
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TORINO ILVA RACCO ITATDI1321________SUBNET__ 1 132 ILVA 12,353 8,571 2824 829 

TORINO ITALCEM.CN ITLT_I1321________SUBNET__ 1 132 ITALGEN 14,084 10,541 3220 1267 

TORINO ITALPET ITPT_I1321________SUBNET__ 1 132 ITALPET PREF 6,878 4,333 1572 974 

TORINO VERTEK IVCTDI1321________SUBNET__ 1 132 VERTEK 11,785 8,071 2695 942 

TORINO IVREA RFI IVFT_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 11,457 7,481 2619 928 

TORINO IVREA IVRTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,683 8,172 2900 865 

TORINO ESSEX IVXT_I1321________SUBNET__ 1 132 INVEX 6,240 3,796 1427 522 

TORINO LANCIA CHI LACTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,034 13,120 3895 1555 

TORINO LAVAGNA LAVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,040 5,945 1838 1233 

TORINO FIAT POWER LCVTDI1321________SUBNET__ 1 132 FIAT 9,828 6,598 2247 725 

TORINO LEMIE LEMTZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 6,665 5,560 1524 612 

TORINO LERI CAVOU LERT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,825 4,451 1560 583 

TORINO LEVANTO LEVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,762 6,462 2232 1007 

TORINO LEYNI LEYTTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 26,165 21,907 5982 1703 

TORINO LEYNI LEYTTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 17,651 16,288 4036 2042 

TORINO LIVOR.FER. LIFTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,663 7,310 2438 685 

TORINO NESTLE' LOCTDI1321________SUBNET__ 1 132 NESTLE' 8,776 5,752 2006 625 

TORINO LA PIANTA LPTTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,226 16,152 3710 2033 

TORINO LUCENTO LUAT_I1321________SUBNET__ 1 132 IRETI 15,652 12,077 3579 1637 

TORINO LUNI LUNTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,873 7,888 2486 1158 

TORINO LUSERNA LUSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,185 5,139 1871 686 
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TORINO MAEN MAETZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 8,270 7,409 1891 794 

TORINO MASSERANO MAST_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,803 8,279 2013 544 

TORINO MICHEL.STU MCSTDI1321________SUBNET__ 1 132 MICHELIN 15,996 12,916 3657 882 

TORINO METRO METT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,476 11,917 3081 2383 

TORINO MAGLIANO MGLTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 17,056 14,529 3900 1699 

TORINO MAGLIANO MGLTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 12,934 11,793 2957 1642 

TORINO MAGLIANO MGLTTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 14,705 12,884 3362 1628 

TORINO MICHEL.CUN MICTDI1321________SUBNET__ 1 132 MICHELIN 11,216 8,736 2564 951 

TORINO MICHEL.CUN MICTDI132A________SUBNET__ 1 132 MICHELIN 11,335 8,784 2592 954 

TORINO MICHEL.FOS MIFTDI1321________SUBNET__ 1 132 MICHELIN 9,683 6,468 2214 873 

TORINO MIROGLIO A MIRTDI1321________SUBNET__ 1 132 MIROGLIO 9,064 6,986 2072 745 

TORINO MICHEL.ALE MISTDI1321________SUBNET__ 1 132 MICHELIN 7,599 5,493 1737 589 

TORINO NOVARA EST MNOT_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 9,670 10,164 2211 818 

TORINO NOVARA EST MNOT_I1321________SUBNET__ 2 132 EDISON 4,796 3,236 1096 719 

TORINO MONDOVI MODTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,779 9,823 3379 1126 

TORINO MONGRANDO MOGTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,331 10,989 3505 1609 

TORINO MOLASSANA MOLTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,566 11,281 3102 2257 

TORINO MOMO MOMTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,116 5,056 1170 407 

TORINO MONTESTRUT MONTTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 22,933 17,168 5243 3081 

TORINO MORIGALLO MORTTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,635 10,394 2889 1082 

TORINO MORIGALLO MORTTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 14,762 13,146 3375 1633 
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TORINO MOMPAN.CP MOTTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,774 8,791 2692 897 

TORINO MORGEX MOXTDI1321________SUBNET__ 1 132 DEVAL 8,081 6,545 1848 951 

TORINO MORASCO MROTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 5,196 4,717 1188 523 

TORINO MORETTA MRTTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,856 5,820 2025 619 

TORINO MONTEGROSS MTGTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,869 5,123 1799 429 

TORINO MURIALDO MURT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,844 7,767 2936 1387 

TORINO NAVA NAVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,784 3,493 1322 968 

TORINO NERVI NERTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,954 6,445 2047 896 

TORINO NOVARA ALL NOAT_I1321________SUBNET__ 1 132 TELAT 6,941 4,894 1587 674 

TORINO NOVARA RT NOFT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,678 1,613 612 245 

TORINO NOVARA N. NONTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,268 10,393 2348 808 

TORINO NOVARA SUD NOSTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,819 11,541 2931 1511 

TORINO NOVARA SUD NOSTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 10,765 9,019 2461 1109 

TORINO NOVI L. NOVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,575 6,580 1961 530 

TORINO NOVARA OV. NOWT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,334 8,452 2363 1330 

TORINO NOVI SB RT NSFT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,550 4,540 1497 1021 

TORINO NUS NUST_I1321________SUBNET__ 1 132 DEVAL 10,247 8,582 2343 890 

TORINO NOVEL NVLT_I1321________SUBNET__ 1 132 NOVEL 9,617 10,128 2199 819 

TORINO OCAVA OCVT_I1321________SUBNET__ 1 132 O/CAVA 8,588 5,475 1963 1264 

TORINO OMEGNA OMETDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,959 6,362 2048 848 

TORINO ORBASSANO ORBTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,723 12,273 3823 1439 
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TORINO OTO MELARA OTOT_I1321________SUBNET__ 1 132 OTO MELARA 14,271 13,096 3263 1879 

TORINO OULX OULTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,141 5,440 1633 414 

TORINO OVADA OVATDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,562 5,885 1958 945 

TORINO PARACCA PARTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,493 11,758 3085 1303 

TORINO PIEDIMU.CP PDMT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,785 11,971 3152 760 

TORINO PERRERES PERTZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 6,860 5,822 1568 719 

TORINO PERRERES C PESTDI1321________SUBNET__ 1 132 DEVAL 6,910 5,848 1580 722 

TORINO PIANEZZA PIATTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,801 13,833 3841 1869 

TORINO PIANEZZA PIATTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 13,908 12,228 3180 1284 

TORINO P.I.CHIVAS PICT_I1321________SUBNET__ 1 132 P.I.CHI 16,710 12,977 3820 1541 

TORINO P.I.CHIVAS PICT_I1322________SUBNET__ 1 132 P.I.CHI 16,398 12,834 3749 1528 

TORINO PRYSMIAM PILTDI1321________SUBNET__ 1 132 PIRELLI 10,165 6,858 2324 845 

TORINO PINASCA CP PINTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,770 4,781 1548 410 

TORINO PIOSSASCO PIOTTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,898 15,339 3863 1864 

TORINO PIOSSASCO PIOTTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 20,958 20,211 4792 1799 

TORINO PINO TORIN PITT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,158 9,169 3008 1039 

TORINO PALLA.CEN PLCT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 13,316 12,502 3044 958 

TORINO PALLANZENO PLLTTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,496 12,612 3086 861 

TORINO PALLANZENO PLLTTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 16,127 15,325 3687 931 

TORINO P.MARM.CP PMCT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 4,851 4,616 1109 807 

TORINO P.MARM.CE PMMTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 4,854 4,610 1110 807 
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TORINO PINEROLO N PNNTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,412 6,616 2152 353 

TORINO PONTEPIETR PNPTDI1321________SUBNET__ 1 132 DEVAL 11,920 10,458 2725 733 

TORINO PINEROLO S PNSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,159 6,602 2323 558 

TORINO PONT AEM POATZI1321________SUBNET__ 1 132 IREN ENERGIA 15,727 11,120 3596 1233 

TORINO PONTE CP POCT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,806 5,635 1327 566 

TORINO PIOSSAS.CP POITDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,633 19,637 4717 1144 

TORINO POLIOLI POLT_I1321________SUBNET__ 1 132 POLIOLI 5,965 4,502 1364 572 

TORINO PONTE V.F. PONTTI132A________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 5,846 5,667 1337 568 

TORINO POIRINO PORTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,915 9,849 2953 1270 

TORINO PRA PRATDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,617 7,307 2427 1288 

TORINO BUZZI UNIC PRET_I1321________SUBNET__ 1 132 BUZZI UNICEM 13,038 9,884 2981 1411 

TORINO PRAGELATO PRGT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,815 4,242 1330 562 

TORINO PRAY PRYTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,187 7,609 2329 916 

TORINO PRES.DIDIE PSDTDI1321________SUBNET__ 1 132 DEVAL 8,152 6,741 1864 1021 

TORINO PIRELLI S PSET_I1321________SUBNET__ 1 132 PIRELLI 16,695 13,486 3817 2002 

TORINO PON.S.MART PSMTZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 15,232 11,821 3482 1139 

TORINO PS.MART.CP PSNTDI1321________SUBNET__ 1 132 DEVAL 14,806 10,116 3385 2007 

TORINO PONTECURON PTCT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,364 8,362 2369 2070 

TORINO PONTEDECIM PTDT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,904 8,798 2722 1186 

TORINO PIETRA LIG PTLTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,033 6,824 2522 1023 

TORINO PIETRAPORZ PTPTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 5,344 3,993 1222 906 
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TORINO PIEVE VER. PVGTZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 11,719 10,510 2679 734 

TORINO PONTEVIZZA PVITZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,297 7,841 2811 1353 

TORINO PONT VENTU PVXT_I1321________SUBNET__ 1 132 IREN ENERGIA 10,503 11,547 2401 495 

TORINO QUADRIVIO QADTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,958 11,020 2963 725 

TORINO QUINCINETT QUITZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 13,831 10,539 3162 1159 

TORINO QUARTAIE QUTT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,265 7,199 2347 1303 

TORINO RACCONIGI RACTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,488 7,874 2627 884 

TORINO RAPALLO RAPTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,830 6,473 2019 913 

TORINO RONCO RCFT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,060 4,987 1614 1079 

TORINO COLLEGNO RCLT_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 13,450 11,869 3075 1876 

TORINO REBOCCO REBTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,482 8,003 2396 909 

TORINO RECCO RECTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,461 6,074 1934 1036 

TORINO RHINS RHITDI1321________SUBNET__ 1 132 DEVAL 11,401 9,752 2607 719 

TORINO RIVARA RIVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,448 8,480 3075 1380 

TORINO ROSONE ROATZI132A________SUBNET__ 1 132 IRIDE ENERGI 18,508 18,257 4232 1890 

TORINO ROBILANTE ROBTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,281 10,034 3036 1425 

TORINO MERITOR HV ROKT_I1321________SUBNET__ 1 132 MERITOR HVS 7,407 4,960 1694 713 

TORINO RONDISSONE RONTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,389 12,594 3290 1569 

TORINO RONDISSONE RONTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 19,260 16,761 4403 1892 

TORINO RONDISSONE RONTTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 19,037 18,665 4352 1631 

TORINO ROQUETTE ROQT_I1321________SUBNET__ 1 132 ROQUETTE 11,249 9,274 2572 1184 
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TORINO ROSSIGLION ROST_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,435 5,677 1928 953 

TORINO ROVESCA ROVTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 8,416 7,526 1924 724 

TORINO SKF AIRASC RVATDI1321________SUBNET__ 1 132 SKF 14,979 11,117 3425 1221 

TORINO RIVOLI RVLTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,291 11,333 3039 1358 

TORINO SACAL SACTDI1321________SUBNET__ 1 132 SACAL 8,586 5,602 1963 879 

TORINO I.C.SANFRO SADT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,796 5,465 1782 843 

TORINO SANFRON CE SAFTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 7,731 5,442 1768 839 

TORINO SALUZZO SALTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,089 10,966 3221 1335 

TORINO SAMPEYRE SAMTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 6,234 5,652 1425 1040 

TORINO SANGONE SANTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,649 14,289 3349 1240 

TORINO SANGONE SANTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 16,132 13,121 3688 1067 

TORINO SARZANA SARTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,569 8,497 2645 1039 

TORINO SASSELLO SAST_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,338 4,093 1449 583 

TORINO SANTHIA' SATTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,489 5,514 1941 926 

TORINO SAVONA SAVTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 9,989 8,179 2284 1079 

TORINO SAVONA SAVTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 15,055 12,180 3442 1470 

TORINO SALBERTRAN SBDT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,059 5,984 1843 379 

TORINO S.BERNA TO SBETDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,412 7,418 2609 959 

TORINO S.BART.ALE SBTTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,667 9,828 2667 1202 

TORINO SCARMAGNO SCATDI1321________SUBNET__ 1 132 OLIVETTI 10,851 7,261 2481 1132 

TORINO S.CLAIR SCLTZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 9,439 8,464 2158 1075 
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TORINO S.COLOM.GE SCOTTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,527 8,301 2407 1009 

TORINO S.COLOM.GE SCOTTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 9,046 7,327 2068 1006 

TORINO KIMBERLY R SCTT_I1321________SUBNET__ 1 132 KIMBERLY 6,728 4,939 1538 642 

TORINO S.DAMIA RT SDFT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,973 2,452 908 185 

TORINO S.DAMIANO SDMTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 6,492 5,990 1484 1010 

TORINO SESTRI LEV SELTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,957 6,340 2048 853 

TORINO SESTRI LEV SELTDI1321________SUBNET__ 2 132 ENEL DISTRIB 8,770 6,238 2005 845 

TORINO SERRAVALLE SERTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,047 12,162 2754 472 

TORINO SETTIMO SETTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,326 13,126 3733 2318 

TORINO SEZZADIO SEZT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 4,493 3,642 1027 266 

TORINO IC S.GOBAI SGBTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,134 7,527 2546 716 

TORINO S.G. CUNEO SGCTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,755 10,065 3145 795 

TORINO S.GIORGIO SGGTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 23,870 16,201 5457 3156 

TORINO S.GILLIO SGLT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,316 8,318 2587 959 

TORINO S.GIACO CE SGMTZI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 8,328 6,012 1904 918 

TORINO S.GIOV. GE SGVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,455 7,449 2390 1330 

TORINO SIED SIET_I1321________SUBNET__ 1 132 SIED 7,731 5,442 1768 839 

TORINO SIGNAYES SIGTZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 12,385 11,108 2832 775 

TORINO IC SINTERA SINTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,587 9,096 2878 636 

TORINO PIAGGINO SIST_I1321________SUBNET__ 1 132 SISMA 14,773 13,554 3378 1236 

TORINO SIDERSCAL SIVT_I1321________SUBNET__ 1 132 SIDERSCAL 12,244 10,091 2799 1147 
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TORINO IC SALBERT SLBTTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,148 6,050 1863 380 

TORINO SALVEMINI SLVT_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,603 15,838 3567 1273 

TORINO SPINETTA D SMDT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,514 5,417 1718 596 

TORINO TREIBACHER SMMT_I1321________SUBNET__ 1 132 TREIBACHER 12,448 10,522 2846 1235 

TORINO S.MAURIZIO SMZTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,320 6,545 2131 817 

TORINO PRAOIL NK SNATTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,459 9,778 2620 757 

TORINO PRAOIL FON SNFTDI1321________SUBNET__ 1 132 PRAOIL 10,250 7,062 2344 1471 

TORINO GNL ITALIA SNPT_I1321________SUBNET__ 1 132 PRAOIL 7,906 5,546 1808 800 

TORINO SINTERAMA SNUT_I1321________SUBNET__ 1 132 SINTERAMA 12,399 8,975 2835 633 

TORINO SOLERO SOFT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,923 1,775 668 219 

TORINO SOL CN SOLT_I1321________SUBNET__ 1 132 SOL 14,689 10,269 3358 1093 

TORINO SOL CN SOLT_I1322________SUBNET__ 1 132 SOL 14,537 10,220 3323 1089 

TORINO SOMMARIVA SOMT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,670 4,918 1754 746 

TORINO SPIGNO CE SPCTZI1321________SUBNET__ 1 132 TIRRENOPOWER 7,849 5,938 1795 745 

TORINO SPEZIA STA SPETTI1322________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,206 13,684 3476 1680 

TORINO SPEZIA STA SPETTI1322________SUBNET__ 2 132 TERNA 15,894 16,119 3634 1567 

TORINO SPIGNO CP SPIT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,775 5,875 1777 739 

TORINO SPINETT CE SPMTZI1321________SUBNET__ 1 132 SOLVAY 4,173 3,823 954 296 

TORINO PRAOIL POL SPOT_I1321________SUBNET__ 1 132 PRAOIL 11,299 9,553 2583 754 

TORINO SPEZIA EST SPSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,187 13,671 3472 1627 

TORINO SARPOM QUI SQUT_I1321________SUBNET__ 1 132 SARPOM 13,294 9,421 3039 811 
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TORINO S.ROCCO CN SRCTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 20,465 16,922 4679 2406 

TORINO S.ROCCO CP SRDT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,976 16,684 4567 2373 

TORINO S.REMO SRMTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,900 6,093 1806 816 

TORINO IC SERENE SRNTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,276 13,016 3950 1373 

TORINO SARPOM SRPTZI1321________SUBNET__ 1 132 SARPOM PROD. 12,697 10,893 2903 777 

TORINO IC SARPOM SRTT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,780 10,934 2922 779 

TORINO PI VILLA STATDI1321________SUBNET__ 1 132 FIAT 14,832 10,852 3391 1019 

TORINO STELLA STETDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,897 9,529 3177 1592 

TORINO SETTIMO RT STFT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,414 3,458 1238 171 

TORINO STURA STUTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,145 12,363 3463 912 

TORINO STURA STUTTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 18,971 16,822 4337 1929 

TORINO SUSA SUSTZI1321________SUBNET__ 1 132 IREN ENERGIA 12,166 9,364 2782 886 

TORINO SAVIGLIANO SVGTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,029 8,284 2750 1488 

TORINO S.VITTORIA SVLTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,728 7,199 2224 860 

TORINO SIGNAYE NK SYATTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,534 11,268 2866 1260 

TORINO FS SARZANA SZXT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,970 3,536 1136 424 

TORINO ACETATI TABTZI1321________SUBNET__ 1 132 ACETATI 6,876 4,332 1572 974 

TORINO TELESSIO TEAT_I1321________SUBNET__ 1 132 IREN ENERGIA 11,647 9,576 2663 1429 

TORINO TERRALBA TERTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,023 10,958 2977 1721 

TORINO TEKFOR BUT TKBT_I1321________SUBNET__ 1 132 FIAT 10,350 7,171 2366 1190 

TORINO TERMOMECC TMCT_I1321________SUBNET__ 1 132 TERMOMECCANI 15,510 15,110 3546 1978 
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TORINO FERRANIA TMITDI1321________SUBNET__ 1 132 FERRANIA 14,102 9,981 3224 1211 

TORINO TORRENT TOET_I1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 7,857 6,579 1796 997 

TORINO TORTON RFI TOHT_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 0,190 9,492 43 37 

TORINO TORRAZZA TORTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,001 10,555 2972 815 

TORINO TRASTA TRATDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,946 8,112 2503 1225 

TORINO TRECATE TRETDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,678 6,212 1984 555 

TORINO TROFARELLO TROTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,743 9,019 2913 1322 

TORINO TRINO CP TRSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,813 6,731 2244 1005 

TORINO TORTONA TRTTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,340 8,535 2593 1075 

TORINO IC TORRAZZ TZAT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,423 9,749 2840 843 

TORINO UEI TAVAGN UEITDI1321________SUBNET__ 1 132 UEI 13,205 9,716 3019 1195 

TORINO UNION UNNT_I1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI UTENTI 8,712 8,225 1992 542 

TORINO S.GOBAI UT USGT_I1321________SUBNET__ 1 132 SAINT GOBAIN 10,987 7,446 2512 713 

TORINO VALPELLINE VALTTI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 10,567 9,205 2416 778 

TORINO VARAZZE VARTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,934 6,825 2271 950 

TORINO VALENZA VAZTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,453 4,139 1475 576 

TORINO VERCELLI N VCITTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,388 6,991 1918 658 

TORINO VERCELLI S VCSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ATENA 6,275 4,772 1435 585 

TORINO VINADIO CP VDDT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,610 8,683 2197 961 

TORINO VETRI DEGO VDET_I1321________SUBNET__ 1 132 SAINT GOBAIN 10,206 6,956 2333 530 

TORINO VADO LIGU. VDLTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,627 8,575 2887 851 
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TORINO VADO C.P. VDSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,953 7,938 2733 891 

TORINO VARZO 2 VDVTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 9,801 8,233 2241 993 

TORINO AGC FLATGL VECTDI1321________SUBNET__ 1 132 GLAVERBEL IT 15,787 10,674 3609 1121 

TORINO VENARIA VENTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,326 8,810 2818 1243 

TORINO VERBANIA VERTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,081 4,478 1619 994 

TORINO VESIME VEST_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,375 3,684 1229 822 

TORINO VINADIO CE VIDTPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 9,746 8,790 2228 968 

TORINO VINADIO CE VIDTPI1321________SUBNET__ 2 132 ENEL GREEN P 9,218 7,864 2108 1362 

TORINO VILLAFR AT VIFTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,831 7,797 2705 1163 

TORINO VIGNOLE B. VIGTTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,099 11,898 2995 1620 

TORINO VIGNOLE B. VIGTTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 13,263 14,999 3032 1681 

TORINO VILLAD.EDI VIMT_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 12,934 11,204 2957 1162 

TORINO VINOVO VINTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,054 12,055 3899 2266 

TORINO VIVERONE VIVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,869 6,421 2256 886 

TORINO VILLADOSS. VLDTTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,116 11,310 2999 1183 

TORINO VIRLE VLETDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,311 8,985 3043 1263 

TORINO VILLENEUVE VLNTTI1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI PRODUT 12,668 12,469 2896 1299 

TORINO VALPONE VLPTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,868 6,468 2028 774 

TORINO VILLANO AT VLVTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,692 9,613 3130 1719 

TORINO VALLEMOSSO VMSTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,959 8,838 2506 1726 

TORINO VENAUS VNSTTI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 10,697 11,707 2446 499 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

TORINO VENAUS VNSTTI1321________SUBNET__ 2 132 ENEL PRODUZI 13,359 11,798 3054 1461 

TORINO VOLPIANO VOLTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,316 12,516 3959 1503 

TORINO VERAMP. CP VRDT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,460 16,286 3992 1065 

TORINO VARALLO VRLTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,230 5,535 1882 989 

TORINO VARENNA VRNTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,251 7,043 2344 1476 

TORINO VERAMPIO VRPTTI132A________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 17,861 16,635 4084 1072 

TORINO VERRES VRSTDI1321________SUBNET__ 1 132 DEVAL 12,787 10,675 2923 731 

TORINO VERT VRTT_I1321________SUBNET__ 1 132 SIED 13,634 9,092 3117 608 

TORINO IC VETRI D VTDTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,331 7,001 2362 532 

TORINO VENTIMI RT VTFT_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,135 6,269 1860 900 

TORINO VENTIMIGLI VTMTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,159 6,293 1865 848 

TORINO VOLTRI VTRTDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,406 8,085 2608 1631 

TORINO VARZO CP VZCT_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,778 8,212 2235 993 

TORINO WIND ENERG WINT_I1321________SUBNET__ 1 132 SAN BERNARDO 13,875 9,007 3172 1188 

TORINO ZUINO ZUITZI1321________SUBNET__ 1 132 C.V. ACQUE 7,415 4,029 1695 1191 

VENEZIA ADRIA SUD ADSVTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 19,226 14,172 12654 6076 

VENEZIA CAMIN CAMVTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 26,646 21,221 17538 7417 

VENEZIA CORDIGNANO CRDVTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 15,593 11,415 10263 4697 

VENEZIA DOLO DOLVTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 30,481 27,413 20062 10686 

VENEZIA DUGALE DUSVTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 37,314 28,776 24560 11741 

VENEZIA FUSINA CE FSNVPI3801________SUBNET__ 1 380 ENEL PRODUZI 22,139 20,384 14571 8653 
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VENEZIA NOGAROLE NGRVTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 25,343 17,230 16680 6438 

VENEZIA PLANAIS PLNVTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 21,461 20,887 14125 6949 

VENEZIA PORTOTOLLE PTOVTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 22,582 16,364 14863 8978 

VENEZIA REDIPUGLIA RDPVTI380A________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,194 19,145 13291 6939 

VENEZIA SALGAREDA SLGVTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,676 15,727 13609 5260 

VENEZIA SANDRIGO SNGVTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,308 14,346 13366 4564 

VENEZIA TORVISCOSA TRSV_I3801________SUBNET__ 1 380 EDISON 19,712 19,845 12974 6791 

VENEZIA UDINEOVEST UDOVTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 20,170 17,643 13276 7725 

VENEZIA UDINE SUD USTV_I3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 19,772 17,852 13013 6386 

VENEZIA VENEZIA N. VEZVTI3801________SUBNET__ 1 380 TERNA 26,398 21,744 17375 4758 

VENEZIA BELTRAME ABEV_I2201________SUBNET__ 1 220 ACCIAIERIE B 13,663 11,479 5206 3130 

VENEZIA AC.BERTOLI ABSV_I2201________SUBNET__ 1 220 ALTRI PRODUT 9,785 10,538 3729 1263 

VENEZIA AC.VALB.BZ ACBVDI2201________SUBNET__ 1 220 ACCIAIERIE V 17,224 16,511 6563 1421 

VENEZIA ALA ALAVTI2201________SUBNET__ 1 220 HYDRO DOLOMI 19,598 14,632 7468 4358 

VENEZIA AIRLIQ.VR ALQV_I2201________SUBNET__ 1 220 AIR LIQUIDE 26,127 19,048 9956 1998 

VENEZIA ARCO AROVTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 23,199 19,032 8840 3513 

VENEZIA AC.VALB.VI AVBV_I2201________SUBNET__ 1 220 ACCIAIERIE V 13,663 11,486 5206 3130 

VENEZIA AC.VEN.220 AVEV_I2201________SUBNET__ 1 220 ACCIAIERIE V 24,440 20,458 9313 5183 

VENEZIA AC.VERONA AVRV_I2201________SUBNET_C 1 220 ACC DI VERON 10,040 6,797 3826 2962 

VENEZIA AZOTATI AZTV_I220A________SUBNET__ 1 220 EDISON 28,324 27,034 10793 6863 

VENEZIA BOAZZO BOAVPI2201________SUBNET__ 1 220 HYDRO DOLOMI 9,436 8,250 3596 1369 
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VENEZIA BUIA BUIVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 9,274 8,075 3534 1358 

VENEZIA BUSSOL. SS BUSVTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 38,510 31,589 14674 7990 

VENEZIA BORGOVALSU BVSVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 10,886 9,964 4148 1632 

VENEZIA BOLZANO BZEV_I220A________SUBNET__ 1 220 EDYNA 8,103 6,263 3088 933 

VENEZIA CASTEGNERO CAGV_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 17,925 12,748 6830 3619 

VENEZIA CAMIN CAMVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 25,182 21,508 9596 5278 

VENEZIA CARDANO CARVPI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 20,666 20,596 7875 3901 

VENEZIA CAVILLA CAVVPI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 12,212 9,276 4653 1964 

VENEZIA CASTELBELL CBEV_I2201________SUBNET__ 1 220 SELEDISON 7,766 7,300 2959 954 

VENEZIA CIMEGO CE CICV_I2201________SUBNET__ 1 220 HYDRO DOLOMI 14,337 13,364 5463 1648 

VENEZIA CIMEGO CE CICV_I2202________SUBNET__ 1 220 HYDRO DOLOMI 14,337 13,364 5463 1648 

VENEZIA CIMEGO CIMVPI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,467 13,440 5513 1654 

VENEZIA CITTADELLA CITVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 13,216 9,328 5036 1969 

VENEZIA COLA' CLAV_I220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 30,697 23,477 11697 2558 

VENEZIA CONEGLIANO CONVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 11,287 8,192 4301 1427 

VENEZIA CARDANO CE CRCV_I2201________SUBNET__ 1 220 ALPERIA GREE 20,388 20,215 7769 3872 

VENEZIA CARDANO CE CRCV_I2201________SUBNET__ 2 220 ALPERIA GREE 20,378 20,205 7765 3870 

VENEZIA DOLO DOLVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 33,829 34,197 12891 7504 

VENEZIA DUGALE DUSVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 28,786 26,931 10969 5665 

VENEZIA FADALTO FADVTI220A________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 13,724 12,785 5230 1356 

VENEZIA FERRIERE N FENV_I2201________SUBNET__ 1 220 FERRIERE NOR 8,546 7,120 3256 1310 
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VENEZIA FUSINA CE FSNVPI2201________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 19,387 17,726 7387 5332 

VENEZIA GLORENZA GLOV_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 6,756 6,568 2575 872 

VENEZIA GLORENZACE GLZV_I2201________SUBNET__ 1 220 SELEDISON 6,728 6,550 2564 871 

VENEZIA LANA LANVTI2201________SUBNET__ 1 220 ALPERIA GREE 17,140 15,960 6531 3065 

VENEZIA B.VALS.ZI LESV_I2201________SUBNET__ 1 220 BVS STEAL 10,635 9,720 4052 1615 

VENEZIA LASA LSAV_I2201________SUBNET__ 1 220 ALPERIA GREE 6,979 6,589 2659 430 

VENEZIA LAVIS LVSVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 16,377 12,517 6241 2508 

VENEZIA MALCONTENT MACV_I220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 33,445 33,899 12744 7736 

VENEZIA MONFALC.CE MFTVPI2201________SUBNET__ 1 220 A2A SPA 14,086 14,177 5367 2532 

VENEZIA MOLINE MOIVPI2201________SUBNET__ 1 220 PRIMIERO ENE 11,933 9,579 4547 1238 

VENEZIA MASO PILL MPIVZI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 8,492 6,617 3236 1422 

VENEZIA MASO PILL MPIVZI2202________SUBNET__ 1 220 TERNA 10,804 7,916 4117 1082 

VENEZIA NATURNO NATVZI2201________SUBNET__ 1 220 ALPERIA GREE 14,318 14,662 5456 1779 

VENEZIA NAT.P4 NK NTAVZI2201________SUBNET__ 1 220 EDYNA TRANSM 14,399 14,424 5487 1742 

VENEZIA ODERZO ODZVTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 13,529 9,854 5155 1158 

VENEZIA NAT.P41 NK P41V_I2201________SUBNET__ 1 220 EDYNA TRANSM 16,906 15,699 6442 1484 

VENEZIA P4/BIS_236 P4BV_I2201________SUBNET_C 1 220 TERNA 14,150 13,985 5392 1731 

VENEZIA PADRICIANO PDRVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 14,493 12,769 5523 2333 

VENEZIA MARGHERA L PMLV_I2201________SUBNET__ 1 220 EDISON 30,550 32,378 11641 6029 

VENEZIA MARGHERA L PMLV_I2202________SUBNET__ 1 220 EDISON 31,232 33,032 11901 8136 

VENEZIA MARGHERA L PMLV_I2204________SUBNET__ 1 220 EDISON 31,216 32,963 11895 8132 
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VENEZIA PORDENONE PNEVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 12,209 9,160 4652 1707 

VENEZIA PRACOMUNE PRCVPI2201________SUBNET__ 1 220 ALPERIA GREE 8,298 6,620 3162 1883 

VENEZIA PONTERESIA PTRVZI220A________SUBNET__ 1 220 ALTRI PRODUT 16,577 16,982 6317 1461 

VENEZIA RIC. OVEST RCOV_I2201________SUBNET__ 1 220 MEGARETI S.P 26,183 20,123 9977 692 

VENEZIA REDIPUGLIA RDPVTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 16,100 16,913 6135 2081 

VENEZIA SANDRA' SAEVZI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 35,673 28,366 13593 5631 

VENEZIA S.ANTONIO SATVTI2201________SUBNET__ 1 220 EISACKWERK R 19,588 18,248 7464 2813 

VENEZIA S.ANTONIO SATVTI2202________SUBNET__ 1 220 EISACKWERK R 19,649 18,284 7487 2797 

VENEZIA S.ANT C.LE SAZV_I2201________SUBNET__ 1 220 EISACKWERK R 19,402 18,140 7393 2781 

VENEZIA SCORZE' SCRVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 30,355 25,100 11567 7134 

VENEZIA S.FLORIANO SFLVPI2201________SUBNET__ 1 220 SF ENERGY SR 13,737 11,401 5234 2092 

VENEZIA SINIGO ZI SIZV_I2201________SUBNET__ 1 220 SOLLAND SILI 15,794 11,471 6018 2935 

VENEZIA SALGAREDA SLGVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 20,230 16,421 7709 4234 

VENEZIA S.MASS. CE SMCVPI220A________SUBNET__ 1 220 HYDRO DOLOMI 34,900 31,882 13299 6133 

VENEZIA S.MASS. CE SMCVPI220A________SUBNET__ 2 220 HYDRO DOLOMI 34,935 31,944 13312 6130 

VENEZIA S.MASSENZA SMSVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 35,701 32,734 13604 6209 

VENEZIA SOMPLAGO SOMVPI2201________SUBNET__ 1 220 A2A SPA 10,199 10,056 3886 1662 

VENEZIA SOMPLAGO SOMVPI220A________SUBNET__ 1 220 A2A SPA 10,247 10,087 3905 1668 

VENEZIA SOVERZENE SOVVTI220A________SUBNET__ 1 220 ENEL PRODUZI 17,249 15,693 6573 2615 

VENEZIA S.PANCRAZ. SPCVTI220A________SUBNET__ 1 220 ALPERIA GREE 12,061 10,356 4596 2447 

VENEZIA STAZIONE 1 ST1V_I220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 32,019 33,486 12201 7705 
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VENEZIA STAZIONE 3 ST3V_I220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 31,537 33,025 12017 7930 

VENEZIA STAZIONE 4 ST4V_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 31,895 33,702 12154 8261 

VENEZIA STAZIONE 4 ST4V_I2203________SUBNET__ 1 220 TERNA 31,655 33,523 12062 7757 

VENEZIA STAZIONE 4 ST4V_I2204________SUBNET__ 1 220 TERNA 30,491 32,638 11619 6017 

VENEZIA STAZIONE 4 ST4V_I2206________SUBNET__ 1 220 TERNA 31,184 33,167 11883 8122 

VENEZIA STAZIONE 4 ST4V_I2207________SUBNET__ 1 220 TERNA 31,184 33,167 11883 8122 

VENEZIA STAZIONE 4 ST4V_I220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 31,184 33,167 11883 8122 

VENEZIA STAZIONE 4 ST4V_I220A________SUBNET__ 2 220 TERNA 31,509 33,413 12007 6017 

VENEZIA STAZIONE 4 ST4V_I220D________SUBNET__ 1 220 TERNA 31,170 33,156 11877 6092 

VENEZIA S.VALBURGA SVAVTI2201________SUBNET__ 1 220 ALPERIA GREE 9,242 7,453 3522 2029 

VENEZIA S.VALBURGA SVAVTI220A________SUBNET__ 1 220 ALPERIA GREE 9,187 7,429 3501 2020 

VENEZIA S.VALB. CP SVCV_I2201________SUBNET__ 1 220 EDYNA 9,182 7,425 3499 2020 

VENEZIA S.VALB. CP SVCV_I2202________SUBNET__ 1 220 EDYNA 9,182 7,425 3499 2020 

VENEZIA SVEPPI SVEV_I2201________SUBNET__ 1 220 SIEMENS S.p. 29,707 24,713 11320 7030 

VENEZIA TAIO TAIV_I220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 15,818 13,130 6028 2210 

VENEZIA TAIO CE TCEV_I2201________SUBNET__ 1 220 DOLOMITI EDI 15,674 13,032 5973 2200 

VENEZIA TAIO CE TCEV_I2201________SUBNET__ 2 220 DOLOMITI EDI 15,642 12,957 5961 2200 

VENEZIA TRENTO SUD TNSVTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 20,054 15,070 7641 2299 

VENEZIA TORBOLE TRBVPI2201________SUBNET__ 1 220 HYDRO DOLOMI 24,085 20,134 9178 5174 

VENEZIA TREVISOSUD TVSVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 17,424 12,443 6639 2480 

VENEZIA UDINE N.E. UDNVTI220A________SUBNET__ 1 220 ENEL DISTRIB 9,784 9,211 3728 1438 
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VENEZIA UDINE SUD USTV_I2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 10,525 10,974 4011 1205 

VENEZIA VELLAI VELVTI220A________SUBNET__ 1 220 TERNA 16,524 13,299 6297 3504 

VENEZIA VILLABONA VILVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 31,465 30,210 11990 5256 

VENEZIA VICENZA MV VIMVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 18,196 15,208 6934 3748 

VENEZIA VR BORGOMI VRBVTI2201________SUBNET__ 1 220 TERNA 26,609 20,511 10139 2933 

VENEZIA ABANO ABNVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,893 12,693 3634 429 

VENEZIA AC.BERTOLI ABSV_I1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI PRODUT 9,488 7,152 2169 1121 

VENEZIA ALTIPIANO ACEV_I1321________SUBNET__ 1 132 ACEGAS 14,206 14,844 3248 963 

VENEZIA ARCO SC ACPVDI132A________SUBNET__ 1 132 SET DISTRIBU 21,421 18,911 4897 1069 

VENEZIA ADRIA SUD ADSVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,243 10,826 2570 1683 

VENEZIA ADRIA SUD ADSVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 13,564 12,140 3101 1676 

VENEZIA ADRIA CP ADVVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,919 9,817 2725 1871 

VENEZIA BRESSAN CP AEBV_I1321________SUBNET__ 1 132 ASM BRESSANO 14,074 12,046 3218 1872 

VENEZIA AGORDO CE AGCV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 10,557 9,377 2414 1298 

VENEZIA AGORDO CE AGCV_I1321________SUBNET__ 2 132 ENEL PRODUZI 10,547 9,371 2411 1297 

VENEZIA AGORDO CP AGDV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,612 9,406 2426 1302 

VENEZIA AGNA AGNV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,924 5,824 1812 760 

VENEZIA AGORDO AGOVPI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,679 9,443 2442 1307 

VENEZIA ENI RAF.VE AGPVZI1321________SUBNET__ 1 132 ENI 20,785 17,672 4752 2482 

VENEZIA AICA AICV_I1321________SUBNET__ 1 132 ASM BRESSANO 11,665 8,722 2667 655 

VENEZIA ALCOA FUS. ALCV_I1321________SUBNET__ 1 132 ALCOA 19,803 15,634 4528 1786 
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VENEZIA ALA RT ALFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,360 2,113 768 354 

VENEZIA AIRLIQ.PD ALPV_I1321________SUBNET__ 1 132 AIR LIQUIDE 19,778 15,723 4522 2443 

VENEZIA ALTICHIERO ALTVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,258 10,670 3488 1056 

VENEZIA AMPEZZO CP AMCVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,811 7,689 2015 715 

VENEZIA AMGGORIZIA AMGVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,005 6,853 1830 786 

VENEZIA AIRMEZZOL. AMLVDI1321________SUBNET__ 1 132 AIR 12,191 7,477 2787 827 

VENEZIA AMPEZZO AMPVPI1321________SUBNET__ 1 132 A2A SPA 8,748 7,656 2000 712 

VENEZIA PALINI BER APBV_I1321________SUBNET_C 1 132 PALINI E BER 12,085 10,096 2763 1498 

VENEZIA AG POWER APWV_I1321________SUBNET__ 1 132 ALTO GARDA P 19,709 17,728 4506 1155 

VENEZIA ARSON ARNVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 9,821 6,590 2245 732 

VENEZIA ARCO AROVTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 21,935 19,399 5015 2803 

VENEZIA ARCO AROVTI132B________SUBNET__ 1 132 TERNA 21,687 19,181 4958 1182 

VENEZIA ARSIE' ARSVPI132A________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 16,330 14,060 3734 1692 

VENEZIA ARZIGNANO ARZVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,199 10,890 3704 1398 

VENEZIA S.ANDREACP ASAV_I1321________SUBNET__ 1 132 ACEGAS 7,929 6,813 1813 783 

VENEZIA ALTAVILLA AVIVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,674 12,772 4041 1654 

VENEZIA AC.VEN.132 AVNV_I1321________SUBNET__ 1 132 ACCIAIERIE V 17,060 12,757 3901 2297 

VENEZIA AVIO AVOVDI132A________SUBNET__ 1 132 HYDRO DOLOMI 9,397 5,928 2148 799 

VENEZIA AZOTATI AZTV_I132A________SUBNET__ 1 132 EDISON 10,019 10,983 2291 1524 

VENEZIA AZOTATI AZTV_I132A________SUBNET__ 2 132 EDISON 17,516 16,123 4005 2166 

VENEZIA BASSANO GR BASVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,003 7,181 2516 1115 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

VENEZIA BATTAGL. N BATV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,040 7,076 2524 712 

VENEZIA BUSSOL. CP BDVVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,089 17,071 4136 698 

VENEZIA BELLUNO BELVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,418 8,228 2839 599 

VENEZIA BIFRANGI BFGV_I1321________SUBNET__ 1 132 BIFRANGI 9,908 6,308 2265 808 

VENEZIA BOLZANO RT BFSV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 16,577 12,659 3790 702 

VENEZIA BIBIONE BIBVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,039 5,204 1838 753 

VENEZIA BIPAN BIPV_I1321________SUBNET_C 1 132 BIPAN 7,166 4,862 1638 538 

VENEZIA BASSANELLO BLLVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,120 16,308 4371 2313 

VENEZIA BUSSOL. MA BMAVPI132A________SUBNET__ 1 132 HYDRO DOLOMI 17,840 16,806 4079 701 

VENEZIA BRUNICO CE BMEV_I1321________SUBNET__ 1 132 ALPERIA GREE 7,126 6,504 1629 392 

VENEZIA BUIA NO BNOV_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 9,820 6,211 2245 753 

VENEZIA BOVOLONE BOVVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,544 6,504 2182 1071 

VENEZIA BARBIANO BRBV_I1321________SUBNET__ 1 132 ALPERIA GREE 15,299 12,654 3498 2004 

VENEZIA BRESSANONE BREVPI132A________SUBNET__ 1 132 ALPERIA GREE 14,343 12,251 3279 1895 

VENEZIA BRESSANONE BREVPI132A________SUBNET__ 2 132 ALPERIA GREE 9,240 7,392 2113 954 

VENEZIA BREGANZE BRGVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,430 11,610 3528 631 

VENEZIA BRONDOLO BRLVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,353 3,880 1224 942 

VENEZIA BRENTELLE BRNV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,474 10,300 3309 1037 

VENEZIA BROLETTO BROVDI1321________SUBNET__ 1 132 ACEGAS 11,410 9,578 2609 1282 

VENEZIA BRUNICO CP BRUVDI1321________SUBNET__ 1 132 EDYNA 7,089 6,436 1621 833 

VENEZIA BUIA CP BUCV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,540 6,017 2181 703 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

VENEZIA BUDOIA BUDV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,422 9,732 3069 1167 

VENEZIA BUTTAPIET. BUFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,254 2,627 973 476 

VENEZIA BUSSOL. SS BUSVTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 18,421 17,343 4212 1758 

VENEZIA BUSSOL. SS BUSVTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 19,653 16,429 4493 1828 

VENEZIA BELVEDERE BVEVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,544 8,812 2639 1260 

VENEZIA BOLZANO BZEV_I132A________SUBNET__ 1 132 EDYNA 16,905 12,786 3865 705 

VENEZIA BOLZANO BZEV_I132A________SUBNET__ 2 132 EDYNA 24,524 21,134 5607 2960 

VENEZIA CABINA A3 CA3V_I1321________SUBNET__ 1 132 SAPIO 18,108 16,485 4140 2263 

VENEZIA CAMIN CP CACVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,428 10,137 2613 1572 

VENEZIA CAERANO CAEVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,484 10,787 3311 1341 

VENEZIA CASARSA CAFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,831 3,408 1105 779 

VENEZIA CASTEGNERO CAGV_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 9,226 7,789 2109 876 

VENEZIA CALALZO CALVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,478 5,743 1710 712 

VENEZIA CAMIN CAMVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 21,324 18,082 4875 1696 

VENEZIA CAMIN CAMVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 11,507 10,213 2631 1579 

VENEZIA CAMIN CAMVTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 19,800 16,754 4527 1651 

VENEZIA CANEVA CANVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 18,732 15,498 4283 1325 

VENEZIA CAORLE CAOVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,711 7,027 2449 1335 

VENEZIA CARDANO CARVPI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 24,390 21,989 5576 2834 

VENEZIA CASTELLETT CASVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 12,516 9,210 2861 1054 

VENEZIA CASTELBELL CBEV_I1321________SUBNET__ 1 132 SELEDISON 9,161 8,057 2094 1021 
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Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

VENEZIA C.B.TIMAVO CBTVZI1321________SUBNET__ 1 132 BURGO 14,482 12,430 3311 1331 

VENEZIA CADIDAVID CCDV_I1321________SUBNET__ 1 132 MUGNAI CARTA 11,169 8,077 2553 1013 

VENEZIA CANARO CE CCEV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENERSOL 6,729 6,279 1539 483 

VENEZIA CART.CARM CCNV_I1321________SUBNET__ 1 132 CARTIERA DI 10,926 7,521 2498 1472 

VENEZIA CONCO CCOV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,960 6,782 2277 968 

VENEZIA CANARO CP CCRV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,729 6,266 1539 483 

VENEZIA CA DEL BUE CDBV_I1321________SUBNET__ 1 132 MEGARETI S.P 10,836 8,337 2477 592 

VENEZIA CORDENONS CDNVPI1321________SUBNET__ 1 132 CELLINA ENER 11,060 8,620 2529 493 

VENEZIA CA EMILIAN CEMVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,905 15,087 4322 2416 

VENEZIA CENCENIGHE CENVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 9,188 8,283 2101 600 

VENEZIA C.ROSSI TV CERV_I1321________SUBNET__ 1 132 INDUSTRIA CE 11,074 6,938 2532 743 

VENEZIA CARMIGN.RT CFFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 10,823 7,321 2474 802 

VENEZIA CASTELF.CP CFRVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,762 6,715 2461 975 

VENEZIA CASTELFRAN CFSV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,889 5,473 2032 893 

VENEZIA CEREGNANO CGNV_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,913 6,135 2038 818 

VENEZIA CHIEVO CP CHDVDI1321________SUBNET__ 1 132 AGSM VERONA 16,414 15,579 3753 1035 

VENEZIA CHIUSAFORT CHFVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,893 4,203 1347 428 

VENEZIA CHIEVO CE CHIVPI1321________SUBNET__ 1 132 HYDRO DOLOMI 16,170 15,312 3697 1047 

VENEZIA CHIUSA CIFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 10,804 7,743 2470 1132 

VENEZIA CIVIDALE CIVVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,916 6,357 1810 771 

VENEZIA COLLICELLO CLCV_I1321________SUBNET__ 1 132 EUSEBIO ENER 11,187 8,081 2558 693 
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Area Stazione 
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Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

VENEZIA COLLE CE CLEV_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 8,712 6,971 1992 1001 

VENEZIA CALDIERO CLFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,101 2,616 938 375 

VENEZIA COLOGNA CLGV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,417 8,373 2610 695 

VENEZIA CAVALLINO CLIV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,944 14,796 3874 942 

VENEZIA COLOGNOLA CLNVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,637 9,313 3118 1183 

VENEZIA CAMPOMARZO CMAVDI1321________SUBNET__ 1 132 MEGARETI S.P 11,458 8,634 2620 1140 

VENEZIA CORMONS CMFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,312 4,746 1443 731 

VENEZIA CEM.MONSEL CMMV_I1321________SUBNET__ 1 132 BUZZI UNICEM 10,146 6,261 2320 737 

VENEZIA CORMONS CP CMOV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,376 5,922 1686 859 

VENEZIA CHIAMPO CMPVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,853 10,367 3625 1866 

VENEZIA CORNEDO CNDVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,297 8,566 3040 1309 

VENEZIA CARMIGN.CP CNOVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,365 7,904 2598 1511 

VENEZIA CONSELVE CNSVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,896 4,833 1577 670 

VENEZIA CODROIPO CODVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,049 7,076 2297 922 

VENEZIA CODROIPO CODVDI1321________SUBNET__ 2 132 ENEL DISTRIB 7,216 4,847 1650 673 

VENEZIA COGOLO COGVPI1321________SUBNET__ 1 132 HYDRO DOLOMI 10,742 9,685 2456 746 

VENEZIA CAMPOLONGO CPLV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,465 3,902 1250 321 

VENEZIA CA POIA CPOVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,773 9,088 2692 1269 

VENEZIA CARBONERA CRBV_I1321________SUBNET__ 1 132 MOSAICO SRL 8,252 5,433 1887 808 

VENEZIA CORDIGNANO CRDVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 19,728 16,826 4511 1683 

VENEZIA CORDIGNANO CRDVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 13,203 11,266 3019 1617 
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Area Stazione 
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trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

VENEZIA CEREGN. UT CREV_I1321________SUBNET__ 1 132 TECNOMECC. B 8,820 6,105 2017 814 

VENEZIA CAORIA CRIVPI1321________SUBNET__ 1 132 PRIMIERO ENE 6,620 6,491 1514 824 

VENEZIA CARPANE' CRPVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,569 6,504 2188 828 

VENEZIA CARTIGLIAN CRTV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,307 7,667 2585 978 

VENEZIA CORVARA CRVVDI1321________SUBNET__ 1 132 EDYNA 3,832 2,890 876 423 

VENEZIA COSTALUNGA CSGV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,479 5,896 2167 822 

VENEZIA CAVAZZO CSIVDI1321________SUBNET__ 1 132 SIOT 11,609 9,762 2654 1214 

VENEZIA C.SCODOSIA CSLV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,573 3,932 1274 536 

VENEZIA CASTELMASS CSMVZI1321________SUBNET__ 1 132 CARGILL S.R. 9,427 7,542 2155 519 

VENEZIA CASTELN.VR CSNV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,022 8,020 2520 891 

VENEZIA C.SAMPIERO CSPVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,558 6,044 2185 843 

VENEZIA CASTELPIET CSRV_I1321________SUBNET__ 1 132 ACSM PRIMIER 6,937 6,431 1586 868 

VENEZIA CANARO CSTV_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 6,784 6,319 1551 485 

VENEZIA CESSALTO CTOVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,776 7,387 2464 807 

VENEZIA CA TIEPOLO CTPVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,421 7,178 2154 1137 

VENEZIA CA TRON CTRVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,889 7,437 2261 808 

VENEZIA CAMPO TUR. CTUV_I1321________SUBNET__ 1 132 SCED CAMPO T 6,031 5,480 1379 768 

VENEZIA CURON CURV_I1321________SUBNET__ 1 132 ALPERIA GREE 4,974 4,185 1137 610 

VENEZIA C.VILLORBA CVLVDI1321________SUBNET__ 1 132 BURGO 8,386 5,606 1917 721 

VENEZIA CHIEVOLIS CVSV_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 7,556 6,642 1728 852 

VENEZIA CEM.ZILLO CZIV_I1321________SUBNET_C 1 132 BUZZI UNICEM 10,168 7,613 2325 839 
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convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

VENEZIA CART.LUGO CZUV_I1321________SUBNET__ 1 132 MOSAICO SRL 10,324 6,830 2360 661 

VENEZIA DESEDAN DESVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,107 9,887 2997 485 

VENEZIA DOBBIACO DFSV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,511 3,973 1260 473 

VENEZIA DOMEGLIARA DMFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,638 2,308 832 280 

VENEZIA DOBBIAC.CP DOBVDI1321________SUBNET__ 1 132 EDYNA 5,729 4,204 1310 481 

VENEZIA DOLO CP DODVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,081 5,608 1848 432 

VENEZIA DOLO DOLVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,177 11,672 2555 1657 

VENEZIA DOLO DOLVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 7,153 4,838 1635 468 

VENEZIA DONADA DONVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,481 7,418 2168 826 

VENEZIA DRO DROVDI132A________SUBNET__ 1 132 SET 11,565 7,924 2644 393 

VENEZIA DUINO DUIV_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,684 12,634 3357 1341 

VENEZIA DUGALE DUSVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,397 14,708 3749 1766 

VENEZIA DUGALE DUSVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 18,052 15,019 4127 1579 

VENEZIA DUGALE DUSVTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 17,237 16,584 3941 1809 

VENEZIA ZAN.PORCIA ELCV_I1321________SUBNET__ 1 132 ELECTROLUX 16,160 11,813 3695 2294 

VENEZIA ELETTRAGLT ELTVZI1321________SUBNET__ 1 132 SIDER TRIEST 12,508 13,566 2860 1235 

VENEZIA ENERPASS ENRV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENERPASS 6,670 5,858 1525 585 

VENEZIA ESTE N. CP ESCV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,761 6,152 2232 824 

VENEZIA ESTESCROCE ESTVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 7,515 5,855 1718 609 

VENEZIA ESTESCROCE ESTVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 9,441 6,007 2158 919 

VENEZIA FAGAGNA FAGV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,527 8,545 2635 986 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

VENEZIA FABER FBRV_I1321________SUBNET__ 1 132 FABER INDUST 9,914 6,178 2267 857 

VENEZIA FUSINA CP FCPV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 22,330 18,373 5105 1910 

VENEZIA FINCANT.TS FINV_I1321________SUBNET_C 1 132 FINCANTIERI 13,275 10,887 3035 1785 

VENEZIA FLERES FLFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,265 4,353 1432 626 

VENEZIA FIAMM PS FMCV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,017 8,045 2519 713 

VENEZIA FIAMM UT FMMV_I1321________SUBNET__ 1 132 FIAMM 10,876 7,994 2487 710 

VENEZIA FANTONI FNTV_I1321________SUBNET__ 1 132 FANTONI 9,722 6,158 2223 751 

VENEZIA FONTE FOAVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,428 4,614 1698 803 

VENEZIA F.ZOLDO FOZVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 8,159 6,001 1865 610 

VENEZIA FUSINA 2 FS2VTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 22,957 18,949 5249 2630 

VENEZIA FOND.SCHIO FSCV_I1321________SUBNET__ 1 132 TERZI MINORI 13,156 9,122 3008 1059 

VENEZIA FOSSALTA FSFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,719 3,062 1079 774 

VENEZIA FUSINA CE FSNVPI1323________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 22,085 18,302 5049 2574 

VENEZIA FUSINA CE FSNVPI1324________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 22,066 18,286 5045 2572 

VENEZIA FUSINIE.CP FUNV_I1321________SUBNET__ 1 132 SERVIZI A RE 17,666 14,532 4039 1190 

VENEZIA FUSINIE.CP FUNV_I1321________SUBNET__ 2 132 SERVIZI A RE 17,666 14,532 4039 1190 

VENEZIA FUSINIE.SC FUSV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,059 14,733 4129 1198 

VENEZIA F.VALSIDER FVAV_I1321________SUBNET_C 1 132 FERRIERA VAL 11,934 9,187 2729 1210 

VENEZIA GCM P254/A GCMV_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,587 10,318 3335 496 

VENEZIA GCM P254/A GCMV_I1322________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,039 7,248 2295 792 

VENEZIA GIAIS GIAVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,279 11,116 3265 1701 
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convenzionale 
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VENEZIA GIUSTINO GIUV_I1321________SUBNET__ 1 132 SET DISTRIBU 3,386 2,212 774 510 

VENEZIA GLORENZA GLOV_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 7,723 7,795 1766 791 

VENEZIA GLORENZACP GLRV_I1321________SUBNET__ 1 132 EDYNA 7,694 7,681 1759 785 

VENEZIA GLORENZACE GLZV_I1321________SUBNET__ 1 132 SELEDISON 7,667 7,757 1753 787 

VENEZIA GARDONA GNAVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 10,012 7,549 2289 621 

VENEZIA GODEGA GODVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,793 8,184 2468 545 

VENEZIA GORIZIA GORVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,203 6,963 1875 747 

VENEZIA GARDA GRDVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,298 6,024 2126 655 

VENEZIA GREZZANA GRZV_I1321________SUBNET__ 1 132 MEGARETI S.P 8,653 6,195 1978 785 

VENEZIA ITALCEM.SC ICEVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,036 9,090 2523 1334 

VENEZIA INFUNFOR IFFV_I1321________SUBNET_C 1 132 INFURFOR 8,679 5,864 1984 906 

VENEZIA INFN LEGN. INFV_I1321________SUBNET_C 1 132 INFN IST.NAZ 10,608 9,602 2425 1496 

VENEZIA INOSSMAN INSV_I1321________SUBNET__ 1 132 TERZI MINORI 12,058 9,625 2757 1063 

VENEZIA ISAP ISOV_I1321________SUBNET__ 1 132 ISAP PACKAGI 15,657 14,510 3580 1028 

VENEZIA ISTRAGO ISRV_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 9,951 7,990 2275 865 

VENEZIA ISTRANA ISTVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,721 10,793 3823 1069 

VENEZIA ITALCEM.TS ITSV_I1321________SUBNET_C 1 132 ITALCEMENTI 10,893 9,026 2491 1324 

VENEZIA JESOLO JESVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,241 9,199 3027 1564 

VENEZIA LAION LAIV_I1321________SUBNET__ 1 132 EDYNA 9,039 6,297 2067 1397 

VENEZIA LAPPAGO LAPVPI1321________SUBNET__ 1 132 ALPERIA GREE 4,822 4,355 1102 646 

VENEZIA LA ROCCA LARVPI1321________SUBNET__ 1 132 HYDRO DOLOMI 4,577 3,263 1047 628 
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VENEZIA LA SECCA LASVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,179 10,028 3242 1325 

VENEZIA LATISANA LATVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,273 8,452 2577 1303 

VENEZIA LE CAVE LCFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,339 4,496 1449 622 

VENEZIA LERINO LEFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,492 2,870 1027 257 

VENEZIA LEGNAGO CP LEGVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,200 6,280 2103 933 

VENEZIA LENDINARA LENVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,361 4,887 1683 692 

VENEZIA LEVADA LEVVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,011 7,021 2289 916 

VENEZIA LEGNAGO LFSV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,706 5,093 1762 852 

VENEZIA LIGNANO LGNVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,255 5,441 1887 703 

VENEZIA LINDE LINV_I1321________SUBNET_C 1 132 LINDE GAS IT 11,014 9,172 2518 1304 

VENEZIA LISERT LISVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,839 12,765 3393 1919 

VENEZIA LIZZANA LIZV_I1321________SUBNET__ 1 132 DOLOMITI ENE 13,094 9,876 2994 1019 

VENEZIA LIZZANA LIZV_I1322________SUBNET__ 1 132 DOLOMITI ENE 12,986 9,834 2969 1214 

VENEZIA L.M.L.PORT LMLV_I1321________SUBNET_C 1 132 TERNA 7,857 5,452 1796 513 

VENEZIA LANCENIGO LNFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,045 3,251 1153 816 

VENEZIA LANEROS.P. LNRV_I1321________SUBNET_C 1 132 TELAT 13,540 9,386 3096 1971 

VENEZIA LONIGO LONVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,067 11,652 3445 603 

VENEZIA LOREO I LORV_I1321________SUBNET__ 1 132 SOLAREOLICA 13,257 11,428 3031 1654 

VENEZIA LASA LSAV_I1321________SUBNET__ 1 132 ALPERIA GREE 7,081 5,709 1619 513 

VENEZIA LUGO CP LUGVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,500 5,184 1943 894 

VENEZIA MALCONTENT MACV_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 19,241 17,150 4399 2372 
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Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

VENEZIA MANIAGO MANVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,231 9,698 2796 1069 

VENEZIA MARLENGO MARV_I1321________SUBNET__ 1 132 ALPERIA GREE 6,596 6,020 1508 764 

VENEZIA MEDUNO CE MCEV_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 9,453 8,150 2161 974 

VENEZIA MEDUNO CE MCEV_I1321________SUBNET__ 2 132 EDISON 9,452 8,122 2161 974 

VENEZIA M. CIAPELA MCIVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 4,623 4,196 1057 467 

VENEZIA MASOCORONA MCMV_I1321________SUBNET__ 1 132 MEGARETI S.P 12,322 10,146 2817 1692 

VENEZIA MASOCOR.CP MCPV_I1321________SUBNET__ 1 132 SET DISTRIBU 12,150 10,067 2778 1677 

VENEZIA M.CROCETTA MCRV_I132A________SUBNET__ 1 132 SERVIZI A RE 20,561 16,432 4701 1104 

VENEZIA MEDUNO MDOV_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 9,556 8,215 2185 980 

VENEZIA MONASTIER MERVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,920 9,203 2954 1221 

VENEZIA MESTRE MESVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,508 17,872 4917 2843 

VENEZIA MESTRE MESVDI1321________SUBNET__ 2 132 ENEL DISTRIB 14,579 10,490 3333 1543 

VENEZIA FLAG MFLVDI1321________SUBNET__ 1 132 FLAG 17,358 12,611 3969 1931 

VENEZIA MOZZEC.FS MFSV_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 18,894 12,866 4320 1601 

VENEZIA MONFALC.CE MFTVPI1321________SUBNET__ 1 132 A2A SPA 14,316 11,988 3273 1876 

VENEZIA MONTEGALDA MGDVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 6,344 4,178 1450 260 

VENEZIA MOGLIANO MGLVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,659 11,804 3809 930 

VENEZIA MOLINO MLOVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 7,844 6,006 1793 576 

VENEZIA MALGA MARE MMAVPI1321________SUBNET__ 1 132 HYDRO DOLOMI 8,095 6,343 1851 670 

VENEZIA MONSEL. CP MNSV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,060 6,259 2300 784 

VENEZIA MANZANO MNZVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,671 5,918 1754 850 
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VENEZIA MOENA MOEVDI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 7,248 5,104 1657 679 

VENEZIA MONTEBELLO MOFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,524 2,908 1034 313 

VENEZIA MOLINE MOIVPI1321________SUBNET__ 1 132 PRIMIERO ENE 10,574 9,490 2417 917 

VENEZIA MONCLASSIC MONVDI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,575 7,490 2418 1124 

VENEZIA MONTECCHIO MOTVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,242 13,116 4171 2314 

VENEZIA MOZZEC. SC MOZVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,330 13,089 4419 1615 

VENEZIA POMETON MPOVZI1321________SUBNET__ 1 132 PO.ME.TON. 20,883 15,838 4774 2135 

VENEZIA MAROSTICA MRAV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,360 6,178 2140 800 

VENEZIA MARCEGAGLI MRCV_I1321________SUBNET__ 1 132 MARCEGAGLIA 13,861 12,546 3169 1620 

VENEZIA MORI MRMV_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,073 4,981 1846 633 

VENEZIA MORI MRMV_I132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 13,529 9,058 3093 625 

VENEZIA MORI MRMV_I132B________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,092 4,986 1850 1035 

VENEZIA MARZOTTO MRZV_I1321________SUBNET__ 1 132 MARZOTTO 11,763 7,737 2689 1727 

VENEZIA MONSELICE MSFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,798 2,495 868 647 

VENEZIA MONTEBE.CP MTBV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,859 12,281 3626 1591 

VENEZIA MOLINI CP MTPV_I1321________SUBNET__ 1 132 ALTRI PRODUT 6,025 5,488 1378 768 

VENEZIA MOLINI CP MTPV_I1321________SUBNET__ 2 132 ALTRI PRODUT 6,025 5,480 1378 768 

VENEZIA MOLINI T. MTSV_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 6,068 5,528 1387 771 

VENEZIA MOLINI CE MTUVPI1321________SUBNET__ 1 132 ALPERIA GREE 6,028 5,506 1378 768 

VENEZIA MULES CP MULV_I1321________SUBNET__ 1 132 EDYNA 9,516 6,796 2176 810 

VENEZIA MUSILE MUSVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,442 8,146 2616 1180 
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VENEZIA MEZZOCORON MZCV_I132A________SUBNET__ 1 132 DOLOMITI EDI 19,329 14,045 4419 2097 

VENEZIA NERVESA NERVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,268 5,408 1890 709 

VENEZIA NOGAROLECP NGCV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 22,516 17,489 5148 1015 

VENEZIA NOGARA RT NGFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,008 4,623 1602 604 

VENEZIA NOGAROLE NGRVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 15,832 13,641 3620 1686 

VENEZIA NOGAROLE NGRVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 23,004 18,045 5259 1623 

VENEZIA NUNKYSTEEL NKSV_I1321________SUBNET__ 1 132 NUNKI STEEL 13,861 12,538 3169 1620 

VENEZIA NLMK VR NLMV_I1321________SUBNET__ 1 132 VERONA STEEL 11,934 9,187 2729 1210 

VENEZIA NOGARA CP NOGVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,337 7,199 2363 869 

VENEZIA NOVE NONVTI132A________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 20,582 17,678 4706 2636 

VENEZIA NOVE N. CE NOVV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 20,057 17,071 4586 2594 

VENEZIA NOVENTA VI NVNV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,423 6,115 2154 934 

VENEZIA ORA RT OAFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,043 5,255 1839 205 

VENEZIA V.OPICINA OFSVZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,084 2,781 934 680 

VENEZIA OPICINA CP OPIVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,762 9,925 2689 1345 

VENEZIA OPPEANO PS OPNV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,105 9,254 2768 1219 

VENEZIA OPICINA PS OPSV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,099 10,464 2766 1257 

VENEZIA ORA CP ORAVDI1321________SUBNET__ 1 132 EDYNA 12,582 8,508 2877 826 

VENEZIA OSSANA OSSVDI132A________SUBNET__ 1 132 SET DISTRIBU 12,776 10,415 2921 1106 

VENEZIA OVARO OVAV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,569 3,858 1273 546 

VENEZIA P.10/3-405 P10V_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,567 8,012 2416 852 
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VENEZIA P.43/3-425 P43V_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,956 6,627 2048 1098 

VENEZIA PACE 2 PA2V_I1321________SUBNET__ 1 132 SERVIZI A RE 18,690 15,146 4273 1168 

VENEZIA PALMANOVA PALVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,436 5,980 1929 521 

VENEZIA PONTEBOTTI PBOVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,538 7,264 2181 795 

VENEZIA PLANAIS CP PCPVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,303 12,992 3270 972 

VENEZIA PADOVA NE PDEVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,306 7,396 2356 1052 

VENEZIA PD FIERA PDFVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,892 15,954 4548 3028 

VENEZIA PADRICIANO PDRVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,455 15,054 3305 968 

VENEZIA PADRICIANO PDRVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 12,897 11,741 2949 1332 

VENEZIA PIEVESOLIG PDSVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,796 5,460 2011 645 

VENEZIA PADOVA VT PDTVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 19,714 15,792 4507 2641 

VENEZIA PEDEMONTE PEDVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,190 9,893 3244 1164 

VENEZIA PESCHIE.RT PEFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 1,613 0,956 369 306 

VENEZIA PELOS PELVPI132A________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 8,315 7,068 1901 917 

VENEZIA PERI PERV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,363 2,084 769 319 

VENEZIA PESCHIE.CP PESVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,621 11,062 3571 1314 

VENEZIA PEDESALTO PETV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,854 9,964 2710 804 

VENEZIA PADOVA RT PFSV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 9,712 6,549 2220 1291 

VENEZIA PORTOGRUAR PGFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 2,657 1,698 608 480 

VENEZIA P.GIULIO PGLVPI1321________SUBNET__ 1 132 CELLINA ENER 13,188 10,766 3015 1173 

VENEZIA PILKINGTON PILVDI132A________SUBNET__ 1 132 PILKINGTON 20,818 17,687 4760 2440 
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VENEZIA PIOVESACCO PISVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,855 6,086 1796 770 

VENEZIA PIAZZOLA PIZVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,669 9,137 3125 1615 

VENEZIA PLANAIS PLNVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,434 13,188 3300 1657 

VENEZIA PLANAIS PLNVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 13,471 12,234 3080 1615 

VENEZIA PALU' PLUVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,493 7,415 2399 846 

VENEZIA PONTEMALON PMAVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 6,928 5,569 1584 357 

VENEZIA P.MARGH.CP PMCVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,060 18,163 4815 2316 

VENEZIA PORDENONE PNEVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,829 13,107 3848 2095 

VENEZIA PORCIA POCVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,400 12,984 3978 2412 

VENEZIA POLPET POLVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 18,157 13,933 4151 2482 

VENEZIA POVEGLIANO POVVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,631 11,583 3802 1205 

VENEZIA P.TE PIAVE PPFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 13,189 10,617 3015 921 

VENEZIA PRATA PRAVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,348 10,235 3280 1447 

VENEZIA PREDAZZO PREVPI1321________SUBNET__ 1 132 HYDRO DOLOMI 7,524 5,368 1720 629 

VENEZIA PERCA FS PRFV_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 7,066 6,457 1616 391 

VENEZIA PREMESA PRMV_I1321________SUBNET__ 1 132 ALPERIA GREE 11,336 8,355 2592 1645 

VENEZIA PONTEROSSO PROVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,391 7,107 2376 853 

VENEZIA PRATI V.CP PRTVDI1321________SUBNET__ 1 132 EDYNA 9,462 7,465 2163 1017 

VENEZIA PISTA PSAV_I1321________SUBNET__ 1 132 SET DISTRIBU 11,152 8,056 2550 956 

VENEZIA PAESE SC PSBV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,864 6,921 2255 578 

VENEZIA PD S.L. SC PSLV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,091 15,955 4594 2552 
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VENEZIA PALUZZA PSTV_I1321________SUBNET__ 1 132 SIOT 5,385 3,455 1231 479 

VENEZIA PRATI V.CE PTMV_I1321________SUBNET__ 1 132 ALPERIA GREE 9,066 7,273 2073 495 

VENEZIA PORTOTOLLE PTOVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 7,855 6,548 1796 693 

VENEZIA PORTO VIRO PVIV_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 6,992 6,613 1598 1172 

VENEZIA PADOVA ZI PZIV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 20,170 16,040 4612 2514 

VENEZIA Q.ALTINOFS QLFV_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 13,219 8,726 3022 1084 

VENEZIA QUARTO ALT QLTVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,652 9,360 3121 1098 

VENEZIA QUA.ALT SC QRTV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,430 8,787 3070 1091 

VENEZIA QUERO QUEVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 16,258 11,549 3717 738 

VENEZIA RANDACCIO RANVDI1321________SUBNET__ 1 132 ACEGAS 13,263 10,826 3032 1392 

VENEZIA RIC. NORD RCNV_I1321________SUBNET__ 1 132 MEGARETI S.P 9,240 6,966 2113 677 

VENEZIA RIC. OVEST RCOV_I1321________SUBNET__ 1 132 MEGARETI S.P 13,629 12,055 3116 802 

VENEZIA RIC. SUD RCSVZI1321________SUBNET__ 1 132 MEGARETI S.P 14,639 12,988 3347 1535 

VENEZIA RIC. SUD RCSVZI1321________SUBNET__ 2 132 MEGARETI S.P 14,777 13,841 3378 982 

VENEZIA RENO MED. RDMV_I1321________SUBNET__ 1 132 RENO DE MEDI 10,764 7,286 2461 660 

VENEZIA REDIPUGLIA RDPVTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,111 14,830 3684 1665 

VENEZIA REDIPUGLIA RDPVTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 10,865 10,599 2484 1409 

VENEZIA REANA CP REAV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,656 5,590 1979 846 

VENEZIA REFEL RELV_I1321________SUBNET_C 1 132 REFEL 10,262 7,029 2346 849 

VENEZIA REDIPUG.RT RFSVZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 14,498 12,667 3315 1580 

VENEZIA RIVOLI VR RILV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,697 5,617 1988 731 
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VENEZIA RIVOLI VR RILV_I1321________SUBNET__ 2 132 ENEL DISTRIB 10,821 7,544 2474 654 

VENEZIA R.PUSTE ST RIOVPI1321________SUBNET__ 1 132 EISACKWERK R 8,256 6,367 1887 776 

VENEZIA R.PUSTE ST RIOVPI132A________SUBNET__ 1 132 EISACKWERK R 8,357 6,426 1911 780 

VENEZIA RIVA RIVVPI1321________SUBNET__ 1 132 HYDRO DOLOMI 19,815 17,856 4530 1276 

VENEZIA ROZZOL FS ROFV_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 11,463 9,642 2621 1736 

VENEZIA ROIANO ROIVDI1321________SUBNET__ 1 132 ACEGAS 11,651 9,740 2664 1438 

VENEZIA ROIANO ROIVDI1322________SUBNET__ 1 132 ACEGAS 11,650 9,737 2664 1462 

VENEZIA ROMANO DEZ ROMVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,290 6,572 2353 809 

VENEZIA ROVIGO ZI ROVVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,859 6,010 2025 915 

VENEZIA ROZZOL AC. ROZVDI1321________SUBNET__ 1 132 ACEGAS 11,625 9,806 2658 1754 

VENEZIA ROVIGO PA RPAVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,215 4,739 1649 467 

VENEZIA R.PUSTE CE RPSV_I1321________SUBNET__ 1 132 EISACKWERK R 8,219 6,327 1879 775 

VENEZIA REANA SIOT RSTV_I1321________SUBNET_C 1 132 SIOT 8,429 5,596 1927 730 

VENEZIA ROSSANO V. RSVV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,154 6,435 2321 789 

VENEZIA ROVIGO RVFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,040 2,011 695 537 

VENEZIA SACILE CP SACVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 16,423 12,482 3755 1410 

VENEZIA SIAD SADV_I1321________SUBNET_C 1 132 SIAD 11,904 10,309 2722 1503 

VENEZIA SALETTO FS SAFV_I1321________SUBNET__ 1 132 R.F.I. 5,894 4,261 1348 550 

VENEZIA S.ANDREACE SAGV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENERGIA PULI 7,881 6,785 1802 781 

VENEZIA SALARA SALVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,684 5,318 1757 631 

VENEZIA SAPA SAPV_I1321________SUBNET__ 1 132 SAPA PROFILI 11,409 8,286 2608 976 
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VENEZIA SAVINER SAVVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 5,693 5,144 1302 513 

VENEZIA S.BELLI.CE SBEV_I1321________SUBNET__ 1 132 EMMEZETA SOL 7,560 7,772 1728 594 

VENEZIA S.BELLINO SBLV_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 7,628 7,819 1744 596 

VENEZIA S.BENE.SCR SBNV_I1321________SUBNET__ 1 132 E.ON PRODUZI 18,426 13,674 4213 506 

VENEZIA S.BONIFAC. SBOVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,077 12,921 3447 1400 

VENEZIA SBEN.PAESE SBPV_I1321________SUBNET_C 1 132 ACQ. MIN. S. 9,751 6,884 2229 576 

VENEZIA SACCO SCCV_I1321________SUBNET__ 1 132 BOLZANO ENER 9,112 6,655 2083 796 

VENEZIA SACCA FIS. SCFVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,756 18,372 4974 2498 

VENEZIA SCHIO SCHVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,247 10,869 3486 2138 

VENEZIA SCILIAR SCIV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,739 5,316 1769 569 

VENEZIA S.COLOM.TN SCOV_I1321________SUBNET__ 1 132 DOLOMITI ENE 9,964 7,088 2278 1058 

VENEZIA SAVINER CP SCPVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,728 5,173 1310 514 

VENEZIA SCORZE' SCRVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 25,722 21,468 5881 1759 

VENEZIA SCORZE' SCRVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 15,378 13,232 3516 1756 

VENEZIA SCHIO Z.I. SCZVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 13,362 9,188 3055 1065 

VENEZIA S.DANIELE SDAVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,723 8,171 2680 1317 

VENEZIA S.DORLIGO SDVV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,723 9,873 2680 1212 

VENEZIA SECAB SECV_I1321________SUBNET__ 1 132 SECAB 5,385 3,456 1231 479 

VENEZIA SEDICO SEDVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,506 5,947 2173 755 

VENEZIA SEGA SEGVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,360 9,241 2826 606 

VENEZIA SEPR SEPV_I1321________SUBNET__ 1 132 S.E.P.R. ITA 11,469 6,905 2622 787 
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VENEZIA SERVOLA UT SERVZI1321________SUBNET__ 1 132 SIDER TRIEST 12,324 13,415 2818 1226 

VENEZIA S.FOCA SFCVPI1321________SUBNET__ 1 132 CELLINA ENER 12,987 10,782 2969 1159 

VENEZIA SPINEA SFFVZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 22,358 17,429 5112 2056 

VENEZIA S.FLORIANO SFLVPI1321________SUBNET__ 1 132 SF ENERGY SR 16,207 9,734 3706 708 

VENEZIA S.FLORIA.N SFOVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 19,314 16,129 4416 819 

VENEZIA SACILE RT SFSVZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 10,415 7,505 2381 1048 

VENEZIA SALGARE.CP SGCVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 15,282 13,028 3494 966 

VENEZIA S.G.NOGARO SGFVZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 9,365 7,356 2141 1293 

VENEZIA S.GIOBBE SGIV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,440 18,246 4902 2727 

VENEZIA S.GIOV.NAT SGNVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,425 5,924 1698 798 

VENEZIA SANDRIGOCP SGOVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,413 9,117 2838 1427 

VENEZIA SICET SICV_I1321________SUBNET__ 1 132 SICET 7,654 5,878 1750 425 

VENEZIA SICET SICV_I1322________SUBNET__ 1 132 SICET 7,712 5,901 1763 426 

VENEZIA S.LAZZ.2CE SL2V_I1321________SUBNET__ 1 132 ACEGAS 19,653 15,768 4493 2519 

VENEZIA S.LUCIA CP SLCVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,523 5,841 1949 666 

VENEZIA S.LEONARDO SLEVPI1321________SUBNET__ 1 132 CELLINA ENER 12,847 10,711 2937 1269 

VENEZIA SALORNO SLFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 5,492 3,646 1256 220 

VENEZIA SALGAREDA SLGVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 11,942 9,290 2730 1509 

VENEZIA SALGAREDA SLGVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 15,405 13,110 3522 1745 

VENEZIA S.LEONA.VP SLPVDI1321________SUBNET__ 1 132 EDYNA 6,783 5,925 1551 589 

VENEZIA SALETTO PS SLTV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,935 4,276 1357 552 



 

240 

 

VALORI DELLE CORRENTI E DELLE POTENZE DI CORTO CIRCUITO 
NEGLI IMPIANTI DELLA RETE A 380 - 220 - 150 - 132 kV 

AGGIORNAMENTO APRILE 2019 

Area Stazione 
Codice univoco utente Tensione 

Titolare 

Icc 
trifase 

massima 

Icc 
monofase 
massima 

Pcc massima 
trifase 

convenzionale 

Pcc minima 
trifase 

convenzionale 

Sezione Nodo kV kA kA MVA MVA 

VENEZIA SIMAR PS SMAVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 20,865 17,991 4770 2403 

VENEZIA S. MICHELE SMIVDI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,506 7,583 2859 809 

VENEZIA SIMAR UT SMRV_I1321________SUBNET_C 1 132 SIMAR 20,357 17,723 4654 2370 

VENEZIA S.MASSENZA SMSVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,259 5,231 1888 446 

VENEZIA SANDRIGO SNGVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 14,910 12,068 3409 1461 

VENEZIA SANDRIGO SNGVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 17,678 14,416 4042 1538 

VENEZIA SANDRIGO SNGVTI1321________SUBNET__ 3 132 TERNA 18,043 14,631 4125 1472 

VENEZIA SOL UT VR SOLV_I1321________SUBNET__ 1 132 SOL 13,182 8,596 3014 1201 

VENEZIA SOMPLAGO SOMVPI132A________SUBNET__ 1 132 A2A SPA 11,774 9,904 2692 1223 

VENEZIA SOMPRADE SOPVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 6,109 4,765 1397 371 

VENEZIA SOMPRADE SOPVPI132A________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 6,149 4,782 1406 372 

VENEZIA SORIO SORVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,803 9,388 2699 1156 

VENEZIA SORIO SORVDI1321________SUBNET__ 2 132 ENEL DISTRIB 13,377 11,011 3058 1116 

VENEZIA SOSPIROLO SOSVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 12,688 9,766 2901 1162 

VENEZIA SOVERZENE SOVVTI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 15,223 11,140 3480 2168 

VENEZIA SPILIMBERG SPIVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,336 8,242 2363 1018 

VENEZIA S.PIETRO M SPMVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,288 7,321 2581 1088 

VENEZIA S.POLO P. SPOV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,593 5,775 1965 790 

VENEZIA S.QUIRINO SQIV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,246 7,852 2342 1039 

VENEZIA SESTO REGH SRGV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,049 6,034 2069 679 

VENEZIA SERVOLA PS SRVVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,162 9,271 2552 1314 
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VENEZIA SACCA SER. SSEV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,627 18,327 4945 2936 

VENEZIA S.SILVESTR SSIVPI1321________SUBNET__ 1 132 PRIMIERO ENE 10,266 10,839 2347 1089 

VENEZIA STAZIONE 1 ST1V_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 18,504 16,703 4231 2293 

VENEZIA STANGA STAVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL PRODUZI 9,889 8,340 2261 990 

VENEZIA STORO STCVDI132A________SUBNET__ 1 132 SET DISTRIBU 10,376 7,936 2372 1028 

VENEZIA STRASSOLDO STFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,272 4,544 1434 978 

VENEZIA SCHIAVETTI STIVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,573 12,523 3332 1824 

VENEZIA STORO CE STOVPI1321________SUBNET__ 1 132 HYDRO DOLOMI 10,372 7,937 2371 1034 

VENEZIA STRADALTA STRVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 7,264 4,892 1661 633 

VENEZIA S.L.PIA.RT SUFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,371 5,717 1914 662 

VENEZIA SUSEGANA SUSV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,727 5,678 1995 649 

VENEZIA SOVIZZO SVZV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 17,447 12,470 3989 1779 

VENEZIA TAIO TAIV_I132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 17,285 14,172 3952 1644 

VENEZIA TARVISIO TARVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 5,310 4,806 1214 307 

VENEZIA TASSULLO TASVDI132A________SUBNET__ 1 132 SET DISTRIBU 14,610 11,211 3340 757 

VENEZIA TAVAGNACCO TAVV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,155 6,688 2093 1246 

VENEZIA T.BRENNERO TBFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,996 4,915 1600 556 

VENEZIA TECHFIL TECV_I1321________SUBNET_C 1 132 SUNFIL 11,885 9,477 2717 1056 

VENEZIA TREVISOEST TEEVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,701 6,758 2218 787 

VENEZIA TRENTO RT TFSV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,888 2,429 889 264 

VENEZIA TRENTO RT TFSV_I1321________SUBNET__ 2 132 RETE 3,904 2,523 893 258 
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VENEZIA TAGHLEEF TGHV_I1321________SUBNET_C 1 132 TAGHLEEF IND 12,582 11,075 2877 1553 

VENEZIA TRENTO PSG TNPVDI132A________SUBNET__ 1 132 SET DISTRIBU 10,862 7,744 2483 986 

VENEZIA TRENTO SUD TNSVTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 10,726 8,690 2452 952 

VENEZIA TOLMEZZO TOLVDI1321________SUBNET__ 1 132 MOSAICO SRL 10,530 8,102 2408 606 

VENEZIA TOMBOLO TOMVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,592 6,715 2422 1067 

VENEZIA TORRICELLA TORVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,064 7,899 2301 493 

VENEZIA TREVIGNANO TREVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,694 5,579 1988 641 

VENEZIA TORRE DI F TRFVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,796 7,137 2468 956 

VENEZIA TREGNAGO TRGVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,592 7,545 2650 961 

VENEZIA TRAMETAL TRLV_I1321________SUBNET_C 1 132 TRAMETAL 12,241 10,726 2799 1528 

VENEZIA TRIESTE TSIVDI1321________SUBNET__ 1 132 SIOT 10,606 8,535 2425 1475 

VENEZIA TRAVESIO TVEVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,376 6,977 2144 1085 

VENEZIA TV OVEST TVOVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,312 5,758 1900 675 

VENEZIA UDINE N.E. UDNVTI132A________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,727 7,023 2224 1519 

VENEZIA UDINE N.E. UDNVTI132A________SUBNET__ 2 132 ENEL DISTRIB 9,240 8,419 2113 849 

VENEZIA UDINEOVEST UDOVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,811 11,226 2929 1461 

VENEZIA UDINEOVEST UDOVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 14,130 12,962 3230 1549 

VENEZIA UD ROTONDA UDRVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,783 8,589 2465 971 

VENEZIA UDINE S CP UDSVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,479 7,047 2167 1171 

VENEZIA UDINE RT UFSVZI1321________SUBNET__ 1 132 RETE 7,438 6,166 1701 1057 

VENEZIA BUZZI PN UNCV_I1321________SUBNET_C 1 132 BUZZI UNICEM 8,614 6,301 1969 1073 
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VENEZIA VACIL VACVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,417 6,364 2153 860 

VENEZIA VAGO VAGVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,739 9,709 3370 1971 

VENEZIA VALINA VALV_I1321________SUBNET__ 1 132 EDISON 6,595 5,603 1508 788 

VENEZIA VARENA VARVDI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 8,208 5,520 1877 544 

VENEZIA VALBRUNA VBFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,445 4,132 1016 291 

VENEZIA S.GOBAIN V VEIVDI1321________SUBNET__ 1 132 SAINT GOBAIN 15,821 12,377 3617 1642 

VENEZIA VELLAI VELVTI132A________SUBNET__ 1 132 TERNA 16,253 13,133 3716 1105 

VENEZIA VELLAI VELVTI132A________SUBNET__ 2 132 TERNA 19,739 15,480 4513 1045 

VENEZIA VENEZIA N. VEZVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 13,670 12,164 3125 1747 

VENEZIA VENEZIA N. VEZVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 23,984 20,389 5484 1744 

VENEZIA VARNA VFSV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 8,136 6,099 1860 822 

VENEZIA VIGODARZER VGDV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 10,608 7,161 2425 919 

VENEZIA VIGONZA VGFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 11,073 7,440 2532 882 

VENEZIA VIGASIO VGSV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,679 9,639 2899 915 

VENEZIA VIC. MV CP VICV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 21,001 16,733 4801 1258 

VENEZIA VILLABONA VILVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 25,974 22,005 5939 3845 

VENEZIA VILLABONA VILVTI1321________SUBNET__ 2 132 TERNA 22,348 19,549 5110 2668 

VENEZIA VICENZA MV VIMVTI1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 21,250 16,869 4858 3094 

VENEZIA VICENZA VP VIPV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,517 15,070 4233 1175 

VENEZIA VALLESE 1 VL1V_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,389 9,554 2833 1241 

VENEZIA VALLESE 2 VL2V_I1321________SUBNET__ 1 132 TERNA 12,407 9,561 2837 1224 
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VENEZIA VALDAGNO VLDVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,122 8,032 2772 1782 

VENEZIA V.LAGARINA VLFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 3,467 2,177 793 297 

VENEZIA VILLORBA VLLV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 8,443 5,662 1930 704 

VENEZIA VILLAVERLA VLVV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,892 6,704 2262 1158 

VENEZIA V.MARTINAG VMGVDI1321________SUBNET__ 1 132 ACEGAS 11,649 9,738 2663 1450 

VENEZIA VANDOIES VNFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 6,664 4,731 1524 700 

VENEZIA VAL NOANA VNOVPI1321________SUBNET__ 1 132 HYDRO DOLOMI 10,155 10,656 2322 1068 

VENEZIA VENERA VNRVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,769 6,752 2233 834 

VENEZIA VIPITENO VPSV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 9,273 7,225 2120 585 

VENEZIA VERONA EST VREVDI1321________SUBNET__ 1 132 MEGARETI S.P 12,976 8,312 2967 1312 

VENEZIA VERONA RT VRFV_I1321________SUBNET__ 1 132 RETE 4,102 2,600 938 455 

VENEZIA V.RINALDI VRIVPI1321________SUBNET__ 1 132 CELLINA ENER 13,381 10,990 3059 1495 

VENEZIA VETR.RIUN. VTTV_I1321________SUBNET__ 1 132 SAINT GOBAIN 12,489 8,056 2855 1106 

VENEZIA VITTORIO V VVEVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 14,681 10,944 3356 899 

VENEZIA WARTSILA WRTV_I1321________SUBNET_C 1 132 WARTSILA 11,422 9,729 2611 1196 

VENEZIA Z.I. AUSSA ZACVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,421 10,818 2840 1542 

VENEZIA ZANUSSI M. ZAMV_I1321________SUBNET_C 1 132 ZANUSSI 11,591 9,110 2650 1045 

VENEZIA ZAULE ZAUVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 11,297 9,322 2583 1332 

VENEZIA ZAULE ZAUVDI1321________SUBNET__ 2 132 ENEL DISTRIB 10,939 8,937 2501 1353 

VENEZIA ZEN SC ZEEV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,529 15,754 4236 418 

VENEZIA ZELARINO ZELVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 18,522 14,150 4235 1208 
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VENEZIA ZEN UT ZENV_I1321________SUBNET_C 1 132 ACCIAIERIE Z 18,131 15,561 4145 417 

VENEZIA ZEVIO ZEVVPI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL GREEN P 13,236 10,900 3026 1655 

VENEZIA ZIGNAGO ZGOV_I1321________SUBNET__ 1 132 ZIGNAGO 8,390 6,737 1918 852 

VENEZIA ZOPPOLA ZOPVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 9,679 7,132 2213 498 

VENEZIA ZUEL ZUEV_I1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 3,427 2,311 784 462 

VENEZIA ZUGLIANO ZUGVDI1321________SUBNET__ 1 132 ENEL DISTRIB 12,299 8,526 2812 695 

 

 

 


